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Les travaux pre´sente´s dans ce me´moire de the`se se situent dans le contexte ge´ne´ral de la simu-
lation nume´rique des performances de machines hydrauliques. L’analyse et l’optimisation de ces
performances apparaissent comme des enjeux de´sormais strate´giques dans un 21e`me sie`cle ou`
la monte´e en puissance des e´nergies renouvelables re´pond a` des impe´ratifs a` la fois e´conomiques
et e´cologiques globaux. Avant de pre´ciser la nature de notre contribution aux progre`s de la si-
mulation des e´coulements dans les organes de centrales hydrauliques, nous souhaitons rappeler
quelques chiffres-cle´s illustrant ce caracte`re strate´gique de l’e´nergie hydroe´lectrique.
Avec 16% de la production e´lectrique mondiale, l’hydroe´lectricite´ constitue aujourd’hui la troisie`me
source de production e´lectrique mondiale, derrie`re le charbon (41%) et le gaz (21%). Plus de
3400TWh d’e´lectricite´ sont produits annuellement dans le monde a` partir de l’e´nergie hydrau-
lique et on estime a` environ 15000TWh le potentiel hydroe´lectrique mondial. La production
hydroe´lectrique annuelle est passe´e d’environ 1000TWh en 1965 pour atteindre donc plus de
3400TWh aujourd’hui en s’appuyant en particulier sur de grands ame´nagements en Ame´rique
du Sud et en Asie. Le potentiel d’expansion demeure encore extreˆmement important en Afrique,
en Ame´rique latine et en Asie. En France, l’hydroe´lectricite´ repre´sente 13% de la production
e´lectrique, loin derrie`re l’e´nergie nucle´aire. L’hydroe´lectricite´ est cependant aujourd’hui, de
fac¸on tre`s nette, la premie`re e´nergie renouvelable e´lectrique, produisant dans le monde et en
France pre`s de 83% de l’e´lectricite´ renouvelable. En prenant en compte l’ensemble de l’e´nergie
(chauffage, e´lectricite´, transport, etc.), l’hydroe´lectricite´ repre´sente un peu moins d’un tiers
des e´nergies renouvelables franc¸aises, en deuxie`me position apre`s l’e´nergie du bois. En France,
l’hydroe´lectricite´ est e´galement garante de la suˆrete´ du re´seau e´lectrique par sa capacite´ d’inter-
vention rapide en puissance de pointe, avec 12GW qui sont mobilisables en quelques minutes.
La plupart des sites franc¸ais sont de´ja` ame´nage´s, depuis bientoˆt 50 ans, pour la production
d’hydroe´lectricite´ mais ces anciennes centrales peuvent eˆtre re´habilite´es en les e´quipant de nou-
velles machines aux performances supe´rieures. La re´habilitation constitue d’ailleurs une part
croissante du marche´ de l’hydraulique mondiale avec un gain global possible estime´ a` 5% de la
production hydroe´lectrique europe´enne, soit 4TWh supple´mentaires pour la France et 30TWh
pour l’Europe [35].
La conception de nouvelles centrales et la re´habilitation d’anciennes installations s’appuient
naturellement de fac¸on cruciale sur des programmes d’essais avec comme difficulte´ spe´cifique au
domaine de l’hydraulique le caracte`re unique de chaque machine de´veloppe´e puisque destine´e
2a` fonctionner dans un environnement (hauteur de chute) propre. Les concepteurs de machines
hydrauliques souhaitent donc pouvoir s’appuyer e´galement sur des simulations nume´riques du
comportement attendu pour les installations de´veloppe´es. Ces simulations nume´riques pre´sentent
l’avantage d’eˆtre beaucoup moins couˆteuses que des essais sur mode`le physique et de pouvoir
fournir des e´le´ments de dimensionnement dans des de´lais plus courts. Ces avantages bien connus
ont conduit au formidable de´veloppement de la Me´canique des Fluides Nume´rique ou Compu-
tational Fluid Dynamics depuis une trentaine d’anne´es environ. Ce de´veloppement a e´te´ parti-
culie`rement marque´ dans le domaine des transports en ge´ne´ral et de l’ae´ronautique en particulier,
ou` il a be´ne´ficie´ de surcroˆıt des efforts de recherche d’une large communaute´ scientifique et du
soutien de programmes de recherche internationaux, notamment europe´ens. Dans le domaine de
l’hydroe´lectricite´, la communaute´ scientifique implique´e est plus re´duite, comme l’illustrera l’e´tat
de l’art qui sera effectue´ dans le chapitre 3 de ce me´moire, mais on peut cependant conside´rer
que le degre´ de maturite´ des outils nume´riques mis en œuvre pour la simulation des compo-
sants des centrales hydrauliques (turbines comple`tes ou bien sous-e´le´ments de ces turbines) est
globalement comparable aujourd’hui a` celui des outils nume´riques mis en œuvre pour des tur-
bines a` gaz. Pour ce qui concerne la France, une analyse fine conduit a` observer la disponibilite´
de certaines fonctionnalite´s avance´es (telles que des me´thodes de balance harmonique ou d’op-
timisation de forme par approche adjointe par exemple) dans les seuls codes utilise´s par les
chercheurs et inge´nieurs du domaine ae´ronautique (on pense notamment au code elsA de´veloppe´
par l’ONERA) mais ces fonctionnalite´s ne sont pas aborde´es dans cette the`se.
Si on se limite a` la seule analyse d’e´coulements monophasiques (ce qui est classique en ae´ronautique
mais plus restrictif dans le domaine de l’hydroe´lectricite´ ou` la cavitation constitue a` elle-seule un
domaine d’e´tude encore tre`s actif) et si on se fixe pour objectif de maximiser le degre´ de fiabilite´
des simulations nume´riques susceptibles de se substituer a` des programmes d’essais sur mode`le
physique, il est donc raisonnable d’observer que les pre´occupations majeures sont les meˆmes,
qu’il s’agisse de dimensionner un dispositif ae´ronautique ou hydraulique. Au premier rang de
ces pre´occupations subsiste la question de la description correcte des effets de la turbulence,
syste´matiquement pre´sente dans les e´coulements a` grands voire tre`s grands nombres de Reynolds
e´tudie´s. Une autre pre´occupation qui s’est fortement de´veloppe´e ces dernie`res anne´es, parfois
en lien avec la question de la mode´lisation de la turbulence [95], est celle de la prise en compte
des incertitudes dans les simulations nume´riques. Ces incertitudes ne sont pas ne´cessairement
lie´es au mode`le physique mis en œuvre (choix des coefficients de calibration d’un mode`le de
turbulence par exemple) mais peuvent eˆtre inhe´rentes a` la configuration e´tudie´e : un cas typique
est celui de l’incertitude qui peut exister sur des conditions aux limites d’entre´e par exemple. Il
semble ainsi important d’eˆtre en mesure de re´aliser des simulations qui permettent d’estimer au
moins les premiers moments statistiques (moyenne et variance) d’un e´coulement lorsque celui-ci
a lieu en pre´sence de conditions aux limites connues elles-aussi de fac¸on statistique, par une
certaine fonction densite´ de probabilite´, et non plus purement de´terministe.
Si de “bonnes pratiques” sont de´sormais bien e´tablies en ce qui concerne la mise en œuvre de
mode`les statistiques de type RANS, on peut conside´rer que ce cadrage me´thodologique n’est pas
encore disponible de fac¸on syste´matique pour des e´coulements turbulents en ge´ome´trie complexe
simule´s par une strate´gie de Simulation des Grandes Echelles (SGE ou LES pour Large Eddy Si-
mulation) ou par des strate´gies hybrides de type RANS / LES. Le constat formule´ en 2008 dans
[105], a` l’issue de la premie`re confe´rence consacre´e a` la qualite´ et a` la fiabilite´ des simulations des
grandes e´chelles (ou QLES07 pour Quality and Reliability of Large-Eddy Simulation), du besoin
d’un cadrage me´thodologique pour garantir la qualite´ d’une LES reste donc encore largement
valable. Compte tenu de l’expe´rience de´veloppe´e au sein de l’e´quipe MoST (Mode´lisation et Si-
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mulation de la Turbulence) du LEGI (Laboratoire des E´coulements Ge´ophysiques et Industriels)
en matie`re de SGE pour l’analyse fondamentale d’e´coulements a` caracte`re acade´mique, il e´tait
naturel que l’e´quipe cherche a` contribuer au de´veloppement de ces “bonnes pratiques” de mise
en œuvre de la SGE pour des applications industrielles. Le contexte industriel grenoblois et les
liens noue´s avec Alstom Hydro France ont logiquement conduit l’e´quipe MoST a` s’inte´resser a`
la mise en œuvre de la SGE pour des e´coulements dans des turbines hydrauliques ou des compo-
sants de turbines hydrauliques. La the`se de Duprat [46], soutenue en 2010, a ainsi constitue´ une
premie`re contribution a` l’utilisation de la SGE pour une ge´ome´trie industrielle, en l’occurrence
un aspirateur de centrale hydraulique. Nous pre´ciserons dans le chapitre 2 de ce me´moire le roˆle
de cet e´le´ment dans le fonctionnement d’une centrale hydraulique.
L’aspirateur “Savane” e´tudie´ dans [46] e´tait de forme complexe, compose´ d’un coˆne divergent,
d’un coude et d’une pile se´parant en deux la sortie. Le recours a` une couˆteuse strate´gie de type
SGE e´tait plus particulie`rement motive´ par le fait qu’une chute de performance de l’aspirateur
observe´e expe´rimentalement pour certains points de fonctionnement n’e´tait pas correctement
pre´dite ou reproduite par les simulations RANS classiquement mises en œuvre. Les limitations
de l’approche RANS e´tant ave´re´es pour cette configuration, il e´tait donc le´gitime de re´aliser
des expe´riences nume´riques instationnaires en SGE, beaucoup plus couˆteuses que des calculs
RANS pour des raisons que nous pre´ciserons au chapitre 3 du me´moire, au moment de rappeler
les principes de mode´lisation associe´s aux strate´gies RANS et LES. Pour parvenir a` mener a`
bien les simulations SGE de l’aspirateur “Savane”, Duprat a duˆ composer avec les capacite´s
limite´es dont il disposait pour mener des LES de tre`s haute re´solution. Ces limitations e´taient
directement lie´es au code de calcul mis en oeuvre pour effectuer ces LES en ge´ome´trie complexe,
a` savoir une version “LEGI” du code ouvert OpenFOAM. Si ce code de calcul a bien permis
de re´aliser des SGE dans la ge´ome´trie de l’aspirateur “Savane”, il n’a pu eˆtre mis en œuvre (en
raison essentiellement de son architecture mal paralle´lise´e) que dans des maillages n’exce´dant
pas 1 ou 2 millions de cellules seulement. Dans le cadre de la the`se de Duprat, il a donc e´te´
ne´cessaire de de´velopper une loi de paroi autorisant des maillages relaˆche´s au niveau des pa-
rois (avec des valeurs locales de y+ de l’ordre de 50) ; cette loi de paroi a e´te´ pre´sente´e dans
[47], publication a` laquelle l’auteur de la pre´sente the`se a e´te´ associe´ au moment de de´marrer
ses propres travaux. Les simulations LES mene´es par Duprat ont permis d’effectuer une ana-
lyse pre´cise de la physique de l’e´coulement dans l’aspirateur et de relier le dysfonctionnement
observe´ expe´rimentalement a` la pre´sence d’un de´collement localise´ dans l’une des branches de
sortie. Des recoupements calculs / expe´riences ont pu eˆtre re´alise´s [48] en s’appuyant sur les
travaux a` caracte`re expe´rimental mene´s au LEGI sur la meˆme configuration d’aspirateur dans le
cadre de la the`se de Sylvain Tridon [154], [152] [153]. Ces confrontations ont mis en e´vidence que
la pre´diction qualitativement correcte de la dynamique de l’e´coulement par les simulations SGE
s’accompagnait cependant d’une sous-estimation syste´matique des coefficients de re´cupe´ration
conduisant a` un e´cart quantitatif entre pre´diction nume´rique et mesure expe´rimentale.
Une suite possible aux travaux de the`se de Duprat aurait pu consister a` mener des simulations
SGE haute re´solution de l’aspirateur “Savane” en s’appuyant sur le code YALES2 dont l’e´quipe
MoST disposait a` compter de 2010-2011 et sur les nouveaux moyens de calcul propose´s par les
centres de calcul nationaux. En participant a` un effort national de laboratoires de recherche pour
le de´veloppement du calcul de haute performance (CHP) dans le cadre du GIS SUCCESS (pour
SUper-Computing for the modeling of Combustion, mixing and complex fluids in rEal SyStems)
du CNRS, le LEGI et plus particulie`rement l’e´quipe MoST a en effet pu de´velopper une version
propre de ce code de´die´ aux simulations SGE [107] et particulie`rement bien adapte´ a` des calculs
massivement paralle`les. Il est cependant apparu que l’approfondissement de l’e´tude de cette
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4configuration d’aspirateur par des SGE haute re´solution ne permettrait pas ne´cessairement de
re´pondre a` l’objectif e´voque´ pre´ce´demment de contribuer au de´veloppement de “bonnes prati-
que” de mise en oeuvre de la SGE pour des applications industrielles et plus spe´cifiquement pour
l’analyse et l’optimisation des performances de machines hydrauliques. En outre, cette meˆme
configuration d’aspirateur n’apparaissait pas comme adapte´e pour initier l’autre axe de travail
envisage´ et de´ja` mentionne´, i.e. l’e´tude de la propagation d’incertitudes dans une simulation
d’e´coulement.
Pour re´pondre a` la proble´matique ge´ne´rale pose´e par Alstom Hydro de l’ame´lioration de la fiabi-
lite´ de l’approche CFD lors du dimensionnement de nouvelles centrales ou de leur re´habilitation,
il a donc e´te´ de´cide´ d’e´tudier deux configurations repre´sentatives de celles re´gulie`rement ana-
lyse´es par l’inge´nieur hydraulicien : une ge´ome´trie de distributeur de turbine Francis et un
aspirateur de turbine bulbe, ces configurations seront de´taille´es au chapitre 2 puis dans les cha-
pitres 5 et 6 qui leur sont respectivement consacre´s. Ces deux configurations, ge´ome´triquement
bien diffe´rentes, ont en commun de pre´senter :
– des incertitudes sur les conditions d’entre´e de l’e´coulement (incertitudes en de´bit et di-
rection pour la ge´ome´trie de distributeur, incertitudes sur les profils des composantes de
vitesse en entre´e a` proximite´ imme´diate des parois solides pour la ge´ome´trie d’aspirateur
“bulbe”) ;
– un e´cart calcul / expe´rience lorsque les approches RANS classiquement mises en œuvre
dans le contexte industriel leur sont applique´es.
Une premie`re question le´gitime a` se poser, avant tout projet de mise en œuvre d’une couˆteuse
simulation SGE, est donc de savoir dans quelle mesure l’e´cart observe´ entre simulation RANS
et expe´rience pourrait eˆtre explique´ par les incertitudes inhe´rentes aux conditions d’entre´e du
calcul. En d’autres termes, on souhaiterait disposer d’une strate´gie de calcul qui permette d’ana-
lyser la variation ou la variabilite´ de l’e´coulement pour des conditions d’entre´e qui ne seraient
plus fixe´es de fac¸on de´terministe mais de´crites de fac¸on probabiliste par exemple par une pdf
(Probability Density Function) uniforme si on estime que la valeur d’un de´bit d’entre´e se situe,
avec une e´gale probabilite´, entre une valeur minimale et une valeur maximale connues. Si cette
strate´gie de calcul permet par exemple d’obtenir une quantite´ d’inte´reˆt (coefficient de pression,
coefficient global d’effort ou de moment) sous forme d’une valeur moyenne et d’un e´cart-type et
si les re´sultats expe´rimentaux disponibles sont inclus dans l’enveloppe nume´rique de´finie par la
moyenne et l’e´cart-type, alors on pourra conside´rer que l’incertitude d’entre´e suffit a` expliquer
l’e´cart calcul RANS / expe´rience et qu’il n’est donc pas indispensable de recourir a` une strate´gie
plus e´labore´e, de type SGE, pour ame´liorer l’accord calcul / expe´rience. Si, en revanche, la prise
en compte des incertitudes dans le calcul RANS ne permet toujours pas d’expliquer l’e´cart calcul
/ expe´rience (avec des mesures toujours non-incluses dans l’enveloppe des re´sultats nume´riques
inte´grant la variabilite´ de la condition d’entre´e), le recours a` une approche SGE sera alors plei-
nement justifie´. La mise en œuvre de techniques de propagation d’incertitude constitue donc un
premier axe de ces travaux de the`se et une premie`re contribution a` l’ame´lioration de la fiabilite´
des simulations de composants de centrales hydrauliques.
Nous pre´ciserons au chapitre 4 du me´moire la me´thode (non-intrusive) de propagation d’in-
certitude applique´e aux simulations de distributeur et d’aspirateur aborde´es dans ce travail.
Nous souhaitons pre´ciser a` ce stade que notre travail n’a pas porte´ sur le de´veloppement d’une
nouvelle me´thodologie de quantification d’incertitude mais s’est limite´ a` la mise en œuvre d’une
me´thode e´prouve´e (de type Chaos Polynomial), mise en œuvre dont nous verrons qu’elle consti-
tue cependant un travail original dans la mesure ou` l’utilisation des approches de quantification
d’incertitude pour des calculs RANS et SGE est encore loin d’eˆtre routinie`re. Nous proposerons
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e´galement au chapitre 4 une bre`ve revue des travaux disponibles en matie`re de quantification
d’incertitude (ou UQ pour Uncertainty Quantification) dans le domaine de la CFD et nous met-
trons ainsi en e´vidence que la pre´sente the`se constitue a` notre connaissance l’une des premie`res
applications des outils UQ au contexte hydraulique - une mise en œuvre plus syste´matique de
ces approches UQ a d’ores et de´ja` eu lieu en revanche dans le domaine ae´ronautique, davantage
en pointe sur ce sujet.
Le deuxie`me axe de ces travaux de the`se reste naturellement la contribution a` la de´finition
d’une me´thodologie de mise en œuvre de simulations SGE ou LES qui autorise un recours da-
vantage routinier a` de telles simulations. Nous avons de´ja` indique´ que nos travaux avaient pu
be´ne´ficier d’un code de simulation (YALES2) particulie`rement bien adapte´ a` la mise en œuvre
de SGE haute re´solution graˆce a` une excellente efficacite´ sur des architectures de calcul massive-
ment paralle`les. Au-dela` de la disponibilite´ d’un tel outil, l’une des questions-cle´s qui se pose a`
l’inge´nieur ou au chercheur qui souhaite mettre en œuvre une SGE pour une configuration com-
plexe est celle du maillage du domaine fluide. Plus pre´cise´ment, une strate´gie de´sormais classique
de “convergence en maillage” existe pour des simulations RANS : il est le´gitime en effet pour
de telles approches moyenne´es de conside´rer que la convergence (a` une tole´rance pre´-de´finie
pre`s, par exemple a` 1% pre`s) des quantite´s d’inte´reˆt vers des valeurs qui ne de´pendent donc
plus que tre`s faiblement du maillage utilise´ constitue un crite`re de validation de la simulation
nume´rique. Une telle strate´gie n’a pas de sens en revanche lorsque l’on s’inte´resse a` l’e´valuation
de la qualite´ d’une simulation SGE ou LES. En effet, l’erreur de mode´lisation en LES tend
vers ze´ro lorsque l’on diminue la taille de maille, qui de´termine la se´paration entre les grandes
e´chelles re´solues et les petites e´chelles mode´lise´es. Ainsi, par construction, une LES “tend” vers
une simulation nume´rique directe (DNS), i.e. une re´solution “exacte” de l’e´coulement turbulent,
avec la re´duction de la taille de maille. En pratique, pour des applications d’inte´reˆt industriel,
il est indispensable de savoir quand il convient d’arreˆter le raffinement du maillage et il semble
important que cette “condition d’arreˆt” pour le raffinement ne soit pas pilote´e par de simples
crite`res de couˆt de calcul, sans lien direct avec la qualite´ de la pre´diction nume´rique. Nous pro-
poserons donc dans le chapitre 4 du me´moire une strate´gie originale d’e´valuation de la qualite´ du
maillage associe´ a` une simulation SGE. Dans le cadre de ce deuxie`me axe de recherche de´die´ a` la
mise en place d’une me´thodologie SGE pour le calcul d’e´coulements en machines hydrauliques,
nous prendrons e´galement soin de pre´ciser de fac¸on syste´matique, dans les chapitres applicatifs
5 et 6, les e´tapes cle´s et les choix nume´riques essentiels associe´s aux simulations SGE effectue´es
pour la configuration de distributeur et celle d’aspirateur de turbine bulbe.
Les deux axes de cette the`se, “application de la quantification d’incertitude au design de ma-
chines hydrauliques” et “me´thodologie de simulations SGE pour les composants de centrales
hydrauliques”, ayant e´te´ succinctement de´crits, nous souhaitons clore cette introduction a` nos
travaux en pre´cisant les choix de pre´sentation retenus dans le pre´sent me´moire.
Dans la mesure ou` les organes de centrales hydrauliques (distributeur, aspirateur) que nous
e´tudions font l’objet d’un nombre de travaux nettement plus limite´ que le nombre d’e´tudes
consacre´es aux turbines a` gaz par exemple ou aux voilures des ae´ronefs, il nous a semble´ utile
de consacrer le chapitre 2 du me´moire aux principes ge´ne´raux de fonctionnement des usines
hydroe´lectriques. La pre´sentation de´taille´e, effectue´e dans ce chapitre, nous permettra en outre
de bien mettre en e´vidence les quantite´s d’inte´reˆt auxquelles nous nous inte´resserons par la suite
lorsqu’il s’agira d’e´tablir la fiabilite´ des simulations nume´riques re´alise´es : couple exerce´ sur l’axe
de rotation des directrices d’un distributeur de turbine Francis d’une part et pertes de charge
dans l’aspirateur de turbine “bulbe” d’autre part.
5
6Une fois nos objets d’e´tude soigneusement de´finis, nous consacrerons le chapitre 3 du me´moire a`
une pre´sentation, succincte mais incluant les e´le´ments-cle´s utiles, des outils nume´riques mis en
œuvre dans cette the`se pour mener a` bien les simulations RANS et SGE d’un distributeur de
turbine Francis et d’un aspirateur de turbine “bulbe”. Cette pre´sentation inclura les ingre´dients
nume´riques essentiels d’une part du code OpenFOAM retenu dans cette the`se pour re´aliser des
simulations RANS et d’autre part du code YALES2 utilise´ pour mener a` bien les simulations
SGE. Nous conclurons ce chapitre en proposant un e´tat de l’art des simulations de machines
hydrauliques destine´ a` mettre en e´vidence les aspects originaux de ce travail en le situant par
rapport aux contributions re´centes des groupes de recherche actifs dans ce domaine spe´cifique
de la CFD applique´e aux machines hydrauliques.
Apre`s ces deux chapitres de pre´sentation des objets d’e´tude et des outils nume´riques, nous
aborderons au chapitre 4 le cœur de la the`se en pre´sentant tout d’abord dans la premie`re partie
de ce chapitre une strate´gie originale de raffinement de maillage pour la LES, strate´gie qui re-
pose sur l’e´valuation d’un double crite`re permettant de controˆler simultane´ment la description
correcte d’un champ moyen et le niveau suffisant d’e´nergie cine´tique turbulente re´solue dans
le maillage. Dans la seconde partie du chapitre, nous de´taillerons la strate´gie dite de Chaos
Polynomial que nous avons mise en œuvre pour propager les incertitudes d’entre´es dans nos
simulations RANS et SGE. Cette strate´gie sera pre´sente´e en s’appuyant sur une publication [29]
effectue´e par l’e´quipe MoST paralle`lement aux pre´sents travaux de the`se.
Les chapitres 5 et 6 du me´moire sont consacre´s a` l’application des outils pre´sente´s dans les cha-
pitres pre´ce´dents dans le but de re´aliser des simulations fiables de configurations d’inte´reˆt pour
le concepteur de machines hydrauliques. Cette fiabilite´ passe d’une part par la prise en compte
des incertitudes inhe´rentes a` la de´finition meˆme des points de fonctionnement des composants
simule´s (incertitudes sur le de´bit et la direction de l’e´coulement entrant pour le distributeur,
incertitudes sur les profils d’entre´e pour l’aspirateur) et d’autre part, si ne´cessaire, par la mise
en œuvre de simulations de type SGE pour reme´dier aux limitations propres aux calculs RANS,
i.e. par le recours a` une description physiquement plus correcte des effets de la turbulence.
Nous mettrons ainsi en e´vidence dans le chapitre 5 la ne´cessite´ de simulations de type SGE
pour aboutir a` un accord calcul / expe´rience satisfaisant, en prenant en compte dans l’e´tude
nume´rique (RANS et SGE) la variabilite´ des conditions d’entre´e dans les diffe´rentes sections de
passage du distributeur. Le caracte`re bidimensionnel (en approche moyenne´e) de la configuration
de distributeur ainsi que le nombre limite´ (2) d’incertitudes a` prendre en compte nous permettra
de mener cette e´tude de fiabilite´ du chapitre 5 jusqu’a` la re´alisation d’une optimisation robuste
du positionnement de l’axe de rotation des directrices de ce distributeur.
Dans le chapitre 6, l’accent sera plus particulie`rement mis sur la prise en compte d’un nombre
d’incertitudes bien plus e´leve´ que dans le cas du distributeur. Nous de´taillerons les diffe´rentes
de´marches suivies pour permettre de re´aliser une e´valuation de la propagation des incertitudes
sur les profils d’entre´e dans les simulations de l’aspirateur pour un couˆt de simulation qui reste
compatible avec un processus de dimensionnement industriel.
Nous proposerons finalement dans le chapitre 7 de conclusion de ce me´moire une synthe`se des
enseignements qui peuvent eˆtre tire´s des pre´sents travaux de the`se en ce qui concerne la fiabi-
lite´ des simulations de composants de machines hydrauliques et nous donnerons e´galement des
perspectives de travail pre´cises pour ce qui concerne plus particulie`rement la pre´diction fiable
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des pertes de charge dans les aspirateurs, puisque nous verrons qu’un point dur subsiste a` ce
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Comme nous l’avons indique´ dans l’introduction du me´moire, le contexte ge´ne´ral de ces travaux
de the`se est celui de l’hydroe´lectricite´ et plus spe´cifiquement du dimensionnement hydraulique,
par voie nume´rique, de certains composants des machines de conversion d’e´nergie hydraulique en
e´lectricite´. Afin de pre´ciser ces enjeux de dimensionnement, nous nous proposons dans ce chapitre
de de´crire dans ses grandes lignes un ame´nagement hydroe´lectrique et de donner ses principales
caracte´ristiques de performance. Nous passerons ensuite en revue les principales composantes
d’une installation hydroe´lectrique, de la turbine a` l’aspirateur en passant par le distributeur.
Enfin, nous fermerons ce chapitre en nous focalisant sur les deux “verrous technologiques” aux-
quels nous appliquerons par la suite la me´thodologie de simulation nume´rique fiable de´veloppe´e
dans cette the`se : le design du servomoteur d’un distributeur de turbine Francis d’une part et
l’estimation des pertes de charge dans un aspirateur de turbine d’autre part.
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2.1 Structure d’un ame´nagement hydroe´lectrique
Jusqu’au milieu du XV IIIe sie`cle, les hommes ont cherche´ a` produire de l’e´nergie me´canique
pour une application directe a` des usages artisanaux ou industriels. L’e´nergie potentielle d’une
chute ou l’e´nergie cine´tique d’un cours d’eau permettaient ainsi d’entraˆıner une roue ou une
turbine, selon le principe des moulins a` eau. De nos jours, ce n’est plus l’e´nergie me´canique qui
est directement recherche´e mais l’e´nergie e´lectrique. Les ame´nagements hydroe´lectriques captent
ainsi l’e´nergie me´canique pour la convertir en e´nergie e´lectrique graˆce a` un alternateur. Ces ins-
tallations hydroe´lectriques peuvent se servir de l’e´nergie cine´tique d’un courant d’eau pour faire
tourner une turbine. Mais la grande majorite´ de tels ame´nagements hydroe´lectriques captent une
part de l’e´nergie potentielle de l’eau en altitude en ame´nageant une chute. Il existe, comme nous
le montrerons plus loin, diffe´rents types d’ame´nagements hydroe´lectriques qui ont chacun leurs
spe´cificite´s. Ne´anmoins, des de´finitions communes aux diffe´rents types d’ame´nagements peuvent
eˆtre introduites. L’ame´nagement hydroe´lectrique est compose´ de la centrale ou usine et
de diffe´rentes constructions de ge´nie civil incluant l’ouvrage de retenue (le barrage), l’ouvrage
de prise d’eau et diffe´rentes structures de de´rivation (canal d’amene´e et de restitution, conduite
force´e, ...). Ces diffe´rents ouvrages repre´sentent le circuit hydraulique de l’ame´nagement. L’usine
ou la centrale est compose´e d’une roue ou turbine hydraulique qui transformera l’e´nergie
hydraulique en e´nergie me´canique (qui sera ensuite transforme´e en e´nergie e´lectrique) et de dis-
positifs en amont et en aval de cette roue qui visent a` ame´liorer les performances.
Ainsi, un barrage construit en travers d’un cours d’eau va cre´er un bief avec une certaine re-
tenue d’eau. Une partie de l’eau va eˆtre re´cupe´re´e par un ouvrage de prise d’eau, ce qui va
permettre d’alimenter l’usine graˆce aux structures de de´rivation. Cette prise d’eau est rattache´e
directement au canal d’amene´e qui peut eˆtre a` surface libre ou dans une conduite en charge. Ce
canal est ensuite relie´ a` une ou plusieurs conduites force´es par l’interme´diaire d’une chambre de
mise en charge si l’e´coulement est a` surface libre (cf. figure 2.1) sinon ces deux ouvrages sont
directement raccorde´s. Les conduites force´es ame`nent le fluide dans les turbines de l’usine ; dans
ces machines, l’e´nergie hydraulique est convertie en e´nergie me´canique qui va permettre via un
ge´ne´rateur de produire une e´nergie e´lectrique. Enfin, le de´bit sortant des turbines est restitue´
a` la rivie`re par un “canal de fuite” (ou canal de restitution) a` l’air libre ou en souterrain. Le
niveau d’eau dans le bief aval doit eˆtre le niveau naturel de la surface du cours d’eau.
Figure 2.1: Vue de profil d’un ame´nagement hydroe´lectrique avec le canal d’amene´e a`
e´coulement en charge
Cependant, ces structures ne peuvent pas utiliser toute l’e´nergie de l’eau d’une rivie`re : les ex-
ploitants de centrales doivent laisser un de´bit re´siduel minimal afin de prote´ger le site (faune et
flore). Ce de´bit re´siduel doit eˆtre garanti dans le tronc¸on du cours d’eau entre la prise d’eau et
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la sortie de l’usine. La valeur du de´bit de restitution est fixe´e par la le´gislation sur la protection
des eaux. Le de´bit turbinable Qt est la diffe´rence entre le de´bit s’e´coulant dans la rivie`re Qriv et
le de´bit de restitution Qrest. Pour re´aliser la construction d’une usine, il faut donc prendre en
compte le de´bit turbinable et le de´bit nominal Qn de la turbine qui repre´sente le de´bit permet-
tant d’obtenir les meilleures performances de la turbine. Cette comparaison est de´terminante
pour le couˆt de l’e´quipement du ge´nie civil et pour le calcul de la quantite´ d’e´nergie produite.
Dans notre e´tude, nous conside`rerons uniquement le de´bit turbinable qui sera note´ Q.
Dans la suite de ce chapitre, les principes ge´ne´raux de fonctionnement d’une turbine vont eˆtre
donne´s. Les liens entre le rendement de la turbine et les caracte´ristiques hydrauliques pourront
ainsi eˆtre faits, ce qui permettra de justifier certaines caracte´ristiques de conception de la roue
et des autres composants de la turbine. Finalement, les deux verrous e´tudie´s dans la suite de ce
travail seront introduits.
2.2 Caracte´ristiques fondamentales
La puissance produite par une centrale hydroe´lectrique est une fonction de la hauteur de
chute, c’est-a`-dire de la diffe´rence d’altitude entre les biefs amont et aval, et du de´bit de´rive´.
L’e´valuation de cette puissance peut s’appuyer sur l’application du the´ore`me de Bernoulli ge´ne´ralise´
qui permet de relier la charge en diffe´rentes localisations de l’ame´nagement aux pertes de charge
induites par les composants de cet ame´nagement et de la puissance e´change´e entre le fluide et
l’exte´rieur (c’est-a`-dire la roue, dans ce contexte). Par la suite, la charge a` la localisation a sera
note´e







avec z l’altitude, p la pression, ρ la masse volumique, v la vitesse de´bitante et g l’acce´le´ration de la
pesanteur. De plus, la diffe´rence de charge entre les localisations a et b, sera note´e Ha→b = ha−hb




Les pertes de charge sont fonction de la ge´ome´trie des ouvrages et des mate´riaux utilise´s.
On distingue les pertes de charge locales ou singulie`res, qui sont les pertes lie´es aux singu-
larite´s ge´ome´triques des ame´nagements, telles que les entre´es, sorties, grilles, re´tre´cissements,
e´largissements, coudes, bifurcations, ..., des pertes de charge re´parties, re´gulie`res ou line´aires,
qui sont les pertes dues aux frottements de l’e´coulement sur les parois, telles que les canaux, la
conduite d’amene´e d’eau ou la conduite force´e.
Les pertes de charge tant singulie`res que line´aires varient avec le de´bit turbine´. D’une fac¸on





avec K un coefficient qui de´pend des mate´riaux (perte de charge line´aire) ou de la singularite´
et v la vitesse de´bitante dans la section conside´re´e.
2.2.1 Hauteurs de chute
La chute brute Hb correspond a` la chute totale (exprime´e en m) a` disposition entre l’entre´e et
la sortie de l’ame´nagement. La chute brute s’exprime ainsi comme la diffe´rence entre la charge
a` la prise d’eau (indice´e e, voir figure 2.2) et la charge a` l’aval de la centrale (indice´e s),






1. La diffe´rence de charge Ha→b est e´gale a` la perte de charge
∑
HLa→b sauf si la roue est situe´e entre les
localisations a et b (voir plus loin)
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2 g . Les pressions au niveau de la prise d’eau et en l’aval de la centrale sont suppose´es
e´quivalentes a` la pression atmosphe´rique. De plus, les vitesses ve et vs sont ne´gligeables devant
les vitesses dans les conduites et peuvent donc eˆtre conside´re´es nulles. Ainsi, la charge brute sera
une donne´e topographique correspondant a` la diffe´rence d’altitude entre les niveaux d’eau a` la
prise d’eau et a` l’aval de la centrale.
Figure 2.2: Ligne de charge d’une centrale hydraulique [24]. Les indices e et s repre´sentent
respectivement l’entre´e de la prise d’eau et la sortie du canal de restitution. Les indices 1 et 2
repre´sentent l’entre´e et la sortie de l’usine et les indices 3 et 4 repre´sentent l’entre´e et la sortie
de la roue
On distingue alors la chute nette, Hn, de la chute brute. La chute nette repre´sente la chute
effective a` la disposition de l’usine. Elle correspond donc a` la diffe´rence de charge entre l’entre´e
(quantite´s indice´es par 1 a` cette localisation, voir la figure 2.2) et la sortie de celle-ci (quantite´s
indice´es par 2). La chute nette se de´duit ainsi de la chute brute en lui retirant les pertes de
charge du circuit hydraulique, c’est-a`-dire les pertes de charge a` l’amont et a` l’aval de l’usine,∑
HLe→1 +
∑
HL2→s . La chute nette disponible s’e´crit donc












La hauteur de chute nette varie ainsi avec le de´bit naturel Q. Durant les pe´riodes de crue le
de´bit va augmenter. Ceci aura pour effet de sure´lever le plan d’eau a` l’aval de la conduite de
restitution. Cette sure´valuation du niveau va donc entraˆıner une re´duction de la chute brute et
une modification de la perte de charge (cf. figure 2.1). Ceci induira une diminution de la chute
nette.
2.2.2 Puissances hydrauliques et puissance utile
La hauteur de chute brute, Hb, combine´e avec le de´bit, Q, permet de de´finir la puissance brute,
Pb
Pb = ρ g Q Hb. (2.4)
Il s’agit de la puissance qui est de´veloppe´e par l’e´coulement entre le bief amont et celui aval.
S’il n’y a pas d’ame´nagement, la puissance de l’e´coulement est uniquement perdue a` cause des
frottements. Par contre, en pre´sence d’un ame´nagement, une partie de la puissance va eˆtre
perdue par l’e´coulement car elle sera transforme´e en e´nergie me´canique dans l’usine. En re´alite´,
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une partie seulement de cette puissance brute est disponible, puisqu’il faut de´duire la puissance
perdue par les pertes de charge dans les conduites d’amene´e de l’eau aux usines. La puissance
hydraulique nette Pn pouvant effectivement eˆtre re´cupe´re´e est donc de´duite de la chute nette
Pn = ρ g Q Hn. (2.5)
C’est a` cette puissance que l’on comparera la puissance me´canique se de´veloppant sur l’arbre de
transmission solidaire a` la roue hydraulique, pour e´valuer les performances de l’usine. La puis-
sance me´canique, encore appele´e puissance utile, Pu, est de´finie a` partir de la vitesse angulaire
de rotation, ω, et du couple applique´ sur l’arbre, T . On a ainsi
Pu = ωT. (2.6)
Le rendement hydraulique, η, caracte´risant les performances de la turbine sera donc le rapport





2.2.3 Lien entre la puissance utile et les caracte´ristiques de l’usine
Des relations peuvent eˆtre e´tablies entre le rendement (ou la puissance utile) et les caracte´ristiques
hydrauliques de la turbine. Cela permettra d’interpre´ter certaines caracte´ristiques de conception
de la roue et des autres composants de la turbine. Afin d’e´tablir ces relations, quelques e´le´ments
de la cine´matique de l’e´coulement dans la roue vont eˆtre rappele´s. Pour plus de de´tails, le lecteur
pourra se re´fe´rer par exemple au cours de Carlier [19].
2.2.3.1 Cine´matique de l’e´coulement dans une roue - triangle des vitesses
Pour analyser l’e´coulement dans la roue d’une turbomachine, il est parfois pre´fe´rable de conside´rer
le repe`re lie´ a` la roue, en rotation par rapport au repe`re fixe avec une vitesse de rotation ~ω. Ainsi,
on distinguera la vitesse relative, ~w, exprime´e dans ce repe`re tournant, de la vitesse absolue, ~v,
exprime´e dans le repe`re fixe. Ces vitesses sont lie´es par la vitesse d’entraˆınement, ~u = ωr~eθ, ou`
~eθ est le vecteur unitaire tangentiel de la rotation et r la distance entre le centre de rotation et
le point conside´re´. On a ainsi la relation,
~v = ~w + ~u
qui s’illustre a` l’aide d’un diagramme vectoriel, auquel on donne le nom de triangle des vitesses
(cf. figure 2.3). D’autres quantite´s peuvent eˆtre de´finies pour la suite.
On note ainsi γ (respectivement β) l’angle entre le vecteur vitesse absolue (respectivement
Figure 2.3: Visualisation du triangle des vitesses avec les vitesses absolue ~v, relative ~w et
d’entraˆınement ~u
relative) et le vecteur vitesse d’entraˆınement. On de´finit e´galement vu, la projection de v sur ~eθ.
C’est a` partir de ces de´finitions et du the´ore`me du moment cine´tique, qu’il est possible de lier
le couple applique´ a` l’arbre de la turbine a` la cine´matique de l’e´coulement dans la roue.
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2.2.3.2 Lien entre la puissance utile et la composante giratoire. Notion de charge
utile
Afin de lier le couple s’appliquant sur l’arbre a` la dynamique de l’e´coulement, on peut s’appuyer
sur l’e´quation du moment cine´tique qui e´tablit que le taux de variation du moment cine´tique
d’un syste`me est e´gal a` la somme des moments des forces exte´rieures agissant sur le syste`me





(~x× ~v) ρ dV +
∫
δV










repre´sente la somme des moments des forces exte´rieures au volume de
controˆle conside´re´. Pour les turbomachines a` vitesse de rotation constante, la variation temporelle
est ne´glige´e. Ainsi, en conside´rant un volume de controˆle de´limite´ par l’entre´e (indice´e 3, voir
figure 2.2) et la sortie (indice´e 4) de la roue et en projetant cette e´quation dans la direction
de l’axe de l’arbre, on obtient “l’e´quation d’Euler des turbomachines” [109] qui relie le couple
s’appliquant sur l’arbre aux champs de vitesse en entre´e et en sortie de roue,
T = ρ Q (vu3 r3 − vu4 r4) , (2.9)
ou` r3 et r4 sont respectivement les rayons en entre´e et en sortie de la roue.
La puissance utile, e´quation (2.6), peut ainsi eˆtre exprime´e comme
Pu = ω ρ Q (vu3 r3 − vu4 r4) = ρ Q (vu3 u3 − vu4 u4) . (2.10)











en introduisant la charge utile de la machine, Hu,
Hu =
u3 vu3 − u4 vu4
g
. (2.12)
La charge utile est la hauteur de chute qui est effectivement utilise´e pour produire de l’e´nergie
me´canique sur l’arbre de la turbine. La diffe´rence entre la hauteur de chute nette et cette hauteur
de chute est due aux pertes de charge dans l’usine dites pertes internes.
Afin d’ame´liorer les performances, on cherchera donc a` maximiser Hu, donc a` avoir la plus grande
variation possible de u vu. La vitesse de rotation, ω, e´tant suppose´e constante, cela revient a`
avoir la plus grande variation possible de la composante giratoire, r vu. En conside´rant les rayons
en entre´e et en sortie de la roue fixe´s, la conception des composants hydrauliques devra favoriser
les caracte´ristiques suivantes :
– vu3 important, c’est-a`-dire diriger les lignes de courant a` l’entre´e de la roue dans une
direction aussi voisine que possible de la direction tangentielle ;
– vu4 faible, c’est-a`-dire donner aux aubes une forme telle que les lignes de courant soient
aussi voisines que possible de la normale a` la direction tangentielle.
2.2.3.3 Lien entre la charge nette et la charge utile
La charge nette, donne´e par l’e´quation (2.3), repre´sente la diffe´rence de charge entre l’entre´e et
la sortie de l’usine. Elle peut eˆtre de´compose´e en :
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de charge dans des organes de l’usine respectivement en amont et en aval de la roue. Dans la
roue, en appliquant le the´ore`me de Bernoulli en mouvement relatif (cf. Carlier [19]), la charge
en mouvement relatif, hr, s’e´crit










v2 − 2 u vu
2 g
= h− u vu
g
,
ou` on a exploite´ le fait que le triangle de composition des vitesses permet d’e´crire w2 − u2 =
v2 − 2 u vu (cf. figure 2.3). Les pertes de charge dans la roue correspondent a` la diffe´rence de
charge en mouvement relatif entre l’entre´e et la sortie de la roue. On a ainsi,
Hr3→4 = h
r










HL3→4 = H3→4 −Hu,





HL3→4 les pertes de charge dans la roue. Au-dela` des pertes par frottement, cette perte
de charge peut eˆtre due a` la dynamique de l’e´coulement dans la roue (pre´sence de de´collement,
...). On peut ainsi lier la charge nette a` la charge utile













est l’ensemble des pertes de charge dans l’usine (pertes internes).
2.2.4 Courbes caracte´ristiques
Les relations (2.3) et (2.14) sont les caracte´ristiques respectives du circuit hydraulique et de la
turbine. Ces caracte´ristiques peuvent eˆtre repre´sente´es par des courbes dans un plan Q − Hn,
comme l’illustre la figure 2.4. Le point de fonctionnement de l’ame´nagement hydroe´lectrique sera
ainsi de´fini par une chute nette et un de´bit correspondant a` l’intersection de ces deux courbes
caracte´ristiques.
Figure 2.4: Illustration des courbes caracte´ristiques d’un circuit hydraulique et de la turbine
associe´e. Le croisement de ces deux coubres repre´sente le point de fonctionnement.
En re´alite´, la turbine posse`de un organe de re´glage qui va permettre de changer le point de
fonctionnement en modifiant le de´bit de fonctionnement (cf. section 2.3.2). De plus, la charge
de la centrale n’est pas constante. Une se´rie d’essais pour diffe´rentes ouvertures et diffe´rentes
charges de la centrale permet alors de construire la colline de rendement dans le plan Hn −Q,
repre´sente´e a` la figure 2.5. Il s’agit d’un diagramme topographique ou` chaque ligne repre´sente un
niveau de rendement constant, caracte´risant ainsi les performances de l’ame´nagement pour les
diffe´rents points de fonctionnement possibles. Sur cette figure, le domaine de fonctionnement du
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circuit est signale´ par DF. Au cours du temps, le niveau du bief amont peut fluctuer en fonction
du de´bit de la rivie`re. Le domaine de fonctionnement d’un barrage est ainsi la plage de variation
de la re´serve d’eau dans un barrage. L’organe de re´glage permettra de modifier la composante
giratoire (en modifiant γ) afin d’obtenir le meilleur rendement pour une chute donne´e.
Figure 2.5: Courbes caracte´ristiques d’une turbine a` vitesse de rotation constante, ω, et
diffe´rentes ouvertures ge´ome´triques, γi, de l’organe de re´glage - Colline des rendements [24]
2.3 Principaux composants de l’usine hydroe´lectrique
Comme nous l’avons pre´sente´ dans la section pre´ce´dente, l’usine hydroe´lectrique permet, graˆce
a` sa roue, de transformer en e´nergie me´canique une partie de la charge totale disponible entre
l’amont et l’aval de l’usine. Comme pre´ce´demment e´voque´, l’usine est compose´e de la roue
hydraulique et de composants en amont et en aval de celle-ci. La roue est destine´e a` produire un
couple moteur sur l’arbre, transformant ainsi une fraction de la puissance nette, Pn, en puissance
me´canique, Pu. Les autres composants ont pour principal objectif de controˆler l’e´coulement afin
de re´gler le point de fonctionnement et d’ame´liorer les performances. Nous allons pre´senter
maintenant les principaux organes, la roue puis les parties fixes.
2.3.1 La turbine
Une turbine hydraulique est une machine tournante qui produit une e´nergie me´canique a` partir
d’un e´coulement fluide. Elle constitue le composant essentiel des usines hydroe´lectriques. Les
turbines se classent en deux cate´gories principales.
Turbines a` action : Un jet libre agit sur des augets ou des aubes profile´s et place´s sur la
pe´riphe´rie de la roue (action). Ce jet exerce une force sur l’auget en mouvement de rotation
(cf. figure 2.6a), qui est transforme´e en couple et puissance me´canique sur l’arbre de la
turbine. Les turbines Pelton font partie de cette famille.
Turbines a` re´action : Une turbine a` re´action est une machine ferme´e (noye´e) dont la mise
en rotation s’appuie sur l’e´nergie cine´tique de l’e´coulement et sur une diffe´rence de charge
entre son entre´e et sa sortie (cf. figure 2.6b). La base de son fonctionnement est la cre´ation
d’un tourbillon en amont de la roue au moyen de parties fixes (qui seront de´crites par la
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suite). Les aubages de la roue permettent alors la re´cupe´ration de ce mouvement circulaire,
en de´viant les filets d’eau pour leur donner une direction paralle`le a` l’axe de rotation.
L’e´coulement provoque ainsi sur le profil de l’aube une force hydrodynamique de portance
qui induit le couple sur l’arbre de la turbine.
(a) Turbines a` action (b) Turbines a` re´action
Figure 2.6: Sche´ma d’une turbine a` action et d’une turbine a` re´action [24]
Les diffe´rents types de turbines hydrauliques (quelles que soient leurs cate´gories) re´pondent a`
des fonctions relativement pre´cises qui peuvent servir de base pour leur re´fe´rencement. On peut
distinguer :
– les turbines Pelton adapte´es aux chutes supe´rieures a` 400m et de puissance maximale
possible de 350MW , ce sont des turbines a` action ;
– les turbines Francis (cf. figure 2.7a) adapte´es aux chutes moyennes comprises entre 40 et
800m et de puissance maximale possible de 1000MW , ce sont des turbines a` re´action ;
– les turbines Kaplan et he´lice fonctionnant sous des basses chutes, normalement infe´rieures
a` 60m, et de puissance maximale possible de 250MW . Les groupes bulbes (cf. figure 2.7b)
sont des groupes compose´s d’une roue a` he´lice, destine´e a` fonctionner pour des chutes
infe´rieures a` 20m. Ces turbines sont e´galement des turbines a` re´action.
(a) Turbines Francis (b) Groupe bulbe
Figure 2.7: Sche´ma d’une usine de turbine Francis et d’un groupe bulbe
Dans ce travail, les deux configurations e´tudie´es dans les chapitres 5 et 6 font partie de la
cate´gorie des turbines a` re´action. Seul le principe de fonctionnement de cette cate´gorie d’usine
sera donc pre´sente´ dans la suite de ce me´moire. Pour obtenir des pre´cisions sur les turbines a`
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action, le lecteur pourra se re´fe´rer au livre de Ginocchio [61] ou au cours de Carlier [19].
La roue (ou re´cepteur) est compose´e d’un certain nombre d’aubes qui sont fixe´es a` un arbre de
rotation. Leur forme est de´termine´e afin de maximiser la puissance me´canique re´cupe´re´e, Pu,
sur l’arbre, ce qui revient a` maximiser la charge utile, Hu.
Comme nous l’avons vu, cela revient a` s’assurer que la diffe´rence de la composante giratoire r vu
entre l’entre´e et la sortie de la roue est suffisamment importante (cf. e´quation 2.12).
Dans le cas d’une turbine Francis (figure 2.7a), les filets liquides qui pe´ne`trent dans la roue dans
le plan perpendiculaire a` l’arbre doivent ainsi eˆtre redresse´s par les aubes pour qu’en sortie de
roue, la direction principale de l’e´coulement soit le plus paralle`le possible a` l’arbre.
D’autres contraintes de conception pour la roue existent. En particulier, le nombre d’aubes doit
eˆtre de´termine´ afin de limiter les variations pe´riodiques du de´bit et du couple, qui produiraient
des vibrations sur l’arbre. Le nombre acceptable d’aubes de´pend des parties fixes de l’usine, en
particulier des composants amont que nous de´crirons par la suite. C’est donc une contrainte
particulie`re dans le cas de projet de re´habilitation ou` ces composants sont conserve´s afin de
limiter les couˆts (seule la roue est remplace´e dans ce cas).
2.3.2 En amont de la turbine : le distributeur
Le distributeur est l’organe situe´ juste en amont de la roue afin de controˆler l’e´coulement entrant.
Il peut eˆtre directement relie´ a` la conduite force´e. Dans ce cas, il faut re´aliser le dimensionnement
de telle fac¸on que l’admission de l’eau dans la turbine se fasse avec un minimum de pertes
de charge, tout en minimisant les entre´es d’air. Ceci n’est re´alisable qu’a` des conditions de
basses chutes (les groupes bulbes, par exemple, cf. figure 2.7b). Pour des chutes e´leve´es, une
conduite en forme de colimac¸on de section progressivement de´croissante est utilise´e pour relier
la conduite force´e au distributeur (cf. figure 2.8), afin d’assurer une e´qui-re´partition du fluide
sur la roue. Cette conduite, appele´e volute ou baˆche spirale, permet de conserver la vitesse a` la
pe´riphe´rie du distributeur. En effet, la diminution progressive de la section permet de compenser
la de´croissance du de´bit dans la baˆche au fur et a` mesure qu’une partie du fluide alimente le
distributeur. En ge´ne´ral, une baˆche spirale est utilise´e de`s que la hauteur de chute de´passe sept
me`tres.
Figure 2.8: A gauche, repre´sentation d’un distributeur de turbine Francis avec en bleu les
avant-directrices et en rouge les directrices et a` droite, zoom sur deux couples directrice/avant-
directrice
Le distributeur est le plus souvent compose´ d’aubes avant-directrices et directrices. A son entre´e,
les avant-directrices sont des vanettes fixes dispose´es afin de controˆler l’e´coulement de la baˆche
spirale vers les directrices en uniformisant la direction. La forme des avant-directrices, comme
tout autre composant de l’usine, doit minimiser les pertes de charge afin de ne pas pe´naliser
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le rendement. Les directrices, elles, permettent de guider l’e´coulement vers la turbine avec une
vitesse et une direction qui assureront des conditions de fonctionnement optimales pour la roue.
Cet organe a en particulier pour objectif de controˆler la vitesse tangentielle en entre´e de la roue,
vu3 , qui a un impact direct sur les performances de l’ame´nagement (cf. section 2.2.3.2).
De plus, afin de tenir compte des fluctuations de de´bit (variation de la hauteur d’eau dans les
barrages), le distributeur est ge´ne´ralement re´glable, avec des directrices mobiles (cf. figure 2.9b).
Les directrices agissent ainsi comme des vannes qui permettent de re´gler le de´bit en modifiant la
perte de charge. C’est par cet interme´diaire que l’exploitant pourra positionner l’ame´nagement
en diffe´rents points du domaine de fonctionnement (voir section 2.2.4). L’objectif est alors de
controˆler la puissance de´veloppe´e par la turbine, de manie`re a` maintenir sa vitesse constante
quelle que soit la charge brute.
Techniquement, chaque aube directrice peut pivoter autour d’un axe, appele´ tourillon, sur lequel
une biellette est fixe´e. L’extre´mite´ de cette biellette est arrime´e a` un cercle de vannage monte´
concentriquement a` la roue et a` l’exte´rieur de la machine. Ce cercle peut pivoter sur lui-meˆme et
c’est ce qui provoque la rotation des directrices. Le de´placement de ce cercle peut eˆtre re´alise´ de
manie`re manuelle si la centrale est de faible dimension sinon, le plus souvent, c’est un servomoteur
qui entraˆıne le mouvement. Ce syste`me est repre´sente´ sur la figure 2.9a.
(a) Distributeur (b) Rotation des directrices
Figure 2.9: Vue de plan d’une turbine Francis et de son distributeur avec un cercle de vannage
entraˆıne´ par des servomoteurs. Rotation des directrices d’un distributeur de turbine Francis [61]
A partir du triangle des vitesses en entre´e et en sortie de roue, un lien peut eˆtre propose´ entre
l’angle d’ouverture des directrices et la charge utile, Hu. L’angle d’ouverture des directrices peut
eˆtre assimile´ a` l’angle entre ~v3 (vitesse absolue) et ~u3 (vitesse d’entraˆınement) en entre´e de la















en notant vr la composante radiale de la vitesse absolue. Il est donc possible d’exprimer la charge













En notant S3 (respectivement S4) la section d’entre´e (respectivement de sortie) de la roue, par
conservation du de´bit, Q = S3vr3 = S4vr4 , et on peut de´finir n = vr4/vr3 = S3/S4 qui ne de´pend
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Figure 2.10: Triangle de composition des vitesses a` l’entre´e et a` la sortie de la roue
que des dimensions de la machine. En introduisant e´galement m = u3/u4 = r3/r4 qui ne de´pend
que des dimensions de la machine, on obtient
Hu =
(





























Lorsque le de´bit et la vitesse de rotation sont fixe´s, la charge utile et donc le rendement de la
turbine de´pendent seulement des angles β4 et γ3. L’angle β4 est impose´ par le profil des aubes de
la roue. Pour pouvoir maximiser le rendement pour un jeu de parame`tres Hn et Q, on cherchera
donc a` maximiser la charge utile en faisant varier l’angle γ3 en entre´e de roue (cf. figure 2.5).
Pour que le fonctionnement soit optimal, il est ne´cessaire que la vitesse relative ~w3 soit tangente
a` l’intrados de l’entre´e de l’aube de la roue, afin d’e´viter des de´collements au niveau des bords
d’attaque des aubes qui nuiront aux performances en augmentant les pertes de charge, ce qui
entraˆınera une diminution de la charge utile, e´quation (2.14), et donc diminuera le rendement,
e´quation (2.12). Il est ainsi ne´cessaire que β3 (l’angle ~w3 et ~u3) soit constant (fixe´ par la ge´ome´trie
de la roue).














L’angle de la directrice γ3 est impose´ par l’e´coulement et la turbine. Il sera donc modifie´ seule-
ment lorsque les conditions de de´bit et de charge varient.
2.3.3 En aval de la turbine : l’aspirateur
L’aspirateur est la conduite d’e´vacuation de l’eau a` la sortie de la roue. Pour expliquer son roˆle
et son principe de fonctionnement, il faut repartir de la de´finition de la charge utile :
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Lorsque l’on est a` de´bit fixe´ et pour une ge´ome´trie de roue donne´e, cela veut dire que la perte
de charge dans la roue,
∑
HL3→4 , les altitudes, z3 et z4, et les vitesses, v3 et v4, sont connues.
Ainsi, les variations de la charge utile sont lie´es a` la diffe´rence de pression entre l’entre´e, p3, et
la sortie, p4, de la roue. La diffe´rence de charge entre l’entre´e de l’ame´nagement et l’entre´e de
la roue s’e´crit











Ainsi, si le de´bit est fixe´, toutes les quantite´s sont fixe´es. La pression en entre´e de roue, p3, est
donc fixe´e par le ge´nie civil en amont de la roue. Le seul moyen pour augmenter la charge utile
est donc de faire diminuer la pression de sortie de la roue, p4. Pour calculer la pression en sortie
de roue, il faut s’inte´resser a` la diffe´rence de charge a` l’aval de celle-ci,










Or, on peut assimiler l’e´coulement entre la sortie de l’aspirateur (indice´e par 2) et le bief aval





2/2g. La pression en sortie de la roue (soit aussi en entre´e de l’aspirateur)
s’e´crit donc comme







Ainsi, la pression en sortie de la roue diminue si la diffe´rence de vitesse augmente et si la perte
de charge diminue. Par conservation du de´bit, p4 se re´e´crit comme












avec S2 et S4 respectivement les sections de sortie et d’entre´e de l’aspirateur. On voit ainsi qu’a`
de´bit fixe´, afin de diminuer la pression p4, l’aspirateur devra eˆtre un divergent (S4 < S2) et que
les pertes de charge dans cet organe devront eˆtre minimise´es.
(a) Groupe bulbe (b) Turbine Francis
Figure 2.11: Sche´ma de deux aspirateurs, l’un pour une usine avec un groupe bulbe et l’autre
pour une usine avec une turbine Francis
Des e´quations ci-dessus, on peut re´-e´crire la charge utile en pre´sence de l’aspirateur, note´e
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Hu|aspirateur, en fonction de la charge brute, Hb = ze − zs, des pertes de charge, de la vitesse
de´bitante en sortie de la roue et des sections d’entre´e et de sortie de l’aspirateur. On a ainsi,














Afin de mesurer l’inte´reˆt de l’aspirateur, on peut le comparer a` une configuration qui n’en
pre´senterait pas. Ainsi, la pression p4 en sortie de roue sans prendre en compte l’aspirateur
s’e´crit
p4 = patm − ρ g (z4 − zs) . (2.22)
La charge utile dans le cas d’une configuration sans aspirateur, note´ Hu|sans, sera donc








Le gain de l’aspirateur sur l’augmentation de la charge utile, ∆Hu, peut eˆtre e´value´ par la
diffe´rence des deux configurations


























2 g l’e´valuation de la perte de charge dans l’aspirateur. Ainsi, on aura un
gain duˆ a` la pre´sence de l’aspirateur lorsque 1− S24
S22
−K sera maximal et positif.
Pour remplir correctement son roˆle, l’aspirateur doit donc pre´senter une forme telle que sa section
croisse de l’amont vers l’aval (S24/S
2
2 minimal) et ceci de fac¸on tre`s progressive afin de limiter les
de´collements au voisinage des parois, ce qui augmenterait les pertes de charge dans l’aspirateur
et donc le facteur de perte de charge K.
De fortes pertes de charge pourraient meˆme conduire a` 1 − S24
S22
− K < 0, engendrant a` des
performances en pre´sence de l’aspirateur moins bonnes que sans aspirateur. On notera que
pour les usines de grande puissance a` axe vertical (turbine Francis, par exemple), une attention
particulie`re doit eˆtre porte´e a` la conception de l’aspirateur. En effet, dans ce cas il est souvent
ne´cessaire de couder l’aspirateur pour re´duire le couˆt du ge´nie civil, ce qui peut potentiellement
augmenter les pertes de charge.
Notons que la pression en sortie de roue ne doit tout de meˆme pas atteindre des valeurs trop
basses. En effet, l’e´coulement dans une turbine a` re´action se compose d’un tourbillon a` l’entre´e
de la roue et d’un tourbillon a` sa sortie.
Ce dernier ne disparaˆıt comple`tement qu’au point de fonctionnement optimum de la turbine
(point de meilleur rendement η). Pour d’autres de´bits, en particulier pour les de´bits infe´rieurs,
entre 40 et 60% du de´bit nominal, le tourbillon de sortie persiste. Ce tourbillon e´tant une
re´gion de basse pression, il peut eˆtre a` l’origine de phe´nome`nes de cavitation aux conse´quences
inde´sirables pour les machines hydrauliques. En effet, si la pression sous la roue descend en
dessous de la pression de vapeur saturante de l’eau alors elle se vaporise partiellement et produit
des bulles contenant un me´lange de vapeur d’eau et de gaz. Lorsque ces bulles se de´placent, elles
peuvent atteindre une zone ou` la pression est plus e´leve´e et elles vont se condenser brusquement
et imploser en cre´ant de fortes ondes de pression dynamique. Ces ondes de pression ge´ne`rent des
chocs a` basse fre´quence qui peuvent mettre en danger l’installation en provoquant des charges
dynamiques e´leve´es sur la machine et les fondations et en induisant des pulsations de pression
dans la conduite qui se traduiront par des fluctuations de de´bit et de puissance. La cavitation
dans ces re´gions peut ainsi provoquer une baisse de rendement et une usure rapide des aubes
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Figure 2.12: Repre´sentation d’une torche de cavitation a` la sortie d’une turbine Francis [24]
de la roue. On cherche de´sormais a` utiliser les centrales sur une large plage de fonctionnement
autour de leur point nominal, c’est-a`-dire dans des re´gimes qui peuvent favoriser l’apparition
de ce phe´nome`ne. Ce facteur, associe´ a` l’augmentation de puissances des nouvelles centrales,
rend ainsi le phe´nome`ne de cavitation et ses conse´quences (e´rosion, vibration, ... [6]) de plus
en plus fre´quents. Durant ces dernie`res de´cennies, de nombreuses recherches ont ainsi porte´ sur
cette proble´matique [6, 83, 91]. Diffe´rents aspects de ce phe´nome`ne complexe ont e´te´ explore´s
expe´rimentalement [166, 162] : l’implosion d’une bulle de cavitation, les dommages de l’e´rosion,
l’acoustique de la cavitation, les nuages de cavitation... Cependant la torche de cavitation (cf.
figure 2.12) reste difficile a` pre´voir, notamment via l’outil nume´rique [137, 125, 13]. Cette torche
et d’autres phe´nome`nes (de´collement, ...) pre´sents dans l’aspirateur peuvent eˆtre a` l’origine d’une
augmentation sensible des pertes de charge dans l’aspirateur et peuvent donc nuire a` son bon
fonctionnement et au rendement global de la machine.
Mentionnons ici une solution pour limiter les conse´quences de ce phe´nome`ne qui consiste a`
injecter de l’air dans l’aspirateur a` la sortie de la roue [151]. Cet air permet d’amortir les chocs
et e´ventuellement de modifier les fre´quences des pulsations mais peut entraˆıner une baisse de
rendement de la turbine de 1 a` 2%.
2.4 Verrous technologiques objets de l’e´tude
Le dimensionnement d’une centrale hydroe´lectrique par voie nume´rique suppose de disposer de
simulations fiables du comportement de chacun des composants de la centrale. Nous n’avons pas
l’ambition dans ce travail de nous attaquer a` l’ensemble de ces composants et nous avons plutoˆt
fait le choix, en concertation avec Alstom Hydro, de concentrer nos efforts sur deux composants
spe´cifiques : le distributeur d’une turbine Francis et l’aspirateur d’un groupe bulbe. Dans le cas
du distributeur, nous nous inte´resserons tre`s pre´cise´ment a` la pre´diction du couple qui s’applique
sur les directrices du distributeur. Une pre´diction fiable de ce couple est en effet un e´le´ment
important pour le design du servomoteur permettant le re´glage du distributeur. Dans le cas de
l’aspirateur, notre analyse portera sur la fiabilite´ de la pre´diction du rendement et des pertes
de charge associe´es puisque cette pre´diction constitue un enjeu important du dimensionnement
hydraulique d’une centrale hydroe´lectrique.
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2.4.1 Design du servomoteur du distributeur
Comme cela a e´te´ pre´ce´demment e´voque´, le distributeur est un organe de re´glage qui permet de
lisser les irre´gularite´s de de´bit et ainsi d’assurer une vitesse de rotation du ge´ne´rateur constante.
Le distributeur est compose´ de directrices orientables qui ont pour objectif de controˆler a` la
fois le de´bit et la vitesse tangentielle de l’e´coulement en amont de la roue. Ces directrices sont
manœuvre´es par un cercle de vannage entraˆıne´ par plusieurs servomoteurs (cf. figure 2.9a).
Avec l’accroissement de la puissance unitaire des usines hydroe´lectriques, les directrices sont
soumises a` des charges de plus en plus importantes. Une e´valuation pre´cise du couple qu’applique
l’e´coulement sur les directrices est donc une donne´e importante afin d’adapter les servomoteurs
qui leur sont associe´s.
Le couple, ~Ch, qui s’applique sur une directrice est de´duit des forces qu’exerce l’e´coulement sur





p~n+ ~~τ : ~n
)
× ~r dS (2.25)
avec p la pression, ~~τ le tenseur des contraintes visqueuses, ~n la normale sortante a` la surface
de la directrice et ~r le vecteur forme´ par la position conside´re´e sur S et sa projection sur l’axe
du tourillon, c’est-a`-dire l’axe autour duquel la directrice pivote. La seule composante non nulle
du couple est la composante dans l’axe du tourillon. Dans la suite, quand nous parlerons du
couple applique´ a` la directrice, nous parlerons seulement de cette composante non nulle qui sera
note´e Ch. De plus, pour les nombres de Reynolds conside´re´s, il a e´te´ observe´ que la contribution
visqueuse est ne´gligeable devant la contribution de pression.
Une e´tape importante dans la conception d’un distributeur est l’essai sur mode`le re´duit. Il
n’est pas possible de re´aliser des tests sur les mode`les grandeur nature car cela ne´cessiterait de
reconstruire un banc de mesure a` chaque fois. Pour limiter les couˆts, les essais sont effectue´s
sur des mode`les re´duits et pour pouvoir extrapoler les re´sultats obtenus sur la configuration
pleine e´chelle, les grandeurs mesure´es sont adimensionne´es afin de s’affranchir des dimensions





avec V la norme de la vitesse moyenne entre deux directrices successives en m.s−1, Dp le diame`tre
de perc¸age en m et Hd la hauteur du distributeur en m. Ce coefficient KCh permet d’obtenir
une estimation du couple applique´ sur une directrice quelles que soient ses dimensions physiques
(e´chelles mode`le ou grandeur nature). Par convention, on calculera ce couple dans un repe`re tel
qu’une valeur positive corresponde a` une tendance a` la fermeture des directrices. La fermeture
est de´finie comme la position ou` les directrices sont en contact (figure 2.9b) et obstruent ainsi
l’e´coulement.
L’accroissement de la puissance unitaire des groupes conduit au gigantisme des turbines Francis.
Cela a conduit a` un effort particulier de de´veloppement portant sur l’adaptation du pivotement
des directrices soumises a` des charges de plus en plus conside´rables. Comme cela a e´te´ e´voque´,
ces directrices sont manœuvre´es par un cercle de vannage, entraˆıne´ par des servomoteurs (cf.
figure 2.9a). Le dimensionnement de ces servomoteurs est directement lie´ au couple applique´ par
le fluide sur les directrices. La conception des directrices cherchera ainsi a` respecter certaines
contraintes, afin de minimiser le couˆt de ces servomoteurs. Il s’agira par exemple de rechercher
une conception permettant un e´quilibre des extrema de couple, c’est-a`-dire que les couples maxi-
mum (positif) et minimum (ne´gatif) ont une amplitude similaire, afin d’utiliser pleinement les
servomoteurs. D’autres contraintes lie´es a` la surete´ existent. Par exemple, lors d’un incident sur
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le cercle de vannage (casse de biellettes ou d’un servomoteur), il n’est pas souhaitable que les
directrices se referment et obstruent comple`tement l’e´coulement. La fermeture brusque d’une
conduite peut entraˆıner un phe´nome`ne de coup de be´lier [51] ce qui peut endommager les ou-
vrages d’amene´es. En cas de perte de l’asservissement des directrices, leur conception doit leur
permettre d’atteindre une position d’e´quilibre, correspondant a` un couple nul, qui conduise a`
un de´bit donne´. D’autres contraintes existent e´galement, qui sont lie´es au comportement hy-
droe´lastique des aubages.
Les approches traditionnelles pour analyser ces proble`mes s’appuient sur des mode`les simplifie´s.
Par exemple, l’e´coulement de fluide est souvent conside´re´ comme un e´coulement potentiel ou
laminaire. La de´formation du solide est le plus souvent suppose´e avoir une influence ne´gligeable
sur l’e´coulement ; ainsi, les interactions entre le fluide et les solides ne sont pas prises en compte.
Ces mode`les simplifie´s ont permis de caracte´riser les e´coulements dans de nombreux types de ma-
chines [54, 157]. Cependant, il n’y a eu que peu de re´sultats re´pertorie´s sur les e´coulements dans
les turbines Francis [117, 176]. Les e´tudes se sont concentre´es principalement sur l’e´coulement
dans les usines en aval du distributeur (turbine et aspirateur) [85, 93].
Malgre´ l’importance d’une pre´diction fiable du couple afin d’adapter les servomoteurs aux
charges de plus en plus conside´rables que constituent les roues ge´antes, il existe assez peu
d’e´tudes publie´es s’inte´ressant au comportement des aubages du distributeur. On peut toutefois
citer les travaux de Muntean et al. [111] qui portent sur les efforts du fluide sur la directrice.
En particulier ce travail propose une optimisation de la position du tourillon sur la directrice
avec pour crite`re d’optimisation la minimisation du couple. Cette optimisation est inte´ressante
car la me´thodologie utilise´e s’appuie bien sur la dynamique de l’e´coulement dans le distributeur
plutoˆt que sur des arguments purement ge´ome´triques. Nous reprendrons donc dans le chapitre
5 cette ide´e d’optimisation du positionnement du tourillon de la directrice en lui ajoutant une
dimension “optimisation robuste” puisque notre de´marche de simulation prendra en compte les
incertitudes associe´es a` la condition d’entre´e dans le distributeur.
Comme nous le de´taillerons dans le chapitre 5 entie`rement de´die´ a` la simulation fiable du
couple exerce´ sur la directrice d’un distributeur de turbine Francis, nous disposerons comme
point de de´part de notre analyse d’une courbe expe´rimentale d’e´volution du couple exerce´ par
l’e´coulement sur la directrice en fonction de l’angle d’ouverture de cette directrice. Nous cher-
cherons alors a` analyser quel niveau de description de l’e´coulement turbulent (RANS / SGE)
est ne´cessaire pour reproduire correctement la dynamique de l’e´coulement et l’effort associe´ sur
la directrice et nous inte´grerons dans cette analyse la pre´sence d’incertitudes sur les conditions
d’e´coulement en entre´e du distributeur.
2.4.2 Pertes de charge dans les aspirateurs
Comme annonce´ dans l’introduction du me´moire puis de ce chapitre, nous nous inte´resserons
e´galement a` la pre´diction fiable des pertes de charge dans l’aspirateur d’un groupe bulbe. Nous
avons explique´ dans la section 2.3.3 comment la pre´sence de l’aspirateur induit un gain de
performance lorsque φ = 1 − S24
S22
−K est maximal et positif (cf. e´quation (2.24)). On rappelle
que S4 et S2 sont respectivement les sections d’entre´e et de sortie de l’aspirateur (cf figure
2.11) et que K est le coefficient de perte de charge de l’aspirateur. La mesure de performance
de l’aspirateur passera donc par une e´valuation de φ. En appliquant le the´ore`me de Bernoulli
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2 g (z4 − z2)v24 + φ︸ ︷︷ ︸
χ
 .
Cela permet de de´finir χ = 2 g(z4−z2)
v24
+ φ, une quantite´ qui permet de caracte´riser les perfor-
mances de l’aspirateur et qui est mesurable expe´rimentalement a` partir des pressions statiques












4, ce qui caracte´rise la conversion
comple`te de l’e´nergie cine´tique en entre´e de l’aspirateur (en sortie de la roue) en pression statique
a` travers ce dernier. On interpre`te ainsi commune´ment le roˆle de l’aspirateur comme l’organe
qui permet de “re´cupe´rer” la pression dynamique d’entre´e, p4 + 1/2 ρ v
2
4, en pression statique,
p2. Le coefficient χ est aussi de´fini comme le coefficient de re´cupe´ration de l’aspirateur. Cette
quantite´ est une quantite´ standardise´e de la norme CEI [72], qui est la norme de la Commission
Electrotechnique Internationale (International Electrotechnical Commission, IEC). Ces normes
ont pour but d’uniformiser les e´changes techniques entre les pays membres. Ceci permet aussi
de s’assurer de la qualite´ des mesures car elles sont re´alise´es selon les meˆmes protocoles.
La seule e´valuation du coefficient de re´cupe´ration ne suffit pas a` e´valuer les performances de
l’aspirateur. En effet, il faut e´galement pouvoir quantifier les pertes de charge induites par
ce composant qui, comme les autres composants de la machine, influera directement sur le










K − 2 g (z4 − z2)v24︸ ︷︷ ︸
ζ

On de´finit ainsi le coefficient de perte, ζ = K − 2 g(z4−z2)
v24
, qui est mesurable expe´rimentalement

















− χ, permet d’isoler les pertes de charge de l’aspirateur dans
l’e´valuation de sa capacite´ de re´cupe´ration. Pour des aspirateurs conduisant a` des coefficients
de re´cupe´ration proches, celui ayant le coefficient de pertes le plus faible sera privile´gie´.
Avec l’accroissement des projets de re´habilitation, la maˆıtrise et la pre´diction des performances
de l’aspirateur sont devenues des points clefs du dimensionnement hydraulique. En effet, lors de
la conception d’une centrale hydraulique, l’aspirateur et la turbine sont e´tudie´s pour fonctionner
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conjointement. Or, dans une re´habilitation, seule la roue est remplace´e et l’aspirateur existant
est conserve´. Il a e´te´ observe´ dans certains cas, qu’un mauvais agencement entre la roue et l’as-
pirateur peut survenir entraˆınant notamment une chute soudaine du rendement pre`s du point
de fonctionnement nominal de l’installation. Cette chute de rendement peut atteindre plusieurs
pour-cents [154]. Ces comportements sont encore mal compris et difficilement pre´dictibles, ce
qui a conduit a` diffe´rentes actions de recherche en partenariat avec les industriels du domaine,
e´tant donne´ les conse´quences financie`res de cette chute de rendement.
On peut en particulier citer les travaux re´alise´s dans le cadre du projet FLINDT (FLow IN-
vestigation in a Draft Tube) re´unissant les principaux industriels du domaine (Alstom Hydro,
Electricite´ de France, GE Hydro, VA Tech Hydro et Voith-Siemens Hydro) et l’Ecole Polytech-
nique Fe´de´rale de Lausanne (EPFL). Ces travaux avaient pour principal objectif de re´aliser des
mesures expe´rimentales avec un diffuseur pre´sentant un accident de rendement afin de l’expli-
quer et aussi d’e´tablir une base de donne´es pour les simulations nume´riques. Une explication
de ce phe´nome`ne a e´te´ propose´e par Mauri [100] qui attribue cet accident de rendement a` une
instabilite´ globale de l’e´coulement sous la roue. Cette instabilite´ a aussi e´te´ mise en e´vidence
analytiquement par Susan-Resiga [150].
Dans le cadre du projet “Turbine-99”, Nilsson et al. [116] ont e´galement montre´ l’influence
de la condition d’entre´e sur les pre´dictions nume´riques de l’e´coulement dans l’aspirateur. Les
simulations nume´riques ont permis d’e´tablir que le phe´nome`ne de chute de rendement pre´sentait
une forte sensibilite´ a` la condition d’entre´e. Il convient de pre´ciser ici que, dans la mesure ou`
il n’est pas re´aliste de simuler une boucle d’essai comple`te, le domaine de calcul retenu pour
une simulation d’aspirateur hydraulique se re´duit en ge´ne´ral a` la seule ge´ome´trie de l’aspirateur
avec donc des conditions d’entre´e issues d’essais (profils moyens de vitesse mesure´s dans le plan
d’entre´e). De nombreuses e´tudes expe´rimentales ont e´te´ re´alise´es [7, 36, 154, 153] sur diffe´rentes
configurations afin d’affiner la pre´diction de cette condition d’entre´e dont on sait de´sormais a`
quel point elle conditionne la qualite´ de la pre´diction nume´rique. Susan-Resiga et al. [149] ont
e´galement propose´ une repre´sentation analytique des profils de vitesse en entre´e du diffuseur,
de´rivant des donne´es expe´rimentales. En supposant un e´coulement pleinement de´veloppe´, une
e´tude de stabilite´ non-visqueuse et axisyme´trique base´e sur ces profils a alors permis de montrer
qu’il existe un de´bit critique conduisant a` une instabilite´ de l’e´coulement bien corre´le´e a` la chute
de rendement. De nouvelles mesures expe´rimentales ont e´te´ re´alise´es par Tridon et al. [153],
ce qui a permis par ailleurs d’ame´liorer les profils analytiques en prenant mieux en compte les
sillages des aubes de roue a` l’amont de l’aspirateur. Les travaux expe´rimentaux et nume´riques
mene´s conjointement par Tridon [152] et Duprat [46] a` l’aide d’une approche SGE couple´e a`
une loi de paroi ont permis d’expliquer ce phe´nome`ne de chute de rendement observe´ pour une
configuration d’aspirateur propose´e par Alstom Hydro en le reliant a` l’apparition d’une large
recirculation, obstruant une partie de la sortie de l’aspirateur et diminuant ainsi la capacite´ de
“re´cupe´ration” de pression de ce dernier.
Nous allons nous inte´resser pour notre part a` la pre´diction fiable des pertes de charge ou du ren-
dement dans une ge´ome´trie d’aspirateur de groupe bulbe et souhaitons brie`vement pre´ciser ici
les raisons de ce choix. Comme indique´ ci-dessus, les simulations de l’aspirateur seront effectue´es
en conside´rant comme domaine de calcul la seule ge´ome´trie de l’aspirateur, ce qui ne´cessite donc
d’imposer des profils de vitesse en entre´e du domaine de calcul. De tels profils de vitesse (compo-
santes axiale, radiale et orthoradiale) sont bien disponibles dans le plan d’entre´e de l’aspirateur
“bulbe” e´tudie´ mais :
– aucune des distributions mesure´es n’atteint les parois situe´es dans le plan d’entre´e, coˆte´
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moyeu ou carter, pour des raisons pratiques de conditions de mesure. En d’autres termes,
les profils de vitesse d’entre´e au voisinage imme´diat des parois sont inconnus.
– les valeurs des composantes de vitesses releve´es en entre´e dans l’expe´rience ne peuvent
pas eˆtre conside´re´es comme exactes compte tenu des difficulte´s de mesure dans ce plan
d’entre´e. En effet, les mesures sont fournies a` plus ou moins 20%. Mais cette erreur n’est
pas comple`tement ale´atoire : d’un point a` l’autre, il y a quand meˆme une bonne corre´lation.
Cette configuration d’aspirateur de groupe bulbe et les conditions d’entre´e qui lui sont associe´es
constituent donc un tre`s bon support a` l’e´tude de la propagation d’incertitudes dans la simu-
lation d’un e´coulement turbulent. Des analyses pre´liminaires seront cependant indispensables
pour re´duire le nombre de parame`tres incertains de fac¸on a` rendre le couˆt de l’analyse UQ
(Uncertainty Quantification) compatible avec les moyens de calcul a` notre disposition. En outre,
comme nous le verrons au chapitre 6, entie`rement consacre´ a` l’analyse de cette configuration, des
simulations RANS ne seront pas a priori suffisantes pour parvenir a` un accord satisfaisant entre
calcul et expe´rience pour ce qui concerne les profils de vitesse de l’e´coulement dans diffe´rentes
sections de l’aspirateur ; l’aspirateur conside´re´ sera donc e´galement un support inte´ressant pour
la mise en œuvre de notre me´thodologie de simulations SGE.
Nous avons pre´cise´ dans ce chapitre les principales caracte´ristiques des composants de machines
hydrauliques sur lesquels nous porterons nos efforts dans les chapitres 5 et 6 du me´moire. Nous
consacrons le chapitre 3 qui suit a` une pre´sentation synthe´tique des outils de simulation (RANS
et SGE) qui seront ensuite applique´s a` l’analyse de l’e´coulement dans ces composants de centrale
hydraulique.
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Le pre´ce´dent chapitre nous a permis de bien mettre en e´vidence les spe´cificite´s des e´coulements
dans le contexte du fonctionnement des usines hydroe´lectriques. Ces spe´cificite´s sont lie´es a` la fois
aux ge´ome´tries des composants et aux conditions aux limites applique´es aux domaines de calcul.
La simulation nume´rique de ces e´coulements s’appuie sur des outils de simulation ou codes CFD
(pour Computational Fluid Dynamics) qui inte`grent pour leur part des e´le´ments ge´ne´riques : lois
de conservation (e´quations de Navier-Stokes), choix de mode´lisation de la turbulence (RANS /
SGE) et me´thodes de discre´tisation pour les e´quations moyenne´es ou filtre´es. Les deux premie`res
sections de ce chapitre fournissent quelques rappels succincts sur les ingre´dients de mode´lisation,
en soulignant les similitudes mais aussi les diffe´rences fondamentales entre approches RANS et
SGE. La section suivante propose une description synthe´tique des codes RANS (OpenFOAM) et
SGE (YALES2) utilise´s dans nos travaux pour re´soudre respectivement les e´quations moyenne´es
et filtre´es dans les domaines de calcul associe´s a` la ge´ome´trie du distributeur de turbine Francis
et a` celle de l’aspirateur de turbine bulbe. Nous concluons ce chapitre par un e´tat de l’art de la
CFD dans le contexte hydroe´lectrique destine´ a` souligner les e´le´ments me´thodologiques originaux
de nos travaux par rapport a` ceux de´ja` disponibles dans la litte´rature.
3.1 Equations de la dynamique des e´coulements et turbulence
3.1.1 Equations de Navier-Stokes incompressibles
Dans le domaine hydroe´lectrique, les e´coulements mis en jeu sont des e´coulements incompres-
sibles de fluide newtonien ou` l’hypothe`se des milieux continus est valide. Leur dynamique est ainsi
de´crite par les e´volutions spatio-temporelles des champs de vitesse ~u(~x, t) et de pression p(~x, t).
Les principes de conservation de masse et de quantite´ de mouvement permettent de de´duire les

















Dans ces e´quations, ui est la composante de vitesse dans la direction xi, ρ est la masse vo-
lumique du fluide et ν est la viscosite´ dynamique du fluide. De plus, la convention d’Einstein
avec une sommation sur les indices re´pe´te´s est utilise´e. L’e´quation (3.1) est la contrainte de
divergence nulle de´duite de la conservation de la masse pour un fluide de masse volumique
constante. Etant donne´e la non-line´arite´ de l’e´quation (3.2), il n’existe pas de solution ge´ne´rale
de ce jeu d’e´quations. Ainsi, dans la majorite´ des cas, une solution approche´e de ces e´quations
sera obtenue via une discre´tisation (volumes finis dans notre cas compte tenu de la complexite´
ge´ome´trique des domaines fluides dans lesquels ces e´quations seront re´solues) et une re´solution
nume´rique des e´quations discre´tise´es.
L’e´quation (3.2) comporte en particulier un terme d’advection, ∂(uiuj)/∂xj , et un terme de
diffusion, ν∂2ui/∂xj∂xj . Le terme d’advection caracte´rise l’inertie de l’e´coulement alors que le
terme de diffusion caracte´rise les forces visqueuses qui tendent a` diffuser la quantite´ de mou-
vement. On peut ainsi construire des temps caracte´ristiques de ces phe´nome`nes. On peut donc
de´finir un temps visqueux, Tvis ≈ L2/ν, qui est le temps caracte´ristique d’amortissement d’une
perturbation par viscosite´ sur une distance caracte´ristique L et un temps inertiel, Tin ≈ L/U ,
qui est le temps ne´cessaire a` une parcelle fluide de vitesse caracte´ristique, U , pour parcourir la
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distance L sous l’effet de son inertie. Le rapport de ces deux temps conduit au nombre sans








qui permet de caracte´riser l’e´tat de l’e´coulement. En effet, pour des nombres de Reynolds e´leve´s,
le temps visqueux sera beaucoup plus grand que le temps inertiel et les mouvements des parcelles
ou particules fluides pourront ainsi se de´velopper avant d’eˆtre amortis par effet de viscosite´. Les
forces inertielles seront donc pre´ponde´rantes devant les forces visqueuses. A de tels nombres
de Reynolds, des mouvements secondaires tridimensionnels se superposeront au mouvement
principal de l’e´coulement et caracte´riseront ainsi un e´coulement turbulent, contrairement a` un
e´coulement laminaire ou` les perturbations de l’e´coulement sont rapidement amorties par effet
visqueux, empeˆchant de cette fac¸on le de´veloppement de ces mouvements secondaires. Etant
donne´ les e´chelles mises en jeu pour les composants de centrale hydraulique auxquels nous nous
inte´ressons, les e´coulements que nous allons e´tudier sont syste´matiquement des e´coulements
turbulents. Quelques e´le´ments utiles a` la compre´hension de la physique de ces e´coulements
turbulents sont fournis dans le paragraphe ci-dessous, en pre´alable a` la description des grands
choix de mode´lisation de la turbulence pre´sente´s dans la section qui suit.
3.1.2 Physique de la turbulence
Comme nous l’avons mentionne´ ci-dessus, la turbulence se caracte´rise par la pre´sence de mou-
vements secondaires qui se superposent au mouvement principal du fluide, donnant ainsi a`
l’e´coulement une apparence de´sordonne´e. Les mouvements secondaires de´finissent des “tour-
billons”. Depuis les premie`res observations rapporte´es par Leonard de Vinci (traduction de Pio-
melli dans l’article de Lumley [96]) et malgre´ l’omnipre´sence de ce phe´nome`ne aussi bien dans la
nature que dans le milieu industriel, il n’existe pas de de´finition rigoureuse de la turbulence. La
turbulence est plutoˆt caracte´rise´e par quelques proprie´te´s remarquables. Ainsi, un e´coulement
turbulent est souvent qualifie´ d’impre´visible. En effet, des perturbations meˆmes minimes peuvent
se de´velopper avant d’eˆtre dissipe´es par viscosite´ dans le cas d’un e´coulement turbulent. La so-
lution instationnaire de l’e´coulement sera donc de´pendante de ces perturbations (c’est ”l’effet
papillon” des me´te´orologues). Les e´coulements turbulents se caracte´risent e´galement par une
large gamme d’e´chelles du mouvement. Au-dela` des e´chelles du mouvement principal, les mou-
vements secondaires se de´veloppent a` diffe´rentes e´chelles, faisant ainsi apparaˆıtre des tourbillons
de tailles variables. Finalement, les e´coulements turbulents sont connus pour leur bonne pro-
prie´te´ de me´lange. Les mouvements secondaires de la turbulence ge´ne`rent une agitation qui
favorise fortement le me´lange, par rapport a` un e´coulement laminaire ou` le me´lange se produit
principalement par diffusion mole´culaire.
De´crire un e´coulement turbulent comme la superposition d’e´coulements secondaires tridimen-
sionnels a` un e´coulement principal a naturellement conduit a` une vision statistique de la turbu-
lence. Les champs de vitesse (ou de pression) peuvent ainsi eˆtre de´compose´s en un e´coulement
moyen et une fluctuation. Cette de´composition dite de Reynolds conduit donc a` e´crire
ui(~x, t) = 〈ui〉(~x, t) + u′i(~x, t), (3.4)
ou` 〈.〉 est l’ope´rateur de moyenne adapte´ a` l’e´coulement conside´re´. D’une fac¸on ge´ne´rale, on
conside`re une moyenne d’ensemble correspondant a` la moyenne arithme´tique d’un grand nombre
de re´alisations inde´pendantes. Cependant, pour de nombreuses configurations, l’e´coulement
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moyen peut eˆtre conside´re´ comme stationnaire. L’e´coulement moyen devient donc inde´pendant








ou` f repre´sente un champ de l’e´coulement. Cette de´composition permet de distinguer le champ
moyen, qui est reproductible, du champ instantane´ qui est impre´visible en raison des mouve-
ments secondaires “chaotiques”. Cette de´composition permet e´galement de distinguer l’e´nergie
cine´tique due a` l’e´coulement moyen de l’e´nergie cine´tique turbulente, c’est-a`-dire spe´cifique aux
mouvements turbulents. On en de´duit alors un bilan e´nerge´tique global en conside´rant les trans-
ferts entre l’e´nergie cine´tique du champ moyen et l’e´nergie cine´tique turbulente. On peut montrer
que, ge´ne´ralement, les variations d’e´nergie cine´tique du champ moyen sont principalement dues
a` un transfert vers l’e´nergie cine´tique turbulente et une dissipation de l’e´nergie moyenne par
effet visqueux. Nous verrons par la suite que cette de´composition entre champ moyen et champ
turbulent et les transferts d’e´nergie cine´tique du champ moyen vers l’e´nergie cine´tique turbulente
sont a` la base de la mode´lisation statistique de la turbulence.
Figure 3.1: Illustration d’un spectre d’e´coulement turbulent caracte´risant la cascade d’e´nergie
cine´tique turbulente des grandes e´chelles (petits nombres d’onde) vers les petites e´chelles (grands
nombres d’onde) jusqu’a` la dissipation totale d’e´nergie au-dela` de l’e´chelle de Kolmogorov
(d’apre`s Jacquin [73]).
Au-dela` de cette vision statistique de la turbulence, l’e´nergie cine´tique turbulente peut eˆtre in-
terpre´te´e en terme d’e´chelles du mouvement. Ainsi, les mouvements turbulents sont re´gits par
un transfert e´nerge´tique duˆ a` un processus inertiel qui s’effectue aux diffe´rentes e´chelles. Cela
conduit a` la description d’une cascade d’e´nergie et a` une vision “spectrale” de la turbulence.
Cette cascade d’e´nergie est ainsi gouverne´e par trois e´tapes majeures. Une premie`re e´tape corres-
pond a` un apport d’e´nergie du mouvement moyen via des structures tourbillonnaires de grandes
e´chelles (typiquement controˆle´es par les dimensions caracte´ristiques de l’e´coulement moyen) ou`
les effets visqueux sont ne´gligeables. Une seconde e´tape consiste en une redistribution de cette
e´nergie aux plus petites e´chelles par des me´canismes non-line´aires et non-visqueux. Finalement,
une dernie`re e´tape conduit a` une dissipation de cette e´nergie au niveau des plus petites e´chelles
par effet visqueux. On de´finit ainsi la plus petite e´chelle du mouvement turbulent, l’e´chelle de
Kolmogorov, en dessous de laquelle les mouvements de l’e´coulement sont imme´diatement dis-
sipe´s. En de´finissant E(k) comme la densite´ d’e´nergie cine´tique des mouvements turbulents de
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taille caracte´ristique l = 2pi/k (k est donc un nombre d’onde), cette cascade d’e´nergie se ca-
racte´rise par le fameux spectre de Kolmogorov avec une loi d’e´volution en k−5/3 [55] dans une
zone inertielle se situant entre les grandes e´chelles influence´es par le mouvement moyen et les
petites e´chelles qui subissent les effets de viscosite´ (voir figure 3.1). Le fait de pouvoir supposer
une inde´pendance de la dynamique de l’e´coulement en dessous d’une certaine e´chelle par rapport
aux mouvements moyens et donc de pouvoir conside´rer une universalite´ de la dynamique a` partir
de cette e´chelle est a` la base de la mode´lisation sous-maille de la turbulence qui conduit a` la
technique de simulation des grandes e´chelles que nous de´crirons dans la section suivante.
3.2 Mode´lisation de la turbulence
3.2.1 Limites de la simulation directe de la turbulence
Comme nous l’avons pre´ce´demment e´voque´, la re´solution des e´quations (3.1) et (3.2) ne´cessite
dans la majorite´ des cas le recours a` l’outil nume´rique. Nous pre´ciserons dans la prochaine sec-
tion les me´thodes nume´riques employe´es dans ce travail. Les me´thodes nume´riques s’appuient
sur un maillage, c’est-a`-dire un “de´coupage” du domaine fluide en un certain nombre de cellules
de controˆle (dans le cas des approches volumes finis privile´gie´es dans ce travail). Le nombre de
cellules ne´cessaires pour de´crire l’e´coulement en minimisant l’erreur nume´rique controˆle le couˆt
nume´rique de la simulation (et donc la puissance de calcul ne´cessaire). Le couˆt de calcul reste
d’ailleurs l’une des principales limitations a` la simulation nume´rique de la turbulence comme on
va le pre´ciser maintenant.
La simulation nume´rique directe (SND ou DNS pour “direct numerical simulation”) consiste
a` re´soudre nume´riquement les e´quations (3.1) et (3.2) sans mode´lisation supple´mentaire. En
SND, le maillage sur lequel s’appuie la re´solution nume´rique doit donc eˆtre suffisamment fin
pour pouvoir de´crire les plus petites e´chelles du mouvement. Ainsi, la taille de maille ne´cessaire
doit eˆtre de l’ordre de la plus petite e´chelle de l’e´coulement qui est caracte´rise´e par l’e´chelle de
Kolmogorov, η. On peut montrer que le rapport entre les grandes e´chelles (typiquement l’e´chelle
inte´grale) de la turbulence et l’e´chelle de Kolmogorov est de l’ordre de Re3/4. Le nombre de
mailles ne´cessaires a` la re´solution d’un proble`me tridimensionnel varie alors comme Re9/4. Ainsi,
pour les e´coulements a` haut nombre de Reynolds, la re´alisation de SND est tre`s vite limite´e par
la puissance de calcul disponible. Notons qu’au couˆt de calcul implique´ par le nombre de mailles,
il faut ajouter un couˆt pour la discre´tisation temporelle qui est de l’ordre de Re1/2. On obtient
donc finalement un couˆt de calcul de l’ordre de Re3 [129]. Pour illustrer le couˆt de calcul im-
plique´ par la re´alisation de SND, on peut citer les travaux de Spalart et al. [147] qui ont estime´
a` environ 1016 le nombre de mailles ne´cessaires a` la SND de l’e´coulement autour de l’aile d’un
avion de ligne et comparer cette estimation a` la SND de Kaneda et al. [79] qui comportait de
l’ordre de 1011 points de grille. Pour se rapprocher des applications hydroe´lectriques, on peut
citer la SND d’une conduite turbulente re´alise´e par Wu et Moin en 2008 [171] pour un nombre
de Reynolds de l’ordre de 44000 (base´ sur le diame`tre et la vitesse de´bitante), et comparer cette
valeur au nombre de Reynolds d’une conduite dans un barrage hydraulique qui est de l’ordre
de 107. On voit ainsi que la re´alisation de SND dans des configurations d’inte´reˆt industriel (en
particulier dans le domaine hydroe´lectrique) n’est pas envisageable avec la puissance de calcul
actuellement disponible en raison des trop fortes contraintes de discre´tisation spatiale que cela
implique.
Pour pallier ces contraintes, d’autres approches peuvent eˆtre propose´es. Ces approches ont pour
objectif de ne simuler qu’une partie de la dynamique de l’e´coulement et de tenir compte du reste
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de la dynamique via une mode´lisation. Deux approches principales partagent cette philosophie :
la mode´lisation statistique et la mode´lisation sous-maille. Ces approches se distinguent par la
part de la dynamique qui est explicitement simule´e et donc aussi par la part de la dynamique qui
est mode´lise´e. Ces deux approches vont maintenant eˆtre de´crites avant d’eˆtre applique´es dans
ce travail a` la simulation de l’e´coulement dans un distributeur de turbine Francis au chapitre 5
et dans un aspirateur de turbine “bulbe” au chapitre 6.
3.2.2 Mode´lisation statistique de la turbulence (RANS)
La mode´lisation statistique est base´e sur la de´composition de Reynolds, e´quation (3.4), pre´ce´demment
e´voque´e. Il s’agit de distinguer le champ moyen du champ turbulent. Pour cette approche, le
champ moyen est ainsi explicitement simule´ alors que l’influence de l’ensemble des fluctuations
dues a` la turbulence de l’e´coulement est prise en compte a` travers un mode`le statistique. C’est ce
type d’approche qui est de´signe´ par l’acronyme RANS pour Reynolds Averaged Navier-Stokes.
Dans la suite de ce paragraphe, on conside`re un ope´rateur de moyenne temporelle et donc un
champ moyen stationnaire. On ne conside`re pas le cas d’un champ moyen de´pendant du temps qui
est conside´re´ dans les approches U-RANS (pour Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes).
3.2.2.1 Equations de Reynolds (RANS) et mode´lisation des contraintes de Rey-
nolds.
La dynamique du champ moyen de vitesse, 〈~u〉(~x), et de pression, 〈p〉(~x), est de´crite par les
e´quations de Reynolds qui sont de´duites des e´quations de Navier-Stokes (3.1) et (3.2) auxquelles
l’ope´rateur de moyenne est applique´. L’ope´rateur de moyenne est un ope´rateur line´aire qui
commute avec les de´rive´es et qui est indempotent (c’est-a`-dire que 〈〈f〉〉 = 〈f〉). Ainsi, les
















En raison de la non-line´arite´, l’e´quation (3.7) fait apparaˆıtre un terme spe´cifique Rij = −〈u′iu′j〉,
appele´ contrainte de Reynolds. C’est ce terme qui traduit l’influence des fluctuations turbulentes
sur le champ moyen. C’est donc ce terme qu’il faut mode´liser pour pouvoir re´soudre les e´quations
de Reynolds.
Les bilans e´nerge´tiques globaux e´voque´s pre´ce´demment montrent qu’il existe un transfert de
l’e´nergie cine´tique du champ moyen vers l’e´nergie cine´tique turbulente. Ainsi, vues du champ
moyen, les fluctuations turbulentes ont pour principal roˆle “d’absorber” une partie de l’e´nergie
cine´tique du champ moyen, de fac¸on analogue aux effets visqueux aux petites e´chelles de la tur-
bulence. Cela a conduit a` mode´liser les effets des fluctuations turbulentes sur le champ moyen
comme une viscosite´ fictive supple´mentaire. C’est le concept de viscosite´ turbulente, introduit
par Boussinesq [15] sur lequel s’appuie une majorite´ des mode`les de turbulence. Il est ainsi
propose´ d’exprimer le tenseur des contraintes de Reynolds comme
− 〈u′iu′j〉 = 2νt〈Sij〉 − 23kδij (3.8)
avec δij le symbole de Kronecker. Dans cette e´quation, νt est la viscosite´ turbulente, k =
1
2 〈u′iu′i〉
est la moyenne de l’e´nergie cine´tique turbulente et 〈Sij〉 = 12 (∂〈ui〉/∂xj + ∂〈uj〉/∂xi) est le ten-
seur des taux de de´formation moyens. Cette loi relie ainsi line´airement les contraintes turbulentes
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au tenseur des taux de de´formation moyens. L’hypothe`se de Boussinesq consiste a` remplacer les
six inconnues du tenseur des contraintes turbulentes par une seule inconnue scalaire : la viscosite´
turbulente νt. On peut, a` ce stade, noter le choix de mode´lisation puisque le transfert du champ
moyen vers le champ turbulent est un phe´nome`ne qui a pour origine la non-line´arite´ convective
des e´quations de Navier-Stokes et on de´cide de le mode´liser par un effet diffusif a priori mieux
adapte´ a` la dynamique des petites e´chelles. L’e´quation de transport de la quantite´ de mouvement
















ou` 〈p∗〉 = 〈p〉+ 2/3k est une pression modifie´e.
La viscosite´ turbulente n’est donc pas une proprie´te´ du fluide mais de l’e´coulement et cette
quantite´ est a priori une fonction locale de l’e´coulement. Les mode`les vont se distinguer les
uns des autres par leur fac¸on d’e´valuer cette viscosite´ turbulente. Une analyse dimensionnelle
permet de montrer que la grandeur νt peut eˆtre exprime´e comme le produit d’une longueur
caracte´ristique l? par une vitesse caracte´ristique u?,
νt ∝ l?u? (3.10)
En conse´quence, la de´termination de cette quantite´ inconnue νt suppose de pouvoir e´valuer ces
e´chelles pour l’e´coulement conside´re´. L’ensemble de ces mode`les est le plus souvent classe´ en
fonction du nombre d’e´quations supple´mentaires (de ze´ro a` trois e´quations) ne´cessaires pour
ces e´valuations. Des comple´ments d’informations sur les diffe´rents mode`les peuvent eˆtre trouve´s
dans le livre de Pope [130].
Dans ce travail, seuls des mode`les base´s sur deux variables additionnelles (donc des mode`les
a` deux e´quations) ont e´te´ utilise´s et vont donc eˆtre pre´sente´s. Le plus souvent, la premie`re
variable turbulente conside´re´e est l’e´nergie cine´tique turbulente k. Concernant la seconde variable
turbulente, le choix de la pseudo-dissipation conduit aux mode`les k −  [77], alors que le choix
de la dissipation spe´cifique conduit aux mode`les k − ω [169].
3.2.2.2 Mode`le k −  de Jones et Launder [77]
Le mode`le k −  e´tabli en 1972 par Jones et Launder [77] propose d’e´valuer la vitesse ca-
racte´ristique u? ne´cessaire a` la de´termination de νt a` partir de l’e´nergie cine´tique turbulente,
k, en conside´rant u? ∝ k1/2. L’e´chelle de longueur, l?, est alors e´value´e a` partir de l’e´chelle
inte´grale de la turbulence. En s’appuyant sur les re´sultats de turbulence homoge`ne isotrope, on





























mais il est admis qu’a`
suffisamment haut nombre de Reynolds, la dissipation peut eˆtre approche´e par la pseudo-dissipation
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avec Cµ une constante a` fixer.
Les e´quations de transport pour k et  doivent maintenant eˆtre de´termine´es pour comple´ter le




















































+ P − , (3.15)
avec σk une constante a` fixer et P = 2νt〈Sij〉〈Sij〉 le terme de production de l’e´nergie cine´tique
turbulente. D’une fac¸on similaire (voir [130, 133] pour les de´tails), l’e´quation pour la pseudo-





















avec σ, C1 et C2 des constantes a` fixer.
Les e´quations (3.6), (3.9), (3.15) et (3.16) sont donc les e´quations re´solues lors d’une simulation
de type RANS utilisant le mode`le k − . Les valeurs standards des constantes du mode`le sont
donne´es par Launder et al. [87],
Cµ = 0, 09, C1 = 1, 44, C2 = 1, 92, σk = 1, 0, σ = 1, 3.
Ce mode`le a e´te´ applique´ a` une gamme e´tendue de proble`mes physiques et il est aujourd’hui
largement employe´ dans les logiciels commerciaux. Cependant, ce mode`le est connu pour ses
faiblesses dans les re´gions de proche paroi. En effet, dans ces re´gions, l’e´valuation de /k peut
conduire a` une inde´termination car ces deux quantite´s tendent vers ze´ro. Il est donc ne´cessaire
de corriger le mode`le dans ces zones. Une proposition simple est d’introduire des fonctions
d’amortissement [87] ; une autre alternative consiste a` modifier plus en profondeur la strate´gie
de mode´lisation.
3.2.2.3 Mode`le k − ω de Wilcox [169]
Dans le mode`le k − ω de Wilcox [169], l’ide´e est de re´soudre l’e´quation (3.15) pour k et de ne
plus utiliser la dissipation turbulente  mais plutoˆt la dissipation spe´cifique ω qui est de´finie
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Les valeurs des constantes du mode`le sont






, σk = 2, 0, σω = 2, 0
Avec ce mode`le, le terme de destruction Cω2ω
2 ne pose plus de proble`me d’e´valuation en proche
paroi. Par contre, la dissipation spe´cifique est relativement sensible aux conditions aux limites.
Ainsi, une petite modification de la variable ω aux frontie`res du domaine de calcul (par exemple
l’entre´e) peut entraˆıner une modification significative des re´sultats de la simulation. Or, il n’existe
pas de formule ge´ne´rale pour pouvoir de´terminer a priori cette valeur. Pour plus de de´tails, le
lecteur pourra se re´fe´rer au livre de Wilcox [170]
3.2.2.4 Mode`le k − ω SST de Menter [102]
Puisque le principal de´faut du mode`le k − ω de Wilcox [169] est une tre`s grande sensibilite´
aux conditions limites, Menter [103] propose d’utiliser le mode`le k −  classique qui a prouve´
dans de nombreuses e´tudes son inde´pendance a` ces conditions limites dans les zones exte´rieures
aux couches limites et d’utiliser le mode`le k − ω de Wilcox en zone proche paroi de manie`re a`
be´ne´ficier de sa robustesse.

































Il convient de noter que cette modification consiste essentiellement en l’ajout d’un terme de
diffusion croise´e et une modification des constantes du mode`le. Le mode`le original est alors
multiplie´ par une fonction F1 et le mode`le transforme´ par une fonction (1 − F1) et les deux

































Chaque constante φ du mode`le est calcule´e telle que : φ = F1 × φ1 + (1 − F1) × φ2 ou` φ1 est
une constante du mode`le k − ω et φ2 une constante du mode`le k − . Les constantes des deux
mode`les sont de´crites par :
– mode`le k − ω : σk1 = 0, 5, σω1 = 0, 5, β1 = 0, 075, γ1 = β1/β? − σω1κ2/
√
β?, κ = 0, 41
– mode`le k −  : σk2 = 1, 0, σω2 = 0, 856, β2 = 0, 0828, γ2 = β2/β? − σω2κ2/
√
β?, κ = 0, 41























ou` CDkω est un limiteur sur le terme de diffusion croise´e introduit dans le mode`le k − .
Dans les cas d’e´coulements de couche limite avec gradient de pression adverse, l’hypothe`se
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d’e´galite´ entre la production et la dissipation de l’e´nergie cine´tique turbulente n’est plus valide.
Cette hypothe`se conduit a` une surestimation de la viscosite´ turbulente. Menter [102] propose
de reme´dier a` ce proble`me en introduisant une correction dite SST pour Shear Stress Transport.
Il utilise des limiteurs pour la viscosite´ turbulente lorsque l’e´coulement pre´sente un gradient de
pression adverse.
En pre´sence d’un gradient de pression adverse, la production peut devenir bien supe´rieure a` la
dissipation comme montre´ par Driver [44] et le tenseur de Reynolds est alors surestime´. Dans
ce cas de figure, il est possible d’utiliser l’hypothe`se de Bradshaw. Elle suppose que dans une
couche limite bidimensionnelle en pre´sence d’un gradient de pression adverse, les tensions de







β? = 0, 3 une constante et Ω =
√
2〈Ωij〉〈Ωij〉 la norme du tenseur du “taux de













Afin de prendre en compte l’hypothe`se de Bradshaw dans les seules zones de l’e´coulement avec





De manie`re a` limiter les modifications SST aux e´coulements proche paroi et a` garantir des
re´sultats corrects sur une zone de me´lange, une fonction de me´lange F2 est introduite dans













Les simulations RANS effectue´es dans les chapitres 5 et 6 du me´moire feront syste´matiquement
appel au mode`le k − ω SST dans la mesure ou` d’une part ce mode`le est reconnu comme parti-
culie`rement pre´cis dans la classe des mode`les a` deux e´quations de transport et ou` d’autre part ce
mode`le est e´galement celui privile´gie´ par l’industriel Alstom Hydro dans les simulations RANS
qu’il re´alise.
3.2.3 Mode´lisation sous-maille de la turbulence (SGE)
Les mode`les statistiques qui viennent d’eˆtre pre´sente´s sont fortement re´pandus dans le milieu
industriel e´tant donne´ leur robustesse et le (relativement) faible couˆt de calcul associe´ a` leur
mise en œuvre. Cependant, il est e´tabli que la pre´cision des mode`les statistiques est de´pendante
de l’e´coulement conside´re´. Il est en effet difficile de proposer un mode`le statistique universel tant
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le champ fluctuant, qui doit eˆtre mode´lise´, de´pend de la dynamique de l’e´coulement (pre´sence
de recirculation, d’effets instationnaires, ...). De plus, ces approches ne donnent acce`s qu’au
champ moyen de l’e´coulement alors que l’analyse de l’e´coulement peut ne´cessiter e´galement une
information instationnaire. Ainsi, une alternative a e´te´ propose´e entre ces approches moyenne´es
et une approche SND encore inaccessible dans des configurations re´alistes. Cette approche s’ap-
puie sur l’interpre´tation de la turbulence en terme d’e´chelles qui a e´te´ pre´ce´demment e´voque´e.
En effet, il est admis que la dynamique de l’e´coulement est principalement influence´e par les
grands tourbillons (les grandes e´chelles) qui sont les plus e´nerge´tiques. Les plus petits tour-
billons (les petites e´chelles) ont un comportement plus isotrope et ont pour principal roˆle de
“drainer” l’e´nergie turbulente jusqu’aux e´chelles dissipatives. La simulation des grandes e´chelles
(SGE ou LES, pour Large Eddy Simulation) propose ainsi de ne simuler explicitement que les
plus grandes e´chelles de la dynamique et de tenir compte de l’influence des petites e´chelles a`
travers un mode`le sous-maille. Le comportement isotrope des petites e´chelles mode´lise´es permet
de supposer que les mode`les sous-maille peuvent eˆtre utilise´s de fac¸on universelle dans un grand
nombre de configurations d’e´coulements, sans ajustement.
3.2.3.1 Se´paration d’e´chelles et e´quations filtre´es
La se´paration entre les grandes e´chelles re´solues et les petites e´chelles mode´lise´es se traduit par
l’application d’un filtre passe-haut en e´chelle, note´ avec une barre supe´rieure dans la suite. On
de´termine ainsi une e´chelle de coupure, ∆, telle que les e´chelles du mouvement infe´rieures a` cette
e´chelle de coupure seront mode´lise´es. La composante dans la direction xi du champ de vitesse
instationnaire, ui(~x, t) se de´composera donc en deux parties, la vitesse a` grande e´chelle, u¯i(~x, t),
construite avec les e´chelles du mouvement supe´rieures a` ∆ et la vitesse a` petite e´chelle, u′′i (~x, t),
construite avec les e´chelles du mouvement infe´rieures a` ∆,
ui(~x, t) = u¯i(~x, t) + u
′′
i (~x, t). (3.26)
Lors de simulations nume´riques utilisant l’approche LES, l’e´chelle de coupure est le plus souvent
conside´re´e comme e´tant de l’ordre de la taille de la maille, on parle ainsi souvent d’e´chelle sous-
maille pour qualifier les e´chelles du mouvement plus petites que la coupure. Cette se´paration
d’e´chelles est illustre´e a` la figure 3.2, la de´composition de Reynolds est e´galement montre´e pour
comparaison. On voit ainsi que les plus grandes e´chelles du champ instantane´ sont explicitement
retenues dans l’approche SGE.
Des de´tails sur l’ope´rateur de filtrage peuvent eˆtre trouve´s dans diffe´rentes re´fe´rences [130, 139].
Pre´cisons e´galement que, le plus souvent, le filtrage est re´alise´ de manie`re implicite, c’est-a`-dire
que le filtrage est issu de la discre´tisation nume´rique sur un maillage donne´ [58]. En conside´rant
que le filtre est un ope´rateur line´aire et qui commute avec les de´rive´es de fac¸on similaire a`
l’ope´rateur de moyenne (mais que contrairement a` cet ope´rateur, il n’est pas ne´cessairement
indempotent), les e´quations (3.1) et (3.2) peuvent eˆtre filtre´es afin d’obtenir les e´quations dont



















De fac¸on analogue a` l’application de l’ope´rateur de moyenne, le filtrage du terme non-line´aire
d’advection fait apparaˆıtre un nouveau terme, τij = uiuj−u¯iu¯j , qui est le tenseur des contraintes
sous-maille. Ce terme traduit l’influence des e´chelles sous-maille sur les e´chelles re´solues. C’est
ce terme qui doit eˆtre mode´lise´ en SGE.
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(a) Approche SGE (b) Approche RANS
Figure 3.2: De´composition d’un signal instantane´ de vitesse, u(~x, t) (trait fin), pour l’approche
RANS (droite) et SGE (gauche). Pour l’approche RANS, le signal de vitesse est de´compose´
selon la de´composition de Reynolds en un signal de vitesse moyenne, 〈u〉(~x) (trait e´pais), qui est
explicitement simule´ en RANS et les fluctuations de vitesse, u′(~x, t) (trait pointille´), dont l’in-
fluence est prise en compte a` travers un mode`le statistique. Pour l’approche SGE, une se´paration
d’e´chelles est faite entre la vitesse a` grande e´chelle, u¯(~x, t) (trait e´pais), et la vitesse sous-maille,
u′(~x, t) (trait pointille´), dont l’influence est prise en compte a` travers un mode`le sous-maille.
3.2.3.2 Mode`le de Smagorinsky dynamique
Diffe´rentes strate´gies de mode´lisation ont e´te´ propose´es pour le tenseur sous-maille [90, 130, 139].
Nous allons dans cette partie de´crire le mode`le de Smagorinsky dynamique utilise´ dans la suite
de ce travail. Comme nous l’avons vu, au niveau de l’e´chelle de coupure, il se produit une
redistribution de l’e´nergie aux plus petites e´chelles par des me´canismes non-line´aires. Le roˆle
du mode`le sous-maille est donc de mode´liser ces transferts des grandes e´chelles vers les e´chelles
sous-maille. D’une fac¸on analogue a` l’approche RANS, ce transfert d’e´nergie est mode´lise´ comme
une dissipation via une viscosite´ fictive de´pendante de l’e´coulement local, appele´e viscosite´ sous-
maille et note´e νsm. Le tenseur sous-maille est donc mode´lise´ comme
τij − 1
3
τkkδij = −2νsmS¯ij (3.29)
avec S¯ij , le tenseur filtre´ des taux de de´formation. L’e´quation de transport de la quantite´ de



















ou` p¯∗ = p¯ + 1/3τkk est une pression modifie´e. La viscosite´ sous-maille est alors e´value´e via une
hypothe`se de longueur de me´lange qui estime cette viscosite´ comme le produit d’une vitesse
par une longueur caracte´ristique a` la coupure conside´re´e. Il est naturel de choisir la longueur
caracte´ristique comme la taille du filtre, ∆. Les mode`les de type viscosite´ sous-maille se dis-
tinguent alors par le choix de la vitesse caracte´ristique.
Partant de l’e´quation d’e´nergie sous-maille (voir Sagaut [139], par exemple), on peut de´finir
le terme de transfert d’e´nergie entre e´chelles re´solues et sous-maille (parfois e´galement appele´
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terme de production), comme Psm = −τijS¯ij . On peut e´galement de´finir une dissipation sous-
maille, sm. Par analogie aux re´sultats statistiques de turbulence homoge`ne isotrope, la vitesse
caracte´ristique, u∗, a` l’e´chelle de coupure conside´re´e est estime´e comme sm ∝ u∗3/∆. Le mode`le
de Smagorinsky [144] est alors base´ sur une hypothe`se d’e´quilibre local entre la production et la
dissipation sous-maille 3, Psm(~x, t) ≈ sm(~x, t). On en de´duit ainsi que u∗3 ≈ ∆sm ≈ −τijS¯ij∆ ≈
2∆νsmS¯ijS¯ij . En rappelant que νsm ≈ ∆u∗, on en de´duit l’expression de la viscosite´ sous-maille









τkkδij = uiuj − u¯iu¯j − 1
3
(ukuk − u¯ku¯k) δij = −2Cs∆2|S¯|S¯ij (3.32)
Une proce´dure dynamique a e´te´ propose´e pour de´terminer le coefficient du mode`le de Sma-
gorinsky, conduisant ainsi au mode`le de Smagorinsky dynamique [59, 92]. Le point de de´part
est d’utiliser un second filtre, note´ .ˆ, typiquement de taille ∆ˆ = 2∆. La premie`re e´tape de la
proce´dure dynamique consiste a` filtrer l’e´quation (3.32) avec ce second filtre





δij = −2Cs∆2 |̂S¯|S¯ij . (3.33)
La seconde e´tape revient a` supposer que le mode`le de Smagorinsky s’applique avec le meˆme
coefficient pour un filtre compose´ par le premier et le second filtre, note´ ˆ¯.
ûiuj − ˆ¯ui ˆ¯uj − 1
3
(
ûkuk − ˆ¯uk ˆ¯uk
)
δij = −2Cs∆ˆ2| ˆ¯S| ˆ¯Sij . (3.34)
La soustraction de l’e´quation (3.33) a` l’e´quation (3.34) permet d’e´crire
̂¯uiu¯j − ˆ¯ui ˆ¯uj − 1
3
(




∆ˆ2| ˆ¯S| ˆ¯Sij −∆2 |̂S¯|S¯ij
)
. (3.35)
En de´finissant Lij = ̂¯uiu¯j − ˆ¯ui ˆ¯uj − 13 (̂¯uku¯k − ˆ¯uk ˆ¯uk) δij et Mij = −2(∆ˆ2| ˆ¯S| ˆ¯Sij −∆2 |̂S¯|S¯ij),
on peut e´tablir cette e´galite´ comme Lij = CsMij . Une re´duction de moindres carre´s avec un




L’ope´rateur de moyenne permet de stabiliser nume´riquement l’e´valuation du coefficient. Dans
le cas d’e´coulements posse´dant des directions d’homoge´ne´ite´, une moyenne dans ces directions
est souvent utilise´e. Dans le cas d’e´coulements complexes sans directions d’homoge´ne´ite´, comme
c’est le cas dans ce travail, une moyenne locale est utilise´e.
3.2.4 Similitudes et diffe´rences entre mode´lisations statistique (RANS) et
sous-maille (SGE)
Puisque la puissance de calcul actuellement disponible ne permet pas d’envisager des SND pour
des configurations re´alistes dans le domaine de l’hydroe´lectricite´, l’approche RANS et la SGE
3. Des travaux ont depuis montre´ que meˆme si l’e´quilibre entre la production et la dissipation est ve´rifie´
globalement, cet e´quilibre n’est pas retrouve´ localement [32]
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sont les deux seules approches qui peuvent eˆtre conside´re´es en pratique. Pour conclure cette sec-
tion et avant de pre´senter les me´thodes nume´riques utilise´es pour re´soudre les jeux d’e´quations
associe´s a` ces approches, certains points communs et diffe´rences entre RANS et SGE me´ritent
d’eˆtre souligne´s.
Il est facile de voir que les deux approches sont formellement similaires, c’est-a`-dire que les
e´quations moyennes (3.7) ou filtre´es (3.28) sont formellement identiques avec un tenseur in-
connu a` mode´liser. Une autre similitude est le roˆle e´nerge´tique donne´ a` la partie de l’e´coulement
qui n’est pas directement calcule´e : il est suppose´ que les transferts d’e´nergie sont principale-
ment de l’e´nergie re´solue (qui peut eˆtre l’e´nergie moyenne en RANS ou l’e´nergie contenue dans
les grandes e´chelles en SGE) vers l’e´nergie non re´solue (l’ensemble de l’e´nergie cine´tique turbu-
lente en RANS ou l’e´nergie sous-maille en SGE). Cela conduit a` mode´liser les effets de la part
d’e´coulements non re´solus comme un effet dissipatif dont on tient compte a` travers une viscosite´
supple´mentaire : la viscosite´ turbulente en RANS ou la viscosite´ sous-maille en SGE.
Figure 3.3: Illustration sche´matique des parts d’e´nergie cine´tique re´solue et mode´lise´e en RANS
et en SGE. En RANS, l’ensemble de l’e´nergie cine´tique turbulente est mode´lise´, contrairement
a` la SGE, ou` l’e´nergie cine´tique turbulente contenue a` des e´chelles supe´rieures a` l’e´chelle de
coupure induite par le filtrage est explicitement re´solue. Les transferts e´nerge´tiques qui sont
mode´lise´s via une viscosite´ fictive additionnelle sont e´galement repre´sente´s.
Au-dela` de ces points communs, les approches RANS et SGE se distinguent par la mode´lisation
de cette viscosite´ additionnelle. En RANS, la viscosite´ turbulente doit mode´liser l’ensemble
des transferts de l’e´nergie moyenne vers l’e´nergie turbulente alors que la viscosite´ sous-maille
repre´sentera les transferts de l’e´nergie contenue aux grandes e´chelles (qui est compose´e de
l’e´nergie moyenne et de la partie re´solue de l’e´nergie turbulente) vers l’e´nergie sous-maille. La
figure 3.3 illustre la distinction entre la part d’e´nergie directement accessible en RANS ou en
SGE et les transferts qui doivent eˆtre mode´lise´s. On peut ainsi observer que la part d’e´nergie
mode´lise´e en SGE est de´pendante de la coupure induite par le filtre. Cette part d’e´nergie dimi-
nue si la coupure se produit a` plus petites e´chelles. Dans le cas limite ou` la coupure est prise
de l’ordre des e´chelles dissipatives, la part d’e´nergie mode´lise´e devient ne´gligeable. Il en de´coule
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que le transfert des e´chelles re´solues aux e´chelles sous-maille est e´galement de´pendant de cette
coupure, jusqu’au cas limite ou` ce transfert est ne´gligeable pour une coupure dans les e´chelles
dissipatives. Cette de´pendance a` la localisation de la coupure est directement prise en compte
dans l’expression de la viscosite´ sous-maille qui est explicitement fonction de la taille du filtre.
On retrouve ainsi le comportement asymptotique avec une viscosite´ sous-maille qui tend vers
ze´ro avec la taille de filtre.
Autrement dit, la SGE tend vers la SND avec la taille de maille (qui caracte´rise la taille de
filtre). C’est l’un des avantages majeurs de la SGE par rapport a` l’approche RANS : alors que
l’approche SGE a une erreur de mode´lisation qui tend vers ze´ro avec la taille de maille, l’approche
RANS tend vers une erreur de mode´lisation finie puisque la distinction entre l’e´nergie re´solue
(l’e´nergie du champ moyen) et l’e´nergie mode´lise´e (l’e´nergie turbulente) est inde´pendante de la
taille de maille. En d’autres termes, la solution pre´dite par une SGE tendra vers la solution SND
pour un maillage adapte´ (nous verrons dans le prochain chapitre comment un tel maillage peut
eˆtre de´termine´). A l’inverse, la solution RANS sera de´pendante de l’erreur finie de mode´lisation.
Si l’erreur de mode´lisation est suffisamment faible, la solution pre´dite en RANS sera fiable, mais
cette erreur peut eˆtre importante et nuire a` la fiabilite´ de la pre´diction (c’est par exemple le cas
lorsque le mode`le RANS k −  est utilise´ a` proximite´ de de´collements).
Un autre avantage de la SGE est que cette approche donne acce`s aux instationnarite´s de
l’e´coulement les plus marque´es (celles porte´es par les grandes e´chelles) ; l’acce`s aux fre´quences
caracte´ristiques de l’e´coulement est donc possible contrairement a` l’approche RANS qui ne donne
acce`s qu’aux quantite´s moyennes de l’e´coulement.
Cependant, un inconve´nient majeur de cette approche reste les temps de calculs qu’elle implique
pour avoir acce`s a` des quantite´s statistiques. En effet, puisque la SGE conduit a` la pre´diction de
champs instantane´s filtre´s, l’obtention de quantite´s statistiques ne´cessite une accumulation de
ces champs instantane´s afin de pouvoir y appliquer un ope´rateur de moyenne. Ce qui revient a`
dire que les simulations RANS et SGE auront un couˆt de calcul donne´ pour e´tablir l’e´coulement,
mais au-dela` de cet e´tablissement, un couˆt de calcul supple´mentaire sera ne´cessaire en SGE pour
pouvoir calculer les champs moyens a` partir d’un ensemble de champs instantane´s, alors que ces
champs seront directement accessibles en RANS apre`s cette e´tape d’e´tablissement.
C’est en raison de ce surcouˆt de calcul qu’il est important d’identifier les configurations d’e´coulements
ou` l’approche RANS ne permet pas une pre´diction fiable (en raison d’une erreur de mode´lisation
trop importante) et pour lesquelles un recours a` la SGE devient donc ne´cessaire. L’une des ide´es
de´veloppe´es dans ce travail est qu’il est important d’inte´grer les incertitudes sur les condi-
tions de l’e´coulement dans l’estimation de cette fiabilite´. En d’autres termes, on souhaite e´viter
de conside´rer comme peu fiable une simulation RANS en lui attribuant a` tort une erreur de
mode´lisation excessive alors qu’en re´alite´ l’e´cart observe´ entre simulation et expe´rience peut
eˆtre impute´ par exemple a` la variabilite´ des conditions d’entre´e de l’e´coulement. Inversement,
une mode´lisation RANS pourra eˆtre conside´re´e d’autant moins fiable qu’elle ne permet pas d’ap-
procher les re´sultats expe´rimentaux meˆme en inte´grant dans la simulation les incertitudes sur
ces meˆmes conditions d’entre´e. La prise en compte des incertitudes n’est bien suˆr pas limite´e au
seul cas de simulations RANS et s’applique e´galement a` des simulations SGE, meˆme si comme
nous le verrons par la suite, les couˆts associe´s a` l’approche UQ limitent encore en pratique sa
mise en œuvre pour des simulations SGE.
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3.3 Discre´tisation des e´quations RANS et SGE par la me´thode
des volumes finis
La section pre´ce´dente nous a permis de de´terminer les syste`mes d’e´quations aux de´rive´es par-
tielles (EDP) associe´s respectivement aux strate´gies RANS et SGE de mode´lisation de la tur-




















ou` P = p/ρ et ou` νmod est la viscosite´ (turbulente ou sous-maille) du mode`le. Afin de simplifier
les notations, la repre´sentation des ope´rateurs de filtrage ou de moyenne a e´te´ omise. Le terme
temporel est conserve´ dans (3.38) mais la distinction entre simulations stationnaires et insta-
tionnaires sera pre´cise´e par la suite.
Le syste`me d’e´quations (3.37), (3.38) comple´te´ par des conditions aux limites et e´ventuellement
une condition initiale est re´solu a` l’aide d’une me´thode de discre´tisation de type volumes finis
(VF) dont les principes sont rappele´s dans la section suivante. Nous pre´senterons ensuite les
spe´cificite´s des codes de calcul VF utilise´s dans ce travail : OpenFOAM pour les simulations
RANS et YALES2 pour les simulations SGE.
3.3.1 Principes de la me´thode des volumes finis
(a) Maillage structure´ (b) Maillage non-structure´ (c) Maillage structure´ (d) Maillage non-structure´
Figure 3.4: Volumes de controˆle (en grise´) centre´s aux nœuds du maillage (a et b) ou aux
cellules du maillage (c et d).
La me´thode des volumes finis s’appuie sur l’inte´gration des e´quations de conservation sur des
volumes e´le´mentaires discre´tisant l’ensemble du domaine de calcul, appele´s volumes de controˆle
(voir par exemple [127, 66, 112] pour une pre´sentation de´taille´e). Cette approche est parti-
culie`rement adapte´e a` la simulation dans des domaines complexes e´tant donne´ les formes varie´es
que peuvent prendre les volumes de controˆle. Un volume de controˆle, note´ Ωp et de volume VΩp ,
sera alors de´fini autour d’un point ~xp et de´limite´ par un ensemble de faces, note´es ∂Ωpq et de
surfaces associe´es S∂Ωpq , ou` l’indice q fait re´fe´rence au point ~xq, voisin du point ~xp et partageant
la face ∂Ωpq qui se´pare Ωp et Ωq. Dans les codes utilise´s dans ce travail, les variables seront
localise´es au point ~xp, i.e. au centre des cellules de controˆle. Il s’agit d’une approche colocalise´e,
a` la diffe´rence d’une approche de´cale´e ou` les vitesses sont localise´es aux faces du volume de
controˆle tandis que les autres variables (pression, scalaire, ...) sont localise´es aux centres. Le
volume de controˆle peut co¨ıncider avec la maille (ou cellule) de´finie par le maillage, le point ~xp
du volume de controˆle e´tant alors le centre de la cellule ; on parle dans ce cas d’approche centre´e
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sur les cellules. C’est le choix fait dans le code OpenFOAM. Une autre approche, dite centre´e
sur les nœuds, de´finit le volume de controˆle autour des nœuds du maillage et cre´e des faces entre
ces nœuds, qui de´limiteront le volume de controˆle. Les cellules du maillage ne sont ainsi plus
co¨ıncidentes avec les volumes de controˆle ; on parle alors de maillage “dual”. C’est le choix fait
dans le code YALES2. La figure 3.4 illustre les deux approches, centre´e sur les cellules ou sur
les nœuds.
Les e´quations (3.37) et (3.38) peuvent ensuite eˆtre inte´gre´es sur le volume de controˆle Ωp, ce qui





























uidVΩp la vitesse dans la direction i au nœud p et en s’appuyant sur le
the´ore`me de Green-Ostrogradski, on peut re´e´crire le syste`me formellement comme
Dp(~u) = 0 (3.41)
∂ui,p
∂t
= −Ci,p(~u)−Gi,p(P ) + Vp(ui) (3.42)
ou` on de´finit respectivement l’ope´rateur de divergence pour la vitesse, le terme convectif, l’ope´rateur




































avec ~npq la normale (dans la direction allant de ~xp vers ~xq) a` la face ∂Ωpq. La somme
∑
q
est re´alise´e sur l’ensemble des faces ∂Ωpq de´limitant le volume de controˆle Ωp. Les approches
nume´riques vont alors se distinguer par la fac¸on d’e´valuer ces diffe´rentes inte´grations. Plus
pre´cise´ment, puisque ces inte´grations requie`rent la connaissance de quantite´s aux faces, les
sche´mas se distinguent par la fac¸on d’estimer ces quantite´s au niveau de la face ∂Ωpq a` par-
tir des valeurs aux centres ~xp et ~xq.
Dans le cas de simulations instationnaires, l’avancement en temps est obtenu a` partir d’une
inte´gration temporelle sur un pas de temps, ∆t, conduisant a`
ui,p(t+ ∆t)− ui,p(t) =
∫ t+∆t
t
(−Ci,p(~u)−Gi,p(P ) + Vp(ui)) dt
Les sche´mas temporels se distingueront alors par l’approche suivie pour calculer l’inte´gration du
membre de droite de cette e´galite´. L’e´quation peut eˆtre re´e´crite formellement comme :
ui,p(t+ ∆t)− ui,p(t)
∆t
= −Ci,p(~u)− Gi,p(P ) + Vp(ui) (3.47)
45
46
Dans la suite, les sche´mas d’inte´gration temporelle utilise´s dans YALES2 seront pre´cise´s. Pour
les simulations RANS stationnaires re´alise´es avec OpenFOAM, l’approche suivie pour re´soudre
les e´quations discre´tise´es sans terme temporel sera e´galement fournie.
Avant de donner plus de de´tails sur les me´thodes nume´riques associe´es aux codes utilise´s, une
particularite´ des e´quations de Navier-Stokes pour un e´coulement incompressible peut eˆtre sou-
ligne´e. En effet, pour un proble`me tridimensionnel, le syste`me d’e´quations (3.37) et (3.38) est un
syste`me ferme´ de quatre e´quations pour quatre inconnues : la pression et les trois composantes
de vitesse. Cependant, il n’apparaˆıt pas directement d’e´quation pour la pression. La quatrie`me
e´quation fermant le syste`me est une contrainte sur la divergence du champ de vitesse qui doit
eˆtre nulle. La pression n’apparaˆıt que sous la forme de gradients, justifiant ainsi que seules les
variations de pression influent sur la dynamique d’un e´coulement incompressible 4. La pression
sera donc re´solue de fac¸on a` assurer que la contrainte de divergence nulle pour le champ de vi-
tesse est bien respecte´e. Les approches nume´riques adopte´es dans OpenFOAM et dans YALES2
afin d’assurer le couplage “pression-vitesse” vont eˆtre de´taille´es maintenant.
3.3.2 Code OpenFOAM et approche RANS
Les simulations RANS pre´sente´es dans ce travail, s’appuient sur l’outil de simulation libre Open-
FOAM 5 avec pour cadre ge´ne´ral la re´solution de type “volumes finis” pre´ce´demment de´crite et
qui peut eˆtre mise en œuvre dans des maillages non-structure´s. De nombreux modules ont e´te´
de´veloppe´s, qui permettent de conside´rer des proble´matiques varie´es pouvant inclure des phy-
siques complexes. Nous ne donnons ici que les grandes lignes de la re´solution nume´rique associe´e
au “module de base” re´solvant les e´quations RANS. D’autres re´fe´rences peuvent eˆtre consulte´es
pour plus de de´tails tant sur les me´thodes nume´riques imple´mente´es dans ce logiciel [74, 78] que
sur les choix de mode´lisation de la turbulence disponibles [37, 99]. Nous soulignons a` nouveau
que, dans ce travail, le logiciel OpenFOAM sera syste´matiquement utilise´ pour des simulations
RANS uniquement, dans la mesure ou` son efficacite´ n’a pas e´te´ juge´e suffisante pour mener des
simulations SGE (re´alise´es dans ce travail a` l’aide du code YALES2 pre´sente´ dans le paragraphe
qui suit).
3.3.2.1 Discre´tisation spatiale et re´solution ite´rative
En supposant un e´coulement statistiquement stationnaire, l’e´quation re´solue en RANS est de´duite
de l’e´quation (3.42) sans terme temporel. Le syste`me a` re´soudre se re´duit donc a` l’e´quation sui-
vante
0 = −Ci,p(~u)−Gi,p(P ) + Vp(ui) (3.48)
a` laquelle est associe´e la condition de divergence nulle, e´quation (3.41). Dans OpenFOAM,
les diffe´rents termes sont discre´tise´s a` partir d’une interpolation line´aire. Par exemple, pour
4. contrairement aux e´coulements compressibles ou` la valeur de la pression joue directement un roˆle dans
l’e´quation d’e´tat thermodynamique du syste`me.
5. http ://www.openfoam.com
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(fpqui,p + (1− fpq)ui,q)ni,pqSpq
avec ui,pq la vitesse a` la face ∂Ωpq de normale (sortante) ~npq, Spq la surface de cette face et
fpq le facteur d’interpolation de´fini a` partir des distances des nœuds a` la face. L’ensemble des
ope´rateurs est construit en adoptant cette me´thodologie. L’e´quation (3.48) discre´tise´e peut ainsi




aq~uq = ~Rp (3.50)
liant la vitesse au nœud p a` la valeur de la vitesse aux nœuds voisins q et a` un terme source
(incluant le terme de pression) en p, ~Rp. Ce syste`me alge´brique est re´solu a` partir d’une me´thode













avec ~u0p la valeur de la vitesse a` l’ite´ration pre´ce´dente et α le coefficient de sous-relaxation.
La proce´dure ite´rative est poursuivie jusqu’a` une diminution suffisante des re´sidus, i.e. de la
diffe´rence entre les champs a` l’ite´ration courante et ceux a` l’ite´ration pre´ce´dente.
3.3.2.2 Couplage pression-vitesse dans OpenFOAM
Dans l’e´quation (3.50), ~Rp repre´sente les termes sources. En l’absence de terme temporel et
d’autres termes sources de nature physique, ce terme est uniquement compose´ du gradient de
pression. Ainsi, l’e´quation (3.50) peut se re´e´crire comme







avec ~∇Pp, le gradient de pression en p que l’on cherche a` de´terminer a` partir de la contrainte
de divergence nulle. En supposant la divergence nulle pour ~up et en appliquant l’ope´rateur de
















En discre´tisant l’ope´rateur de divergence de fac¸on similaire a` ce qui a de´ja` e´te´ e´voque´, on
obtient un syste`me alge´brique pour la pression qui est re´solu lui-aussi de fac¸on ite´rative. Une










ou` P 0p est la pression a` l’ite´ration pre´ce´dente de la re´solution de l’e´quation (3.50) au nœud p,
P sp est le re´sultat de la re´solution de l’e´quation de la pression (3.53), αP est le coefficient de
sous-relaxation et Pp est la pression a` l’ite´ration courante de la re´solution de l’e´quation (3.50).
La vitesse peut alors eˆtre corrige´e connaissant la pression a` partir de l’e´quation (3.52).
L’algorithme de re´solution utilise´ dans les simulations OpenFOAM peut ainsi eˆtre re´sume´ comme
1. De´finition de ~u0 et P 0 (ite´ration pre´ce´dente ou condition initiale).
2. Re´solution du syste`me alge´brique (3.50) avec la pression P 0 et la sous-relaxation (3.51).
3. Re´solution de l’e´quation de pression (3.53) avec la sous-relaxation (3.54)
4. Correction du champ de vitesse a` partir de l’e´quation (3.52).
5. Retour a` l’e´tape 1, jusqu’a` convergence des champs de vitesse et de pression.
Cet algorithme reprend l’algorithme SIMPLE (pour Semi Implicit Method for Pressure Linked
Equations) propose´ par Patankar [127] et fortement re´pandu pour la re´solution des e´quations
RANS en re´gime incompressible.
3.3.3 Code YALES2 et approche SGE
L’ensemble des SGE pre´sente´es dans ce travail a e´te´ re´alise´ en utilisant le code de calcul
YALES2 6. Le de´veloppement de YALES2 a e´te´ initie´ en 2007 par Vincent Moureau [107] et
poursuivi au sein du CORIA (Rouen) puis dans le cadre d’un groupement d’inte´reˆt scientifique
(GIS) du CNRS 7 dont le LEGI fait partie. YALES2 est un solveur base´ sur des volumes finis
non-structure´s particulie`rement adapte´ pour les architectures des calculateurs les plus puissants
actuellement disponibles. Il a ainsi permis la re´alisation de simulations massivement paralle`les
sur des maillages pouvant atteindre plusieurs milliards d’e´le´ments [108]. YALES2 permet de
traiter diffe´rentes physiques couple´es a` des proble`mes de me´canique des fluides : e´coulement
diphasique, combustion, prise en compte de champs magne´tiques, ...
Comme cela a de´ja` e´te´ e´voque´, le code YALES2 s’appuie sur un maillage “dual” : les volumes de
controˆle sur lesquels s’appuie la discre´tisation sont centre´s aux nœuds du maillage. Des de´tails
sur la de´finition des volumes de controˆles peuvent eˆtre trouve´s dans la the`se de Vantieghen
[158]. Dans la suite de cette section, seules les grandes lignes des choix nume´riques utilise´s dans
YALES2 vont eˆtre pre´cise´es : couplage “pression-vitesse”, e´valuation des ope´rateurs spatiaux
et inte´gration temporelle. Cette pre´sentation succincte pourra eˆtre comple´te´e en se re´fe´rant
notamment a` [50, 81, 158, 98].
3.3.3.1 Couplage pression-vitesse dans YALES2
Dans la re´solution de l’e´quation (3.47), YALES2 utilise une me´thode a` pas fractionnaire pour
tenir compte du couplage entre le champ de pression et le champ de vitesse de divergence nulle. La
me´thode initialement propose´e par Chorin [26] sugge`re de se´parer le terme de pression des autres
termes. Une version modifie´e par rapport a` celle initialement propose´e par Chorin est utilise´e
dans YALES2, cette me´thode s’appuie sur la de´finition de deux vitesses fictives interme´diaires,
note´es ~u∗ et ~u+ [158]. Les diffe´rentes e´tapes pour de´terminer ~un+1p , le champ de vitesse a` l’instant
tn+1, consistent a` :
– De´terminer ~u∗ a` partir de l’e´quation (3.47), en utilisant la pression au temps pre´ce´dent :
u∗i,p − uni,p
∆t
= −Ci,p(~u)− Gi,p(Pn) + Vp(ui) (3.55)
6. http ://www.coria-cfd.fr/index.php/YALES2
7. http ://success.coria-cfd.fr
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ou` L est l’ope´rateur Laplacien. Une e´quation de Poisson est ainsi de´finie. La re´solution de
cette e´quation de Poisson permet de de´terminer le champ de pression. Le champ de vitesse
~un+1p peut alors eˆtre de´duit de l’e´quation (3.57).
L’e´quation de Poisson (3.58) est re´solue par une me´thode de gradient conjugue´ pre´-conditionne´
avec de´flation (voir [98] pour les de´tails sur la re´solution du syste`me line´aire).
3.3.3.2 Discre´tisation spatiale et temporelle dans YALES2
Pour les ope´rateurs apparaissant dans l’e´quation (3.42), un sche´ma de discre´tisation du qua-
trie`me ordre a e´te´ de´veloppe´ dans YALES2. Ce de´veloppement s’appuie sur une de´convolution
qui permet d’e´valuer les valeurs ponctuelles sur les nœuds a` partir de l’inte´grale sur les volumes
de controˆle. Cette de´convolution est issue d’un de´veloppement en se´rie de Taylor, permettant
de lier la valeur inte´gre´e dans le volume Ωp, φp, aux valeurs ponctuelles de φ et a` ses de´rive´es
successives. L’e´valuation des valeurs ponctuelles permet alors de re´e´crire les ope´rateurs. Par






















avec ~xpq = ~xp − ~xq, Spq la surface de la face ∂Ωpq de normale (sortante) ~npq et δui,p/δxj la
composante suivant xj du gradient de la composante suivant xi de ~up, calcule´e a` l’ordre 2.
L’ensemble des ope´rateurs est construit avec cette philosophie. Ils ne sont pas de´taille´s ici (voir
[50, 81, 158, 98] pour plus de de´tails). Cette approche conduit a` des sche´mas d’ordre 4 sur des
maillages re´guliers qui de´ge´ne`rent a` l’ordre 3 sur des maillages dont la taille de maille ne varie
pas trop fortement.
Pour la discre´tisation temporelle, le sche´ma utilise´ par YALES2 a e´te´ propose´ dans le cadre
de la the`se de Kraushaar [81]. Ce sche´ma, note´ TFV4A, est base´ sur la me´thode de Runge-
Kutta, mais vise a` supprimer les signaux haute fre´quence qui peuvent apparaˆıtre en raison de la
dispersion nume´rique. En notant formellement l’e´quation de transport de quantite´ de mouvement
a` l’aide d’une fonction vectorielle, ~f , comme
∂~u
∂t
= ~f (~u, P )
l’e´tat a` l’instant n+ 1 est de´termine´ a` partir de l’e´tat a` l’instant n (avec ∆t = tn+1 − tn) par













Dans cette e´quation, ~u(2) est de´termine´ par








∆t ~f (~un, Pn) , Pn
)
3.4 Etat de l’art de la CFD dans le domaine hydroe´lectrique
Nous concluons ce chapitre de pre´sentation des outils nume´riques mis en œuvre dans cette
the`se par un rapide tour d’horizon des codes de calcul disponibles pour re´aliser ces simulations
RANS ou SGE dans les ge´ome´tries complexes des dispositifs hydroe´lectriques. Nous propo-
sons e´galement un e´clairage spe´cifique sur l’analyse par voie nume´rique des deux dispositifs
spe´cifiquement analyse´s dans nos travaux : distributeur de turbine Francis et aspirateur.
3.4.1 Codes de calcul pour configurations complexes
Comme nous l’avons indique´ dans l’introduction de ce me´moire, la communaute´ de recherche
en simulation nume´rique ou CFD dans le domaine hydroe´lectrique est nettement plus re´duite
que celle que l’on peut trouver en CFD dans un domaine tel que l’ae´ronautique. Dans ce dernier
domaine sont en outre pre´sents des grands centres de recherche institutionnels tels que la NASA
aux USA, l’ONERA en France, le DLR en Allemagne, etc dont l’e´quivalent dans le domaine de
l’hydroe´lectricite´ et meˆme de l’e´nergie n’existe pas vraiment. Ces centres de recherche institu-
tionnels ont souvent joue´ un roˆle important, en lien e´troit avec des acteurs industriels majeurs,
dans le de´veloppement et la diffusion de codes de calcul permettant de traiter des configura-
tions d’inte´reˆt industriel, on pense par exemple aux codes elsA ou CEDRE en France, au code
FLOWER en Allemagne ou encore au code OVERFLOW aux USA. Notons au passage que ces
codes ont souvent e´te´ de´veloppe´s pour des simulations d’e´coulements compressibles et ne sont
pas directement transfe´rables au domaine hydroe´lectrique ou` les e´coulements (non-cavitants)
sont ge´ne´ralement incompressibles.
Dans le domaine de l’e´nergie et en France, le CEA ne limite plus de´sormais ses activite´s de
recherche au nucle´aire et s’est e´galement diversifie´ dans le domaine des e´nergies alternatives en
se focalisant toutefois sur le solaire, l’hydroge`ne voire la biomasse mais sans investir le domaine
hydraulique. Une activite´ de CFD existe naturellement au CEA dans le domaine de la ther-
mohydraulique, en particulier de la thermohydraulique des cœurs de re´acteur avec un code tel
que FLICA4 ou encore la thermohydraulique a` l’e´chelle “syste`me” i.e. a` l’e´chelle de la centrale
avec le code CATHARE mais on se situe la` dans le cadre d’applications tre`s spe´cifiques, souvent
e´loigne´es des proble´matiques de l’hydraulique conventionnelle. En revanche, toujours en France,
une grande entreprise telle qu’EDF a contribue´ au de´veloppement d’un code de´sormais ouvert,
Code Saturne, qui a le potentiel d’eˆtre utilise´ pour des simulations d’e´coulements incompressibles
en configurations complexes. La disponibilite´ de ce code est cependant encore re´cente, quelques
anne´es a` peine, et son utilisation actuelle semble plutoˆt concentre´e au sein meˆme de la R&D
d’EDF.
La strate´gie a` la fois des industriels du domaine hydroe´lectrique et des groupes de recherche
qui leur sont associe´s s’est du coup plutoˆt de´veloppe´e, pendant la dernie`re de´cennie, suivant
deux voies : l’utilisation de codes commerciaux d’une part (Ansys CFX principalement mais
aussi Ansys Fluent, Fine Turbo, . . .) et le de´veloppement de codes “maison” qui, dans la com-
munaute´ hydroe´lectrique, se sont souvent appuye´s sur le logiciel (initialement) libre OpenFOAM.
On trouvera ainsi dans [106] un inte´ressant historique de la transition entre codes commerciaux
et logiciels libres dans la pratique de la communaute´ de recherche en hydroe´lectricite´ et par
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exemple dans [115] une comparaison entre CFX et OpenFOAM sur un cas d’aspirateur qui sera
e´voque´ ci-dessous. La pre´sentation [63] constitue un exemple tre`s repre´sentatif des efforts de
de´veloppement d’une version de OpenFOAM adapte´e aux besoins du domaine hydroe´lectrique,
ce de´veloppement e´tant en l’occurrence re´alise´ de fac¸on conjointe par un groupe de recherche
(a` l’Ecole Polytechnique de Montre´al) et un industriel (Andritz Hydro). Similairement, [128]
donne un tre`s bon aperc¸u de l’effort de de´veloppement d’une version de OpenFOAM adapte´e
aux simulations de machines hydrauliques pour la communaute´ de recherche sue´doise fe´de´re´e
au sein du Swedish Hydropower Centre (SVC). Il est important de souligner a` ce stade que ces
codes sont le plus souvent de´die´s a` des simulations de type RANS et non pas a` des SGE. En
particulier, tous les travaux cite´s dans le paragraphe pre´ce´dent font appel a` une mode´lisation
statistique de la turbulence (RANS ou URANS).
L’obtention de re´sultats fiables par des approches RANS ou URANS atteint des limites bien
identifie´es pour certaines configurations d’e´coulements, instationnaires et/ou avec de forts ef-
fets de rotation. Ces configurations sont notamment rencontre´es pour des zones de fonctionne-
ment qui se situent loin du point de fonctionnement nominal de la machine mais qui doivent
de´sormais eˆtre inte´gre´es dans la de´marche de dimensionnement afin de re´pondre a` la demande-
client d’un fonctionnement des machines hydrauliques sur une large gamme de fonctionnements.
Le de´veloppement de codes SGE ou LES pour des simulations d’e´coulements complexes pre´sente
un degre´ de maturite´ moindre que celui des codes RANS ou URANS. Pour ce qui concerne par
exemple le groupe de recherche de l’Universite´ de Chalmers dont les travaux de de´veloppement
du code OpenFOAM ont e´te´ pre´ce´demment cite´s [128], les premiers re´sultats de simulations LES
ou DES peuvent eˆtre trouve´s dans les tre`s re´cents (2014) travaux de the`se de Javadi [75]. Ces si-
mulations LES ont e´te´ re´alise´es en faisant appel a` la version “de´die´e” d’OpenFOAM de´veloppe´e
dans ce groupe de recherche (et plus ge´ne´ralement au sein du SVC). Au sein du groupe de
recherche du Laboratoire de Machines Hydrauliques de l’Ecole Polytechnique Fe´de´rale de Lau-
sanne, la re´cente the`se de Pacot [123] a porte´ sur l’e´tude du de´crochage dynamique dans une
pompe-turbine (HYDRODYNA) par le biais d’une simulation LES (a` 100 millions d’e´le´ments)
qui a e´te´ re´alise´e dans le cadre d’une collaboration avec l’Universite´ de Tokyo en utilisant donc
le code FrontFlow/blue de´veloppe´ par cette e´quipe de recherche, autour du professeur C. Kato,
depuis une dizaine d’anne´es maintenant [80]. Les simulations des grandes e´chelles ou calculs hy-
brides RANS / LES mene´s au sein du groupe “Hydropower Research Program” de Pennsylvania
State University, en collaboration avec l’entreprise Weir American Hydro et avec le soutien du
US Department of Energy, se sont e´galement appuye´s sur une version d’OpenFOAM [53].
Comme nous l’avons indique´ dans l’introduction de ce me´moire, les choix retenus par l’e´quipe
MoST au cours des dernie`res anne´es ont consiste´ a` ne conserver le code OpenFOAM que pour
des simulations RANS ou URANS. En pratique, ces simulations de couˆt mode´re´ sont re´alise´es
soit en faisant appel a` la version de ce logiciel libre maintenue au sein de l’e´quipe soit en utilisant
des logiciels du commerce (Ansys CFX ou Ansys Fluent). Une e´volution majeure par rapport a`
la the`se de Duprat [46] a consiste´ a` re´aliser de fac¸on syste´matique les simulations des grandes
e´chelles des e´coulements complexes dans les composants de machines hydrauliques en faisant
appel au code YALES2 pre´ce´demment pre´sente´ afin de be´ne´ficier de son excellente adaptation
aux architectures massivement paralle`les caracte´ristiques des grands moyens de calcul re´gionaux,
nationaux et internationaux. Ce code est donc le support de de´veloppement privile´gie´ pour la




3.4.2 Analyse du distributeur d’une centrale hydroe´lectrique
Dans les anne´es 1980, Vu et al. [161] ont re´alise´ des simulations nume´riques pionnie`res, en
e´tudiant l’e´coulement a` travers un distributeur a` l’aide d’un domaine de calcul bidimensionnel.
Lors du GAMM (Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik) Workshop [146], une
configuration de distributeur de turbine Francis a e´te´ propose´e et est devenue un cas de re´fe´rence
pour ce type de distributeur. Par la suite, l’e´volution des puissances de calcul disponibles a rendu
possible les simulations d’e´coulement en trois dimensions dans certains organes des turboma-
chines dont les distributeurs. En 1994, Ruprecht et al. [134] ont e´tudie´ l’e´coulement en amont
d’une turbine Francis en conside´rant deux ge´ome´tries distinctes : la baˆche spirale et le distribu-
teur. Pour disposer d’une condition limite d’entre´e plus re´aliste, Ohishi et al. [122] ont utilise´ un
domaine de calcul comprenant l’enveloppe en spirale ainsi que les aubages. La fiabilite´ du mode`le
de turbulence k −  a e´te´ analyse´e par Cherny et al. [25] en s’appuyant sur une configuration
comprenant un canal inter-aube (un couple avant-directrice / directrice) et une pale de la turbine
avec et sans un tube d’aspiration. Ces travaux cherchaient en particulier a` mieux connaˆıtre l’in-
fluence du mode`le de turbulence sur la perte de charge. Cette meˆme configuration a e´galement
e´te´ utilise´e dans [164] pour simuler des proble`mes d’interaction fluide/structure. En 2009, Pra-
sad et al. [131] ont choisi une configuration similaire pour e´tudier les caracte´ristiques de de´bit et
les performances d’une turbine Francis en utilisant des approches quasi-tridimensionnelles. Pour
e´tudier le comportement hydrodynamique d’une turbine Francis, Oh et al. [121] se sont appuye´s
sur une configuration compose´e de vingt-quatre couples d’avant-directrice et de directrice avec
treize pales. Muntean et al. [110], dans un travail connexe, ont tente´ de simuler l’ensemble d’une
turbine a` partir de l’entre´e de la baˆche spirale et jusqu’a` la sortie de la roue. Des tentatives
supple´mentaires ont e´galement e´te´ faites pour simuler une turbine Francis comple`te en utilisant
des techniques de traitement en paralle`le dans [136, 18] mais les couˆts de calcul encore prohibitifs
(meˆme en RANS) associe´s a` la prise en compte de cette ge´ome´trie comple`te ainsi d’ailleurs que
les limites de fiabilite´ de l’approche RANS ou URANS limitent ce type d’e´tudes.
Toutes ces publications s’accordent sur le fait que la simulation d’un couple d’avant-directrice
et de directrice permet d’avoir une estimation correcte de l’ensemble de l’e´coulement dans le
canal inter-aube. Dadfar et al. [33] ont utilise´, eux aussi, un canal inter-aube afin d’arriver a`
caracte´riser la condition d’entre´e sur une portion du distributeur. Ils ont montre´ qu’une vitesse
uniforme en entre´e (vitesse calcule´e a` partir du de´bit en entre´e de la baˆche spirale) permettait
d’obtenir des re´sultats satisfaisants. De plus, la condition de sortie a aussi e´te´ analyse´e dans
cet article avec l’ajout au canal inter-aube du distributeur d’un canal inter-aube de la turbine.
Cette modification, qui induit un surcouˆt non-ne´gligeable en temps de calcul, n’a montre´ que
tre`s peu d’ame´lioration dans la pre´diction nume´rique.
Muntean et al. [111] pre´sentent une e´tude nume´rique de l’e´coulement dans la ge´ome´trie de dis-
tributeur de la turbine Francis issue du projet GAMM. Il s’agit plus pre´cise´ment d’une e´tude
parame´trique du distributeur. L’emplacement de l’axe de guidage des directrices (aubages mo-
biles) est modifie´ et pour chacune des positions, les valeurs de couple applique´ a` l’axe sont
releve´es. Ceci a permis d’optimiser la position de l’axe avec une valeur de couple minimum et
une charge minimale du me´canisme de re´gulation. Ce re´sultat est particulie`rement important
pour les grandes turbines hydrauliques ou` l’amplitude du couple peut atteindre des valeurs tre`s
e´leve´es.
Nous n’avons identifie´ que tre`s peu de travaux consacre´s a` l’analyse par SGE de l’e´coulement
dans un distributeur de turbine Francis. Nous pouvons ne´anmoins citer les simulations re´alise´es
par des e´quipes de recherche en Chine (et motive´es en particulier par les tre`s grands projets
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hydroe´lectriques qui ont e´te´ re´alise´s en Asie lors de la dernie`re de´cennie) et pre´sente´es dans
[165] et [163]. Dans cette dernie`re et re´cente contribution, les auteurs se focalisent sur l’apport
d’un nouveau mode`le sous-maille (propose´ par Vreman) par rapport a` un classique mode`le de
type Smagorinsky dynamique et effectuent la comparaison entre ces mode`les pour une configu-
ration 3D spe´cifique de distributeur de turbine Francis (distincte de la configuration GAMM
de re´fe´rence) en utilisant un maillage de quelques dizaines de millions de cellules. L’ensemble
des simulations pre´sente´es correspondent a` des calculs SGE de sorte qu’il n’est pas possible,
pour la configuration analyse´e, d’e´valuer l’apport de cette strate´gie par rapport a` une classique
mode´lisation statistique RANS.
Il est important de souligner que tous les travaux publie´s dans la litte´rature supposent des
conditions d’entre´e dans le distributeur qui sont fixe´es, nous faisons ici re´fe´rence aux simula-
tions les plus classiques qui retiennent un passage inter-aube comme domaine de simulation ; les
simulations, moins nombreuses, qui prennent e´galement en compte la baˆche spirale restent elles-
aussi toujours de´terministes au sens ou` la condition en amont de la baˆche cette fois reste fixe´e.
L’originalite´ des simulations qui seront pre´sente´es dans le chapitre 5 de ce me´moire re´side dans
le fait que nous nous inte´resserons a` la simulation d’un couple avant-directrice / directrice dans
un canal inter-aube en prenant en compte la variabilite´ des conditions d’entre´e dans le canal
lorsque l’on passage d’un canal a` l’autre en se de´plac¸ant le long de la circonfe´rence de la baˆche
spirale. Nous pre´senterons dans le chapitre qui suit les outils de quantification d’incertitude qui
nous permettront de propager cette incertitude d’entre´e a` travers nos simulations. La ge´ome´trie
retenue ne sera pas non plus la ge´ome´trie issue du GAMM Workshop dans la mesure ou` les
donne´es expe´rimentales avec barres d’erreur nous ont e´te´ fournies par Alstom Hydro et ont e´te´
obtenues pour une ge´ome´trie de´veloppe´e par l’entreprise. Nous nous inspirerons e´galement de
la de´marche suivie dans [111] pour optimiser la position du tourillon de la directrice mais en
de´veloppant une strate´gie d’optimisation robuste puisqu’inte´grant a` nouveau l’incertitude exis-
tant sur les conditions d’entre´e. Nous me`nerons e´galement des simulations RANS puis SGE afin
d’e´valuer la part de la mode´lisation de la turbulence dans l’obtention de re´sultats nume´riques
fiables.
3.4.3 Analyse de l’aspirateur d’une centrale hydroe´lectrique
Des simulations nume´riques de l’e´coulement dans un aspirateur de turbine hydraulique ont e´te´
produites de`s les anne´es 80. Les moyens de calcul disponibles a` l’e´poque limitaient cependant
souvent les simulations a` des analyses en fluide parfait avec re´solution des seules e´quations d’Eu-
ler (cf. par exemple certaines des contributions pre´sente´es dans les actes du GAMM Workshop
de 1989 [146]). De`s le milieu des anne´es 80 cependant, on peut trouver de premie`res simulations
RANS [143, 3, 160] re´alise´es dans des maillages qui restent grossiers (environ 104 points de
maillage alors que, de nos jours, les maillages peuvent atteindre quelques dizaines de millions de
cellules). Ces premiers travaux, qui portent classiquement sur des simulations dans un domaine
de calcul dont l’entre´e se situe en aval de la roue de la turbine, soulignent tous l’influence tre`s
significative de la condition d’entre´e sur les champs de pression et de vitesse pre´dits dans l’as-
pirateur en aval. Les comparaisons des re´sultats de simulation avec les mesures expe´rimentales
montrent un accord raisonnable en ce qui concerne l’e´volution de la pression statique le long
de l’aspirateur meˆme si des diffe´rences notables peuvent apparaˆıtre dans certaines sections de
l’e´coulement. Surtout, la pre´diction de la perte totale n’est en ge´ne´ral pas correcte alors qu’il
s’agit, nous l’avons vu, d’une caracte´ristique essentielle pour le dimensionnement d’un aspira-
teur. Dans l’article de Drtina et al. [45], la sensibilite´ des re´sultats de simulation aux conditions
d’entre´e pour le champ moyen de vitesse mais aussi pour les quantite´s turbulentes ne´cessaires
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a` l’utilisation des mode`les RANS est souligne´e. D’autres comparaisons calculs RANS / mesures
peuvent eˆtre trouve´es dans [126, 135, 138, 159, 82, 86] pour une varie´te´ de ge´ome´tries d’aspira-
teurs.
En 1999, pour re´pondre au besoin d’une configuration partage´e qui permette notamment de
mieux e´valuer l’apport de tel ou tel mode`le de turbulence, un Workshop sur un nouveau type
d’aspirateur, le projet Turbine-99, a lieu en Sue`de [57]. Les me´thodes nume´riques pour re´soudre
ce proble`me e´taient nombreuses et plusieurs simulations ont permis d’obtenir une pre´diction du
rendement avec une pre´cision raisonnable. Ce projet est une source d’informations importantes
tant d’un point de vue industriel que d’un point de vue acade´mique. Ainsi, parmi les informa-
tions issues de ce projet, on peut retenir l’e´tude de Bader et al. [9] qui estime que le mode`le
RANS k− n’est pas adapte´ pour simuler un e´coulement dans un aspirateur. De plus, Bergstro¨m
et al. [12] estiment qu’il faudrait au moins 200.106 mailles pour obtenir une erreur sur la perte
de charge en dessous de 1% ce qui constitue une cible “raisonnable” pour les besoins industriels.
L’une des avance´es importantes de ce Workshop a e´te´ aussi de pre´ciser le roˆle et l’influence des
conditions d’entre´e sur le reste du calcul. Page et al. [124] ont ainsi montre´ que la prise en compte
de la composante radiale de la vitesse pouvait faire varier la valeur du coefficient de rendement
de pre`s de 15%. Cet ordre de grandeur est tre`s important lorsque l’on sait que ces coefficients
sont au-dela` de 90%. Cervantes [21] a confirme´ par une e´tude parame´trique de cet aspirateur
l’influence de cette composante radiale de la vitesse. Cervantes et Gustavsson [22] ont propose´
une me´thode ite´rative pour la calculer a` partir des deux autres composantes. Cette me´thode ne
fonctionne cependant pas correctement sur l’aspirateur Turbine-99 car les calculs divergent en
raison du maillage trop laˆche utilise´ a` l’e´poque et qui ne permettait pas une re´solution correcte
de la couche limite. Il est inte´ressant de noter que d’autres “configurations de re´fe´rence” ont
e´te´ propose´es dans le domaine des aspirateurs de turbines hydrauliques : ainsi le Laboratoire de
Machines Hydrauliques de l’EPFL a e´te´ a` l’initiative du projet FLINDT [8] alors que la com-
munaute´ canadienne rassemble´e dans le Consortium sur les Machines Hydrauliques a constitue´
une base de donne´es expe´rimentales et nume´riques sur diffe´rents e´le´ments d’une turbine, dont
l’aspirateur, dans le cadre du projet AXIAL-T [42].
Au de´but des anne´es 2000, les premie`res simulations instationnaires d’un aspirateur a` l’aide
d’une approche SGE ont e´te´ re´alise´es par Wenjun et al. [167] mais les re´sultats obtenus e´taient de
pie`tre qualite´ en raison d’un maillage trop laˆche (LES sous-re´solue). Par la suite, de nombreuses
e´tudes utilisant des me´thodes de simulations instationnaires ont e´te´ re´alise´es en privile´giant
plutoˆt, pour des raisons de couˆt par rapport aux moyens de calcul disponibles, des approches
URANS (Unsteady RANS ) ou hybrides. On peut ainsi citer, pour ce qui concerne les approches
URANS, la the`se de Mauri a` l’EPFL [101] et les travaux de Nilsson et Davidson a` l’Universite´
de Chalmers [117]. De`s 2002, le groupe de recherche en hydraulique de l’Universite´ de Suttgart,
autour du professeur Ruprecht, a pre´sente´ dans [137] des simulations par VLES (Very Large
Eddy Simulation) de l’e´coulement dans un aspirateur de turbine. On trouve e´galement des si-
mulations de type Detached-Eddy Simulation (DES) dans [125] qui mettent bien en e´vidence,
pour la configuration traite´e, l’ame´lioration de la pre´diction donc le gain de fiabilite´ offert par
la prise en compte ame´liore´e des instationnarite´s de l’e´coulement et d’une description plus riche
des structures tourbillonnaires pre´sentes dans l’e´coulement.
La fin des anne´es 2000 voit se de´velopper un caracte`re quasi-routinier des simulations URANS
qui sont notamment applique´es a` l’analyse du phe´nome`ne de torche dans l’aspirateur en charge
partielle : on peut citer en particulier les travaux de Zhang et al. en Chine (State Key Laboratory
for Turbulence and Complex Systems de l’Universite´ de Pe´kin) [177], les e´tudes pre´sente´es par
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les inge´nieurs de Voith Hydro dans [97], les travaux de l’e´quipe de recherche de Lulea University
en Sue`de [23] qui “revisite” en 2010 le cas Turbine-99 e´voque´ plus haut en faisant appel a` une
strate´gie URANS (telle que disponible via le code commercial CFX). Les toutes dernie`res anne´es
(depuis 2010 typiquement) marquent finalement l’e´mergence de simulations hybrides ou de SGE
dans des maillages bien re´solus, qu’autorisent a` la fois les moyens de calcul disponibles et le
degre´ de maturite´ des codes de calcul. L’e´quipe de Voight pre´ce´demment cite´e pre´sente ainsi en
2012 des simulations de l’e´coulement dans un aspirateur de turbine Francis en charge partielle
en utilisant une approche hybride RANS-LES [34] et met en e´vidence l’inte´reˆt de cette approche
pour pre´dire en particulier le phe´nome`ne de torche qui apparaˆıt dans l’e´coulement ; en revanche
des informations pre´cises ne sont pas fournies concernant l’impact de cette mode´lisation sur la
pre´diction des pertes de charge dans l’aspirateur. De fac¸on similaire, le groupe de Pennsylvania
State University reprend la configuration du projet FLINDT et l’analyse par approche URANS
et DES dans [53] pour conclure qu’une pre´diction fiable des re´sultats expe´rimentaux requiert
impe´rativement l’utilisation d’une approche DES, qui doit eˆtre elle-meˆme comple´te´e par des
conditions d’entre´e judicieusement construites.
Cette question des conditions d’entre´e associe´es aux simulations de l’e´coulement dans un as-
pirateur est particulie`rement importante dans la mesure ou` la grande majorite´ de ces simula-
tions, nous l’avons de´ja` souligne´, sont re´alise´es sur un domaine de calcul limite´ a` l’aspirateur
(i.e. n’incluant pas la roue situe´e a` l’amont, pour d’e´videntes questions de couˆt) et exigent donc
d’appliquer des profils de vitesse en entre´e de domaine de calcul. Les travaux de Nilsson pour
une configuration simplifie´e de diffuseur [114] mettent bien en e´vidence que le choix de condi-
tions d’entre´e le´ge`rement diffe´rentes conduit a` des diffe´rences de pre´diction de l’e´coulement bien
plus importantes que celles associe´es au choix de mode`les de turbulence diffe´rents (en l’espe`ce
k −  et k − ω SST). Cet effet crucial des conditions d’entre´e est e´galement mis en e´vidence
dans [115] pour la configuration Turbine-99. Les conditions aux limites en entre´e d’un calcul
d’aspirateur peuvent typiquement eˆtre fournies par des mesures expe´rimentales qui restent ce-
pendant de´licates a` re´aliser. Plusieurs e´tudes ont donc propose´ des formulations analytiques
ou semi-analytiques (que nous ne de´taillerons pas dans ce travail) pour comple´ter les mesures
expe´rimentales (incomple`tes) afin de construire des profils de vitesse corrects en aval de la roue
soit aussi en entre´e de l’aspirateur. Le travail de Susan-Resiga et al. [150] propose ainsi de
de´composer les profils de vitesses axiale et tangentielle en la somme de deux tourbillons. L’e´tude
de Tridon et al. [153] ame´liore cette description analytique en prenant en compte les sillages des
aubes de roue par l’ajout d’un tourbillon supple´mentaire et en ge´ne´ralisant la formulation au
profil de vitesse radiale. Cette formulation a d’ailleurs e´te´ mise en œuvre dans des simulations
nume´riques re´alise´es par Duprat et al. [48]. Meˆme si des e´tudes de sensibilite´ de la pre´diction
nume´rique du champ de l’e´coulement dans l’aspirateur aux conditions d’entre´e ont e´te´ mene´es,
ces e´tudes sont reste´es de´terministes : l’e´tude de sensibilite´ a consiste´ a` e´tudier la variation de
quantite´s d’inte´reˆt, par exemple les pertes de charge dans l’aspirateur, pour typiquement deux
conditions d’entre´e diffe´rentes. Dans le pre´sent travail, nous analyserons au chapitre 6 l’influence
de ces conditions d’entre´e pour un calcul d’aspirateur en mettant en œuvre les outils de quantifi-
cation d’incertitude pre´sente´s dans la section qui suit. Cette e´tude sera mene´e pour une configu-
ration spe´cifique d’aspirateur de groupe bulbe, pour laquelle Alstom Hydro dispose de mesures
expe´rimentales des profils de vitesse en entre´e, mesures qui sont a` la fois incomple`tes (les profils
de vitesse ne sont pas mesure´s en proche paroi alors meˆme que cette zone influe fortement sur les
caracte´ristiques de l’e´coulement aval et notamment les pertes de charge) et entache´es d’erreur
de mesure pour ce qui concerne les points de mesure disponibles. Dans la continuite´ de l’e´tude
mene´e sur le cas du distributeur, nous e´tudierons e´galement l’impact du choix de mode´lisation
de la turbulence et l’apport e´ventuel de l’approche SGE a` la fiabilite´ de la simulation nume´rique.
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Ayant de´sormais de´crit de fac¸on comple`te les outils nume´riques supports de nos travaux et
ayant e´galement pre´cise´ les contributions originales qui caracte´risent ces travaux, nous pouvons
entrer au chapitre qui suit dans le cœur de notre e´tude en pre´sentant les deux ingre´dients destine´s
a` l’ame´lioration de la fiabilite´ des simulations dans les machines hydrauliques :
– la strate´gie de ge´ne´ration “raisonne´e” d’un maillage pour les simulations SGE en ge´ome´trie
complexe ;
– la technique non-intrusive de quantification des incertitudes.
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Nous avons re´gulie`rement utilise´ dans ce me´moire le terme “fiabilite´” et l’incluons meˆme dans
le titre du pre´sent chapitre. Il est intuitivement clair qu’une simulation sera conside´re´e comme
fiable si elle fournit une pre´diction de quantite´s d’inte´reˆt de l’e´coulement (couple exerce´ sur
une directrice dans le cas d’un distributeur, perte de charge entre l’entre´e et la sortie d’un
aspirateur) qui refle`te fide`lement, ou en tout cas avec une marge d’erreur qui peut eˆtre conside´re´e
comme acceptable, la re´alite´ physique. De`s lors qu’un code de calcul, tel que l’un de ceux de´crits
au chapitre pre´ce´dent, est mis en oeuvre pour re´aliser une pre´diction nume´rique, des erreurs
apparaissent qui sont donc susceptibles de nuire a` la fiabilite´ des re´sultats nume´riques. Par
ailleurs, les re´sultats fournis par le code de calcul de´pendent e´galement du mode`le physique,
tout particulie`rement dans nos cas d’e´tude du choix de mode´lisation de la turbulence retenue
(RANS / SGE). L’e´valuation de la fiabilite´ d’une simulation suppose donc :
– une e´tape dite de Ve´rification [156] qui consiste, inde´pendamment de toute confrontation a`
la re´alite´ physique et a` d’e´ventuels re´sultats expe´rimentaux, a` ve´rifier l’imple´mentation cor-
recte des algorithmes mis en œuvre et la maˆıtrise des erreurs nume´riques (de discre´tisation
en particulier) qui leur sont associe´es ;
– une e´tape dite de Validation qui consiste a` confronter les re´sultats nume´riques a` la re´alite´
physique afin de s’assurer en particulier que le mode`le physique retenu (par exemple RANS
ou SGE pour ce qui concerne la mode´lisation de la turbulence) est pertinent. Dans cette
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e´tape de validation, il est particulie`rement important de pouvoir inclure dans la com-
paraison entre calcul et expe´rience les incertitudes pre´sentes dans la re´alisation de cette
expe´rience afin de disposer d’une comparaison aussi objective que possible. C’est a` ce
niveau qu’intervient la de´marche de propagation et de quantification d’incertitude qui va
permettre de tenir compte dans la simulation de ces incertitudes par exemple sur les condi-
tions d’entre´e du calcul et de confronter in fine des re´sultats expe´rimentaux avec barres
d’erreur a` des re´sultats nume´riques avec barres d’erreur.
Une revue tre`s comple`te des concepts de “Ve´rification & Validation” ou “V & V” en abre´ge´ peut
eˆtre trouve´e dans l’ouvrage [118] ainsi que dans la re´fe´rence, un peu plus ancienne maintenant,
[120]. Nous avons pour notre part re´alise´ une courte synthe`se des principaux e´le´ments d’une
de´marche de V & V et renvoyons le lecteur inte´resse´ par cette synthe`se a` l’annexe A. Dans le
corps de ce rapport, nous nous limiterons a` souligner les deux points suivants, qui conduisent
de fac¸on naturelle au contenu du pre´sent chapitre :
– le volet “imple´mentation correcte des algorithmes” est conside´re´ comme acquis dans la
mesure ou` les deux codes utilise´s, OpenFOAM et YALES2, ont de´ja` fait l’objet d’une
telle ve´rification. Le volet essentiel restant en matie`re de ve´rification est donc la maˆıtrise
de l’erreur nume´rique ou erreur de discre´tisation, directement lie´e a` la qualite´ et au raf-
finement du maillage utilise´ pour les simulations. On doit plus pre´cise´ment distinguer ici
l’approche RANS et la SGE : une classique de´marche de “convergence en maillage” sera
syste´matiquement adopte´e pour les simulations RANS alors qu’une approche originale de
crite`re de qualite´ pour un maillage SGE sera propose´e dans la premie`re section de ce
chapitre, consacre´e donc a` la notion de ve´rification en SGE.
– puisque la de´marche de validation doit inte´grer pour e´tablir la fiabilite´ des simulations
les incertitudes du proble`me physique dans le calcul, nous de´crirons sur une configura-
tion simplifie´e d’aspirateur (repre´sentative du comportement d’un aspirateur de turbine
a` charge partielle comme indique´ par Nilsson [114]) la mise en œuvre de la de´marche
non-intrusive de quantification d’incertitude que nous appliquerons dans les chapitres qui
suivent a` l’analyse d’un distributeur de turbine Francis et d’un aspirateur de turbine-bulbe.
4.1 Ve´rification en SGE
Comme nous l’avons e´voque´, l’e´tape de ve´rification a pour objectif d’assurer que la solution
nume´rique pre´dite s’affranchit le mieux possible des choix faits pour re´soudre le mode`le nume´rique.
En particulier, le maillage qui permet de de´crire le domaine ge´ome´trique continu en un domaine
discret doit eˆtre adapte´ a` la simulation, i.e. tel que l’erreur de discre´tisation associe´e au mode`le
mis en œuvre et commise sur les quantite´s d’inte´reˆt analyse´es puisse eˆtre conside´re´e comme
ne´gligeable.
Pour une simulation s’appuyant sur une mode´lisation de la turbulence de type RANS, il est
le´gitime d’exiger une solution nume´rique qui soit inde´pendante ou quasi-inde´pendante du maillage.
Conside´rant que ce type de simulation conduit le plus souvent a` des temps de calcul courts, une
e´tape de convergence en maillage base´e sur une re´duction syste´matique de la taille de maille
peut eˆtre mise en place. C’est ce qui a e´te´ fait dans ce travail ou` il a e´te´ ve´rifie´ que les pre´dictions
des simulations RANS e´taient inde´pendantes du maillage. Dans le cas de simulations s’appuyant
sur une mode´lisation de la turbulence de type SGE, les couˆts de calcul et la nature meˆme de
l’approche ne permettent pas d’envisager la ve´rification de la convergence en maillage de fac¸on
similaire (cf. chapitre pre´ce´dent et rappels au de´but de la section qui suit). L’e´tape de ve´rification
pour les SGE mene´es dans ce travail s’est donc appuye´e sur la de´finition de crite`res permettant
de re´aliser un maillage fournissant un calcul fiable. Ces crite`res sont de´taille´s dans la section qui
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suit et leur utilisation est illustre´e dans le cas de SGE d’e´coulements acade´miques, de´montrant
la pertinence des crite`res propose´s.
4.1.1 Double crite`re de maillage en SGE
Comme cela a e´te´ e´voque´ dans le pre´ce´dent chapitre, la SGE re´sout explicitement les e´chelles
turbulentes de taille supe´rieure aux cellules composant le maillage du domaine de calcul. L’in-
fluence des e´chelles de plus petite taille (les e´chelles sous-maille) n’est prise en compte qu’a`
travers un mode`le mais n’est pas directement calcule´e. Les mode`les sous-maille utilise´s en SGE
sont ainsi naturellement de´pendants d’une taille de filtre (ou e´chelle de coupure) caracte´ristique
distinguant les e´chelles re´solues des e´chelles mode´lise´es. Dans le cas limite, ou` le maillage utilise´
permet de re´soudre toutes les e´chelles de la turbulence, le mode`le devient ne´gligeable et la SGE
re´alise´e est e´quivalente a` une simulation directe (SND). En d’autres termes, la technique SGE
n’a pas une convergence en maillage conduisant a` une solution inde´pendante de la discre´tisation.
Lorsque la SGE est utilise´e pour la pre´diction d’e´coulements industriels, une proce´dure est ainsi
ne´cessaire pour “ve´rifier” que le maillage utilise´ est adapte´. Dans le cas des SGE, un maillage
adapte´ doit re´pondre a` deux crite`res. La SGE re´sout un champ filtre´ compose´ par le champ
moyen et les plus grandes e´chelles du champ turbulent. Il s’agit donc de s’assurer que le maillage
permet une re´solution correcte de ce champ filtre´, c’est-a`-dire une re´solution correcte du champ
moyen et une re´solution suffisante des grandes e´chelles turbulentes.
Un premier crite`re sur la re´solution du champ moyen doit eˆtre de´fini. Ce crite`re doit permettre
d’assurer une bonne discre´tisation des gradients moyens de l’e´coulement. Par exemple, c’est ce
crite`re qui impose un maillage fin dans la direction normale a` la paroi ou` l’on sait que les gra-
dients de vitesses sont forts en re´gime turbulent. Dans ce travail, nous proposons de de´finir une
erreur en reprenant une me´thodologie d’adaptation de maillage re´cemment propose´e [64, 5, 43].
Ainsi, il peut eˆtre montre´ que l’erreur d’interpolation, g∗, d’une quantite´ continue, g, sur un






Ce crite`re peut eˆtre interpre´te´ dans le contexte SGE. En conside´rant la quantite´ filtre´e instan-
tane´e, f¯ , pre´dite en SGE, cela revient a` dire que le champ moyen refiltre´, 〈f¯〉 = 〈f¯〉 doit tendre
vers le champ moyen, 〈f¯〉, et donc qu’il n’y a pas d’e´chelle sous-maille associe´e au champ moyen.
En effet, en s’appuyant sur le de´veloppement de Taylor de l’ope´ration de filtrage [11], on peut
montrer que






ou` l’on retrouve l’ope´rateur ∆2p∂
2/∂x2i qui doit eˆtre minimise´. Ainsi, nous proposons d’adapter
le maillage du domaine de calcul en minimisant Qc1 applique´ aux vitesses moyennes.
Un second crite`re doit permettre de s’assurer qu’une part suffisante d’e´chelles turbulentes est
explicitement simule´e pour que la SGE soit valide [20]. Pour cela, il faut ve´rifier que la coupure
induite par le filtre se produit au dela` des grandes e´chelles anisotropes, a` partir de la re´gion
inertielle. En conside´rant une turbulence pleinement de´veloppe´e, on peut montrer que c’est le
cas lorsqu’au moins 80% de l’e´nergie cine´tique turbulente totale est re´solue [130]. Un second







avec Esgs et ER = 1/2〈u¯′iu¯′i〉, respectivement les e´nergies sous-maille et re´solue. D’un point de
vue pratique, d’un calcul SGE pre´liminaire de taille de maille locale ∆p, on peut lier la proportion







avec C ≈ 100 [130, 175]. Finalement, sachant que la viscosite´ sous-maille varie comme la taille
du filtre a` la puissance 4/3 [89], on peut de´duire la nouvelle taille de maille, ∆f , ne´cessaire pour







La strate´gie mise en place pour assurer un maillage adapte´ en SGE consiste ainsi a` :
– e´valuer Qc1 et Qc2 dans un premier maillage, en utilisant les relations (4.1) et (4.2). Ce
premier maillage peut par exemple eˆtre choisi comme le maillage re´sultant d’une e´tude de
convergence en maillage effectue´e en RANS.
– utiliser ensuite l’e´valuation de Qc1 et Qc2 dans le maillage de base pour estimer les ca-
racte´ristiques a` donner a` un nouveau maillage en minimisant Qc1 d’une part et en cher-
chant a` satisfaire le crite`re (4.3) d’autre part.
La de´marche propose´e est illustre´e a` pre´sent pour deux configurations acade´miques : la simula-
tion d’un jet plan puis l’e´coulement dans une conduite cylindrique.
4.1.2 Application a` la simulation d’un jet plan en transition vers la turbu-
lence
Figure 4.1: SND du jet plan turbulent : plan transverse colore´ par la norme de vorticite´.
Des SGE d’un jet plan en transition vers la turbulence ont e´te´ re´alise´es et compare´es aux
re´sultats d’une SND. Les caracte´ristiques du jet sont similaires a` celui pre´sente´ par da Silva et
al. [32]. Ainsi, la condition d’entre´e du jet consiste en un profil moyen de´crit par des fonctions
tangente hyperbolique auquel un bruit blanc est superpose´. Le nombre de Reynolds du jet est
de´fini par Re = ∆UH/ν = 3000, ou` H est l’e´paisseur initiale du jet et ou` ∆U = Uj − Uc avec
Uj = 1, 091 et Uc = 0, 091 les vitesses respectives au centre du jet et a` l’exte´rieur. Le domaine
de calcul couvre 12, 4H × 12H × 2, 9H, respectivement dans la direction de l’e´coulement, la
direction normale et la direction transverse. Le maillage utilise´ pour la SND est compose´ de
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49,3 millions de mailles te´trae´driques de taille quasi-uniforme de l’ordre de 0, 04H. La figure
4.1 illustre la dynamique du jet. Les premiers de´veloppements correspondent a` l’e´mergence de
tourbillons de type Kelvin-Helmholtz puis la transition se poursuit par le de´veloppement d’une
instabilite´ secondaire conduisant le jet vers un e´tat de turbulence pleinement de´veloppe´.
(a) Parame`tres Qc1 (b) Parame`tres Qc2
Figure 4.2: Plan central colore´ par les parame`tres Qc1 et Qc2 e´valuant la qualite´ du maillage
pour la premie`re SGE de jet plan.
Une premie`re SGE est re´alise´e. Le domaine de calcul et les caracte´ristiques du jet sont similaires a`
la SND mais le maillage est de´sormais compose´ de seulement 1, 7 millions de mailles te´trae´driques
de taille croissante de 0, 04H a` 0, 8H entre l’entre´e et la sortie du domaine de calcul. Apre`s
l’e´tablissement de l’e´coulement, les quantite´s Qc1 et Qc2 sont e´value´es (cf. figure 4.2). Au de´but
de la transition, proche de l’entre´e, la principale contrainte de maillage est due au crite`re Qc1
traduisant la qualite´ de discre´tisation du champ moyen dans les couches de me´lange. En effet, ces
re´gions correspondent aux plus forts gradients de l’e´coulement et la turbulence n’a pas encore
de´veloppe´ de gamme d’e´chelles. Plus a` l’amont, la turbulence se de´veloppe d’abord au niveau des
couches de me´lange puis au centre du jet conduisant a` une augmentation de Qc2. Finalement,
apre`s la fusion des deux couches de me´lange, le centre du jet connaˆıt une forte de´croissance de
la vitesse axiale, expliquant les fortes valeurs de Qc1.
(a) Parame`tres Qc1 (b) Parame`tres Qc2
Figure 4.3: Plan central colore´ par les parame`tres Qc1 et Qc2 e´valuant la qualite´ du maillage
pour la seconde SGE de jet plan.
Une seconde SGE a e´te´ re´alise´e s’appuyant sur un nouveau maillage. Ce maillage est compose´
de 3, 5 millions de mailles de tailles comprises entre 0, 04H et 0, 3H. Ce maillage a ainsi permis
de minimiser Qc1 et d’assurer Qc2 < 0, 2 pour l’ensemble du jet comme l’illustre la figure 4.3.
L’influence du maillage sur la pre´diction des quantite´s statistiques est illustre´e a` la figure 4.4.
La figure 4.4a compare le profil de vitesse moyenne dans la direction de l’e´coulement. Alors
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(a) Vitesse axiale moyenne














(b) Ecart type en x/H = 4














(c) Ecart type en x/H = 8












(d) Ecart type en x/H = 12
Figure 4.4: Comparaison de la pre´diction des quantite´s statistiques entre la SND (continu), la
premie`re SGE (pointille´) et la seconde SGE (tiret). Pour la vitesse axiale moyenne en x/H = 4, 8
et 12 et pour son e´cart-type (la racine carre´e de sa variance) en x/H = 4, 8 et 12, respectivement.
que la seconde SGE conduit a` une pre´diction en tre`s bon accord avec les re´sultats de la SND,
la premie`re SGE, trop grossie`re, conduit a` de le´gers de´saccords au niveau des zones cisaille´es
en raison d’une mauvaise discre´tisation des gradients moyens comme l’a re´ve´le´ l’e´valuation du
parame`tre Qc1 pour cette simulation. De plus, les profils de la racine carre´e de la variance de
la vitesse moyenne montrent un de´saccord plus marque´ entre la SND et la premie`re SGE, car
comme l’a montre´ l’e´valuation du parame`tre Qc2, le maillage de la premie`re SGE ne permet pas
de re´soudre une part suffisante d’e´chelles turbulentes. Le maillage re´alise´ pour la seconde SGE
permet de corriger ceci. Cela conduit a une pre´diction plus fiable du champ turbulent. Notons
cependant qu’on ne s’attend pas ne´cessairement a` un parfait accord entre les fluctuations pre´dites
par la SND et celles pre´dites par la SGE puisque la SGE ne re´sout qu’une partie seulement de
l’e´nergie cine´tique turbulente. Il s’agit seulement de s’assurer que la part d’e´nergie re´solue est
suffisante. Cet exemple permet ainsi d’illustrer l’inte´reˆt de tels crite`res de maillage pour la SGE
d’e´coulements en transition vers la turbulence. La prochaine section illustre l’inte´reˆt de ces
crite`res pour la pre´diction d’e´coulements parie´taux.
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4.1.3 Application a` la simulation d’un e´coulement turbulent en conduite





















Figure 4.5: Profils des parame`tres Qc1 et Qc2 e´valuant la qualite´ du maillage pour la premie`re
(pointille´) et la seconde (tiret) SGE de l’e´coulement en conduite.
Un e´coulement turbulent dans une conduite de rayon R est maintenant e´tudie´. L’e´coulement
conside´re´ est similaire a` celui simule´ en SND avec un maillage structure´ compose´ de 67, 7 millions
de mailles par Wu et Moin [171]. Il s’agit d’un e´coulement pe´riodique avec une correction de
pression visant a` assurer un de´bit constant. Le nombre de Reynolds base´ sur la vitesse de´bitante
et le diame`tre de la conduite est de 5300. Le maillage de la premie`re SGE re´alise´e est compose´ de
1, 1 millions de mailles te´trae´driques de taille croissante de 0, 08R a` 0, 15R entre la paroi (r = R)
et le centre de la conduite (r = 0). L’e´valuation des parame`tres Qc1 et Qc2 suivant 1 − r/R
est illustre´e a` la figure 4.5. Les valeurs de ces parame`tres sont particulie`rement importantes a`
proximite´ de la paroi, montrant la ne´cessite´ de discre´tiser finement cette re´gion de l’e´coulement.
C’est une caracte´ristique bien connue des e´coulements parie´taux qui ne´cessite une taille de
premie`re maille a` la paroi de l’ordre d’une unite´ de paroi [130], alors que le maillage de cette
premie`re SGE conduit a` une taille de premie`re maille a` la paroi de l’ordre de 10 unite´s de paroi.
Un second maillage a ainsi e´te´ re´alise´ afin de respecter les crite`res de maillage pre´ce´demment
pre´sente´s. Ce nouveau maillage comprend de´sormais 23 millions de mailles compose´es de mailles
prismatiques a` proximite´ de la paroi et de mailles te´trae´driques au cœur de la conduite. La
taille de maille variant alors de 0, 008R a` 0, 12R entre la paroi et le centre de la conduite. Le
raffinement a` proximite´ de la paroi permet de respecter les crite`res fixe´s pour Qc1 et Qc2 comme
le montre la figure 4.5.
La figure 4.6 illustre la qualite´ de la pre´diction des deux SGE re´alise´es en comparaison aux
re´sultats de la SND de Wu et Moin [171]. On retrouve ainsi que la premie`re SGE, trop grossie`re,
ne permet pas de reproduire correctement le profil moyen en raison d’une mauvaise discre´tisation
des gradients moyens, ce qui est corrige´ dans le cas de la seconde SGE. De plus, les vitesses
fluctuantes sont fortement sous-estime´es et les pics de ces fluctuations sont de´cale´s vers le centre
de l’e´coulement pour la premie`re SGE. Un accord plus satisfaisant est obtenu avec la seconde
SGE, en rappelant que l’on ne s’attend pas ne´cessairement a` un parfait accord puisque la part












(a) Vitesse moyenne axiale














Figure 4.6: Profil de la vitesse moyenne axiale et des vitesses fluctuantes de l’e´coulement turbu-
lent en conduite. Comparaison entre la SND [171] (continu), la premie`re (pointille´) et la seconde
(tiret) SGE.
4.2 Quantification d’incertitudes et validations RANS / SGE
4.2.1 Choix me´thodologiques
Comme e´voque´ pre´ce´demment, l’e´tape de validation d’une simulation nume´rique ne´cessite la
comparaison des re´sultats des simulations nume´riques a` des re´sultats expe´rimentaux. En pra-
tique, la re´alisation des expe´riences s’effectue en pre´sence d’incertitudes (par exemple sur les
conditions d’entre´e de l’e´coulement dans la section d’essai) et ces incertitudes conduisent l’expe´ri-
mentateur a` fournir ge´ne´ralement ses mesures sous la forme d’un jeu de valeurs moyennes
et de barres d’erreur (e´cart-type) associe´es, traduisant la dispersion des valeurs de la mesure
expe´rimentale. Il est donc naturel, dans l’e´tape de validation, de prendre en compte ces meˆmes
incertitudes dans la simulation nume´rique de l’e´coulement afin de disposer d’une comparaison
fiable entre calcul et expe´rience. Il est alors ne´cessaire de disposer d’une me´thode dite de Quanti-
fication d’Incertitude (en abre´ge´ UQ pour Uncertainty Quantification) qui permette de propager
ces incertitudes dans la simulation nume´rique.
Le proble`me de´terministe classiquement re´solu en CFD est maintenant remplace´ par un proble`me
stochastique dans lequel, pour nos cas d’e´tude, les e´quations de Navier-Stokes moyenne´es ou
filtre´es sont re´solues pour des conditions aux limites qui sont donne´es en de´crivant certaines
des quantite´s impose´es aux frontie`res du domaine (par exemple un de´bit ou un profil de vitesse
d’entre´e) par leurs fonctions densite´s de probabilite´s (pdf). L’approche UQ doit alors permettre
d’obtenir, a` de´faut de la pdf du champ de l’e´coulement en chacun de ses points, les premiers
moments (moyenne et variance) de ce champ solution. Les incertitudes a` prendre en compte ne
se limitent pas force´ment a` la de´finition des conditions d’entre´e de l’e´coulement ; elles peuvent
eˆtre intrinse`quement lie´es au mode`le : coefficients incertains pour la calibration d’un mode`les
RANS ou d’un mode`le sous-maille en SGE (voir par exemple les travaux pionniers sur le sujet,
pre´sente´s dans [95] de`s 2007). Dans les pre´sents travaux, nous nous limiterons cependant a` l’ana-
lyse d’e´coulements en pre´sence d’incertitudes sur les seules conditions d’entre´e, proble´matique
largement rencontre´e par l’industriel Alstom Hydro.
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Il existe de nombreuses approches UQ pour aborder la re´solution d’un proble`me stochastique.
On trouvera par exemple dans [71] une revue des diffe´rentes me´thodes disponibles. Pour notre
part, notre but n’est ni de de´velopper une nouvelle strate´gie UQ, ni de comparer diffe´rentes
strate´gies existantes en termes de pre´cision et d’efficacite´ mais simplement de mettre en œuvre
une strate´gie existante pour re´aliser une comparaison fiable entre calcul et expe´rience pour
des configurations hydrodynamiques d’inte´reˆt (distributeur et aspirateur de turbine) et pro-
poser ainsi une me´thodologie de validation convaincante. Nous nous limiterons donc a` utiliser
une me´thode UQ base´e sur le concept de Chaos Polynomial, qui appartient a` la cate´gorie des
me´thodes spectrales puisqu’elle repose sur un de´veloppement de la solution stochastique en une
se´rie de modes. Nous renvoyons a` l’ouvrage de re´fe´rence de Le Maˆıtre et Knio [88] pour davan-
tage de de´tails sur les me´thodes spectrales de quantification d’incertitude.
Plutoˆt que de pre´senter la me´thode dite de Chaos Polynomial Non Intrusif ou NISP (pour Non
Intrusive Spectral Projection) de fac¸on tre`s ge´ne´rale, nous avons choisi de de´crire les grands prin-
cipes de cette approche UQ en nous appuyant sur un exemple qui n’est ni le cas du distributeur
auquel nous consacrerons le chapitre 5 ni celui de l’aspirateur e´tudie´ au chapitre 6. Cet exemple
correspond a` la toute premie`re application par l’e´quipe MoST de l’approche NISP a` une confi-
guration d’inte´reˆt dans le contexte des machines hydrauliques : il s’agit de l’e´coulement tournant
dans une conduite munie d’un e´largissement brusque, e´tudie´ notamment (en de´terministe et en
RANS uniquement) par Nilsson dans [114]. Dans ce travail, re´alise´ et pre´sente´ en confe´rence juste
avant que la pre´sente the`se ne de´bute [30] puis publie´ en 2013 [29], la validation de simulations
RANS et SGE est re´alise´e en prenant en compte pour la premie`re fois les incertitudes sur les
conditions d’entre´e de l’e´coulement. Nous de´taillons dans les sections qui suivent la configuration
e´tudie´e, l’approche UQ mise en œuvre et les re´sultats obtenus avec le type d’analyses associe´es.
Nous soulignons que nous n’avons pas contribue´ a` cette e´tude mais que nous avons choisi de
l’utiliser dans cette dernie`re section de pre´sentation des outils (ici donc l’outil UQ) car elle est
repre´sentative de la de´marche que nous mettrons en œuvre dans les deux chapitres qui suivent
et qu’elle constitue un excellent support de pre´sentation de l’approche NISP.
4.2.2 Configuration d’un e´largissement brusque
L’e´coulement tournant dans une configuration pre´sentant un e´largissement brusque e´tudie´ expe´-
rimentalement par Dellenback et al. [41] a e´te´ choisi pour deux raisons principales. La premie`re
est que cette configuration conduit a` un e´coulement complexe pre´sentant des recirculations
et des niveaux de turbulence e´leve´s. La seconde est qu’il s’agit d’une expe´rience bien docu-
mente´e permettant une comparaison fine entre les mesures et les re´sultats de simulations. Un
sche´ma de la configuration expe´rimentale est donne´ a` la figure 4.7a. De nombreux plans de son-
dages, repre´sente´s dans la figure 4.7b, ont e´te´ re´alise´s en aval de l’e´largissement avec la me´thode
d’ane´mome´trie laser Doppler (LDA).
(a) Sche´ma de la configuration (b) Plans de sondage
Figure 4.7: Configuration de l’expe´rience de Dellenback et al. [41].
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Cette configuration d’e´coulement incompressible est caracte´rise´e par deux parame`tres sans di-
mension : le nombre de Reynolds Re (base´ sur le diame`tre d’entre´e D et la vitesse de´bitante Ub)
et le nombre de swirl Sw de´crivant le niveau de rotation de l’e´coulement en entre´e. Le nombre
de swirl est de´fini comme le rapport entre le flux de quantite´ de mouvement angulaire et le flux










ou` R = D/2 est le rayon de l’entre´e et 〈uz〉 et 〈uθ〉 sont respectivement les vitesses moyennes dans
les directions axiale et tangentielle. L’expe´rience est re´alise´e pour un nombre de Reynolds de
Re = 30000 et un nombre de swirl de Sw = 0, 6. Les simulations (simulations RANS et SGE avec
OpenFOAM) re´alise´es dans [29] retiennent les meˆmes parame`tres. Le mode`le de fermeture RANS
est le mode`le k −  (pre´sente´ dans la section 3.2.2.2) et le mode`le de Smagorinsky dynamique
est utilise´ pour la SGE (pre´sente´ dans la section 3.2.3.2). Les profils de vitesse en entre´e sont
de´finis a` partir des mesures expe´rimentales. Pour illustrer les propos de cette partie, nous ne
pre´senterons que les re´sultats a` la section situe´e a` 0, 75D de l’e´largissement. D’autres re´sultats
et les de´tails de l’e´tude comple`te sont disponibles dans la re´fe´rence [29].
4.2.3 Validation usuelle des simulations nume´riques
Figure 4.8: Champ moyen de la vitesse axiale (en m/s) simule´e en RANS. Les lignes verticales
correspondent a` diffe´rentes stations de sondage (la premie`re est celle qui est situe´e a` z = 0, 75D)
L’e´tude quantitative de phe´nome`nes physiques par voie the´orique ou par simulation nume´rique
ne´cessite de mode´liser les phe´nome`nes observe´s par un jeu d’e´quations. Formellement, ce jeu
d’e´quations (dans notre cas, les e´quations de Navier-Stokes moyenne´es, e´quations (3.6) et (3.9)
ou filtre´es, e´quations (3.27) et (3.28)) peut se mettre sous la forme
L (xi, t;ui (xi, t)) = S (xi, t) (4.5)
ou` L est un ope´rateur diffe´rentiel (potentiellement non-line´aire), ui (xi, t) est le vecteur solu-
tion du proble`me (vitesse et pression) et S (xi, t) un terme source. La re´solution de ce type de
proble`me conduit a` une unique solution dite de´terministe. Ainsi, la figure 4.8 illustre la solution
obtenue dans le cas de la simulation RANS pour l’e´coulement tournant en conduite munie d’un
e´largissement brusque. On observe les principales caracte´ristiques de l’e´coulement avec une large
recirculation au centre en aval de l’e´largissement et des recirculations au niveau des parois de la
conduite.
La figure 4.9 compare les profils de vitesse moyenne axiale obtenus par les simulations de´terministes
aux mesures re´alise´es par Dellenback et al. [41]. On peut noter en particulier que l’approche
RANS ne permet pas de pre´dire une intensite´ correcte des re´gions de recirculation, ce qui
constitue un de´faut de´sormais connu du mode`le k − . La comparaison entre les re´sultats de
la simulation SGE et les mesures est beaucoup plus satisfaisante sans qu’il n’y ait cependant
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(a) Profils de vitesse RANS (b) Profils de vitesse SGE
Figure 4.9: Comparaisons des profils de vitesse moyenne axiale a` la station 0, 75D
parfaite superposition des deux jeux de re´sultats.
Une de´marche usuelle de validation s’arreˆterait a` ce stade et pourrait alors conclure a` la
non-validation du mode`le k −  compte tenu des e´carts importants observe´s avec les mesures
expe´rimentales meˆme lorsque le mode`le est mis en œuvre dans un maillage suffisamment fin
pour que l’impact de l’erreur de discre´tisation sur le profil de vitesse devienne ne´gligeable (e´tape
pre´alable de ve´rification avec processus de convergence en maillage). Dans le meˆme temps, on
pourrait conclure a` la validation de l’approche SGE si du moins on conside`re comme acceptables
les e´carts qui subsistent entre calcul et expe´rience lorsque cette de´marche est mise en œuvre.
La nouveaute´ de la de´marche UQ est de reconnaˆıtre que des incertitudes de mesure existent
dans l’expe´rience. Dans le cas pre´sent, les conditions de vitesse impose´es en entre´e de domaine
sont de´duites des mesures expe´rimentales mais ont e´te´ conside´re´es comme fixe´es dans les cal-
culs de´terministes pre´ce´dents. En re´alite´, les conditions d’entre´e pre´sentent une incertitude et
doivent plutoˆt eˆtre de´crites a` partir d’une pdf. Les e´quations de Navier-Stokes moyenne´es et
filtre´es doivent alors eˆtre re´solues avec ces conditions aux limites en entre´e de´crites de fac¸on sta-
tistique. Ces incertitudes sont propage´es dans l’ensemble du domaine de calcul et l’e´tat calcule´
pour l’e´coulement en chaque point du domaine de calcul n’est plus de´terministe mais de´crit par
une valeur moyenne calcule´e et une variance calcule´e. Le post-traitement des re´sultats permet
alors de superposer par exemple une distribution de vitesse moyenne calcule´e et barre d’er-
reur associe´e a` la meˆme distribution de vitesse moyenne et barre d’erreur associe´e mais dans
l’expe´rience. Nous de´taillons maintenant cette me´thodologie en nous appuyant sur les travaux de
l’e´quipe MoST pre´sente´s dans [29]) pour le cas de l’e´coulement dans un e´largissement brusque.
4.2.4 Validation avec prise en compte des incertitudes d’entre´e
4.2.4.1 Me´thodologie de propagation des incertitudes
Tenir compte des incertitudes revient a` dire que la solution est de´sormais de´pendante de nouvelles
variables. Formellement, cela revient a` transformer l’e´quation (4.5) pour tenir compte de cette
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nouvelle de´pendance. Ainsi, on cherche de´sormais a` re´soudre
L (xi, t, ξ;ui (xi, t, ξ)) = S (xi, t, ξ) , (4.6)
ou` ξ est une nouvelle variable du proble`me repre´sentant le vecteur des variables ale´atoires lie´es




sera donc fonction de ce nouveau parame`tre
et son obtention exige de faire appel a` une approche dite stochastique.
De nombreuses approches nume´riques permettant de propager les incertitudes dans les simula-
tions ont e´te´ propose´es. Le choix de ces me´thodes peut eˆtre conditionne´ par le type d’information
probabiliste recherche´ (qui peut aller des premiers ordres des moments de la distribution de pro-
babilite´ de la quantite´ a` la description comple`te de sa loi de probabilite´).
Une me´thode robuste pour re´soudre l’e´quation (4.6) est la me´thode de Monte-Carlo (MC) [104].
Elle proce`de par des re´solutions successives d’un syste`me de´terministe. Elle se re´sume a` la
re´solution de N proble`mes de´terministes correspondant a` N e´ve´nements ale´atoires diffe´rents.
Pour chaque tirage, un jeu de parame`tres est obtenu et apre`s un calcul de´terministe, un jeu de
re´ponses est associe´. L’analyse du jeu de solutions permet d’obtenir une caracte´risation statis-
tique et probabiliste (moments statistiques, lois de probabilite´) du re´sultat a` partir deN re´sultats
de´terministes. L’avantage principal de la me´thode de MC est lie´ essentiellement a` son applica-
bilite´. En effet, the´oriquement, une telle me´thode peut s’appliquer a` n’importe quel syste`me,
quelles que soient sa dimension et sa complexite´. La convergence de l’erreur de cette me´thode
avec l’augmentation de la valeur de N est cependant assez lente, de l’ordre de O (N−1/2). Une
pre´cision raisonnable ne´cessite donc un grand nombre de tirages, ce qui rend la me´thode de MC
prohibitive en terme de couˆt de calcul. C’est l’inconve´nient majeur de cette me´thode.






















qui de´signe une base connue de fonctions et ou` aj (xi, t) sont les coefficients a`
de´terminer. Cette approche peut eˆtre interpre´te´e comme une me´thode de construction d’une
surface de re´ponse du mode`le. De cette repre´sentation fonctionnelle (4.7), des informations
telles que les moments statistiques peuvent eˆtre de´duites. Depuis les travaux de Ghanem et
al. [60], ce type d’approches, baptise´ “approches spectrales stochastiques”, a suscite´ un inte´reˆt
grandissant. Les diffe´rentes approches se distinguent par le choix des bases de fonctions et la
me´thode de calcul des coefficients de la de´composition. De nombreux choix ont e´te´ propose´s pour
la construction de {Ψj}. Les choix classiques s’appuient sur des constructions traditionnelles de
bases polynoˆmiales (chaos polynoˆmial [168, 60], chaos polynoˆmial ge´ne´ralise´ [173], interpolants
de Lagrange [94]) ou polynoˆmiales par morceaux (e´le´ments finis [40], ondelettes). Le choix d’une
repre´sentation particulie`re de´pend des proprie´te´s de re´gularite´ des fonctions a` repre´senter. Pour
une variable ale´atoire avec une densite´ de probabilite´ gaussienne, les polynoˆmes d’Hermite seront
utilise´s alors que dans le cas d’une loi uniforme, ce seront les polynoˆmes de Legendre (chaos po-
lynoˆmial ge´ne´ralise´ [173]). Les approches spectrales stochastiques permettent une bonne maˆıtrise
de l’approximation (estimation d’erreurs a priori [40], estimation d’erreurs a posteriori et adap-





par cette expansion polynoˆmiale dans l’e´quation (4.6), notre proble`me
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se re´e´crit comme
L
xi, t, ξ; ∞∑
j=0
aj (xi, t) Ψj
(
ξ
) = S (xi, t, ξ) (4.8)
Pour re´soudre ce proble`me, deux alternatives sont possibles. La premie`re ne´cessite une bonne
connaissance des e´quations re´gissant le mode`le physique et l’e´laboration de nouveaux solveurs
spe´cifiques a` des proble`mes donne´s. C’est la me´thode de calcul, dite intrusive, qui ne´cessite la
re´solution de nouvelles e´quations incluant la de´pendance aux variables ale´atoires. La seconde
alternative est l’utilisation de me´thodes non-intrusives qui ne ne´cessitent pas de modification
du solveur, permettant ainsi de les appliquer a` partir de solveurs de´terministes classiques. Ainsi
la me´thode “Non Intrusive Spectral Projection”, pre´sente´e par Hosder et al. [69] se base sur
la the´orie du chaos homoge`ne de Wiener [168] pour proposer des de´veloppements de fonctions
ale´atoires sur la base de polynoˆmes du chaos (PC). La me´thode NISP propose de tronquer le
de´veloppement (4.7) aux M + 1 premiers termes, de´termine´s par d, le nombre d’incertitudes














Ainsi, avec la me´thode NISP, les simulations sont utilise´es comme des boˆıtes noires et le calcul des
coefficients des polynoˆmes du chaos, ai, est e´value´ graˆce a` une se´rie de simulations. Pour estimer
correctement ces coefficients, un plan d’expe´riences e´tablit qu’il est ne´cessaire de re´aliser (p+1)d
simulations. A partir des solutions des simulations, pour calculer ces coefficients, la projection




sur la base de fonctions Ψk en
utilisant le produit scalaire et emploie les proprie´te´s d’orthogonalite´ des polynoˆmes afin d’extraire
chaque coefficient. Chaque produit scalaire comprend une inte´grale multidimensionnelle qui peut
eˆtre e´value´e nume´riquement par un e´chantillonnage, une quadrature de Gauss ou des approches
de grille creuse. Les coefficients ak ainsi obtenus permettent par exemple d’e´valuer la moyenne,
〈u〉, et la variance, σ2u, du re´sultat stochastique











C’est cette me´thode qui a e´te´ syste´matiquement utilise´e dans nos travaux pour la quantification
des incertitudes. Le plan d’expe´riences ne´cessaire a` la de´termination des ak (xi, t) se base sur
une quadrature de Gauss. La mise en place de cette me´thode s’appuie sur la bibliothe`que NISP
de´veloppe´e par le CEA (DM2S/SFME) [10]. Une autre proprie´te´ inte´ressante de l’expansion en
polynoˆmes de chaos est qu’elle permet de re´aliser de fac¸on simple une analyse de sensibilite´ des
quantite´s d’inte´reˆt (couple du tourillon pour le cas du distributeur, perte de charge pour le cas
de l’aspirateur) en analysant la contribution de chaque parame`tre incertain et de combinaisons
de ces parame`tres (contributions croise´es) a` la variance de ces quantite´s d’inte´reˆt (approche
dite ANOVA pour ANalysis Of VAriance). En de´composant la variance estime´e par les formules
utilisant l’expansion en PC, nous pouvons calculer la part de la variance induite par les interac-
tions des variables ale´atoires et la part de la variance ge´ne´re´e par une variable ale´atoire donne´e
uniquement a` partir de formules simples re´utilisant les coefficients du de´veloppement spectral
pre´ce´demment calcule´s. Pour plus de de´tails, le lecteur pourra se re´fe´rer a` l’annexe B et aux
re´fe´rences [145, 140, 31, 28].
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4.2.4.2 Application de NISP a` la configuration d’e´largissement brusque
Dans la configuration d’e´largissement brusque e´tudie´e dans [29] et pre´sente´e ci-dessus, il est
conside´re´ que l’incertitude de mesure conduit a` une incertitude sur la vitesse de´bitante, Ub,
et sur le nombre de swirl, Sw, en entre´e du domaine de calcul. En d’autres termes, Ub et Sw
sont de´sormais des variables stochastiques de´crites par des fonctions de densite´ de probabilite´
(PDF) qui sont suppose´es uniformes sur leurs intervalles respectifs [0, 975(Ub)ref ; 1, 025(Ub)ref ]
et [0, 975(Sw)ref ; 1, 025(Sw)ref ] ou` (Ub)ref et (Sw)ref de´signent les valeurs de re´fe´rence de la vi-
tesse de´bitante et du nombre de swirl, utilise´es pour les pre´ce´dents calculs de´terministes re´alise´s.
Le choix de l’e´cart-type de 2, 5% pour Ub et Sw est base´ sur l’analyse du dispositif expe´rimental
fourni par Dellenback et al. [41] ; il s’agit d’une estimation de l’incertitude qui a pu eˆtre re´ellement
observe´e dans l’expe´rience, faute d’information plus pre´cise disponible sur ce point.
Les incertitudes sur Ub et Sw conduisent a` la modification des profils de vitesse moyenne impose´s
en entre´e du domaine de calcul. En outre, pour l’approche RANS, des e´quations de transport
supple´mentaires sont re´solues pour k et  (voir le chapitre pre´ce´dent). Des incertitudes sur
les conditions d’entre´e associe´es a` ces quantite´s turbulentes sont e´galement prises en compte
a` travers une incertitude sur l’intensite´ turbulente, It, et sur la longueur caracte´ristique de la
turbulence, Lt [29]. Les valeurs de ces quantite´s ont e´te´ estime´es a` partir de calculs pre´ce´dents
sur des configurations similaires [172, 27, 174]. La quantification de ces incertitudes a` partir de
la me´thodologie NISP permet alors d’analyser leur influence sur les solutions nume´riques graˆce
a` un travail en quatre grandes e´tapes :
– ge´ne´ration des polynoˆmes de chaos, des points et des poids de quadrature pour l’esti-
mation des coefficients ak. Chaque point de quadrature correspond a` un jeu de valeurs
spe´cifiques pour les variables ale´atoires et l’ensemble de ces jeux de valeurs de´finit un
“plan d’expe´riences” (DOE pour Design of Experiments en anglais) que l’on peut qua-
lifier de “stochastique” au sens ou` il rassemble les valeurs des variables ale´atoires pour
lesquelles des simulations doivent eˆtre re´alise´es a` l’aide du code de calcul de base.
– e´valuation du plan d’expe´riences stochastique. On rappelle que la taille de ce plan de´pend
a` la fois du nombre de variables stochastiques prises en compte et du degre´ maximum
des PC utilise´s pour l’analyse (l’augmentation du degre´ pouvant permettre d’ame´liorer la
pre´cision de l’estimation des moments statistiques mais au prix d’un couˆt qui croˆıt tre`s
rapidement).
– “assemblage” de l’ensemble des simulations du DOE stochastique, en utilisant les poids
de quadrature fournis par NISP et de´termination des coefficients ak du de´veloppement
spectral
– utilisation des coefficients ak pour estimer les moments statistiques (moyenne et variance)
des quantite´s d’inte´reˆt de l’e´coulement et analyse de la variance.
En appliquant cette proce´dure dans le cas de l’e´largissement brusque et en se limitant a` un PC
de degre´ 2, il est ainsi possible d’obtenir une estimation du champ moyen et de la variance de ce
champ en effectuant vingt-cinq simulations pour l’approche RANS (quatre variables incertaines
soit Ub, Sw, It et Lt) et neuf simulations pour l’approche SGE (deux variables incertaines seule-
ment soit Ub et Sw). L’approche UQ permet notamment de tracer les profils de vitesse moyenne
axiale pre´sente´s sur la figure 4.10 pour une section en aval de l’entre´e de la conduite. Par rapport
au cas de´terministe de base, les profils mesure´s sont pre´sente´s en faisant apparaˆıtre les barres
d’erreur expe´rimentales et, surtout, les profils calcule´s sont e´galement pre´sente´s sous la forme de
la distribution des valeurs moyennes et des barres d’erreur fournies par l’approche NISP couple´e
au code de calcul CFD.
Il est donc de´sormais possible d’e´valuer de fac¸on pre´cise la fiabilite´ des simulations re´alise´es
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(a) Profils de vitesse RANS (b) Profils de vitesse SGE
Figure 4.10: Comparaison des profils de la vitesse axiale moyenne et de la variance
expe´rimentale avec les simulations stochastiques RANS et SGE a` la station 0, 75D
qui prennent bien en compte la variabilite´ des conditions d’entre´e de l’e´coulement. Dans le cas
e´tudie´, on observe que les profils pre´dits par la mode´lisation RANS restent syste´matiquement
e´loigne´s des distributions expe´rimentales (cf. figure 4.10a). Puisque l’e´tape de ve´rification a
conduit a` re´aliser ces simulations dans un cas “converge´ en maillage” et puisque cet e´cart calcul
/ expe´rience subsiste meˆme en prenant en compte les incertitudes d’entre´e de la configuration
physique, on peut donc en conclure que l’origine de cet e´cart se trouve bien dans les insuffi-
sances / limitations de la mode´lisation RANS . Il est alors possible d’affirmer que les calculs
RANS ne sont pas valide´s pour cette configuration. Inversement, les profils pre´dits par l’approche
SGE et trace´s en tenant compte de l’effet des incertitudes d’entre´e sur Ub et Sw sont tels que
leur enveloppe (de´finie a` partir de la valeur moyenne ± l’e´cart-type) recoupe bien les donne´es
expe´rimentales, elles-aussi trace´es en utilisant la barre d’erreur ou d’incertitude de mesure. Cet
accord permet donc de valider les calculs SGE pour cette configuration - en outre l’analyse
compare´e des calculs RANS et SGE avec prise en compte des incertitudes permet d’e´tablir la
ne´cessite´ du recours a` des calculs SGE pour une pre´diction fiable.
L’e´coulement moyen et sa variance sont calcule´s au niveau de chaque point du maillage. On
peut ainsi identifier les re´gions de l’e´coulement qui sont les plus influence´es par les incertitudes
d’entre´e. C’est ce qu’illustre la figure 4.11a qui pre´sente le plan central colore´ par la variance
globale pour l’approche RANS. On voit ainsi que les re´gions de recirculation sont les plus in-
fluence´es par ces incertitudes. Par ailleurs, l’analyse ANOVA peut eˆtre utilise´e afin d’estimer
la contribution de chaque incertitude a` la variance globale. Ainsi, le plan central colore´ par la
contribution de l’incertitude It a` la variance globale (cf. figure 4.11b) indique que la variance
globale des calculs RANS est produite essentiellement par l’incertitude sur l’intensite´ turbulence
en entre´e. Les contributions de Ub, Sw et Lt sont respectivement repre´sente´es sur les figures
4.11c, 4.11d et 4.11e et illustrent la tre`s faible contribution a` la variance globale.
A l’issue du pre´sent chapitre, nous disposons des derniers outils ne´cessaires a` l’obtention de l’ob-
jectif de simulations fiables que nous nous sommes fixe´ : nous avons pre´sente´, au travers d’un cas
d’application simple, l’approche non-intrusive de quantification d’incertitudes qui nous permet
de comparer expe´riences et calculs en incluant dans les simulations les incertitudes pre´sentes




(b) Incertitude It (c) Incertitude Ub
(d) Incertitude Sw (e) Incertitude Lt
Figure 4.11: Simulations RANS analyse´es a` l’aide de PC du troisie`me ordre. Respectivement
contours de la variance globale et de la contribution a` la variance de It, Ub, Sw et Lt de la vitesse
moyenne´e dans le temps.
domaine de simulation. Nous pouvons ainsi proce´der de fac¸on pertinente a` l’e´tape de validation
des calculs RANS et SGE. Nous avons e´galement de´crit une approche originale pour construire
de fac¸on raisonne´e un maillage adapte´ a` la mise en œuvre de simulations SGE et permettant
donc d’assurer l’e´tape de ve´rification de tels calculs SGE (de fac¸on analogue a` la de´marche de
convergence en maillage pertinente pour des simulations RANS). Dans les deux chapitres qui
suivent, nous appliquerons cette de´marche comple`te de V & V pour des calculs RANS et SGE
des configurations de distributeur et d’aspirateur pre´ce´demment de´crites.
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Nous analysons dans le pre´sent chapitre la configuration de distributeur de turbine Francis qui a
e´te´ pre´sente´e en premier lieu dans le chapitre 2 avant que nous ne de´taillions a` la fin du chapitre
3 un e´tat de l’art des simulations re´alise´es sur ce type de composant d’une centrale hydrau-
lique. Notre objectif est d’aboutir a` une simulation fiable de l’e´coulement dans ce distributeur
et, pour ce faire, nous devons donc soumettre notre de´marche de simulation aux deux e´tapes
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de Ve´rification et de Validation que nous avons de´taille´es au chapitre pre´ce´dent. Nous faisons
le choix de ne pas de´tailler ici l’e´tape de Ve´rification de nos simulations et de nous concentrer
exclusivement sur l’e´tape de Validation, en proposant donc comme de´marche originale dans le
contexte des machines hydrauliques la prise en compte des incertitudes sur les grandeurs d’entre´e
des simulations (incertitudes issues des mesures physiques disponibles au niveau de cette entre´e).
La Ve´rification des calculs a e´te´ re´alise´e via des e´tudes de convergence en maillage pour les cal-
culs RANS et la ve´rification des crite`res propose´s et valide´s au chapitre pre´ce´dent pour les calculs
SGE.
Nous de´crivons dans la section 5.1 les donne´es expe´rimentales relatives au cas du distributeur que
nous avons spe´cifiquement e´tudie´, pre´cisons les choix de mode´lisation retenus et caracte´risons les
conditions aux limites des simulations vise´es. Enfin, nous pre´cisons dans cette premie`re section
les parame`tres de l’e´coulement qui peuvent eˆtre conside´re´s comme incertains.
Meˆme si l’e´tape ulte´rieure de quantification d’incertitude va eˆtre focalise´e sur l’e´valuation d’une
quantite´ globale bien spe´cifique, i.e. le couple exerce´ par l’e´coulement dans le distributeur sur
une directrice, il nous a semble´ utile de proposer dans la section 5.2 une description globale de
l’e´coulement en nous appuyant sur une simulation SGE (dont nous e´tablirons a posteriori la
validite´) puisque les informations expe´rimentales dont nous disposons se limitent a` cette donne´e
globale sur le couple.
La section 5.3 est ensuite entie`rement consacre´e a` la validation de l’estimation nume´rique par
approche RANS puis SGE du couple exerce´ sur la directrice, validation dont l’originalite´ est de
prendre en compte dans la simulation les incertitudes pre´sentes dans l’expe´rience au niveau des
conditions d’entre´e.
L’analyse de sensibilite´ que nous avons e´voque´e au chapitre pre´ce´dent et qui s’appuie sur l’ana-
lyse de la variance (ANOVA) fournit des informations utiles sur la variation des proprie´te´s de
l’e´coulement induit par la variabilite´ des parame`tres incertains du proble`me. Nous pre´sentons
dans la section 5.4 une telle analyse pour le cas du distributeur.
Enfin, comme annonce´ au chapitre 2 du me´moire, dans le premier e´tat de l’art des analyses
effectue´es sur cette configuration de distributeur, nous souhaitons reprendre la de´marche d’op-
timisation de la position du tourillon pre´ce´demment re´alise´e par [111] dans un cadre purement
de´terministe (conditions d’entre´e fixe´es) en la ge´ne´ralisant a` un cas d’optimisation robuste dans
lequel les conditions d’entre´e sont incertaines. Nous pre´senterons cette de´marche dans la dernie`re
section 5.5 du chapitre.
5.1 De l’essai expe´rimental au mode`le nume´rique
5.1.1 Etude expe´rimentale
Lors de la conception du distributeur, il faut choisir le ve´rin hydraulique (ou servomoteur)
me´caniquement approprie´ et optimise´ en terme de couˆts. Ce ve´rin doit eˆtre dimensionne´ pour
permettre l’orientation des directrices et le maintien de l’angle souhaite´ (re´sistance suffisante
aux forces hydrodynamiques dans la conduite).
Pour cela, une attention particulie`re doit eˆtre porte´e au couple applique´ par l’eau sur les direc-
trices (parame`tres mesurables expe´rimentalement avec la pose de capteurs sur l’axe de rotation).
Si le ve´rin est sous-dimensionne´, il ne sera pas possible d’orienter les directrices ou de les stabi-
liser alors que s’il est trop puissant, il permettra d’assurer ces rotations et la stabilisation mais
pour un couˆt excessif nuisible a` la compe´titivite´ de l’offre.
Une e´tude spe´cifique s’ave`re donc ne´cessaire afin d’e´valuer le plus fide`lement possible le couple
applique´ a` la directrice.
Des e´tudes expe´rimentales ont e´te´ mene´es par Alstom Hydro [52] sur une configuration de dis-
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tributeur de turbine Francis (ou double grille) afin de mesurer le couple applique´ a` la directrice
au niveau du tourillon. Ces mesures sont re´alise´es pour diffe´rents points de fonctionnement qui
correspondent a` diffe´rentes inclinaisons γ de la directrice. L’angle γ qui caracte´rise l’ouverture
des directrices est de´fini conventionnellement de telle sorte que γ = 0◦ lorsque les directrices
se touchent (position ferme´e). On pre´sente sur les figures 5.1a et 5.1b deux configurations qui
correspondent respectivement a` un angle d’ouverture des directrices de 10◦ et 45◦.
(a) γ = 10◦ (b) γ = 45◦
Figure 5.1: Configuration de la double grille pour diffe´rents angles d’ouverture de la directrice
Les e´tudes expe´rimentales dont nous disposons dans cette e´tude ont e´te´ mene´es sur des mode`les
re´duits. L’angle d’ouverture de la directrice varie entre 1◦ (quasi-fermeture) et 45◦ (ouverture
quasi-maximale pour laquelle chaque directrice est pratiquement au contact de l’avant-directrice
qui lui est associe´e - cf. figure 5.1b). Le de´bit entrant Qγ varie en fonction de l’ouverture γ ; les
couples (Qγ , γ) qui de´finissent un point de fonctionnement du dispositif de double-grille ont e´te´
re´capitule´s dans le Tableau 5.1.
Chute d’essais Qγ Angle γ
mCE l.s−1 degre´s ◦
10, 04 22, 0 1, 01
10 57, 4 5
10, 01 117, 6 9, 99
9, 99 187, 1 15
10, 01 251, 7 20
Chute d’essais Qγ Angle γ
mCE l.s−1 degre´s ◦
10, 03 310, 1 25, 01
10, 01 354, 9 30
10 389, 8 35
10, 01 419, 1 40
10, 01 440, 9 44, 99
Table 5.1: Mesures de re´fe´rence [52]
Durant les campagnes expe´rimentales, plusieurs (six) directrices (ou guide vanes) d’un distribu-
teur comptant vingt couples avant-directrice / directrice ont e´te´ instrumente´es ; on a indique´ sur
la figure 5.2a les six directrices sur lesquelles des mesures ont e´te´ effectue´es. Ces indications sont
qualitatives au sens ou` on a fixe´ de fac¸on arbitraire la directrice n◦ 1 puis compte´ les directrices
n◦ 2, 7, 11, 12, 13 et 17 a` partir de celle-ci. Le couple applique´ a` la directrice est ainsi repre´sente´
sur le graphique 5.2b pour chaque point de mesure sur la circonfe´rence de la roue et pour chaque
point de fonctionnement (angle d’ouverture avec de´bit associe´).
La baˆche spirale en aval du distributeur a pour fonction principale de guider le fluide a` une
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(a) Position des points de mesure (b) Couple expe´rimental
Figure 5.2: Mesure expe´rimentale du couple applique´ sur plusieurs directrices avec en cyan la
directrice 1 (choix arbitraire) et en couleur autre que le cyan les directrices instrumente´es.
vitesse aussi uniforme que possible en entre´e du distributeur donc a` des conditions amonts iden-
tiques ou quasi-identiques d’une avant-directrice a` une autre conduisant in fine a` des couples
mesure´s identiques ou quasi-identiques d’une directrice a` l’autre.
On observe sur la figure 5.2b que le couple mesure´ en pratique varie d’une directrice a` l’autre,
ce qui signifie donc que l’e´coulement n’est pas uniforme sur la circonfe´rence de la roue en de´pit
de la baˆche spirale. Cette observation a des conse´quences importantes selon les strate´gies de
simulation nume´rique adopte´es pour e´tudier cet e´coulement dans un dispositif de double-grille.
Une premie`re strate´gie, sans doute la plus naturelle, pour reproduire les re´sultats pre´sente´s sur
la figure 5.2b consiste a` simuler la roue comple`te en incluant dans le domaine de calcul la baˆche
spirale et en pouvant alors espe´rer repre´senter la variabilite´ de l’e´coulement dans la baˆche, in-
duisant une variabilite´ des conditions d’entre´e “vues” par les diffe´rents couples avant-directrice
/ directrice. L’inconve´nient majeur de cette strate´gie re´side bien suˆr dans son couˆt e´leve´ puisque
le domaine de calcul doit repre´senter a` la fois la baˆche et l’inte´gralite´ du distributeur.
La de´marche classiquement suivie est une de´marche simplifie´e, que nous pre´sentons dans la
section suivante puisque c’est celle mise en œuvre dans ce travail. Cette de´marche classique
suppose la pe´riodicite´ de l’e´coulement d’un ensemble avant-directrice / directrice a` un autre
et limite donc la simulation a` un seul de ces ensembles, pour des conditions d’entre´e suppose´es
uniques qui seraient typiquement des conditions moyennes d’entre´e au niveau de l’interface entre
la baˆche spirale et le distributeur. Une telle simulation mene´e pour les diffe´rents angles d’ouver-
ture conduit donc a` une unique courbe d’e´volution du couple dont on peut espe´rer (au mieux)
qu’elle approche correctement la valeur moyenne des couples mesure´s expe´rimentalement mais
qui ne donnera aucune information sur l’e´cart-type associe´ en re´alite´ aux valeurs mesure´es pour
ce couple.
La strate´gie alternative propose´e et mise en œuvre dans cette e´tude consiste a` propager, dans la
simulation avec hypothe`se de pe´riodicite´, les incertitudes sur les conditions d’entre´e (repre´sentatives
de la variation de ces conditions sur la circonfe´rence de la roue) afin de disposer a` l’issue de la
simulation d’un couple moyen et de l’e´cart-type associe´. Cette de´marche sera pre´sente´e en de´tail
dans la suite de ce travail.
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5.1.2 Mode`le nume´rique du distributeur
5.1.2.1 Domaine de simulation de la double grille
La simulation nume´rique de l’ensemble du distributeur devrait a priori eˆtre envisage´e pour
espe´rer reproduire la variation du couple mesure´e d’une directrice a` une autre ; en pratique, une
telle simulation impliquerait cependant des couˆts de calcul trop importants. On conside`re plutoˆt
qu’un seul de ces couples avant-directrice / directrice peut eˆtre retenu pour le calcul dans la
mesure ou` le distributeur peut eˆtre vu comme un assemblage de tels couples (cf. figure 5.3).
(a) Domaine complet (b) Domaine re´duit
Figure 5.3: Configuration de la double grille sans (a` gauche) et avec (a` droite) hypothe`se de
pe´riodicite´
Une hypothe`se de pe´riodicite´ est alors impose´e sur les frontie`res late´rales du domaine de calcul.
Notons que cette hypothe`se implique de supposer une vitesse uniforme en entre´e du distribu-
teur, pour chaque canal inter aubes. Les expe´riences ont montre´ par ailleurs que le couple mesure´
de´pendait en pratique de la directrice conside´re´e, laissant supposer que l’uniformite´ des vitesses
d’entre´e n’e´tait pas ve´rifie´e (cf. figure 5.2b).
Afin de prendre en compte cette variabilite´ des conditions d’entre´e d’un couple avant-directrice
/ directrice a` un autre, on se propose de conside´rer comme donne´e d’entre´e de la simulation non
plus une valeur fixe´e du de´bit et de la direction de l’e´coulement mais une probabilite´ de distribu-
tion (probability density function, note´e pdf) de ces quantite´s. Le proble`me a` re´soudre consiste
alors a` propager ces incertitudes d’entre´e dans le calcul de fac¸on a` obtenir nume´riquement la pdf
de quantite´s associe´es a` la solution stationnaire de l’e´coulement (a` de´faut d’une pdf comple`te on
souhaite au moins disposer d’une valeur moyenne et d’un e´cart-type). La quantite´ d’inte´reˆt dont
on souhaite connaˆıtre valeur moyenne et variance est plus pre´cise´ment le couple s’appliquant
sur la directrice ; il sera ainsi possible de comparer re´sultat nume´rique avec barre d’incertitude
et releve´ expe´rimental avec barre d’incertitude. Comme on le verra plus en de´tail au chapitre
suivant, la propagation des incertitudes (d’entre´e ici) va exiger de re´aliser un ensemble de si-
mulations de´terministes pour un ensemble bien choisi de conditions d’entre´e (de´finissant le plan




5.1.2.2 Discre´tisation du domaine de la simulation
Dans cette e´tude, afin d’assurer une re´solution fine de l’e´coulement a` proximite´ de la paroi a`
un couˆt de calcul cependant abordable (c’est-a`-dire en controˆlant le mieux possible la re´solution
du maillage en champ proche et en champ lointain), le domaine a e´te´ divise´ en plusieurs zones
comme l’illustre la figure 5.4. La zone proche paroi est discre´tise´e avec des quadrangles, ce qui
nous a permis de fixer la taille de la premie`re maille a` y+ ≈ 1 et de de´raffiner sur un peu moins
de quarante mailles. A partir de cette zone, des triangles sont utilise´s, ce qui permet un meilleur
controˆle du de´raffinement (cf. figure 5.4a).
(a) Domaine de calcul (b) Zoom sur la re´gion proche paroi
Figure 5.4: Discre´tisation du domaine de calcul a` l’aide d’un maillage hybride. En proche paroi,
le maillage est raffine´ et ce sont des quadrangles. Loin de celle-ci, le maillage est de´raffine´ et des
triangles sont utilise´s
En RANS, des simulations bidimensionnelles ont e´te´ re´alise´es avec OpenFOAM et le maillage
comporte environ 8.104 mailles. Par contre en SGE, il est obligatoire de re´aliser des simula-
tions tridimensionnelles. Pour cela, le domaine de calcul RANS a e´te´ extrude´ d’un cinquie`me
de la corde de la directrice. Des tests ont e´te´ re´alise´s afin de valider cette e´paisseur, qui s’ave`re
cohe´rente avec certaines pre´conisations de la litte´rature [56] pour des simulations de profils
d’ailes dans de l’air. Le maillage dans la direction transverse contient dix-huit cellules, ce
qui conduit in fine a` un maillage de 1, 5.106 mailles. Les maillages utilise´s dans les simula-
tions ont e´te´ syste´matiquement re´alise´s a` l’aide du logiciel commercial Gambit distribue´ par la
socie´te´ Ansys. Comme mentionne´ dans l’introduction du chapitre, une e´tape de ve´rification a e´te´
syste´matiquement re´alise´e afin de s’assurer de la convergence en maillage pour les simulations
RANS et de la satisfaction des crite`res fournis au chapitre 4 pour les calculs SGE.
5.1.2.3 Conditions aux limites
Outre la discre´tisation du domaine de calcul, un autre point cle´ dans la mise en place de la
simulation nume´rique de l’e´coulement dans la double grille est constitue´ par le choix des condi-
tions aux limites du domaine de calcul. Les conditions de pe´riodicite´ et les conditions de parois
solides (condition de non-glissement ou d’adhe´rence) ne posent pas de proble`me particulier et
on se concentre donc sur la prescription des conditions d’entre´e re´alise´e a` partir des mesures
expe´rimentales disponibles.
Le profil de vitesse en entre´e est construit a` partir de la valeur du de´bit (volumique) mesure´
expe´rimentalement et en faisant une hypothe`se de direction uniforme de la vitesse en entre´e.
Cette direction est de´finie par l’angle θ entre la direction de la vitesse le long du profil d’entre´e
et a` l’entre´e du distributeur. Compte tenu du changement de repe`re entre le repe`re carte´sien
(x, y) utilise´ dans les simulations et le repe`re en coordonne´es polaires (r, θ) associe´ a` la ge´ome´trie
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du distributeur, le champ de vitesses moyen en entre´e est donc de´crit par :








avec Q, Ren et Hd respectivement, le de´bit, le rayon externe et la hauteur du distributeur.
Dans le cas des simulations RANS ayant pour fermeture le mode`le k − ω SST, une condition
d’entre´e doit e´galement eˆtre prescrite pour l’e´nergie cine´tique turbulente k et sa dissipation
spe´cifique ω puisque l’e´volution de ces quantite´s est de´duite d’e´quations de transport re´solues











avec It l’intensite´ turbulente, Cµ une constante valant 0, 09, Lt une longueur caracte´ristique
de la turbulence et V la norme de la vitesse 〈~u〉. Pour de´crire l’e´nergie cine´tique turbulente
k en entre´e, nous avons choisi It = 0, 05 (la vitesse turbulente u
′ est prise a` 5% de la vitesse
d’entre´e) et Lt = 0, 1×Hd (la longueur caracte´ristique de la turbulence vaut 10% de la hauteur
du distributeur).
Dans le cas des SGE, puisque des simulations instationnaires sont re´alise´es, la condition d’entre´e
ne peut pas se limiter a` prescrire un champ moyen mais doit prescrire un champ instationnaire
reproduisant les fluctuations de l’e´coulement en entre´e. Ainsi, dans la pre´sente e´tude, faute
d’informations expe´rimentales spe´cifiques, un champ de fluctuation synthe´tique (bruit blanc)
conduisant au niveau de´sire´ d’e´nergie cine´tique turbulente est ajoute´ au champ de vitesse moyen
〈~u〉.
5.1.3 De´finition des parame`tres incertains
Les calculs de validation qui vont eˆtre re´alise´s par la suite vont prendre en compte la variabilite´
de l’e´coulement dans la baˆche spirale en de´crivant la condition d’entre´e dans le domaine de calcul
comprenant un couple avant-directrice / directrice non plus a` l’aide de valeurs de´terministes /
fixe´es pour le de´bit entrant Q et l’angle d’entre´e θ mais en conside´rant que ces deux variables
sont ale´atoires et de´crites respectivement par une fonction distribution de probabilite´ ou pdf.
Le choix de ces pdf ne peut malheureusement pas s’appuyer sur des mesures expe´rimentales
faute de sondages re´alise´s dans la baˆche spirale. Comme nous le constaterons e´galement au
chapitre suivant, il s’agit la` d’une difficulte´ re´currente dans la de´marche de quantification et
de propagation des incertitudes : nous disposons bien des outils permettant d’estimer avec une
bonne pre´cision les premiers moments des quantite´s d’inte´reˆt de l’e´coulement pour des pdf
donne´es des parame`tres incertains du proble`me ; en revanche, nous manquons d’informations
pour de´crire ces pdf d’entre´e. Ce manque d’informations disponibles peut probablement eˆtre
lie´ au fait que, pendant longtemps, les simulations e´taient ne´cessairement de´terministes et la
demande de donne´es formule´e aupre`s de l’expe´rimentateur se limitait classiquement a` une va-
leur moyenne. L’e´volution des techniques de validation disponibles suppose pour le nume´ricien
de revenir de´sormais sur cette demande minimaliste et de souligner aupre`s de l’expe´rimentateur
l’importance de pouvoir disposer d’informations statistiques comple`tes sur les donne´es mesure´es.
Dans le cas pre´sent, nous nous sommes simplement appuye´s sur l’expe´rience des inge´nieurs
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de Alstom Hydro qui ont estime´ que les variations du de´bit et de l’angle en entre´e du distribu-
teur pouvaient eˆtre “raisonnablement” de´crites a` l’aide de pdf uniformes, dont nous pre´cisons
les intervalles de variation dans le tableau 5.2. Dans ce tableau la valeur du de´bit Qγ varie en
fonction de γ l’angle d’ouverture de la directrice. Il faut donc bien comprendre que l’analyse de
la pre´diction du couple avec prise en compte des incertitudes suppose :
– d’effectuer une se´rie de simulations pour diffe´rentes valeurs de l’angle d’ouverture γ, entre
10◦ et 45◦. Cet angle d’ouverture peut eˆtre prescrit de fac¸on pre´cise et n’est donc pas un
parame`tre incertain.
– pour chaque valeur de γ, d’effectuer une se´rie de simulations (plan d’expe´riences ou DOE
stochastique) permettant d’appliquer l’approche NISP de propagation non-intrusive des
incertitudes pour deux variables ale´atoires, de´crites par des pdf uniformes, θ variant uni-
forme´ment entre un angle minimum et maximum et le de´bit Q variant de ±5% autour
d’une valeur prescrite Qγ , qui de´pend de l’angle d’ouverture.
– de post-traiter les calculs du plan d’expe´rience stochastique, pour chaque valeur de l’angle
d’ouverture γ, afin d’estimer la valeur moyenne du couple ainsi que sa variance pour
pouvoir comparer ces donne´es aux mesures expe´rimentales.
Nom Min Max Distribution de probabilite´
Angle d’entre´e θ 23◦ 43◦ Uniforme
De´bit Qγ × 0, 95 Qγ × 1, 05 Uniforme
Table 5.2: Variables ale´atoires base´es sur les conditions d’entre´e du domaine de calcul
5.2 Description globale de l’e´coulement
Avant de nous focaliser sur l’analyse quantitative de la seule quantite´ d’inte´reˆt “couple de la
directrice”, nous souhaitons proposer une analyse qualitative mais plus locale de l’e´coulement
lui-meˆme (et non pas simplement de la quantite´ globale d’inte´reˆt d’un point de vue du dimension-
nement). Puisque nous ne disposons d’aucune mesure du champ de l’e´coulement, qu’il s’agisse
de profils de vitesse ou de distributions parie´tales de pression ou de frottement au niveau de
l’avant-directrice et de la directrice, nous avons choisi d’analyser dans cette section les champs
obtenus a` l’issue d’une simulation SGE (ve´rifie´e, ce qui nous semble suffisant pour la description
de l’e´coulement que nous souhaitons re´aliser).
Nous pre´sentons sur la figure 5.5 la valeur moyenne du couple fournie par une approche SGE pour
les diffe´rents angles d’ouverture de la directrice ; cet ensemble de simulations pour diffe´rentes
valeurs de l’angle d’ouverture γ reste de´terministe puisque l’angle d’entre´e et le de´bit Qγ sont
reste´s fixe´s pour chaque valeur de γ. Les calculs re´alise´s fournissent donc une unique valeur
(moyenne) du couple pour chaque angle d’ouverture. Pre´cisons ici que nous parlons bien de
moyenne au sens temporel (les statistiques du calcul SGE sont conside´re´es comme converge´es)
et non pas bien suˆr au sens d’une moyenne vis-a`-vis des variables ale´atoires qui ne seront e´tudie´es
qu’ulte´rieurement. Nous observons que ces simulations SGE de´terministes sont en bon, voire tre`s
bon accord avec l’expe´rience, quel que soit l’angle d’ouverture de la directrice, ce qui nous donne
confiance quant a` la validite´ de la description de l’e´coulement base´e sur ce calcul SGE. Nous
verrons dans la prochaine section comment cette confiance peut eˆtre renforce´e par une e´tape de
validation incluant les incertitudes d’entre´e de la simulation.
Comme nous l’avons pre´ce´demment explique´ en de´crivant le fonctionnement ge´ne´ral d’un distri-
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Figure 5.5: Couple applique´ sur la directrice calcule´ par la me´thode SGE compare´ a` la moyenne
des mesures expe´rimentales
buteur de turbine Francis, le roˆle de l’avant-directrice est d’uniformiser la direction de l’e´coulement
vu par la directrice, quelle que soit la valeur prise par l’angle d’entre´e θ. On de´finit l’incidence de
la directrice comme l’angle forme´ par la corde de l’aube directrice et le vecteur vitesse du fluide.
Dans le distributeur conside´re´, l’e´coulement attaque la directrice avec une inclinaison voisine
de 30◦ ; de ce fait, la directrice aura une incidence nulle lorsque l’angle d’ouverture γ vaudra
30◦. Dans notre analyse, nous ferons re´gulie`rement re´fe´rence a` la notion d’intrados et d’extra-
dos de la directrice. Puisque l’extrados d’un profil porteur est la partie du profil au niveau de
laquelle se situe la de´pression, la localisation de l’extrados et de l’intrados, selon cette de´finition,
doit eˆtre conside´re´e comme inverse´e selon que l’angle d’ouverture est supe´rieur ou infe´rieur a`
γ = 30◦. Dans les visualisations de champs qui suivent, l’e´coulement se fait globalement de
l’angle supe´rieur droit vers l’angle infe´rieur gauche et l’extrados correspondra donc a` la “face
infe´rieure” du profil pour les angles d’ouverture les plus faibles tandis qu’il correspondra a` la
“face supe´rieure” de la directrice pour les angles d’ouverture les plus e´leve´s.
Dans le cadre d’une description globale de l’e´coulement, il est inte´ressant d’analyser l’existence
e´ventuelle de structures tourbillonnaires dites cohe´rentes (Lesieur [89]) qui permettent de mettre
en e´vidence les zones de de´collement, les zones de me´lange . . . Diffe´rents crite`res peuvent eˆtre
utilise´s pour de´tecter ces structures, parmi lesquels la vorticite´ (~ω = rot(~u)) ou le crite`re Q. Le
crite`re de vorticite´ est tre`s pratique dans le cadre d’e´coulements cisaille´s libres (de type jets)
mais de`s lors qu’il y a une paroi dans l’e´coulement, le cisaillement duˆ a` la condition d’adhe´rence
de la vitesse ge´ne`re une vorticite´ bien plus importante que celle des tourbillons. La vorticite´ ne
permet donc pas dans ce cas de de´tecter des tourbillons en proche paroi mais elle peut servir de
re´ve´lateur a` l’activite´ turbulente en paroi. Sur la figure 5.6, la vorticite´ est repre´sente´e sur les
parois de la directrice pour diffe´rents angles d’ouverture.
On observe sur les figures 5.6a et 5.6b que les niveaux les plus e´leve´s de la vorticite´ sont concentre´s
au niveau de la zone de bord de fuite sur l’extrados de la directrice pour les angles d’ouverture
les plus faibles (γ = 10◦ puis γ = 20◦). Entre un angle d’ouverture de 20◦ et de 30◦ (cf. figure
5.6c), on a transition progressive de la zone de vorticite´ intense du bord de fuite de l’extra-
dos au bord d’attaque de l’extrados de l’aube directrice. Enfin, pour l’angle d’ouverture le plus
e´leve´, γ = 45◦ (cf. figure 5.6d), la zone de forte vorticite´ est concentre´e a` proximite´ imme´diate
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(a) γ = 10◦ (b) γ = 20◦
(c) γ = 30◦ (d) γ = 45◦
Figure 5.6: Isocontour de la vorticite´ transversale, ωz, sur les parois des directrices en SGE
pour diffe´rents angles d’ouverture
du bord d’attaque au niveau de l’extrados. On constate donc sans surprise que la topologie de
l’e´coulement est fondamentalement modifie´e entre les angles d’ouverture les plus faibles et les
plus e´leve´s.
Pour comple´ter cette analyse, il est inte´ressant de la recouper avec l’exploitation d’un second
crite`re propose´ par Hunt et al. [70] et qui s’appuie sur le second invariant du tenseur des gradients
de vitesse. Ce crite`re Q s’e´crit comme
Q = 1
2
(Ωij Ωij − Sij Sij)
avec Ωij la partie syme´trique et Sij la partie antisyme´trique du tenseur des gradients de vitesse.
Ωij permet de quantifier la rotation d’une parcelle fluide et Sij son cisaillement. Les isosurfaces
positives de ce crite`re correspondent a` des zones ou` le cisaillement est domine´ par la rotation.
Ce crite`re est donc bien adapte´ a` l’analyse de configurations avec pre´sence de parois. Jeong et












Cette expression permet d’e´tablir que les zones ou` Q est positif correspondent a` des minima
de pression. Un minimum de pression constitue une condition ne´cessaire (mais pas suffisante)
a` la pre´sence de tourbillons cohe´rents. Nous proposons sur la figure 5.7 des visualisations des
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isosurfaces du crite`re Q pour diffe´rents angles d’ouverture γ. Pour pouvoir comparer de fac¸on
pertinente les caracte´ristiques des e´coulements associe´s a` ces diffe´rents angles d’ouverture, nous
avons retenu une valeur fixe du crite`re Q pour tous les angles d’ouverture γ, ce qui permet de
repre´senter des tourbillons de meˆme intensite´.
(a) γ = 10◦ (b) γ = 20◦
(c) γ = 30◦ (d) γ = 45◦
Figure 5.7: Isosurfaces du crite`re Q en SGE pour diffe´rents angles d’ouverture
Afin de jouer pleinement leur roˆle, les avant-directrices ne doivent pas provoquer une augmen-
tation significative des pertes de charge, ce que l’on peut aussi traduire par le fait d’e´viter
de provoquer une activite´ tourbillonnaire trop importante et d’e´viter au maximum l’appari-
tion de de´collements. Meˆme si les figures 5.7 ne permettent de deviner que l’extreˆme bord de
fuite des avant-directrices (nous avons fait le choix de centrer ces figures sur les directrices),
nous pouvons cependant affirmer sur la base de nos analyses qu’il n’y a en effet que tre`s peu
de structures cohe´rentes pre´sentes sur la plus grande partie de l’intrados et de l’extrados de
ces avant-directrices, ce qui signifie que ces aubages remplissent correctement leur double roˆle
(orienter le fluide et ne pas induire de perte de charge) quel que soit le point de fonctionnement
conside´re´. On peut noter cependant (et observer sur la figure 5.7) la pre´sence de structures au
niveau du bord de fuite qui se de´veloppent avec l’augmentation de l’angle d’ouverture des direc-
trices situe´es a` l’aval. A γ = 45◦ notamment, ces structures sont de´veloppe´es au point d’interagir
avec la couche limite turbulente a` l’extrados de la directrice (cf. figure 5.7d).
En ce qui concerne la directrice, lorsque l’angle d’incidence est faible α ≈ 0◦, ce qui corres-
pond a` un angle d’ouverture de γ = 30◦ environ, on observe une faible activite´ tourbillonnaire
sur le profil (cf. figure 5.7c), en dehors de la zone de bord de fuite avec pre´sence d’un cisaillement
au niveau de l’interaction entre e´coulement issu de l’extrados et e´coulement issu de l’intrados.
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Lorsque l’ouverture de la directrice de´passe la valeur γ = 30◦ (cf. figure 5.7d) des structures
tourbillonnaires apparaissent sur la face supe´rieure de l’aube et interagissent avec celles issues
du bord de fuite de l’avant-directrice associe´e a` la directrice conside´re´e. Lorsque l’ouverture de
la directrice est infe´rieure a` la valeur γ = 30◦ (cf. notamment figure 5.7a) on observe nettement
l’apparition de structures cohe´rences sur la face infe´rieure du profil, structures qui interagissent
avec celles issues de la directrice voisine.
Afin de mieux caracte´riser l’effet de l’interaction entre sillage issu de l’avant-directrice et di-
rectrice dans une situation de grande ouverture et celui de l’interaction entre les e´coulements le
long de deux directrices voisines dans une situation de faible ouverture, nous nous proposons de
visualiser les profils de vitesse tangentielle le long de la directrice. L’extrados (face infe´rieure ou
face supe´rieure du profil selon l’angle d’ouverture) est discre´tise´ en un peu moins de cent points
et les profils de vitesse sont repre´sente´s sur les figures 5.8 en partant de chacun de ces points au
niveau de la paroi et en se de´plac¸ant dans la direction normale a` la paroi. Dans ces figures, le
bord de fuite se situe sur la gauche de la figure et le bord d’attaque sur la droite. En outre, on
se rappellera que la face repre´sente´e est la “face infe´rieure” du profil pour les angles d’ouverture
les plus faibles (γ = 10◦ sur la figure 5.8a) et la “face supe´rieure” de la directrice pour les angles
d’ouverture les plus e´leve´s (γ = 45◦ sur la figure 5.8c).
Sur ces profils de vitesse, on peut effectivement observer la pre´sence d’une recirculation au ni-
veau du bord de fuite dans les cas γ = 10◦ et γ = 30◦. Cette recirculation s’e´tend sur l’extrados
du profil dans le cas γ = 10◦ alors qu’elle est relativement restreinte dans le cas γ = 30◦. Par
contre, lorsque la directrice est place´e a` l’angle d’ouverture γ = 45◦, la recirculation n’existe
pas au niveau du bord de fuite mais il semble y en avoir une au voisinage du bord d’attaque
(cf. figure 5.8c). En s’appuyant sur ces analyses, nous avons finalement re´alise´ un zoom dans les
re´gions qui nous semblaient les plus inte´ressantes. Dans le cas des angles d’ouverture γ = 10◦
et γ = 30◦, l’attention est porte´e sur le bord de fuite (voir figures 5.9a et 5.9b) car c’est a`
cet endroit que nous avions note´ la pre´sence d’une forte activite´ tourbillonnaire. Puisque pour
γ = 45◦, l’activite´ tourbillonnaire se de´veloppait au niveau du bord d’attaque, un zoom est
re´alise´ au niveau de cette zone sur la figure 5.9c.
Ces zooms permettent de confirmer le fait qu’il y a une recirculation proche du bord d’attaque de
la directrice a` γ = 45◦ et de pre´ciser l’e´tendue de ces zones. La pre´diction plus ou moins correcte
de ces recirculations (l’absence de donne´es expe´rimentales ne permet pas d’eˆtre plus pre´cis) peut
expliquer le le´ger e´cart observe´ sur le couple entre la simulation SGE et les expe´riences.
5.3 Validation avec prise en compte des incertitudes d’entre´e
Dans cette e´tape de validation, nous introduisons les deux incertitudes (sur le de´bitQγ et la direc-
tion θ de l’e´coulement au niveau de la frontie`re d’entre´e) dans des simulations RANS avec mode`le
k−ω SST (converge´es en maillage) et dans les simulations SGE (effectue´es en de´terministe dans
la section pre´ce´dente). Nous serons ainsi en mesure de comparer des courbes de couple moyen
et d’e´cart-type de ce couple pour chaque angle d’ouverture aux mesures expe´rimentales munies
de leurs propres barres d’erreur.
5.3.1 Variation du couple pre´dite en RANS et en SGE
Lorsque l’approche NISP est mise en œuvre pour propager et quantifier les incertitudes d’entre´e,
la question se pose du choix de l’ordre (maximal) p des polynoˆmes du chaos utilise´s dans le
de´veloppement spectral de la solution stochastique. En the´orie, il conviendrait de re´aliser une
e´tude de “convergence” sur l’ordre p, i.e. de ve´rifier que l’augmentation de cet ordre ne conduit
CHAPITRE 5. SIMULATION FIABLE D’UN DISTRIBUTEUR DE TURBINE
FRANCIS
5.3 Validation avec prise en compte des incertitudes d’entre´e
(a) Extrados de la directrice a` γ = 10◦
(b) Extrados de la directrice a` γ = 30◦
(c) Extrados de la directrice a` γ = 45◦
Figure 5.8: Profils de vitesse tangentielle moyenne a` la paroi issus des SGE pour diffe´rents
angles d’ouverture de la directrice. Le bord d’attaque de la directrice se situe sur la droite des
graphiques et le bord de fuite sur la gauche.
plus a` une variation significative de l’estimation de la valeur moyenne recherche´e et, surtout, de
la variance. En pratique, une telle e´tude est conditionne´e au couˆt de la simulation de´terministe
de base. On rappelle en effet que la taille du plan d’expe´rience stochastique a` e´valuer pour
de´terminer les coefficients du de´veloppement spectral est e´gale a` (p + 1)d ou` d est le nombre
de variables ale´atoires conside´re´es, d = 2 dans notre cas. En outre, nous nous inte´ressons a`
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(a) Extrados de la directrice a` γ = 10◦
(b) Extrados de la directrice a` γ = 30◦
(c) Extrados de la directrice a` γ = 45◦
Figure 5.9: Profils de vitesse tangentielle moyenne a` la paroi issus des SGE pour diffe´rents
angles d’ouverture de la directrice. Zoom sur le bord de fuite pour γ = 10◦ et γ = 30◦ et sur le
bord d’attaque pour γ = 45◦.
la courbe d’e´volution du couple en fonction de l’angle d’ouverture γ que nous faisons varier
entre 10◦ et 45◦ par pas de 5◦, ce qui repre´sente donc huit valeurs successives pour γ. Le choix
p = 2 conduit donc a` re´aliser 9 × 8 = 72 simulations RANS pour estimer moyenne et variance
associe´es au mode`le k − ω SST et similairement 9 × 8 = 72 simulations SGE pour remplacer
les re´sultats de´terministes de la figure 5.5 par une courbe moyenne et les barres d’erreur associe´es.
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Utiliser pour la pre´sente e´tude p = 3 suppose de re´aliser un nouveau plan d’expe´riences contenant
seize jeux de valeurs pour le couple (θ,Qγ), a` de´cliner pour les huits valeurs de γ soit un total de
cent vingt-huit simulations. Il s’agit bien de cent vingt-huit nouvelles simulations dans la mesure
ou` les jeux de donne´es (θ,Qγ) du plan d’expe´riences stochastique sont entie`rement distincts pour
p = 2 et p = 3. Nous avons choisi de re´aliser ces simulations pour le seul cas RANS car le couˆt de
ces calculs RANS 2D reste mode´re´ ; nous avons ainsi ve´rifie´ que la pre´diction des moments sta-
tistiques ne variait que faiblement entre p = 2 et p = 3. Notre hypothe`se a alors e´te´ d’extrapoler
cette observation au cas SGE et de supposer donc que le choix p = 2 e´tait e´galement suffisant.
On rappelle que les simulations RANS sont 2D et stationnaires alors que les simulations SGE
sont ne´cessairement 3D et instationnaires (le calcul tridimensionnel doit e´voluer suffisamment
longtemps pour que des statistiques (prise de moyenne) pertinentes puissent eˆtre re´alise´es). Le
couˆt d’une simulation SGE du distributeur est ainsi typiquement entre 2 et 3 ordres de grandeur
plus e´leve´ que celui d’une simulation RANS. Le couˆt total de pre´diction de l’e´volution du couple
en SGE avec prise en compte des deux incertitudes d’entre´e e´tant de´ja` conside´rable avec p = 2,
nous n’avons pas e´te´ en mesure de confirmer de fac¸on rigoureuse la pertinence du choix p = 2
et nous nous sommes donc contente´s de supposer que la faible variation de la variance calcule´e
en RANS s’appliquait e´galement au cas SGE.
Dans la suite du chapitre, nous comparons les re´sultats RANS et SGE avec prise en compte
des incertitudes en utilisant syste´matiquement les re´sultats obtenus pour p = 2. Les moyennes
et e´cart-types obtenus pour chacun des angles d’ouverture γ, en RANS et en SGE, sont trace´s
sur la figure 5.10 ou` ils sont e´galement compare´s aux re´sultats expe´rimentaux pre´sente´s avec
leur estimation d’erreur. Nous observons que le couple moyen calcule´ en RANS ou en SGE avec
prise en compte de l’incertitude suit la meˆme tendance que le couple mesure´ : lorsqu’on les balaie
suivant les valeurs de´croissantes de l’angle d’ouverture γ, les courbes RANS et SGE pre´sentent
toutes les deux une augmentation du couple avec la diminution de γ jusqu’a` une valeur maxi-
male au-dela` de laquelle (en-dec¸a` en termes de valeur de l’angle d’ouverture γ) le couple diminue
le´ge`rement. Cette tendance est conforme a` l’observation expe´rimentale.
Figure 5.10: Couple applique´ sur la directrice calcule´ par les me´thodes RANS et SGE avec
prise en compte de l’incertitude d’entre´e. Pour l’expe´rience, les barres d’erreur repre´sentent la
variation du couple issu des diffe´rentes directrices instrumente´es
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D’un point de vue quantitatif maintenant, la figure 5.10 est riche en informations :
– on observe en premier lieu un e´cart important (surestimation) entre le couple (moyen)
pre´dit en RANS et le couple (moyen) mesure´ pour les valeurs de l’angle d’ouverture
infe´rieure a` γ = 20◦.
– en outre, et ce point-cle´ dans la de´marche de validation est un apport de la quantification
d’incertitude, la prise en compte de la barre d’erreur nume´rique en RANS et de la barre
d’erreur expe´rimentale ne permet pas d’expliquer cet e´cart calcul / expe´rience par la varia-
bilite´ des conditions d’entre´e. La valeur minimale (valeur moyenne moins l’e´cart-type) du
couple pre´dit en RANS pour les angles d’ouverture faibles reste en effet syste´matiquement
supe´rieure a` la valeur maximale du couple mesure´ (valeur moyenne plus l’e´cart-type).
– on observe en revanche, toujours pour les re´sultats RANS, un accord satisfaisant (permet-
tant de valider les simulations RANS pour cette gamme d’angles d’ouverture) entre calcul
et expe´rience pour γ supe´rieur ou e´gal a` 30◦. Pour ces valeurs de γ, il y a en effet recou-
pement syste´matique de l’enveloppe des re´sultats nume´riques (enveloppe construite sur
l’e´volution de la valeur moyenne plus ou moins l’e´cart-type) et de l’enveloppe des re´sultats
expe´rimentaux.
– on peut e´galement remarquer que la variance du couple induite par les incertitudes sur les
conditions d’entre´e (angle et de´bit) tend a` augmenter pour la pre´diction RANS k−ω SST
lorsque l’angle d’ouverture augmente.
– pour les simulations SGE, on observe la meˆme tendance d’augmentation de la variance
pre´dite pour le couple lorsque l’angle d’ouverture augmente mais, surtout, on est en me-
sure de conside´rer comme fiable ces simulations SGE puisqu’il y a bien recoupement
syste´matique de l’enveloppe des re´sultats SGE et de l’enveloppe des mesures d’essai, y
compris pour les plus faibles valeurs de l’angle d’ouverture.
On a rassemble´ dans la table 5.3 les e´le´ments d’une analyse “classique” dans laquelle on se
contenterait d’e´valuer l’e´cart calcul / expe´rience en mesurant l’erreur commise entre une va-
leur moyenne pre´dite nume´riquement et une valeur expe´rimentale moyenne. Une telle de´marche
de´terministe permettrait de conclure a` la supe´riorite´ de la pre´diction de l’approche SGE par
rapport a` l’approche RANS mais ne permettrait pas ne´cessairement de conclure a` la fiabilite´
de la simulation SGE, sauf peut-eˆtre pour les valeurs les plus e´leve´es de l’angle d’ouverture
puisque l’erreur commise dans ce cas est tre`s faible. La prise en compte des incertitudes d’entre´e
nous permet d’e´tablir que les e´carts SGE / expe´rience observe´s sur les valeurs moyennes, et
qui peuvent atteindre jusqu’a` 10%, sont explicables par la variabilite´ des conditions d’entre´e de
l’e´coulement.
10 15 20 25 30 35 40 45
Ecart RANS 52, 57% 26, 52% 18, 65% 16, 47% 19, 65% 3, 05% 1, 71% 3, 40%
Ecart SGE 11, 94% 8, 50% 11, 60% 5, 38% 12, 12% 2, 51% 0, 15% 0, 30%
Table 5.3: Ecart relatif entre les mesures expe´rimentales (valeurs moyennes) et les re´sultats
nume´riques RANS et SGE (valeurs moyennes) pour les diffe´rents angles d’ouverture γ.
Si nous recoupons l’analyse (de´terministe) de l’e´coulement re´alise´e dans la section pre´ce´dente
sur la base d’une simulation SGE pour les valeurs moyennes des conditions d’entre´e et l’ob-
servation du manque de fiabilite´ de la pre´diction RANS k − ω SST pour les faibles valeurs de
l’angle d’ouverture, nous pouvons formuler l’hypothe`se que la de´ficience de l’approche statistique
dans ces configurations est lie´e a` la pre´diction incorrecte des zones de recirculation pre´sentes a`
l’extrados des directrices. La strate´gie de quantification et de propagation de l’incertitude peut
eˆtre applique´e a` toutes les quantite´s utiles a` l’analyse, sans se limiter a` la quantite´ d’inte´reˆt
globale que constitue le couple de la directrice. Nous proposons donc dans ce qui suit d’analyser
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la valeur moyenne et la variance de grandeurs locales, telles que coefficients de pression et de
frottement ou profils de vitesse afin de mieux comprendre les raisons du manque de fiabilite´ des
simulations RANS re´alise´es pour les faibles valeurs de l’angle d’ouverture γ.
5.3.2 Analyse de la mode´lisation de la turbulence (RANS/SGE)
Le de´veloppement spectral en polynoˆmes du chaos utilise´ pour l’estimation du couple peut
eˆtre utilise´ pour l’estimation de n’importe quelle autre grandeur d’inte´reˆt via un nouveau
de´veloppement spectral adapte´. Selon par exemple que l’on estime le couple ou, comme ci-
dessous, le coefficient de pression, certains e´le´ments du de´veloppement demeurent inchange´s :
– les polynoˆmes du chaos qui apparaissent dans les de´veloppements spectraux ne de´pendent
que des incertitudes conside´re´es donc ils restent identiques d’un de´veloppement a` l’autre ;
– les points et les poids de quadrature utilise´s sont e´galement fixe´s par l’ordre maximal du
polynoˆme p et le nombre d’incertitudes (deux ici), autrement dit le “plan d’expe´riences
stochastique” est lui-aussi invariant ;
– la seule adaptation a` re´aliser consiste donc a` utiliser les valeurs des quantite´s d’inte´reˆt
(coefficient de pression plutoˆt que couple par exemple) calcule´es pour chaque jeu de va-
riables stochastiques du plan d’expe´riences afin d’estimer via les formules de quadrature les
nouveaux coefficients ak associe´s a` l’estimation statistique de la nouvelle quantite´ d’inte´reˆt.
Les calculs du plan d’expe´riences sont re´alise´s une fois pour toutes ; en revanche, il est ne´cessaire
d’anticiper les quantite´s d’inte´reˆt qui seront analyse´es afin de proce´der a` leur stockage en vue du
calcul des coefficients ak associe´s a` leur de´veloppement spectral et qui fournissent valeur moyenne
et variance pour chacune de ces quantite´s. Le couˆt associe´ a` l’estimation de ces coefficients ak est
marginal par rapport au couˆt de la simulation de l’ensemble des jeux de variables stochastiques
du plan d’expe´riences.
5.3.2.1 Coefficients de pression parie´tale et de frottement
Puisque le couple de la directrice provient de l’inte´gration de la pression tout au long de la
paroi du profil, une premie`re analyse naturelle a` re´aliser est l’e´tude de la pression en paroi
afin de situer plus pre´cise´ment les zones d’influence de la mode´lisation (RANS/SGE) aux petits
angles d’ouverture. Les simulations SGE serviront de re´fe´rence faute de mesures expe´rimentales
disponibles en paroi. En pratique, nous allons analyser les distributions (adimensionne´es) du







ou` les valeurs de re´fe´rence utilise´es sont des grandeurs moyennes releve´es a` l’amont de la direc-
trice. Dans cette e´tude, la pression et la vitesse de re´fe´rence choisies sont mesure´es en entre´e du
domaine. Ces valeurs de re´fe´rence varient donc en fonction de l’angle d’ouverture. Le coefficient
de pression est repre´sente´ pour diffe´rents angles d’ouverture sur la figure 5.11. Ce coefficient de
pression est trace´ en fonction de la position le long du pourtour de la directrice, repe´re´e ici non
pas par une abscisse curviligne mais par un angle. L’angle 0◦ correspond syste´matiquement a` la
position du bord d’attaque de la directrice tandis que l’angle 180◦ correspond a` la position du
bord de fuite. L’intrados de la directrice correspond aux angles variant de 0◦ a` 180◦ et l’extrados
donc aux angles compris entre 180◦ et 360◦ pour les angles d’ouverture infe´rieurs a` γ = 30◦ ;
pour les angles supe´rieurs a` γ = 30◦ les repe´rages angulaires de l’extrados et de l’intrados sont
inverse´s.
L’analyse en valeur moyenne du coefficient de pression le long de l’intrados du profil n’est que
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(a) Angle d’ouverture 10◦ (b) Angle d’ouverture 20◦
(c) Angle d’ouverture 30◦ (d) Angle d’ouverture 45◦
Figure 5.11: Coefficients de pression (valeurs moyennes et e´carts-types) pour diffe´rents angles
d’ouverture en RANS et en SGE en fonction de la position angulaire
peu influence´e par le type de mode´lisation puisque les re´sultats RANS et SGE se superposent
pour tous les points de fonctionnement. Par contre, sur l’extrados, les diffe´rences en valeurs
moyennes sont bien marque´es pour l’angle d’ouverture γ = 10◦. On peut donc conside´rer que
les diffe´rences entre les couples calcule´s en RANS et en SGE (cf. figure 5.10) proviennent pour
l’essentiel de cette pre´diction diffe´rente au niveau de l’extrados de la directrice.
L’action de la pression ne repre´sente cependant pas la totalite´ de l’effort exerce´ localement par
l’eau sur la surface d’une paroi solide : le frottement parie´tal s’ajoute en effet a` l’effort de pres-














ou` τw est la contrainte tangentielle a` la paroi, µ la viscosite´ dynamique, Uflow la vitesse projete´e
sur le vecteur tangent a` la paroi et n la distance normale a` la paroi. Le coefficient de frottement
est trace´ pour diffe´rents angles d’ouverture sur la figure 5.12 en adoptant les meˆmes choix de
visualisation que ceux utilise´s pour la visualisation du coefficient de pression a` la paroi.
On observe que le frottement sur l’intrados du profil n’est que peu influence´ par le type de
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(a) Angle d’ouverture 10◦ (b) Angle d’ouverture 20◦
(c) Angle d’ouverture 30◦ (d) Angle d’ouverture 45◦
Figure 5.12: Coefficients de frottement pour diffe´rents angles d’ouverture en RANS et en SGE
en fonction de la position angulaire
mode´lisation a` γ = 10◦ mais l’est par contre davantage pour les plus grands angles d’ouverture.
Surtout, les diffe´rences de pre´diction RANS / SGE sont tre`s nettes au niveau de l’extrados.
On doit cependant souligner que l’e´cart entre RANS et SGE n’influence finalement que tre`s
peu l’e´cart releve´ sur le couple puisque l’ordre de grandeur du coefficient de frottement est bien
infe´rieur a` celui du coefficient de pression. Nous restons donc sur l’ide´e que l’e´cart RANS /
SGE / expe´rience sur la pre´diction du couple a` petit angle d’ouverture est influence´ de fac¸on
pre´ponde´rante par la pre´diction de l’e´coulement au niveau de l’extrados de la directrice. Nous
cherchons a` approfondir cette ide´e via l’analyse de la vitesse proche paroi re´alise´e ci-apre`s.
5.3.2.2 Profils de vitesse le long de la directrice
Un releve´ de vitesse tangentielle est re´alise´ le long des normales a` la paroi de la directrice,
issues des diffe´rents points de discre´tisation de l’extrados de cette aube, pour diffe´rents angles
d’ouverture γ. Ces profils de vitesse sont trace´s pour les angles d’ouverture γ = 10◦, γ = 30◦ et
γ = 45◦ sur les figures 5.13.
Les profils de vitesse obtenus en SGE pre´sentent une recirculation sur l’extrados proche du bord
de fuite pour les angles d’ouverture γ = 10◦ et γ = 30◦ et du bord d’attaque pour γ = 45◦ comme
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(a) Extrados de la directrice a` γ = 10◦
(b) Extrados de la directrice a` γ = 30◦
(c) Extrados de la directrice a` γ = 45◦
Figure 5.13: Profils de vitesse tangentielle moyenne et leurs barres d’erreurs a` la paroi issus
des SGE (en rouge) et des simulations RANS (en bleu) pour diffe´rents angles d’ouverture de la
directrice. Le bord d’attaque de la directrice se situe sur la droite des graphiques et le bord de
fuite sur la gauche.
nous l’avons de´ja` e´voque´ dans la section 5.2. En RANS, ces recirculations sont beaucoup moins
marque´es et disparaissent rapidement (cf. figure 5.13). Le fait que le point de recollement ne soit
pas situe´ a` la meˆme position en RANS et en SGE entraˆıne des diffe´rences le long de l’extrados
qui sont visibles sur les profils de vitesse. Cette observation explique les e´carts pre´ce´demment
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note´s sur le coefficient de frottement pour l’extrados des profils. Au niveau de l’intrados, il est
inte´ressant de noter qu’il existe des diffe´rences sur les profils de vitesse qui sont plus marque´es
a` γ = 45◦ qu’a` γ = 10◦ (cf. figure 5.14).
(a) Intrados de la directrice a` γ = 10◦
(b) Intrados de la directrice a` γ = 30◦
(c) Intrados de la directrice a` γ = 45◦
Figure 5.14: Profils de vitesse tangentielle moyenne et leurs barres d’erreurs a` la paroi issus
des SGE (en rouge) et des simulations RANS (en bleu) pour diffe´rents angles d’ouverture de la
directrice. Le bord d’attaque de la directrice se situe sur la droite des graphiques et le bord de
fuite sur la gauche.
Si l’e´coulement est faiblement instationnaire (sans pre´sence de recirculation), les simulations
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RANS fournissent des re´sultats proches des simulations SGE et de l’expe´rience (γ > 25◦).
Par contre, si l’e´coulement pre´sente des zones de recirculation plus marque´es, la mode´lisation
associe´e aux simulations RANS atteint sa limite de fiabilite´ et ces calculs conduisent a` des e´carts
a` l’expe´rience sur le couple qui peuvent eˆtre de l’ordre de 50%. Il est clair que l’approche RANS ne
permet pas d’assurer une pre´diction fiable de l’e´coulement sur toute la gamme de fonctionnement
du distributeur. L’utilisation des simulations RANS constitue cependant un choix judicieux (car
suffisant en termes de pre´cision et nettement moins couˆteux qu’une approche SGE) pour la
pre´diction du couple et des caracte´ristiques du distributeur aux angles d’ouverture e´leve´s.
5.3.2.3 Analyse de la composante giratoire
En comple´ment de l’analyse du couple, nous souhaitons e´galement nous inte´resser a` la pre´diction
d’une autre quantite´ d’inte´reˆt dans les distributeurs : il s’agit de la composante giratoire, note´e
r vu. Cette quantite´ permet de quantifier le rendement d’une turbine comme nous l’avons
pre´sente´ dans la section 2.2.3.2. Une mauvaise pre´diction nume´rique de la composante gira-
toire conduit donc a` un manque de fiabilite´ de l’estimation du rendement de la machine. Sur la
figure 5.15, nous avons repre´sente´ la composante giratoire pre´dite, en RANS et en SGE, le long
de l’e´coulement dans le distributeur pour diffe´rents angles d’ouverture.
(a) Angle d’ouverture 10◦ (b) Angle d’ouverture 20◦
(c) Angle d’ouverture 30◦ (d) Angle d’ouverture 45◦
Figure 5.15: Composante giratoire r vu pour diffe´rents angles d’ouverture en RANS et en SGE
le long de l’e´coulement
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Pour les angles d’ouverture strictement supe´rieurs a` 20◦, il n’y a quasiment pas d’e´cart dans
les estimations des simulations RANS et SGE de la composante giratoire moyenne. On voit
de meˆme que les barres d’erreur ont des amplitudes similaires en RANS et en SGE. Pour un
angle d’ouverture de 20◦, la simulation RANS sous-estime le´ge`rement la composante giratoire
(en prenant le´gitimement comme re´fe´rence la pre´diction SGE). Ce phe´nome`ne est amplifie´ pour
γ = 10◦ ou` la pre´diction RANS sous-estime la composante giratoire de pre`s de 5% par rapport
a` celle calcule´e en SGE. L’information pre´cise fournie par l’analyse avec prise en compte des in-
certitudes est que cette sous-estimation de la pre´diction RANS a` faible ouverture est supe´rieure
a` l’incertitude associe´e aux conditions d’entre´e : on note en effet que la valeur moyenne de la
pre´diction RANS augmente´e de l’e´cart-type reste infe´rieure a` la valeur moyenne de la pre´diction
SGE diminue´e de l’e´cart-type.
5.4 Analyse de sensibilite´ de l’e´coulement aux conditions d’entre´e
Comme nous l’avons explique´ au chapitre pre´ce´dent en pre´sentant les grands principes de
l’approche NISP de Quantification d’Incertitude, il est possible d’utiliser les coefficients du
de´veloppement spectral pour estimer la contribution de chaque variable ale´atoire a` la variance
totale (analyse de la variance dite aussi analyse ANOVA). On de´finit ainsi pour chaque va-
riable ale´atoire un indice de sensibilite´ totale (compris entre 0 et 1) qui inclut la contribution
de la variable a` la variance totale mais aussi la contribution de l’interaction croise´e entre cette
variable et les autres variables ale´atoires (voir annexe B). On doit donc distinguer Si l’indice
de sensibilite´ qui prend en compte la seule contribution de la variable ale´atoire Xi et STi la
sensibilite´ totale qui prend en compte cette contribution de la variable ale´atoire Xi mais aussi
toutes ses contributions croise´es avec les autres variables ale´atoires. Dans la pre´sente e´tude, la
diffe´rence entre indice de sensibilite´ Si et indice de sensibilite´ totale est faible de sorte que nous
nous focaliserons uniquement sur l’indice Si de contribution a` la variance pour la seule variable
stochastique Xi.
5.4.1 Analyse de sensibilite´ pour le couple
La figure 5.16 pre´sente l’e´volution en fonction de l’angle d’ouverture γ de la contribution a` la
variance du couple des deux variables ale´atoires prises en compte, l’angle d’entre´e θ et le de´bit
Qγ . Plus pre´cise´ment, nous trac¸ons sur la figure 5.16 non pas l’indice de sensibilite´ associe´ a`
chacune de ces variables ale´atoires mais le produit de cet indice par la variance totale du couple
pour chaque angle d’ouverture. La contribution de l’angle d’entre´e a` la variance du couple est
trace´e en trait continu alors que la contribution du de´bit a` cette variance est trace´e en pointille´s.
Les contributions calcule´es en RANS sont trace´es en bleu alors que celles calcule´es en SGE sont
trace´es en rouge.
Les re´sultats pre´sente´s sur la figure 5.16 appellent les commentaires suivants :
– de fac¸on cohe´rente avec les observations faites sur la figure 5.10, la variance du couple
pre´dite par l’approche RANS est supe´rieure a` celle pre´dite par l’approche SGE ;
– les tendances globales sont cependant analogues pour les deux choix de mode´lisation ;
– ces tendances sont caracte´rise´es en premier lieu par une “explication” de la variance qui
diffe`re totalement aux faibles valeurs de l’angle d’ouverture et aux valeurs les plus e´leve´es
de cet angle ;
– pour les plus faibles valeurs de γ (γ = 10◦), la contribution de l’incertitude sur l’angle
d’entre´e (ou de la variabilite´ de l’angle d’entre´e de´crite par une pdf uniforme) a` la variance
du couple est ne´gligeable par rapport a` la contribution de l’incertitude sur le de´bit ;
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Figure 5.16: Contribution a` la variance totale du couple des incertitudes d’entre´e : angle d’entre´e
(ligne continue) et de´bit (tirets). Mode´lisation RANS en traits bleus et SGE en traits rouges.
– pour des valeurs interme´diaires de l’angle d’ouverture (γ = 30◦), la contribution de
l’incertitude sur le de´bit devient ne´gligeable devant l’incertitude sur l’angle d’entre´e de
l’e´coulement ;
– pour les valeurs les plus e´leve´es de l’angle d’ouverture (γ = 45◦), les deux incertitudes (sur
le de´bit et sur l’angle d’entre´e) contribuent de fac¸on comparable a` la variance du couple ;
– la sensibilite´ du couple a` l’incertitude sur l’angle d’entre´e θ croˆıt de fac¸on monotone avec
l’augmentation de l’angle d’ouverture ;
– la sensibilite´ du couple a` l’incertitude sur le de´bit entrant Qγ est forte relativement a` la
sensibilite´ a` l’angle d’entre´e pour les angles d’ouverture les plus faibles avant d’atteindre
un minimum aux alentours de γ = 30◦ puis de croˆıtre a` nouveau jusqu’a` atteindre un
niveau comparable a` celui de la sensibilite´ a` l’incertitude sur l’angle d’entre´e.
– enfin, si on revient a` la comparaison RANS / SGE, on note que les deux approches pre´disent
quasiment la meˆme sensibilite´ du couple au de´bit entrant mais diffe`rent via leur estimation
de la sensibilite´ a` l’angle d’entre´e. C’est cette diffe´rence dans la contribution de l’angle
d’entre´e a` la variance du couple qui conduit aux le´gers e´carts sur les barres d’erreur qui
ont e´te´ pre´ce´demment note´s dans la courbe d’e´volution du couple 5.10.
Une explication possible par exemple a` la pre´dominance du de´bit comme facteur d’explication de
la variance du couple aux angles d’ouverture faibles est que, pour ces angles, les sections de pas-
sage se re´duisent fortement, impliquant une augmentation importante des vitesses a` proximite´
de la directrice et jouant donc un effet amplificateur sur une variation de la vitesse en entre´e.
Ce type d’explication fait rapidement sentir que la compre´hension des courbes de sensibilite´
pour une grandeur aussi globale que le couple doit pouvoir s’appuyer sur l’analyse de sensibilite´
de grandeurs plus locales. C’est dans cet esprit que nous proposons d’analyser e´galement la
de´composition de la variance sur l’ensemble du domaine de calcul.
Nous avons explique´ pre´ce´demment les adaptations ne´cessaires dans la de´marche NISP pour
calculer les coefficients ak du de´veloppement spectral associe´s a` une quantite´ physique donne´e
(par exemple la pression en tout point du domaine de calcul). Puisque les indices de sensibilite´
sont calcule´s a` partir de ces coefficients, leur obtention ne pose donc aucun proble`me de`s lors que
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le de´veloppement spectral (du champ de pression par exemple) a e´te´ obtenu. Nous pre´sentons
respectivement sur les figures 5.17 et 5.18 les champs de variance totale de la pression locale (co-
lonne de gauche), les champs des contributions du de´bit (colonne centrale) et de l’angle d’entre´e
(colonne de droite) a` cette variance totale de la pression locale, calcule´s respectivement par une
approche RANS et par une approche SGE. Nous nous limiterons a` une analyse qualitative de
ces contributions, en mettant plus particulie`rement l’accent sur leurs variations en espace (c’est
la` tout l’inte´reˆt de visualiser des champs) ; nous indiquons donc simplement que le code couleur
utilise´ pour ces visualisations est tel que le bleu indique une valeur minimale tandis que le rouge
correspond a` une valeur maximale.
Ces champs d’isovaleurs mettent clairement en e´vidence que la distribution spatiale de la variance
totale de la pression locale varie en fonction de l’angle d’ouverture γ. On peut en particulier
noter les points suivants :
– en dessous de γ = 20◦ (angles d’ouverture faibles) la variance de la pression locale se limite
a` la zone de l’e´coulement situe´ en amont de la range´e de directrices.
– la contribution de l’angle d’entre´e a` cette variance est ne´gligeable devant la contribution
du de´bit pour cet angle d’ouverture faible.
– lorsque l’angle d’ouverture de la directrice augmente, la variance maximale tend a` di-
minuer un peu avec une contribution du de´bit a` cette variance totale qui a tendance a`
fortement diminuer alors que la contribution de l’angle d’entre´e a` cette variance totale
tend a` augmenter pour devenir pre´ponde´rante aux angles d’ouverture les plus e´leve´s.
– ces tendances sont valables quelle que soit la mode´lisation (RANS ou SGE) conside´re´e.
Ces diffe´rentes observations nous confortent dans l’analyse du roˆle joue´ par la dimension du
passage inter-directrices. Pour les angles d’ouverture les plus faibles, ce passage est tre`s e´troit
et joue donc un effet d’amplification important des variations de de´bit d’entre´e, on observe
clairement sur la range´e supe´rieure (γ = 10◦) des figures 5.17 et 5.18 la corre´lation entre zone
de variance maximale et localisation de ce passage inter-directrices, la variance induite par les
variations de direction θ en entre´e est ne´gligeable devant celle induite par ces variations de de´bit.
Lorsque l’angle d’ouverture augmente, le roˆle joue´ par ce passage sur les variations de vitesse
devient non-significatif par rapport a` la variance induite par les variations de la direction de la
vitesse en entre´e de domaine.
5.4.2 Analyse de la variance du champ de vitesse
Apre`s avoir re´alise´ une ANOVA sur le calcul (en RANS et en SGE) de la variance du couple
exerce´ par l’e´coulement sur la directrice puis sur la variance du champ de pression, nous nous
inte´ressons in fine a` la variance de la composante giratoire et, de fac¸on lie´e, a` celle de la vitesse
moyenne locale. Nous pre´sentons ainsi sur la figure 5.19 les re´sultats de l’analyse de sensibi-
lite´ mene´e sur la quantite´ r vu dont nous avons souligne´ le roˆle pre´ponde´rant dans le design
des centrales hydroe´lectriques. Les conventions graphiques sont les meˆmes que celles adopte´es
pre´ce´demment pour l’analyse de sensibilite´ du couple : la contribution du de´bit a` la variance
totale est trace´e en pointille´s, celle de l’angle d’entre´e en trait continu ; on visualise en rouge des
re´sultats SGE et en bleu des re´sultats RANS.
On observe sur les diffe´rentes courbes de la figure 5.19, trace´es pour diffe´rentes valeurs de l’angle
d’ouverture γ, que la variance de r vu en amont de l’avant-directrice est essentiellement due a`
l’incertitude sur l’angle d’entre´e, quel que soit l’angle d’ouverture. On met ainsi bien en e´vidence
le roˆle de l’avant-directrice qui est de modifier la direction de l’e´coulement pour l’adapter autant
que possible au passage sur la directrice.
Par contre, en aval de la directrice, on observe que la contribution pre´ponde´rante a` la va-
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(a) Variance totale a` 10◦ (b) Contribution du de´bit (c) Contribution de l’angle
(d) Variance totale a` 20◦ (e) Contribution du de´bit (f) Contribution de l’angle
(g) Variance totale a` 30◦ (h) Contribution du de´bit (i) Contribution de l’angle
(j) Variance totale a` 40◦ (k) Contribution du de´bit (l) Contribution de l’angle
Figure 5.17: Isovaleurs de la variance totale (colonne de gauche) dans le domaine de calcul
du distributeur et contribution a` la variance du de´bit (colonne du milieu) et de l’angle d’entre´e
(colonne de droite) pour la pression statique locale a` diffe´rents angles d’ouverture de la directrice
(de haut en bas). Cas de la simulation RANS
riance de r vu est le de´bit entrant avec cependant, comme pour la pression, un roˆle important
joue´ par l’angle d’ouverture de la directrice. Lorsque l’angle γ est infe´rieur a` 20◦ en aval de la
directrice, il y a une forte influence du de´bit. Par contre, au-dessus de cette valeur de l’angle
d’ouverture, le de´bit ne semble plus avoir d’influence sur la variance de r vu. Cette observation
peut a` nouveau s’expliquer par le roˆle joue´ par le canal inter-directrices et par la variation de la
section de passage de ce canal en fonction de l’angle d’ouverture.
L’analyse des isovaleurs de la variance de la vitesse moyenne sur le domaine de calcul complet (cf.
figures 5.20 et 5.21) et des contributions du de´bit et de l’angle d’entre´e a` cette variance permet
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(a) Variance totale a` 10◦ (b) Contribution du de´bit (c) Contribution de l’angle
(d) Variance totale a` 20◦ (e) Contribution du de´bit (f) Contribution de l’angle
(g) Variance totale a` 30◦ (h) Contribution du de´bit (i) Contribution de l’angle
(j) Variance totale a` 40◦ (k) Contribution du de´bit (l) Contribution de l’angle
Figure 5.18: Isovaleurs de la variance totale (colonne de gauche) dans le domaine de calcul
du distributeur et contribution a` la variance du de´bit (colonne du milieu) et de l’angle d’entre´e
(colonne de droite) pour la pression statique locale a` diffe´rents angles d’ouverture de la directrice
(de haut en bas). Cas de la simulation SGE.
de comple´ter l’analyse pre´ce´dente de la composante giratoire. On visualise ainsi sur ces isovaleurs
le de´placement de la variance maximale de la norme de la vitesse moyenne de la zone en aval
de la directrice (avec e´galement une zone tre`s localise´e au bord d’attaque de l’avant-directrice)
pour γ = 10◦ a` la zone en amont de l’avant-directrice pour γ = 40◦. Pour l’angle d’ouverture
le plus faible (mais aussi pour les valeurs plus e´leve´es de cet angle) on observe e´galement les
contributions bien distinctes de l’incertitude sur le de´bit et de l’incertitude sur l’angle d’entre´e :
la variabilite´ du de´bit explique la variance de la vitesse moyenne dans la zone en aval de la
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(a) Angle d’ouverture 10◦ (b) Angle d’ouverture 20◦
(c) Angle d’ouverture 30◦ (d) Angle d’ouverture 40◦
Figure 5.19: Analyse de la variance de la composante giratoire r vu pour diffe´rents angles
d’ouverture en RANS et en SGE le long de l’e´coulement.
range´e de directrices tandis que la variabilite´ de la direction de l’e´coulement entrant explique
la variance de la vitesse en aval de la range´e d’avant-directrices. On retrouve donc bien ainsi la
fonction joue´e par l’avant-directrice dans le fonctionnement du distributeur.
L’analyse de sensibilite´ constitue clairement un apport tre`s inte´ressant de la quantification d’in-
certitude puisqu’elle permet de mieux comprendre le roˆle joue´ par telle ou telle grandeur (ici
le de´bit entrant et la direction de l’e´coulement entrant) dans le fonctionnement du dispositif
hydraulique e´tudie´. Les analyses re´alise´es dans cette section ont e´te´ cependant limite´es a` un
niveau qualitatif (influence pre´ponde´rante d’un parame`tre incertain par rapport a` l’autre par
exemple). Dans la dernie`re section de ce chapitre, nous souhaitons utiliser la quantification d’in-
certitude d’un point de vue nettement plus quantitatif en proce´dant a` l’optimisation robuste de
la position du tourillon qui permet d’orienter la directrice et d’assurer donc son ouverture a` un
angle prescrit.
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(a) Variance totale a` 10◦ (b) Contribution du de´bit (c) Contribution de l’angle
(d) Variance totale a` 20◦ (e) Contribution du de´bit (f) Contribution de l’angle
(g) Variance totale a` 30◦ (h) Contribution du de´bit (i) Contribution de l’angle
(j) Variance totale a` 40◦ (k) Contribution du de´bit (l) Contribution de l’angle
Figure 5.20: Isovaleurs de la variance totale (colonne de gauche) dans le domaine de calcul
du distributeur et contribution a` la variance du de´bit (colonne du milieu) et de l’angle d’entre´e
(colonne de droite) pour la vitesse moyenne locale a` diffe´rents angles d’ouverture de la directrice
(de haut en bas). Cas de la simulation RANS.
5.5 Optimisation robuste de la position de l’axe d’une directrice
5.5.1 De´finition du proble`me
5.5.1.1 Parame`tre de design
La question de l’optimisation d’une directrice est notamment aborde´e dans [62] et [111]. La
premie`re re´fe´rence se concentre cependant sur l’optimisation de la ge´ome´trie de l’aube en cher-
chant a` maximiser la performance hydrodynamique du distributeur. La seconde re´fe´rence a
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(a) Variance totale a` 10◦ (b) Contribution du de´bit (c) Contribution de l’angle
(d) Variance totale a` 20◦ (e) Contribution du de´bit (f) Contribution de l’angle
(g) Variance totale a` 30◦ (h) Contribution du de´bit (i) Contribution de l’angle
(j) Variance totale a` 40◦ (k) Contribution du de´bit (l) Contribution de l’angle
Figure 5.21: Isovaleurs de la variance totale (colonne de gauche) dans le domaine de calcul
du distributeur et contribution a` la variance du de´bit (colonne du milieu) et de l’angle d’entre´e
(colonne de droite) pour la vitesse moyenne locale a` diffe´rents angles d’ouverture de la directrice
(de haut en bas). Cas de la simulation SGE.
davantage retenu notre attention dans la mesure ou` elle se focalise sur le proble`me spe´cifique de
l’optimisation de la position du tourillon des directrices pour la configuration double-grille, opti-
misation qui s’appuie sur l’e´valuation du couple puisque celui-ci est dimensionnant. La de´marche
d’optimisation suivie par Muntean et al. [111] consiste a` conside´rer comme unique parame`tre de
design la position du tourillon, axe de rotation de la directrice, et a` faire varier cette position
le long de la corde de la directrice de fac¸on a` de´terminer la position qui conduit aux meilleures
performances en ce qui concerne l’e´volution du couple en fonction de l’angle d’ouverture. On
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illustre sur la figure 5.22 cette parame´trisation ge´ome´trique simple. Le parame`tre de design est
appele´ excentricite´ et note´ e : il de´signe pre´cise´ment la distance entre la nouvelle position de
l’axe de rotation et sa position d’origine ou de re´fe´rence.
Figure 5.22: Repre´sentation du parame`tre de design de la directrice (e est l’excentricite´ par
rapport a` la position d’origine)
Nous avons choisi de reprendre la de´marche propose´e dans [111] en y incorporant un ingre´dient
nouveau : la prise en compte de la variabilite´ des conditions d’entre´e dans l’estimation du couple
associe´ a` une ge´ome´trie donne´e (i.e. une valeur donne´e de l’excentricite´ e puisqu’il s’agit du
seul parame`tre ge´ome´trique de design) et a` un angle d’ouverture γ donne´. L’inclusion de ces
incertitudes dans le processus d’optimisation conduit a` une de´marche d’optimisation dite robuste.
La plage de variation qui a e´te´ choisie pour le parame`tre de design e est comprise entre e = −5mm
et e = 5mm. Ce choix est contraint par le fait que les simulations doivent pouvoir eˆtre re´alise´es
pour toute la gamme des angles d’ouvertures : comme nous allons le pre´ciser dans un instant,
l’objectif du proble`me d’optimisation inte`gre l’e´volution du couple sur toute la gamme d’ouver-
ture des directrices. Pour que les simulations soient re´alisables pour toute valeur de γ, le maillage
de calcul doit pouvoir eˆtre ge´ne´re´, par la proce´dure automatique de´veloppe´e, des plus petits aux
plus grands angles d’ouverture en e´vitant en particulier les interfe´rences entre la directrice et
l’avant-directrice ainsi qu’entre la directrice et la condition de pe´riodicite´. L’intervalle de varia-
tion retenu pour e re´pond a` ces crite`res de faisabilite´ des simulations.
Nous illustrons sur la figure 5.23 l’influence du parame`tre de design e sur l’e´volution du couple.
Des simulations RANS de´terministes, pour le moment, donc a` conditions d’entre´e fixe´es aux va-
leurs moyennes du de´bit (pour chaque angle d’ouverture) et de l’angle d’entre´e ont e´te´ re´alise´es
pour trois positions du tourillon e = −5mm, e = 0mm et e = +5mm. On rappelle que le
cas e = 0mm correspond au cas de re´fe´rence qui a e´te´ analyse´ depuis le de´but de ce chapitre.
Lorsque e = +5mm , on observe une tendance a` l’ouverture pour tous les angles γ de la direc-
trice puisque le couple applique´ a` la directrice est syste´matiquement ne´gatif. Par contre, lorsque
e = −5mm, la tendance majoritaire est a` la fermeture avec un couple applique´ a` la directrice
positif jusqu’a` une ouverture γ proche de 35◦. Ces simulations pre´liminaires mettent bien en
e´vidence l’impact du choix de la position du tourillon sur les valeurs prises par le couple dans
l’ensemble de la gamme de fonctionnement de la directrice.
5.5.1.2 De´finition des objectifs et des contraintes
On a sche´matise´ sur la figure 5.24 l’e´volution typique du couple, que nous noterons de´sormais
C(e; γ), en fonction de l’angle d’ouverture γ pour une position e fixe´e du tourillon. Plus pre´cise´ment,
on a choisi de tracer sur 5.24 la valeur moyenne du couple plus ou moins l’e´cart-type calcule´ en
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Figure 5.23: Impact de la valeur de l’excentricite´ e sur l’e´volution du couple de la directrice
en fonction de l’angle d’ouverture γ. Simulations RANS de´terministes avec conditions d’entre´e
fixe´es aux valeurs moyennes du de´bit et de l’angle d’entre´e.
prenant en compte les incertitudes physiques sur les conditions d’entre´e (de´bit et direction). Un
premier crite`re d’optimisation pour la position de l’axe de rotation de la directrice (de ge´ome´trie
fixe´e) consiste a` minimiser l’e´cart entre la valeur maximale du couple et sa valeur minimale. Ce
“lissage” des variations du couple doit permettre d’optimiser (grossie`rement) le comportement
“en fatigue” du tourillon. Dans le cadre d’une optimisation de´terministe, ce crite`re a` minimiser
par rapport au parame`tre de design e s’e´crit :
J1(e) = max
γ
(C(e; γ))− |C(e; γmax)| (5.6)
Un deuxie`me crite`re a` satisfaire s’appuie sur l’expertise “me´tier” des inge´nieurs d’Alstom Hydro.
Ainsi, le dimensionnement du ve´rin hydraulique qui permet de ge´rer l’angle d’ouverture des
directrices conduit a` privile´gier une e´volution du couple telle que le couple maximum soit de
l’ordre de deux fois le couple obtenu a` l’angle de fermeture 0◦. Ce crite`re se traduit donc par la
minimisation de la fonction objectif J2 de´finie comme :
J2(e) = max
γ
(C(e; γ))− 2× |C(e; γ = 0◦)| (5.7)
A ce stade, la quantite´ C(e; γ) repre´sente le couple calcule´ nume´riquement pour une excentricite´
e donne´e et un angle d’ouverture γ donne´, avec des conditions d’entre´e fixe´es et e´gales a` leurs
valeurs moyennes expe´rimentales.
Ces deux objectifs doivent eˆtre comple´te´s par un jeu de contraintes destine´es a` assurer un
fonctionnement suˆr de la machine. On exige ainsi que le distributeur ait une tendance a` la
fermeture, ce qui implique que la valeur maximale du couple lorsque γ varie doit rester positive :
g1(e) = max
γ
(C(e; γ)) > 0 (5.8)
En revanche, pour les angles d’ouverture extremums, la tendance souhaite´e est a` l’ouverture
soit :
g2(e) = C(e; γ = 0
◦) < 0 (5.9)
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et
g3(e) = C(e; γmax) < 0 (5.10)
Ces crite`res et contraintes sur le couple pourraient eˆtre comple´te´s par un objectif de minimisation
de la perte de charge au passage de la directrice. Il a e´te´ ve´rifie´ par ailleurs que l’effet d’une
modification de l’excentricite´ e sur les pertes de charge restait tre`s faible de sorte que nous
nous sommes limite´s a` conside´rer les objectifs J1, J2 et les contraintes g1, g2, g3. Le proble`me








g1(e) > 0, g2(e) < 0, g3(e) < 0
(5.11)
Figure 5.24: De´finition des objectifs et des contraintes en tenant en compte de la moyenne et
de la variance de chaque couple
5.5.1.3 Quantification d’incertitude et optimisation robuste
La valeur ajoute´e que nous souhaitons apporter dans la de´marche de dimensionnement optimal
de la position du tourillon de la directrice est de prendre en compte dans l’optimisation le ca-
racte`re incertain des conditions d’entre´e de l’e´coulement dans le distributeur. Pour chaque angle
d’ouverture γ et une ge´ome´trie fixe´e (valeur de l’excentricite´ e fixe´e), on dispose donc de´sormais
non plus d’une unique valeur de´terministe du couple C(e; γ) mais d’une valeur moyenne µC(e; γ)
et d’un e´cart-type associe´
√
σC(e; γ). Une optimisation robuste de la position e va alors consister
a` se placer syste´matiquement dans le sce´nario le plus de´favorable en remplac¸ant par exemple la
valeur de´terministe C(e; γ) lorsqu’elle doit eˆtre maximise´e (dans la contrainte g1) par la quan-
tite´ µC(e; γ)−
√
σC(e; γ) c’est-a`-dire la valeur moyenne diminue´e de l’e´cart-type. En proce´dant
de fac¸on similaire pour l’ensemble des objectifs et des contraintes, on transforme le proble`me
de´terministe ou classique initial (5.11) en un proble`me d’optimisation robuste. Les objectifs a`




























h2 = µC(e; γ = 0
◦) < 0 (5.15)
h3(e) = µC(e; γmax) +
√
σC(e; γmax) < 0 (5.16)









h1(e) > 0, h2(e) < 0, h3(e) < 0
(5.17)
5.5.1.4 Me´ta-mode`les pour l’optimisation classique et robuste
Nous faisons le choix dans cette e´tude d’optimisation (qu’elle soit classique ou robuste) de nous
limiter a` une mode´lisation RANS afin de conserver des couˆts de calcul modestes. Nous avons
e´tabli pre´ce´demment le manque de fiabilite´ de cette mode´lisation RANS pour les angles d’ouver-
ture les plus faibles : les re´sultats quantitatifs fournis par notre de´marche d’optimisation devront
donc eˆtre conside´re´s avec pre´caution. Cette restriction reste compatible avec l’objectif ge´ne´ral
de notre de´marche qui, comme on le verra au moment d’analyser les re´sultats, est une e´tude de
la faisabilite´ d’une optimisation robuste de pre´fe´rence a` une classique optimisation de´terministe.
Meˆme si des calculs RANS sont utilise´s, on doit bien garder en teˆte le couˆt de la de´marche
d’optimisation mise en œuvre :
– dans le cas de l’optimisation classique (de´terministe), la de´finition des objectifs J1, J2 et
des contraintes g1, g2, g3 pre´cise´e ci-dessus exige de calculer pour chaque design, i.e. chaque
valeur de l’excentricite´ e dans son domaine de variation, la courbe d’e´volution du couple
en fonction de γ ce qui correspond a` huit valeurs de l’angle d’ouverture, e´qui-re´parties
dans l’intervalle [10◦; 45◦]. L’estimation de la valeur du couple en situation de fermeture
de la range´e de directrices (γ = 0◦) est re´alise´e en statique, sans faire appel a` un calcul
CFD.
– la de´marche d’optimisation robuste suppose, en se limitant a` un de´veloppement d’ordre
maximal p = 2 en polynoˆmes de chaos, de calculer pour chaque angle d’ouverture un plan
d’expe´riences de dimension neuf. Chaque e´valuation des fonctions objectifs I1, I2 et des
contraintes h1, h2, h3 suppose donc in fine soixante-douze calculs RANS. Ce qui reste
couˆteux, meˆme pour des simulations 2D.
Nous avons donc fait le choix dans ce travail de faire appel a` des me´ta-mode`les pour l’estimation
des fonctions intervenant dans l’expression des objectifs du proble`me d’optimisation, qu’il soit
de´terministe ou robuste. Ces me´ta-mode`les doivent nous permettre de de´crire a` moindre couˆt
l’e´volution du couple, pour un angle d’ouverture fixe´, en fonction de la position du tourillon
parame´tre´e par e.
Dans le cas de l’optimisation de´terministe (5.11), les trois calculs re´alise´s pour e = −5mm,
e = 0mm, e = +5mm et pre´sente´s sur la figure 5.23 sont utilise´s pour construire une simple sur-
face de re´ponse polynomiale (de degre´ 2). Cette fonction substitut, note´e C˜(e; γ), est construite
pour chaque valeur de l’angle d’ouverture γ et constitue une approximation de l’e´volution exacte
du couple en fonction de e, a` γ fixe´, dont on rappelle qu’elle est de´signe´e par C(e; γ). Le proble`me
d’optimisation (5.11) est alors transforme´ en un proble`me pour lequel la fonction C(e; γ) est
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g˜1(e) > 0, g˜2(e) < 0, g˜3(e) < 0
(5.18)
ou` les objectifs “substituts” et contraintes “substituts” sont de´finis par (5.6)-(5.10) avec C rem-
place´ par C˜.
De fac¸on similaire, nous avons re´alise´ un jeu de simulations stochastiques afin de construire les
approximations polynomiales µ˜C(e; γ) et σ˜C(e; γ) destine´es a` se substituer dans notre de´marche
d’optimisation robuste aux fonctions exactes de´crivant l’e´volution en fonction de e de la moyenne
µC(e; γ) et de la variance σC(e; γ) du couple pour chaque valeur de l’angle d’ouverture γ. Les
e´volutions pre´sente´es sur la figure 5.25 ont donc ne´cessite´ 3× 9× 8 = 216 calculs pre´liminaires
afin de construire les fonctions substituts µ˜C et σ˜C . Le proble`me d’optimisation robuste (5.17)








h˜1(e) > 0, h˜2(e) < 0, h˜3(e) < 0
(5.19)
ou` les objectifs “substituts” et contraintes “substituts” permettant la prise en compte des in-
certitudes d’entre´e sont de´finis par (5.12)-(5.16) avec µC et σC remplace´s respectivement par
µ˜C et σ˜C . La surface de re´ponse postule´e pour l’e´volution en fonction de l’excentricite´ e de la
moyenne et de la variance du couple, a` angle d’ouverture fixe´, est une simple surface de re´ponse
polynomiale de degre´ 2.
Le choix d’un degre´ polynoˆmial e´gal a` 2 est initialement motive´ par le souhait de limiter au
maximum le nombre de calculs pre´liminaires a` effectuer pour construire les diffe´rentes surfaces
de re´ponse associe´es aux diffe´rentes valeurs de l’angle d’ouverture γ. Nous avons constate´, a
posteriori, que ce choix e´tait suffisant en pratique pour assurer un accord tre`s satisfaisant entre
le calcul exact du couple ou de ses moments et son estimation par ces mode`les substituts. Nous
avons utilise´ la fonctionnalite´ Response Surface Model du logiciel commercial d’optimisation
modeFrontier pour construire ces surfaces de re´ponse ou fonctions substituts.
5.5.2 Analyse des re´sultats de l’optimisation classique
Le proble`me d’optimisation (5.18) est un proble`me bi-objectifs avec contraintes non-line´aires,
que nous choisissons de re´soudre a` l’aide de l’algorithme ge´ne´tique NSGA-II (Non-Dominating
Sorting Algorithm) [39] associe´ a` une me´thode de pe´nalisation pour le traitement de la contrainte.
Nous utilisons tre`s pre´cise´ment la version de cet algorithme (de´sormais standard en matie`re de
re´solution de proble`mes multi-objectifs sous contraintes) disponible dans le logiciel commercial
d’optimisation modeFrontier, a` notre disposition dans le cadre de ces travaux de the`se.
Nous observons que les deux objectifs J˜1 et J˜2 sont antagonistes puisque nous obtenons un en-
semble de solutions optimales pour le proble`me (5.18). L’ensemble des solutions optimales pour
l’excentricite´ e est ainsi constitue´ par l’intervalle de variation e? ∈ [−0, 734mm,−0, 174mm]
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Figure 5.25: Second plan d’expe´riences pour trois valeurs diffe´rentes de e. Les variations du
couple (moyennes µC(e; γ) et variances σC(e; γ)) sont calcule´es en utilisant des simulations
stochastiques avec des conditions d’entre´e incertaines.
(on rappelle que le domaine d’exploration est constitue´ par l’intervalle [−5mm,+5mm]). On
doit souligner que le positionnement du tourillon au millie`me de millime`tre reste bien suˆr une
“vue de l’esprit” ; en toute rigueur, le proble`me pourrait eˆtre re´solu en supposant que e varie
avec un pas compatible avec la pre´cision des proce´de´s d’usinage et ce pas pourrait eˆtre impose´
via un codage binaire de la variable de design e.
Un autre point a` garder en teˆte est bien suˆr que cette gamme de valeurs optimales corres-
pond a` la re´solution du proble`me (5.18), faisant donc appel a` des fonctions substituts. Aussi, il
convient de ve´rifier la pertinence de ces solutions pour le proble`me original (5.11) dans lequel
objectifs et contraintes sont calcule´s pour une e´valuation exacte du couple. On synthe´tise ainsi
dans le tableau 5.4 d’une part les valeurs estime´es par les fonctions substituts utilise´es dans
(5.18), calcule´es pour les extre´mite´s e?min, e
?
max de l’intervalle optimal obtenu et d’autre part
les valeurs des fonctions “exactes” (J1, J2, g1, g2 et g3) pour ces meˆmes valeurs du parame`tre
de design e. L’accord entre objectifs et contraintes substituts et objectifs et contraintes exacts




max) est en re´alite´ faible puisque les deux
valeurs correspondent bien toutes les deux a` la minimisation de l’objectif J2 / J˜2 tandis que
dans le meˆme temps l’objectif J1 / J˜1 atteint sa valeur maximale.
On rappelle que l’intervalle optimal de´termine´, [e?min = −0, 734mm, e?max = −0, 174mm], ne
prend pas en compte les incertitudes d’entre´e qui existent pour l’e´coulement dans le distribu-
teur. Les variations du couple qui conduisent a` cette pre´conisation pour le choix de l’excentricite´
e ont e´te´ calcule´es pour les seules valeurs moyennes du de´bit d’entre´e associe´ a` chaque angle
d’ouverture et de la direction de l’e´coulement en entre´e.
5.5.3 Analyse des re´sultats de l’optimisation robuste
Le proble`me (5.19) est e´galement re´solu en faisant appel a` l’algorithme NSGA-II tel qu’imple´mente´
dans modeFrontier. La plage de variation optimale obtenue pour e via cette optimisation robuste
est donne´e par [e†min = −0, 732mm, e†max = −0, 205mm].
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J˜1 3,46E-01 4,66E-01 J1 3,48E-01 4,56E-01
J˜2 7,60E-01 9,67E-04 J2 7,42E-01 6,84E-03
g˜1 7,61E-01 6,51E-01 g1 7,43E-01 6,43E-01
g˜2 -3,02E-04 -3,25E-01 g2 -3,09E-04 -3,25E-01
g˜3 -1,11E+00 -1,12E+00 g3 -1,09E+00 -1,10E+00
Table 5.4: Ve´rification a posteriori de l’ade´quation entre les solutions du proble`me substitut
et celles du proble`me exact dans le cas de´terministe (sans prise en compte des incertitudes
d’entre´e).
Cet intervalle doit eˆtre compare´ a` l’intervalle [e?min = −0, 734mm, e?max = −0, 174mm] obtenu
a` l’issue de la re´solution du proble`me de´terministe.
On observe donc que la prise en compte des incertitudes d’entre´e conduit a` restreindre la borne
supe´rieure de l’intervalle de variation de l’excentricite´ de 15% environ, sans affecter (ou de fac¸on
ne´gligeable seulement) la borne infe´rieure de ce meˆme intervalle.






max, nous souhaitons confirmer,
comme nous l’avons fait dans le cas de´terministe, la validite´ des fonctions substituts construites
pour les objectifs et contraintes du proble`me stochastique. Nous pre´sentons ainsi dans le tableau
5.5 les valeurs des objectifs et des contraintes calcule´s pour les bornes de l’intervalle de variation
de e, e†min et e
†
max, en utilisant d’une part les surfaces de re´ponse et d’autre part des simulations
RANS “exactes”. On observe globalement un tre`s bon accord entre ces deux types de pre´diction.










I˜1 4,06E-01 5,24E-01 I1 4,21E-01 5,28E-01 4,21E-01 5,33E-01
I˜2 8,08E-01 8,69E-02 I2 7,97E-01 8,38E-02 7,96E-01 4,15E-02
h˜1 7,14E-01 7,00E-01 h1 6,99E-01 6,97E-01 6,99E-01 6,05E-01
h˜2 -8,12E-05 -3,07E-01 h2 -8,12E-05 -3,07E-01 -3,09E-04 -3,25E-01
h˜3 -9,99E-01 -1,01E+00 h3 -1,00E+00 -1,01E+00 -1,00E+00 -1,01E-00
Table 5.5: Ve´rification a posteriori de l’ade´quation entre les solutions du proble`me substitut
et celles du proble`me exact dans le cas stochastique (avec prise en compte des incertitudes
d’entre´e).
On pre´sente e´galement sur la figure 5.26 le calcul RANS a posteriori de l’e´volution du couple
moyen et de sa barre d’erreur pour e = e†min et e = e
†
max. Les courbes pre´sente´es, incluant les
barres d’erreur, de´finissent l’enveloppe des e´volutions du couple solutions du proble`me d’opti-
misation robuste (5.19).
Nous pre´sentons finalement dans le tableau 5.5 les valeurs des objectifs I1, I2 et des contraintes





l’intervalle optimal calcule´ en de´terministe. Puisque la valeur e?min est quasiment e´gale a` la va-
leur e†min, nous nous contenterons de discuter le cas de la borne supe´rieure e
?
max. La diffe´rence la
plus significative entre e?max et e
†
max se situe au niveau des valeurs des objectifs : se limiter a` une
excentricite´ e†max = −0.205mm au lieu de e?max = −0.174mm permet de limiter la valeur de
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Figure 5.26: Simulations RANS a posteriori de l’e´volution du couple moyen et de son e´cart-
type pour les valeurs extreˆmes de l’intervalle de variation optimal de l’excentricite´ avec prise en
compte de l’incertitude d’entre´e i.e. [e†min, e
†
max].
l’objectif I1 a` I1(e
†
max) = 0.528 au lieu de I1(e
?
max) = 0.533. Cependant, dans le meˆme temps, les
calculs RANS “exacts” permettent d’e´tablir que I2(e
?
max) = 0.0415 alors que I2(e
†
max) = 0.0838.
Les calculs RANS exacts conduisent donc a` conside´rer que e†max et e?max sont en re´alite´ des solu-
tions qui ne se dominent pas l’une et l’autre : par conse´quent, et puisque e?max satisfait e´galement
les contraintes h1, h2, h3, il semble que la solution de l’optimisation robuste devrait e´galement
inclure e?max. On touche sans doute ici aux limites de la pre´cision de l’approche ayant consiste´ a`
re´soudre le proble`me substitut (5.19) au lieu du (couˆteux) proble`me exact (5.17). En particulier,
les e´carts plus importants observe´s entre l’estimation I˜2 et l’objectif exact I2 doivent expliquer
ces difficulte´s de validation de l’ensemble des solutions de l’optimisation robuste.
Pour clore cette analyse, nous pre´sentons sur la figure 5.27 le calcul RANS a posteriori de
l’e´volution du couple moyen et de sa barre d’erreur pour e = e?min et e = e
?
max. La comparaison
visuelle entre ces courbes et celles pre´ce´demment trace´es sur la figure 5.26 pour e = e†min et
e = e†max montrent bien la faiblesse des e´carts entre les e´volutions pre´dites pour e?max et celles
pre´dites pour e†max. Nous n’avons cependant pas cherche´ a` modifier les fonctions substituts du
proble`me stochastique en enrichissant le plan d’expe´riences permettant de les construire. Nous
avons en effet de´ja` souligne´ les limites de la de´marche mene´e : il est clair que la position initiale
du tourillon e´tait de´ja` optimise´e dans une large mesure de sorte que les modifications propose´es
restent d’amplitude tre`s modeste. La de´marche pre´sente´e dans cette dernie`re section du chapitre
consacre´ a` l’analyse d’un distributeur avait pour but premier de de´montrer la faisabilite´ d’une
optimisation robuste en tirant avantage de la quantification d’incertitudes mise en place. Cette
faisabilite´ est bien e´tablie et la de´marche propose´e pourra utilement eˆtre mise en œuvre pour la
de´termination par voie nume´rique d’une position optimale robuste de tourillon de directrice.
L’e´tude par voie nume´rique d’un distributeur de turbine Francis nous a permis de mettre en
œuvre avec succe`s les deux ingre´dients originaux de notre e´tude pour parvenir a` valider des
simulations par rapport a` l’expe´rience
– la prise en compte des incertitudes physiques dans les calculs via l’approche NISP de
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Figure 5.27: Simulations RANS a posteriori de l’e´volution du couple moyen et de son e´cart-
type pour les valeurs extreˆmes de l’intervalle de variation optimal de l’excentricite´ sans prise en
compte de l’incertitude d’entre´e i.e. [e?min, e
?
max].
quantification / propagation d’incertitudes,
– le recours a` une strate´gie de type SGE pour pallier les insuffisances de mode´lisation d’une
strate´gie RANS.
Nous avons ainsi montre´ que l’approche RANS k − ω SST n’offrait pas une fiabilite´ suffisante
pour la pre´diction de l’e´volution du couple exerce´ par l’e´coulement sur une directrice du dis-
tributeur alors qu’il e´tait en revanche possible de valider la capacite´ pre´dictive d’une strate´gie
SGE. Nous avons e´largi notre e´tude a` l’analyse de la sensibilite´ de l’ensemble de l’e´coulement
dans le distributeur aux parame`tres d’entre´e (de´bit, direction) en nous appuyant sur l’analyse
de la variance estime´e par NISP. Une telle de´marche peut eˆtre particulie`rement utile pour une
conception robuste de machine hydraulique puisqu’elle fournit des indications pre´cises sur le lien
entre variabilite´ des parame`tres d’entre´e et variabilite´ de l’e´coulement. L’analyse que nous avons
pre´sente´e a essentiellement permis de retrouver le roˆle joue´ par la range´e d’avant-directrices
place´e en amont de la range´e de directrices. Enfin, nous avons illustre´ une de´marche d’opti-
misation robuste faisant appel aux estimations de la moyenne et de la variance du couple par
l’approche NISP. Les travaux expose´s dans ce chapitre ont fait l’objet d’une pre´sentation dans
le cadre de la confe´rence SIMHYDRO 2012 [17] et de la publication [16].
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Nous analysons dans ce chapitre la configuration d’aspirateur de turbine bulbe qui a e´te´ pre´sente´e
tout d’abord dans le chapitre 2 puis revue au chapitre 3 dans le cadre de l’e´tat de l’art des simu-
lations de ce type de composant d’une centrale hydraulique. Notre objectif reste identique a` celui
expose´ au chapitre pre´ce´dent, il s’agit donc d’aboutir a` une simulation fiable de l’e´coulement
dans ce distributeur. Comme pre´ce´demment encore, nous nous concentrerons ici sur l’e´tape de
Validation sans de´tailler l’e´tape de Ve´rification re´alise´e via des e´tudes de convergence en maillage
pour les calculs RANS et la ve´rification des crite`res propose´s et valide´s au chapitre 4 pour les
calculs SGE.
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La validation des simulations de l’e´coulement dans l’aspirateur et en particulier des pre´dictions
de pertes de charge dans cet aspirateur exige, comme dans le cas du distributeur analyse´ au cha-
pitre pre´ce´dent, de faire appel aux outils de quantification et de propagation d’incertitude de´ja`
mis en œuvre. Nous nous plac¸ons en effet dans le cadre d’une simulation de la seule ge´ome´trie
d’aspirateur, sans inte´grer dans le domaine de calcul la roue situe´e en amont de l’entre´e de
l’aspirateur. La mise en place du cas de calcul exige donc de disposer de profils de vitesse au
niveau de la section d’entre´e de l’aspirateur. Dans le cas d’une turbine bulbe, comme nous le
pre´ciserons dans la section 6.1 de´crivant a` la fois la configuration d’essai et les ingre´dients-cle´s
de la simulation, la section de mesure correspondant au plan d’entre´e inclut l’extre´mite´ aval du
moyeu de la turbine bulbe. Les techniques de mesure mises en œuvre mais aussi la configura-
tion meˆme de la turbine rendent de´licate l’obtention expe´rimentale des distributions de vitesse
dans ce plan d’entre´e. En particulier nous ne disposons pas des profils de vitesse au voisinage
imme´diat du moyeu de la turbine (paroi inte´rieure) et du carter (paroi exte´rieure ou ceinture),
dans des zones de couche limite ou` des variations significatives de vitesse se produisent. L’in-
certitude est ici particulie`rement forte puisque ces distributions en proche paroi sont donc tout
simplement inconnues. En outre, les points de mesure de vitesse d’entre´e dont nous disposons
sont eux-meˆmes entache´s d’une incertitude de mesure.
Nous souhaitons donc mettre a` nouveau en œuvre les outils non-intrusifs de quantification et
propagation d’incertitude pre´ce´demment applique´s a` l’analyse d’un distributeur pour e´valuer
cette fois l’impact des incertitudes pre´sentes au niveau des profils de vitesse d’entre´e sur la
pre´diction de l’e´coulement dans l’aspirateur et plus particulie`rement la pre´diction des pertes
de charge. Le point spe´cifique a` cette analyse mene´e pour la configuration d’aspirateur re´side
dans le nombre significativement plus e´leve´ de parame`tres incertains qui doivent eˆtre a priori
pris en compte dans l’analyse. Alors que l’e´tude du distributeur de turbine Francis ne mettait
en jeu que deux parame`tres incertains (pour diffe´rents points de fonctionnement correspondant
a` diffe´rents angles d’ouverture), la pre´sente e´tude d’aspirateur fait potentiellement apparaˆıtre
plusieurs dizaines de parame`tres incertains (si nous conside´rons comme incertaines a` la fois
l’ensemble des valeurs mesure´es au niveau du profil d’entre´e et les distributions de vitesse en
proche paroi). Nous avons de´ja` e´voque´ la question de la “male´diction de la dimensionnalite´” (ou
curse of dimensionality) dans le chapitre 4 pre´sentant notamment les outils de quantification
d’incertitude : on rappelle qu’il s’agit de la difficulte´ pose´e par l’explosion du couˆt de l’esti-
mation des moments statistiques (moyenne et variance dans notre cas) de`s lors que le nombre
d’incertitudes a` prendre en compte devient important. A titre d’exemple, l’approche NISP mise
en œuvre de fac¸on “basique” avec un ordre polynomial p = 2 et d = 10 parame`tres incertains
conduit a` l’e´valuation de (p + 1)d = 59049 configurations d’e´coulement pour estimer l’impact
de ces incertitudes sur les caracte´ristiques de l’e´coulement. Meˆme si ce couˆt peut eˆtre un peu
re´duit en exploitant des techniques d’inte´gration multidimensionnelles moins couˆteuses que les
techniques faisant appel a` la tensorisation des formules mono-dimensionnelles (on pense notam-
ment aux formules dites de grilles creuses), il reste de toute fac¸on tout a` fait prohibitif de`s
lors que chacune des configurations a` calculer correspond a` un calcul RANS 3D (le caracte`re
“prohibitif” d’une telle e´valuation e´tant e´videmment amplifie´ pour des simulations de type SGE).
Les analyses pre´sente´es dans la section 6.2 de ce chapitre vont donc tout d’abord s’appuyer
sur des e´tudes pre´liminaires de sensibilite´ pour identifier les parame`tres les plus influents dans la
description des profils de vitesse inconnus en proche paroi. Ces e´tudes seront re´alise´es de fac¸on
basique, en donnant simplement des valeurs extreˆmes aux diffe´rents parame`tres utilise´s dans
la fermeture de ces profils de vitesse. Les outils plus sophistique´s et, surtout, plus quantitatifs
de propagation d’incertitude seront mis en oeuvre dans un second temps : seuls les parame`tres
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les plus influents pre´ce´demment identifie´s seront conside´re´s comme des variables stochastiques.
Nous ferons e´galement, toujours pour des raisons de couˆt, une hypothe`se de de´couplage de l’in-
fluence des variables incertaines de´crivant les profils de vitesse en paroi et de l’influence des
variables incertaines de´crivant le niveau de turbulence en entre´e, lui-aussi inconnu. L’ensemble
de ces analyses seront re´alise´es dans le cadre de simulations RANS et nous conduiront a` e´tablir
le manque de fiabilite´ de ces calculs RANS.
Nous nous inte´resserons alors, dans la section 6.3, a` l’influence de la mode´lisation de la tur-
bulence sur la pre´diction des caracte´ristiques de l’e´coulement dans l’aspirateur e´tudie´. Nous
confronterons ainsi des simulations RANS et SGE, prenant en compte les incertitudes les plus
influentes identifie´es dans la description du profil de vitesse d’entre´e en proche paroi. Nous met-
trons ainsi en e´vidence la difficulte´ d’une pre´diction fiable de l’e´coulement dans l’aspirateur,
quelle que soit la strate´gie de mode´lisation de la turbulence adopte´e.
Dans la section 6.4 du chapitre, nous e´tudierons finalement la possibilite´ d’expliquer l’e´cart
entre re´sultats d’essais et simulations par l’existence d’incertitude non seulement au niveau des
zones de proche paroi mais aussi dans l’ensemble de la section d’entre´e. Nous proposerons une
description simplifie´e du profil d’entre´e autorisant, graˆce a` un nombre re´duit de parame`tres, la
recherche d’une distribution de vitesse en entre´e qui minimise l’e´cart entre calcul et expe´rience
pour les profils de vitesse dans les sections aval de l’aspirateur. Nous conclurons notre analyse en
appliquant l’approche NISP pour le profil d’entre´e pre´ce´demment identifie´ via une optimisation
de´terministe mais dans lequel seront introduites les incertitudes physiques identifie´es.
6.1 De l’essai expe´rimental au mode`le nume´rique
6.1.1 Etude expe´rimentale
Une centrale hydraulique de type “bulbe” est constitue´e d’un distributeur, d’une turbine bulbe
d’axe paralle`le a` la direction de l’e´coulement et d’un aspirateur ; dans la configuration e´tudie´e,
l’aspirateur est lui-meˆme constitue´ d’un simple diffuseur conique, prolonge´ par un conduit a`
section constante, repre´sente´ sur la figure 6.1. L’analyse de l’e´coulement dans l’aspirateur pro-
pose´e dans ce chapitre est syste´matiquement mene´e sur un domaine de calcul qui n’inclut que
la ge´ome´trie de l’aspirateur ; plus pre´cise´ment, la section d’entre´e du domaine d’e´tude est situe´e
le´ge`rement en amont de l’extre´mite´ du bulbe de la turbine.
Nous conside´rons par la suite deux points de fonctionnement qui correspondent a` deux jeux
distincts de conditions d’entre´e en vitesse :
– le cas dit “optimal” correspond au point de meilleur rendement de l’installation (voir
chapitre 2) avec un de´bit Qopt
– le cas dit de “forte charge” correspond a` un de´bit Q = 1, 59×Qopt.
Expe´rimentalement, trois plans de sondage des composantes de la vitesse moyenne (vitesse ra-
diale Ur, vitesse tangentielle Uθ et vitesse de´bitante ou axiale Uz) ont e´te´ re´alise´s. La premie`re
section de mesure correspond a` la section d’entre´e dont les mesures seront utilise´es par la suite
comme conditions d’entre´e pour la simulation nume´rique (cf. figure 6.2). Les deux autres plans
de sondage se situent respectivement en z = 0, 293m (section A) et en z = 0, 455m (section B)
en aval de l’entre´e. Ils seront utilise´s pour valider les re´sultats issus du calcul en confrontant
profils de vitesse calcule´s et mesure´s.
Dans l’aspirateur, le nombre de Reynolds base´ sur la vitesse de´bitante et le diame`tre hydraulique
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Figure 6.1: Configuration de l’aspirateur de turbine bulbe. La section d’entre´e et les sections
aval indique´es en rouge et vert (note´es respectivement A et B par la suite) correspondent a` des
sections ou` la vitesse moyenne a e´te´ mesure´e expe´rimentalement.
(a) Entre´e cas “optimal” (b) Entre´e cas “forte charge”
Figure 6.2: Profils de vitesses radiale, tangentielle et de´bitante expe´rimentaux en fonction de
la position radiale.
en entre´e ve´rifie Re = 1, 32.106 pour le cas “optimal” et Re = 1, 89.106 pour le cas “forte char-
ge”. Les donne´es expe´rimentales dont nous disposons sont issues d’une campagne de mesures
effectue´e sur la plateforme d’essai de Alstom Power. La technique de mesure utilise´e repose sur
une sonde Pitot a` cinq trous qui ne permet pas d’avoir acce`s a` des mesures en dessous d’une
distance a` la paroi e´gale a` 7mm environ. Le premier point de mesure accessible pour les pro-
fils de vitesse se situe donc a` 7mm de la paroi coˆte´ moyeu (voisinage du bulbe) et coˆte´ carter
(enveloppe exte´rieure), comme illustre´ sur la figure 6.3 dans le cas des mesures effectue´es en
configuration “forte charge”. Les profils de vitesse qui permettent de raccorder respectivement
le premier et le dernier point de mesure a` leurs valeurs au niveau de la paroi du moyeu et de
la paroi du carter (valeurs ge´ne´ralement nulles par condition d’adhe´rence a` l’exception de la
vitesse tangentielle au niveau de la paroi du moyeu qui est lie´e a` la vitesse de rotation du bulbe)
sont donc inconnus. On notera que les valeurs expe´rimentales disponibles sont susceptibles de
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Figure 6.3: Plan de la configuration de l’aspirateur de turbine bulbe avec l’orientation des axes
suivant la convention “me´tier” avec le sens de rotation du moyeu.
Dans les releve´s d’essais dont nous disposons, seuls les profils de vitesse moyenne sont dispo-
nibles ; aucune information concernant les quantite´s turbulentes (fluctuations de vitesse) n’est
connue et ne peut donc eˆtre exploite´e pour caracte´riser la turbulence en entre´e de domaine fluide.
Le lecteur aura pu noter sur les courbes de la figure 6.2 que la vitesse axiale Uz est ne´gative, les
valeurs positives qui sont trace´es correspondent en effet a` −Uz comme indique´ dans la le´gende
de ces figures. Le signe de Uz est en fait directement lie´ au choix conventionnel de repe`re retenu
pour ces configurations d’aspirateur (cf. figure 6.4) : l’axe z pointe vers l’amont de l’e´coulement
dans l’aspirateur. De plus, le sens de rotation de la turbine correspond a` une vitesse tangentielle
ne´gative (voir e´galement la figure 6.4).
Figure 6.4: Plan de la configuration de l’aspirateur de turbine bulbe avec l’orientation des axes
suivant la convention “me´tier” et le sens de rotation du moyeu.
Comme rappele´ dans le chapitre 2, la vitesse tangentielle indique une rotation dans le meˆme
sens que celui de la roue dans le cas “optimal” et une rotation en sens inverse (Uθ > 0) pre`s de
l’axe dans le cas “forte charge”.
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Outre les profils des trois composantes de la vitesse dans les sections d’entre´e, A et B, la cam-
pagne d’essais mene´e par Alstom Power Hydro sur cette configuration d’aspirateur a e´galement
permis de mesurer dans ces meˆmes sections des caracte´ristiques de performance de´taille´es dans la
section 2.4.2 du chapitre 2 : coefficient de re´cupe´ration χ et coefficient de perte ζ. Notons qu’une
caracte´ristique globale de l’e´coulement connue avec pre´cision est le de´bit traversant l’aspirateur.
L’objectif de notre e´tude est d’e´valuer la possibilite´ de pre´dire de fac¸on fiable les caracte´ristiques
de l’e´coulement dans les sections A et B (profils de vitesse, coefficients de re´cupe´ration et de
perte) en inte´grant dans les simulations mene´es les incertitudes associe´es aux conditions d’entre´e
de l’e´coulement dans le domaine de calcul. Nous pre´cisons dans la section qui suit les choix de
conditions aux limites retenus pour ces simulations.
6.1.2 Conditions aux limites
Les simulations nume´riques re´alise´es dans le domaine de calcul repre´sente´ sur la figure 6.1 s’ap-
puient sur des conditions classiques d’entre´e / sortie pour un e´coulement incompressible : profils
de vitesse (moyenne) impose´s dans la section d’entre´e, pression impose´e dans la section de sor-
tie. Le proble`me pratique auquel le nume´ricien est confronte´ est celui de “comple´ter” les profils
expe´rimentaux pre´sente´s sur la figure 6.2 et dont nous avons vu qu’ils n’incluent pas les distri-
butions de vitesse a` proximite´ imme´diate de la paroi. En outre, mais ce point ne pose pas de
proble`me particulier, les distributions expe´rimentales disponibles doivent eˆtre “projete´es” dans
le maillage. Le choix simple retenu consiste a` supposer une variation line´aire de la vitesse entre
deux points de mesure. Avant de pre´ciser le choix classiquement retenu par Alstom Power Hydro,
qui constituera notre point de de´part, il est temps de pre´ciser une autre hypothe`se importante
que nous n’avons pas encore e´voque´e : l’e´coulement est suppose´ axisyme´trique au niveau de la
section d’entre´e de fac¸on a` pouvoir ge´ne´rer le champ de vitesse en entre´e a` partir des seules
distributions radiales pre´sente´es sur la figure 6.2. Ceci constitue clairement une hypothe`se forte,
surtout quand on pre´cise que la turbine situe´e en amont de l’aspirateur est constitue´e de quatre
pales : il serait sans doute plus re´aliste de pouvoir imposer un champ d’entre´e qui prenne en
compte la pe´riodicite´ de 90◦ associe´e a` la partie tournante de la machine. Cependant, dans la
mesure ou` seul un unique profil moyenne´ sur un tour est disponible pour chacune des compo-
santes, cette hypothe`se doit eˆtre ne´cessairement retenue.
La strate´gie habituellement retenue dans le contexte industriel consiste a` prolonger les pro-
fils de vitesse jusqu’a` la paroi, ce qui correspond a` un glissement a` la paroi avec une vitesse
en paroi e´gale a` celle mesure´e au point le plus proche de cette dernie`re. En outre, puisque le
de´bit entrant dans l’aspirateur est connu avec pre´cision, un facteur de renormalisation est ap-
plique´ a` la vitesse axiale ainsi extrapole´e au niveau du moyeu et du carter afin de garantir que
le de´bit entrant dans la simulation nume´rique est bien e´gal au de´bit mesure´ dans l’expe´rience.
On pre´sente sur la figure 6.5 les profils des composantes radiale, tangentielle et de´bitante de la
vitesse pour les cas “optimal” et “forte charge” : les profils utilise´s dans la simulation nume´rique
sont pre´sente´s par des lignes continues tandis que les symboles (croix) correspondent toujours
aux mesures expe´rimentales. On distingue ainsi d’une part le choix basique de prolonger les
profils en paroi ; on observe e´galement, plus particulie`rement pour le cas “optimal”, l’effet du
facteur de renormalisation ou de correction en de´bit sur le profil de vitesse axiale qui conduit a`
un profil nume´rique le´ge`rement infe´rieur aux valeurs releve´es dans les essais. Cette diminution
est rendue ne´cessaire plus particulie`rement par la maximisation du de´bit s’e´coulant coˆte´ carter
(rayon maximal) lorsque le profil de Uz est simplement prolonge´ jusqu’a` la paroi exte´rieure.
Pour des simulations faisant appel a` une mode´lisation de la turbulence de type RANS, il est
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(a) Entre´e cas “optimal” (b) Entre´e cas “forte charge”
Figure 6.5: Profils de vitesses radiale, tangentielle et de´bitante en fonction de la position radiale.
Les symboles correspondent aux mesures expe´rimentales et les lignes aux profils impose´s dans
les simulations nume´riques (strate´gie de base Alstom Power Hydro).
e´galement ne´cessaire d’imposer des conditions d’entre´e sur les grandeurs turbulentes (cf. section
5.1.2.3). Pour le mode`le k−ω SST retenu dans cette e´tude, nous souhaiterions donc, ide´alement,
disposer de mesures expe´rimentales pour les quantite´s k et ω. Celles-ci n’e´tant pas disponibles,
nous allons nous appuyer sur la de´marche pre´conise´e par Alstom Power Hydro, qui fait appel
aux quantite´s Lt et It, respectivement e´chelle de longueur caracte´ristique de la turbulence et
intensite´ turbulente. Les valeurs des grandeurs k et ω peuvent eˆtre de´duites de Lt et It graˆce












avec V la norme de la vitesse et Cµ = 0, 09. Le retour d’expe´rience de Alstom Power Hydro pour
des calculs d’aspirateur conduit a` de´finir Lt comme, typiquement, 10% du rayon hydraulique
de la section d’entre´e et a` fixer la valeur de It a` 5%. Ces valeurs seront donc retenues pour les
premie`res simulations RANS pre´sente´es ci-dessous. Compte tenu cependant du caracte`re assez
arbitraire de ce choix, le “retour d’expe´rience” e´voque´ ne s’appuie pas ne´cessairement sur des
e´tudes de turbine bulbe, nous conside´rerons par la suite ces quantite´s turbulentes en entre´e
comme incertaines.
6.1.3 Pre´dictivite´ de la mode´lisation RANS
Les simulations sont re´alise´es en 3D dans la mesure ou` la ge´ome´trie de l’aspirateur n’est axi-
syme´trique que sur sa partie divergente, qui connecte une conduite a` section circulaire a` une
conduite a` section carre´e (cf. figure 6.1). Le maillage mis en œuvre est compose´ d’hexae`dres
afin d’assurer une bonne maˆıtrise de la qualite´ du maillage dans les zones de proche paroi ou`
la re´solution des couches limites au niveau du moyeu et de la ceinture exige un raffinement im-
portant dans la direction radiale, associe´ a` des rapports d’aspect importants entre la dimension
radiale des mailles et leur dimension axiale. Le maillage retenu a` l’issue de l’e´tape de ve´rification
contient 3.106 mailles hexae´driques : une coupe a` position axiale z constante (proche de la sec-
tion d’entre´e) est pre´sente´e sur la figure 6.6. La taille adimensionne´e de la premie`re maille prend
des valeurs qui peuvent atteindre y+ ≈ 10. Cette taille de premie`re maille est en particulier plus
e´leve´e que celle utilise´e pour les simulations du distributeur pre´sente´es dans le chapitre pre´ce´dent,
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ou` un crite`re y+ ≈ 1 e´tait bien assure´. Cependant, l’e´tape de ve´rification ayant montre´ que ce
choix semblait suffisant pour assurer une quasi-convergence en maillage des quantite´s d’inte´reˆt
(profils de vitesse, coefficients de re´cupe´ration et de perte), nous l’avons retenu par la suite,
en ayant e´galement le souci de minimiser les couˆts de simulation compte tenu, comme nous le
verrons par la suite, du nombre important de simulations a` re´aliser dans le cadre d’une e´tude de
sensibilite´ et de quantification des incertitudes d’entre´e. Les simulations RANS mene´es dans le
maillage retenu exigent environ trois heures et demie de calcul sur douze processeurs. Ce temps
de restitution est repre´sentatif de ceux rencontre´s dans la pratique de l’inge´nieur hydraulicien
et pre´sente donc e´galement l’inte´reˆt, dans le contexte industriel de la the`se, de mieux imaginer
l’insertion possible de notre de´marche de validation dans la pratique de l’inge´nieur-calcul.
Figure 6.6: Vue du maillage hexae´drique utilise´ pour les simulations RANS de l’aspirateur.
Coupe z = cste au voisinage de la section d’entre´e.
On pre´sente sur les figures 6.7 et 6.8 les re´sultats de la mode´lisation RANS pour les conditions
aux limites pre´ce´demment de´crites, dans le maillage qui vient d’eˆtre pre´cise´ et respectivement
pour les deux points de fonctionnement e´tudie´s : “optimal” et “forte charge”. Plus pre´cise´ment,
nous trac¸ons sur une meˆme courbe les profils de vitesse produits par la simulation et ceux me-
sure´s au niveau des stations A et B. Notre analyse pre´liminaire se limitera a` la comparaison
calcul / expe´rience pour ces seuls profils de vitesse, nous e´tudierons ulte´rieurement l’e´volution
des coefficients de re´cupe´ration et de perte.
Dans le cas “optimal” (cf. figure 6.7) et pour les deux stations aval A et B, la vitesse tangentielle
Uθ issue de la simulation RANS est en bon accord avec l’expe´rience. Par contre, les composantes
radiale Ur et de´bitante −Uz ne sont pas correctement pre´dites, tout particulie`rement dans la
partie centrale de l’e´coulement (a` proximite´ de r = 0m). La simulation RANS, pour les choix
de conditions aux limites retenus, sous-estime de fac¸on tre`s significative le de´ficit de vitesse
de´bitante au centre de l’e´coulement.
Dans le cas “forte charge” (cf. figure 6.8), la pre´diction de la vitesse tangentielle n’est pas
satisfaisante au voisinage de l’axe z alors que la pre´diction de la vitesse radiale est correcte.
En ce qui concerne la vitesse de´bitante, l’e´cart entre la pre´diction nume´rique et les donne´es
expe´rimentales est encore plus marque´ que dans le cas “optimal”, avec un e´cart entre nume´rique
et expe´rimental qui s’amplifie vers l’aval lorsque l’on passe de la station A a` la station B. Ainsi,
la composante axiale de vitesse mesure´e a` proximite´ imme´diate de l’axe z au niveau de la sta-
tion B ne de´passe pas 2m/s alors que la vitesse axiale pre´dite par la simulation au meˆme point
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atteint 4m/s.
(a) Station A (b) Station B
Figure 6.7: Profils de vitesses radiale, tangentielle et de´bitante en fonction de la position ra-
diale dans le cas “optimal”. Les symboles correspondent aux mesures expe´rimentales, les lignes
continues aux solutions RANS.
(a) Station A (b) Station B
Figure 6.8: Profils de vitesses radiale, tangentielle et de´bitante en fonction de la position radiale
dans le cas “forte charge”. Les symboles correspondent aux mesures expe´rimentales, les lignes
continues aux solutions RANS.
Les premie`res simulations RANS re´alise´es pour la configuration d’aspirateur de turbine bulbe
mettent en e´vidence des e´carts importants entre calcul et expe´rience. Cependant, avant de mettre
en cause la mode´lisation physique et de chercher a` comparer simulations RANS et SGE, il est
indispensable dans le cadre d’une de´marche rigoureuse de validation d’e´valuer la pre´diction
nume´rique de l’approche RANS en inte´grant dans le processus d’e´valuation les incertitudes as-
socie´es au cas de calcul. Si la prise en compte de ces incertitudes permet d’expliquer les e´carts
observe´s, il ne sera alors pas prioritaire de faire appel a` une couˆteuse simulation SGE, il sera
davantage utile de chercher a` re´duire autant que possible les incertitudes observe´es. Nous avons
de´ja` identifie´ les sources d’incertitudes associe´es a` cette configuration d’aspirateur :
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– profils de vitesse inconnus en proche paroi
– grandeurs turbulentes non mesure´es
– incertitudes de mesure sur les profils de vitesse mesure´s
Nous faisons le choix dans la section qui suit de nous concentrer sur la prise en compte des
deux premiers types d’incertitudes, en supposant donc “exactes” les valeurs des composantes
de vitesse mesure´es en entre´e (a` la renormalisation en de´bit pre`s, qui modifie le´ge`rement les
valeurs de vitesse axiale en entre´e par rapport a` l’expe´rience). Nous chercherons a` de´crire les
profils de vitesse inconnus a` l’aide d’un petit nombre de parame`tres afin de rendre accessible
en termes de temps de calcul la de´marche de quantification et propagation d’incertitudes. Nous
nous inte´resserons tout particulie`rement a` l’influence de ces incertitudes sur la pre´diction de la
vitesse de´bitante au voisinage de l’axe z puisque nous avons identifie´ un tre`s important e´cart
entre calcul et expe´rience a` ce niveau ; nous ne ne´gligerons pas cependant d’analyser des quantite´s
d’inte´reˆt telles que coefficients de re´cupe´ration et de perte.
6.2 Analyse de parame`tres incertains pour la simulation RANS
L’objectif de cette section est double :
– il s’agit en premier lieu d’identifier les parame`tres incertains qui peuvent eˆtre inclus dans
la de´marche de validation avec prise en compte d’incertitudes et de de´terminer, de fac¸on
e´conomique, lesquels de ces parame`tres doivent eˆtre retenus dans une de´marche quantita-
tivement rigoureuse de propagation d’incertitudes par la strate´gie non-intrusive NISP ;
– il s’agit ensuite de mettre en œuvre cette de´marche de propagation d’incertitudes afin
d’e´valuer si ces incertitudes peuvent expliquer les e´carts entre les calculs et les expe´riences
en conduisant a` des re´sultats nume´riques moyens tels que les mesures expe´rimentales soient
incluses dans les barres d’erreur calcule´es.
6.2.1 Parame`tres de´crivant l’e´coulement en proche paroi
On note ri (i pour “inte´rieur”) et re (e pour “exte´rieur”) les positions radiales qui correspondent
respectivement a` la position de la paroi coˆte´ moyeu et coˆte´ ceinture dans la section d’entre´e.
On de´signe par r(1) et r(I) les positions radiales respectives du premier point de mesure dans la
section d’entre´e coˆte´ moyeu et du premier point de mesure dans la section d’entre´e coˆte´ ceinture.






(I)) la composante axiale (ou de´bitante)
de la vitesse mesure´e au premier point de mesure coˆte´ moyeu et au premier point de mesure
coˆte´ ceinture. Comme pre´ce´demment de´crit, aucune donne´e expe´rimentale n’est disponible dans
la section d’entre´e pour r ∈ [ri, r(1)] d’une part et pour r ∈ [r(I), re] d’autre part. Les calculs
pre´sente´s dans la section pre´ce´dente, qui refle`tent la de´marche traditionnellement adopte´e dans
le contexte industriel consiste a` supposer :
– coˆte´ moyeu : Uz(r) = U
(1)
z pour r ∈ [ri, r(1)]
– coˆte´ ceinture : Uz(r) = U
(I)
z pour r ∈ [r(I), re]
sans oublier dans un second temps de renormaliser l’ensemble du profil de vitesse de´bitante afin
d’assurer une valeur du de´bit entrant rigoureusement e´gale a` la valeur releve´e expe´rimentalement.
Nous proposons d’introduire une simple loi en puissance pour de´crire l’e´volution du profil de
vitesse de´bitante en proche paroi et raccorder cette e´volution au profil mesure´ entre les posi-
tions radiales r(1) et r(I). Dans le cadre d’une de´marche pre´liminaire, nous supposons de fac¸on
arbitraire que ces profils de couche limite (turbulente) ont pre´cise´ment pour e´paisseur (r(1)− ri)
coˆte´ moyeu et (re − r(I)) coˆte´ ceinture. Ce choix est arbitraire dans la mesure ou` l’examen des
profils d’entre´e expe´rimentaux nous permet de conside´rer que l’e´paisseur maximale de ces zones
de couche limite peut atteindre le premier point de mesure coˆte´ moyeu et coˆte´ ceinture ; il existe
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cependant la possibilite´ que cette e´paisseur soit infe´rieure aux distances (r(1)−ri) et (re−r(I)). Le
cas limite est atteint pour une e´paisseur nulle et correspond aux choix “traditionnels” rappele´s
ci-dessus. Nous proposons d’e´crire pour le profil de vitesse de´bitante :










pour r ∈ [ri, r(1)] (6.2)










pour r ∈ [r(I), re] (6.3)
en fixant donc δi = (r
(1) − ri) et δe = (re − r(I)). La description du profil de vitesse de´bitante
est donc parame´tre´e par les seuls exposants de la loi en puissance αi et αe. Dans un premier
temps, nous fixons les valeurs de ces parame`tres αi et αe a` la valeur de 1/7, directement inspire´e
des simples lois en puissance approchant des profils de couche limite turbulente de plaque plane
sans gradient de pression [142].
Nous proce´dons de fac¸on similaire pour comple´ter les profils de vitesse radiale Ur(r) et tangen-
tielle Uθ(r) ou Uu(r). Dans le cas du profil de vitesse tangentielle coˆte´ moyeu, le raccord entre le
premier point de mesure r(1) et le moyeu ri doit e´videmment tenir compte de la valeur non-nulle










pour r ∈ [ri, r(1)]
ou` la vitesse U bulbeθ est donne´e par U
bulbe
θ = ω ri avec ω la vitesse de rotation du bulbe.
Les e´paisseurs respectives des zones de couche limite interne et externe, δi et δe, restent ici
syste´matiquement e´gales a` (r(1) − ri) d’une part et (re − r(I)) d’autre part. On fixe e´galement
dans un premier temps les exposants αi et αe a` la valeur de 1/7 pour l’ensemble des composantes
du vecteur vitesse.
6.2.2 Analyse de sensibilite´ pre´liminaire
Notre premie`re e´tude consiste alors a` e´valuer l’impact du choix de repre´sentation des profils de
vitesse en paroi sur la pre´diction nume´rique de l’e´coulement dans l’aspirateur. La configuration
dite “de re´fe´rence” est constitue´e par celle qui correspond aux choix “standards” de la pratique
industrielle, i.e. la prolongation syste´matique en paroi des valeurs de vitesse disponibles aux
premiers points de mesure coˆte´s moyeu et ceinture. Les re´sultats nume´riques obtenus pour ce
choix sont ceux pre´sente´s pre´ce´demment sur les figures 6.7 et 6.8. Nous avions alors vu qu’ils
ne fournissaient pas, en particulier, une pre´diction correcte du de´ficit de vitesse axiale observe´e
dans l’expe´rience au niveau de l’axe z. Nous choisissons dans cette premie`re analyse de ne pas
e´tudier d’effets croise´s et de nous limiter donc a` ne faire varier qu’un seul des six profils (proche
paroi) a` la fois par rapport au cas de re´fe´rence : Ur coˆte´ moyeu puis coˆte´ ceinture puis Uθ cote´
moyeu puis coˆte´ ceinture et enfin Uz coˆte´ moyeu puis coˆte´ ceinture. Ainsi, le cas note´ 1 dans le
tableau 6.1 correspond a` l’imposition d’une loi en puissance pour la composante Ur de la vitesse
en proche paroi du coˆte´ moyeu, les cinq autres composantes en proche paroi Ur ceinture, Uθ
moyeu, Uθ ceinture, Uz moyeu, Uz ceinture restant inchange´es par rapport au cas de re´fe´rence
avec un prolongement des profils jusqu’a` la paroi. Il est important de souligner qu’une renor-
malisation est applique´e de fac¸on syste´matique au profil de vitesse axiale de fac¸on a` assurer
syste´matiquement un de´bit en entre´e e´gal au de´bit mesure´ expe´rimentalement, cette mesure
e´tant conside´re´e comme tre`s fiable.
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N˚ du cas 0 1 2 3 4 5 6
Modification Re´fe´rence Ur moyeu Ur ceinture Uθ moyeu Uθ ceinture Uz moyeu Uz ceinture
Table 6.1: Analyse pre´liminaire de sensibilite´ au profil de vitesse en proche paroi dans la section
d’entre´e. Re´capitulatif des nume´ros de cas associe´s aux diffe´rents choix de profils proche paroi.
(a) Vitesse radiale (b) Vitesse tangentielle
(c) Vitesse de´bitante
Figure 6.9: Analyse pre´liminaire de sensibilite´ au profil de vitesse en proche paroi dans la
section d’entre´e. Profils de vitesse calcule´s dans la section A pour la configuration d’e´coulement
dite “optimale” (lignes : calculs, symboles : expe´rience). Les nume´ros de cas sont ceux donne´s
dans le tableau 6.1.
On trace sur les figures 6.9 et 6.10 les profils de vitesse calcule´s en RANS pour la configu-
ration dite “optimale” et les diffe´rents choix de condition d’entre´e re´pertorie´s dans le tableau
6.1. On cherche a` identifier, en analysant les re´sultats obtenus, si la prescription dans la section
d’entre´e de l’une des composantes de la vitesse en proche paroi, coˆte´ moyeu ou ceinture, a une
influence particulie`rement marque´e sur la pre´diction des distributions de vitesse dans les sec-
tions aval A et B. On s’inte´resse en particulier a` l’impact de la description du profil de vitesse
en proche paroi sur la pre´diction du de´ficit de vitesse axiale au niveau de l’axe z. On constate
sur la figure 6.9 que la description plus fine, a` l’aide d’une loi en puissance donc, de la couche
limite d’entre´e du coˆte´ moyeu que ce soit pour la composante Uθ ou Uz (cas 3 et 5) conduit a` une
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ame´lioration de la pre´diction du de´ficit de vitesse de´bitante au voisinage de l’axe. Le minimum
de la vitesse tangentielle affiche e´galement une grande sensibilite´ a` la description des couches
limites. La vitesse radiale, quant a` elle, ne semble que tre`s peu sensible a` cette description des
couches limites. Ces meˆmes tendances sont e´galement ve´rifie´es au niveau de la station de mesure
B (cf. figure 6.10).
(a) Vitesse radiale (b) Vitesse tangentielle
(c) Vitesse de´bitante
Figure 6.10: Analyse pre´liminaire de sensibilite´ au profil de vitesse en proche paroi dans la
section d’entre´e. Profils de vitesse calcule´s dans la section B pour la configuration d’e´coulement
dite “optimale” (lignes : calculs, symboles : expe´rience). Les nume´ros de cas sont ceux donne´s
dans le tableau 6.1.
On pre´sente sur la figure 6.11 l’e´volution dans la direction axiale z du coefficient de perte ζ
de´fini par la formule (2.29) pour les diffe´rentes conditions d’entre´e du tableau 6.1. La section
d’entre´e se situe en z = 0, 09m et l’extre´mite´ du bulbe incluse dans le domaine de simulation
s’e´tend jusqu’a` la section z = 0, 128m. Le dessin de l’aspirateur pre´sente une rupture de pente
aux alentours de la section z = 0, 7m qui se traduit syste´matiquement par une perturbation
dans le profil d’e´volution du coefficient de perte suivant z au niveau de cette section. Enfin,
l’e´volution axiale de ζ est trace´e jusqu’a` une position axiale qui correspond approximativement
a` la fin de la section divergente de l’aspirateur, soit z ≈ 1, 3m. On observe clairement sur la
figure 6.11 la grande sensibilite´ du coefficient de perte de charge ζ a` la description des profils
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Figure 6.11: Analyse pre´liminaire de sensibilite´ au profil de vitesse en proche paroi dans la
section d’entre´e. Evolution suivant z des pertes dans l’aspirateur pour la configuration dite
“optimale”. Les nume´ros de cas sont ceux donne´s dans le tableau 6.1.
de vitesse d’entre´e en proche paroi avec, en particulier, des e´volutions pour les cas 3, 5 et 6 qui
diffe`rent nettement de celles observe´es pour le cas de re´fe´rence et les cas 1,2 et 4. On peut donc
conclure de cette premie`re analyse, re´alise´e sur la configuration dite “optimale”, que profils de
vitesse dans les sections A et B et pertes de charge le long de l’aspirateur sont principalement
influence´s par la description de Uz au niveau du moyeu (cas 5) et de la ceinture (cas 6) ainsi que
par la description de Uθ au niveau du moyeu (cas 3).
La meˆme analyse est e´galement mene´e pour la configuration “forte charge”. Les profils de vi-
tesse obtenus dans les sections A et B pour les diffe´rents choix de description des profils de
vitesse d’entre´e en proche paroi coˆte´ moyeu et coˆte´ ceinture sont respectivement pre´sente´s sur
la figure 6.12 pour la section A et sur la figure 6.13 pour la section B. L’e´volution des pertes
selon z est trace´e sur la figure 6.14. La sensibilite´ importante de la pre´diction nume´rique a` la
prescription des profils de vitesse d’entre´e en proche paroi est a` nouveau mise en e´vidence de
fac¸on tre`s claire. On observe en particulier de fortes variations dans l’e´volution des composantes
tangentielle et de´bitante de la vitesse selon qu’une loi en puissance est adopte´e ou non. Le cas
3 (loi en puissance pour Uθ au niveau du moyeu) conduit a` un comportement “aberrant” pour
la vitesse tangentielle (cf. notamment la figure 6.12b pour la section A) dont le signe en proche
paroi devient l’oppose´ de celui observe´ dans l’expe´rience. Le cas 5 (profil en puissance pour
la composante Uz au niveau du moyeu) conduit a` une nette ame´lioration du de´ficit de vitesse
de´bitante pre`s de l’axe. Des tendances analogues sont observe´es au niveau de la station B (cf.
figure 6.13). L’e´volution du coefficient de perte le long de l’aspirateur est tre`s fortement affecte´e
par la prescription d’une loi en puissance pour la composante axiale Uz en ceinture (cas 6) (cf.
figure 6.14). On peut donc conclure pour cette configuration “forte charge” que les profils en
proche paroi les plus influents sur la pre´diction nume´rique sont les meˆmes que ceux identifie´s
dans la configuration “optimale”, i.e. Uz au niveau du moyeu et de la ceinture et Uθ au niveau
du moyeu.
Ces premie`res observations sont essentiellement qualitatives puisque l’impact de la prescrip-
tion des profils de vitesse d’entre´e en proche paroi n’a e´te´ analyse´e que de fac¸on assez grossie`re,
en examinant successivement les pre´dictions nume´riques pour un jeu de conditions d’entre´e ne
comportant qu’une seule modification de composante (Ur ou Uθ ou Uz) pour une seule zone de
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(a) Vitesse radiale (b) Vitesse tangentielle
(c) Vitesse de´bitante
Figure 6.12: Analyse pre´liminaire de sensibilite´ au profil de vitesse en proche paroi dans la
section d’entre´e. Profils de vitesse calcule´s dans la section A pour la configuration d’e´coulement
dite “forte charge” (lignes : calculs, symboles : expe´rience). Les nume´ros de cas sont ceux donne´s
dans le tableau 6.1.
proche paroi (moyeu ou ceinture) avec un choix unique de loi en puissance (e´paisseur de couche
limite d’entre´e fixe´e et exposant de la loi en puissance fixe´). Cette analyse assez grossie`re (mais
e´galement peu couˆteuse, ce qui e´tait notre premier crite`re) a cependant bien mis en e´vidence
qu’il e´tait possible de modifier et meˆme d’ame´liorer sensiblement la pre´diction nume´rique de
l’e´coulement (dans les sections A et B) en jouant sur la description des profils de vitesse en
proche paroi, plus particulie`rement les composantes Uz et Uθ coˆte´ moyeu et la composante
Uz coˆte´ ceinture. Dans la section qui suit, nous proce´dons a` une premie`re analyse quantita-
tive en e´tudiant graˆce a` la strate´gie NISP de quantification d’incertitude l’impact de quelques
parame`tres descriptifs des profils d’entre´e en proche paroi sur l’e´coulement calcule´ dans l’aspi-
rateur.
6.2.3 Analyse quantitative des effets de profils d’entre´e incertains
Dans le cadre de l’analyse pre´liminaire mene´e dans la section pre´ce´dente, nous avons fixe´ a` la fois
l’e´paisseur des couches limites parie´tales coˆte´s moyeu et ceinture, δi et δe, et les exposants αi et αe
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(a) Vitesse radiale (b) Vitesse tangentielle
(c) Vitesse de´bitante
Figure 6.13: Analyse pre´liminaire de sensibilite´ au profil de vitesse en proche paroi dans la
section d’entre´e. Profils de vitesse calcule´s dans la section B pour la configuration d’e´coulement
dite “forte charge” (lignes : calculs, symboles : expe´rience). Les nume´ros de cas sont ceux donne´s
dans le tableau 6.1.
des lois en puissance dans les expressions (6.2) et (6.3) (pour la vitesse de´bitante, des expressions
analogues e´tant utilise´es pour les vitesses radiale et tangentielle). Dans le cas le plus ge´ne´ral, on
pourrait imaginer de faire varier, en les conside´rant donc comme des parame`tres incertains, a` la
fois ces e´paisseurs de couche limite et ces exposants, e´ventuellement meˆme en conside´rant ces
parame`tres de fac¸on inde´pendante pour chacune des composantes de la vitesse dans la section
d’entre´e. Un tel choix conduirait a` ge´rer douze parame`tres incertains ce qui repre´sente un couˆt
d’analyse excessif. Nous nous sommes finalement limite´s a` supposer l’ensemble des six profils
proche paroi (pour les trois composantes de la vitesse, coˆte´ moyeu et coˆte´ ceinture) de´crits en
faisant appel a` deux parame`tres incertains seulement :
– nous supposons que seules les e´paisseurs des couches limites δi et δe sont des parame`tres
incertains et fixons a` nouveau les exposants αi et αe a` la valeur 1/7 ;
– nous supposons en outre que ces e´paisseurs sont les meˆmes, pour une zone fixe´e (coˆte´
moyeu ou coˆte´ ceinture), quelle que soit la composante de vitesse conside´re´e.
Les parame`tres incertains retenus sont donc δi et δe utilise´s dans les formules (6.2) et (6.3)
avec αi et αe fixe´s et utilise´s e´galement dans les formules analogues de´crivant les composantes
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Figure 6.14: Analyse pre´liminaire de sensibilite´ au profil de vitesse en proche paroi dans la
section d’entre´e. Evolution suivant z des pertes dans l’aspirateur pour la configuration dite
“forte charge”. Les nume´ros de cas sont ceux donne´s dans le tableau 6.1.
radiale et tangentielle de la vitesse d’entre´e en proche paroi. Ces deux parame`tres incertains
sont suppose´s varier de fac¸on uniforme dans l’intervalle [0, (r(1)− ri)] pour δi et dans l’intervalle
[0, (re − r(I))] pour δe. On se donne ainsi la possibilite´ de de´crire l’e´coulement en proche paroi
en faisant appel a` la classique “prolongation” des valeurs disponibles en r = r(1) et r = r(I) (cas
ou` les e´paisseurs tendent vers 0) ou bien en utilisant une loi en puissance respectivement entre
ri et ri + δi coˆte´ moyeu et re et re − δe coˆte´ ceinture. Surtout, l’application de l’approche NISP
nous permet de quantifier l’effet que ces incertitudes sur les e´paisseurs δi et δe dans la section
d’entre´e produisent sur les profils de vitesse pre´dits dans les sections A et B de l’aspirateur. Pour
deux parame`tres incertains seulement et l’utilisation d’un ordre p = 2 pour le Chaos Polynoˆmial
avec quadrature de Gauss pour l’estimation des coefficients du de´veloppement spectral, le plan
d’expe´riences a` re´aliser contient neuf jeux de valeurs pour (δi, δe). L’utilisation de l’approche
NISP nous permet donc de calculer les profils de vitesse moyenne dans les sections A et B ainsi
que la variance ou l’e´cart-type associe´ a` ces profils. Ces deux informations statistiques sont
trace´es sur la figure 6.15 pour les configurations “optimale” et “forte charge” : on superpose sur
les courbes de vitesse moyenne des barres d’erreur qui correspondent a` plus ou moins une fois
l’e´cart-type autour de la valeur moyenne. Ces re´sultats statistiques peuvent eˆtre compare´s aux
calculs de´terministes initiaux pre´sente´s sur les figures 6.7 et 6.8.
En focalisant plus particulie`rement notre analyse sur les profils de vitesse axiale ou de´bitante
Uz, nous observons que les niveaux d’incertitude les plus e´leve´s, provoque´s donc par l’incertitude
sur les profils d’entre´e en proche paroi, sont localise´s au niveau de l’axe z et en ceinture, aussi
bien au niveau de la section A que de la section B et dans le cas “optimal” comme dans le cas
“forte charge”. Ces niveaux d’incertitude ne sont cependant pas suffisants pour expliquer l’e´cart
observe´ entre la vitesse Uz calcule´e sur l’axe et la vitesse mesure´e au meˆme endroit : meˆme si cet
e´cart peut eˆtre le´ge`rement re´duit en prenant en compte dans l’analyse l’incertitude d’entre´e, les
niveaux de vitesse axiale au voisinage imme´diat de l’axe z restent syste´matiquement sure´value´s
par le calcul RANS.
Nous souhaitons poursuivre la prise en compte quantitative des incertitudes pre´sentes dans
les conditions d’entre´e du proble`me en nous inte´ressant maintenant a` deux autres parame`tres
incertains associe´s aux simulations RANS : la longueur caracte´ristique de la turbulence Lt et
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(a) Station A (b) Station B
(c) Station A (d) Station B
Figure 6.15: Analyse quantitative de l’effet des e´paisseurs de couche limite incertaines en entre´e.
Lignes continues : profils de vitesse moyenne et barres d’erreur (± l’e´cart type) dans les sec-
tions A et B ; symboles : valeurs expe´rimentales. En haut : configuration “optimale” ; en bas :
configuration “forte charge”.
l’intensite´ turbulente It qui permettent de de´finir les quantite´s k et ω dans la section d’entre´e de
l’aspirateur. Pour des raisons de couˆt, nous nous limiterons cependant a` une analyse de´couple´e
c’est-a`-dire que nous nous fixerons les profils de vitesse d’entre´e en proche paroi.
6.2.4 Analyse quantitative des effets de grandeurs turbulentes en entre´e
Dans la de´marche industrielle classique la longueur caracte´ristique de la turbulence Lt est fixe´e
a` 10% du rayon hydraulique et l’intensite´ turbulente a` 5%. Comme indique´ pre´ce´demment
dans ce chapitre, ces valeurs pre´conise´es s’appuient sur un retour d’expe´rience qui n’inclut pas
spe´cifiquement des configurations de turbine bulbe. Il apparaˆıt donc judicieux de conside´rer
plutoˆt ces deux quantite´s comme incertaines et de quantifier l’effet de cette incertitude sur la
pre´diction nume´rique de l’e´coulement par le mode`le k − ω SST. Dans le meˆme temps, nous
retenons a` nouveau la strate´gie basique consistant a` “prolonger” les profils de vitesse en proche
paroi pour comple´ter la description des profils de vitesse Uz, Ur et Uθ dans la section d’entre´e.
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Nous choisissons de faire varier de fac¸on uniforme Lt entre 0 et 10% du diame`tre hydraulique de
la section d’entre´e et It entre 0 et 10%. Pour me´moire les calculs de´terministes initiaux ont e´te´
effectue´s avec la longueur Lt e´gale a` 10% du rayon hydraulique d’entre´e donc 5% du diame`tre
hydraulique et l’intensite´ It e´gale a` 5%. Les choix retenus pour les intervalles de variation des
variables de´sormais ale´atoires (de pdf uniforme) Lt et It sont donc destine´s a` permettre “d’enca-
drer” les valeurs de´terministes initiales. On notera que la condition d’e´coulement non-turbulent
(valeurs de Lt et It nulles) en entre´e n’est pas re´alise´e dans le plan d’expe´riences calcule´ puisque
les points de collocation qui apparaissent pour les variables ale´atoires Lt et It dans ce plan
d’expe´riences se situent strictement a` l’inte´rieur des intervalles de variation de chacune de ces
variables.
Pour chaque couple (Lt, It) du plan d’expe´riences stochastique, les quantite´s turbulentes k et
ω en entre´e sont calcule´es par les formules (6.1). Nous utilisons a` nouveau une expansion en
polynoˆmes du chaos du second ordre pour mettre en œuvre l’approche NISP et une formule
de quadrature tensorise´e qui conduit a` effectuer neuf simulations pour estimer valeur moyenne
et variance des quantite´s d’inte´reˆt quand les variables Lt et It sont de´crites par des pdf uniformes.
On pre´sente sur la figure 6.16 les courbes de vitesse moyenne avec des barres d’erreur qui
correspondent a` plus ou moins une fois l’e´cart-type autour de la valeur moyenne. Ces courbes
sont trace´es dans les sections A et B pour les configurations dites “optimale” et “forte charge”.
Ces re´sultats statistiques peuvent a` nouveau eˆtre compare´s aux calculs de´terministes initiaux
pre´sente´s sur les figures 6.7 et 6.8. Ils peuvent e´galement eˆtre compare´s aux re´sultats statistiques
obtenus dans la section pre´ce´dente en supposant les profils d’entre´e en proche paroi incertains
mais en fixant les grandeurs turbulentes en entre´e (cf. figure 6.15). Les principales conclusions
qui peuvent eˆtre tire´es de l’analyse de ces re´sultats statistiques sont :
– dans le cas “optimal” comme dans le cas “forte charge”, l’amplitude des barres d’erreur
obtenues via l’approche NISP indique que la vitesse radiale est tre`s peu influence´e par
l’incertitude en entre´e sur les quantite´s turbulentes.
– les barres d’erreur les plus importantes sont obtenues pour la vitesse tangentielle a` proxi-
mite´ de l’axe z ainsi que pour la vitesse axiale dans la meˆme zone ainsi qu’en ceinture.
– dans le cas de la configuration “optimal”, le maximum d’incertitude sur Uz n’est pas atteint
a` proximite´ imme´diate de l’axe z mais un peu plus loin de l’axe, dans la zone de vitesse
de´bitante maximale. Ce comportement est distinct de celui observe´ pour la configuration
“forte charge” ou` la barre d’erreur pour Uz de´croˆıt en s’e´loignant de l’axe z.
– une autre diffe´rence entre configuration “optimale” et “forte charge” re´side dans le niveau
d’incertitude calcule´ pour la vitesse tangentielle : ce niveau est plus important dans la
configuration “optimale” que dans la configuration “forte charge”.
– les barres d’erreur calcule´es ne permettent toujours pas d’expliquer l’e´cart entre simula-
tions RANS et mesures expe´rimentales, quelle que soit la configuration analyse´e.
Meˆme si, pour des raisons de couˆt, nous n’avons pas e´te´ en mesure de prendre simultane´ment en
compte les incertitudes associe´es aux profils de vitesse d’entre´e en proche paroi et celles associe´es
aux grandeurs turbulentes en entre´e, il est inte´ressant de noter que les barres d’erreur calcule´es
pour des grandeurs turbulentes incertaines en entre´e sont du meˆme ordre (pour le profil Uz)
que celles calcule´es pour des distributions incertaines de vitesse d’entre´e en proche paroi voire
supe´rieures (pour le profil Uθ).
Nous avons de´ja` souligne´ l’importance de pouvoir identifier les variables incertaines les plus
influentes sur les quantite´s d’inte´reˆt afin de re´duire autant que possible le couˆt d’une analyse
UQ. Nous nous proposons donc de finaliser notre analyse de l’influence des grandeurs incer-
taines Lt et It en proce´dant a` une analyse ANOVA de de´composition de la variance. Nous
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(a) Station A (b) Station B
(c) Station A (d) Station B
Figure 6.16: Analyse quantitative de l’effet des quantite´s turbulentes incertaines en entre´e.
Lignes continues : profils de vitesse moyenne et barres d’erreur (± l’e´cart type) dans les sec-
tions A et B ; symboles : valeurs expe´rimentales. En haut : configuration “optimale” ; en bas :
configuration “forte charge”.
souhaitons ainsi identifier en particulier s’il est ne´cessaire de prendre en compte les incertitudes
sur ces deux parame`tres ou bien si l’un d’eux est pre´ponde´rant par rapport a` l’autre. Nous avons
pre´ce´demment explique´ comment l’approche NISP permet de calculer a` partir des coefficients de
la de´composition spectrale les contributions a` la variance des diffe´rentes variables stochastiques.
Nous pre´sentons sur la figure 6.17 et la figure 6.18 la variance totale et sa de´composition pour
la vitesse tangentielle et la vitesse de´bitante (nous ne nous inte´ressons pas a` la vitesse radiale
puisque nous avons vu pre´ce´demment qu’elle n’e´tait que tre`s peu influence´e par l’incertitude sur
Lt et It) respectivement au niveau de la station A et de la station B de l’aspirateur. L’analyse de
la variance totale de Uz et Uθ dans la station A comme dans la station B recoupe naturellement
les remarques pre´ce´dentes formule´es sur les courbes de vitesse moyenne avec barres d’erreur :
– la variance est localise´e au niveau de l’axe z et a` proximite´ imme´diate de la ceinture pour
la vitesse de´bitante alors qu’elle est essentiellement localise´e au niveau de l’axe z pour la
vitesse tangentielle.
– le pic de variance pour la vitesse tangentielle n’est pas localise´ au niveau de l’axe mais
de´cale´ par rapport a` cet axe pour les deux configurations e´tudie´es (“optimale” et “forte
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charge”) aux deux stations de mesure A et B.
– pour la configuration “optimale”, l’e´volution de la variance pour la vitesse de´bitante n’est
pas monotone a` la fois lorsque l’on s’e´loigne de l’axe z et lorsque l’on s’e´loigne de la cein-
ture : la variance de Uz de´croˆıt tout d’abord depuis l’axe avant d’atteindre son maximum a`
une certaine distance de l’axe ; la variance de Uz pre´sente e´galement deux pics au voisinage
de la ceinture, pics dont l’intensite´ de´croˆıt rapidement en s’e´loignant de r = re.
La principale information nouvelle fournie par cette analyse ANOVA est que la variance due a`
It est syste´matiquement bien supe´rieure a` la variance due a` Lt. Ainsi, si par la suite le nombre
de variables incertaines doit eˆtre re´duit pour permettre une analyse a` un couˆt raisonnable de
l’e´coulement dans l’aspirateur, la longueur caracte´ristique Lt pourra eˆtre conside´re´e comme
de´terministe alors qu’il conviendra de conside´rer comme incertaine l’intensite´ turbulente It.
(a) Vitesse tangentielle (b) Vitesse de´bitante
(c) Vitesse tangentielle (d) Vitesse de´bitante
Figure 6.17: Quantite´s turbulentes en entre´e incertaines. Analyse de la variance de la vitesse
tangentielle et de la vitesse de´bitante a` la station A pour le cas “optimal” (en haut) et pour le
cas “forte charge” (en bas).
Meˆme si nous n’avons pas mene´ une analyse couple´e de l’effet des variables incertaines δi, δe, It et
Lt (celle-ci aurait exige´ quatre-vingt-une nouvelles simulations avec p = 2 dans le de´veloppement
spectral), il est raisonnable de penser, sur la base des re´sultats de´couple´s obtenus, qu’il n’est pas
possible d’expliquer l’e´cart calcul entre les simulations RANS et les expe´riences (et donc de va-
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(a) Vitesse tangentielle (b) Vitesse de´bitante
(c) Vitesse tangentielle (d) Vitesse de´bitante
Figure 6.18: Quantite´s turbulentes en entre´e incertaines. Analyse de la variance de la vitesse
tangentielle et de la vitesse de´bitante a` la station B pour le cas “optimal” (en haut) et pour le
cas “forte charge” (en bas).
lider les simulations RANS) par la pre´sence d’incertitudes physiques sur les conditions d’entre´e
de l’e´coulement dans l’aspirateur. Avant de nous inte´resser dans la dernie`re partie du chapitre
a` la pre´sence d’incertitudes pour l’ensemble des valeurs des composantes de la vitesse mesure´es
expe´rimentalement dans la section d’entre´e, nous proposons d’analyser dans la section qui suit
l’apport a` la fiabilite´ de la pre´diction nume´rique d’une strate´gie de mode´lisation de la turbulence
de type SGE par rapport a` l’approche RANS utilise´e jusqu’a` pre´sent dans ce chapitre.
6.3 Influence de la mode´lisation
Apre`s avoir e´tudie´ les parame`tres influenc¸ant la condition d’entre´e, nous allons quantifier les ef-
fets de la mode´lisation sur cette configuration. Pour cela, nous comparerons les re´sultats RANS a`
des re´sultats issus de SGE. En particulier, la sensibilite´ de chacune des approches a` l’e´paisseur des
couches limites en entre´e sera e´value´e. Nous conclurons cette partie, en soulignant les diffe´rences
les plus notables entre les deux cas de charge sur la dynamique instationnaire, a` partir des SGE
re´alise´es.
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6.3.1 Pre´dictivite´ des simulations : Influence de la mode´lisation
Dans la partie pre´ce´dente, nous avons montre´ que la mode´lisation statistique de type RANS ne
permettait pas en l’e´tat de reproduire les donne´es expe´rimentales. Cette partie est consacre´e
a` l’analyse des re´sultats de simulations instationnaires base´es sur la technique de simulation
des grandes e´chelles (SGE). Ces re´sultats sont compare´s avec les mesures expe´rimentales et les
re´sultats du cas de re´fe´rence des simulations RANS k − ω SST.
6.3.1.1 Discre´tisation du domaine de calcul
Comme pre´ce´demment, le maillage des simulations SGE est raffine´ dans les couches limites a`
proximite´ du moyeu et de la ceinture avec un premier point situe´ a` y+ ≈ 10. Dans le cas RANS,
des hexagones ont e´te´ utilise´s. Ce type de maillage ne peut eˆtre utilise´ pour les SGE. En effet,
les SGE s’appuient sur des me´thodes d’ordre plus e´leve´, minimisant la viscosite´ nume´rique. Cela
contraint le maillage a` respecter certaines caracte´ristiques. En particulier, le maillage de la SGE
ne doit pas eˆtre compose´ de mailles avec des rapports d’aspect trop importants et les facteurs de
progression doivent rester faibles. Le maillage SGE utilise´ pour les simulations de l’aspirateur est
un maillage hybride compose´ de te´trae`dres, permettant des mailles plus isotropes, et de prismes
a` proximite´ des parois.
Ce maillage hybride (cf. figure 6.19) conduit a` une discre´tisation d’environ quinze millions de
mailles.
Figure 6.19: Maillage hybride pour la simulation SGE.
De telles simulations ont e´te´ re´alise´es sur des calculateurs re´gionaux et nationaux. Il s’agit de
calculs paralle`les utilisant soixante-quatre a` quatre-vingt-seize processeurs. Un calcul converge´
statistiquement, ne´cessite de vingt-quatre a` quarante-huit heures, a` comparer aux trois heures
et demie pour le calcul RANS, sur douze processeurs.
6.3.1.2 Comparaison des simulations de´terministes RANS et SGE
Les simulations nume´riques SGE sont effectue´es avec les meˆmes conditions en entre´e pour les
composantes de vitesse moyenne que dans le cas de re´fe´rence RANS de´crit pre´ce´demment. Les
profils des trois composantes de vitesse correspondent a` ceux trace´s sur les figures 6.2a et 6.2b
pour les cas “optimal” et “forte charge”. Les profils de vitesse sont prolonge´s jusqu’a` la paroi sans
repre´sentation des diverses couches limites. Dans cette configuration, la rotation de l’e´coulement
permet sa de´stabilisation et la ge´ne´ration de la turbulence, aucun bruit n’est donc introduit.
La figure 6.20 pre´sente les re´sultats de ces SGE pour le cas de charge “optimal” et les compare aux
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(a) Station A (b) Station B
Figure 6.20: Profils de vitesses radiale, tangentielle et de´bitante en fonction de la position
radiale dans le cas “optimal”. Les symboles correspondent aux mesures expe´rimentales, les lignes
continues aux solutions RANS et les pointille´s aux solutions SGE.
re´sultats RANS et aux mesures. Les vitesses radiales issues des simulations RANS et SGE sont
similaires et sont en accord avec l’expe´rience. Par contre, les vitesses tangentielles et de´bitantes
sont influence´es par le choix de la mode´lisation surtout au niveau du centre de l’e´coulement
(r = 0m). Le cas RANS sous-estime le de´ficit de vitesse de´bitante au centre de l’e´coulement alors
qu’en SGE, il est correctement pre´dit malgre´ une vitesse tangentielle le´ge`rement sur-estime´e (en
valeur absolue).
(a) Station A (b) Station B
Figure 6.21: Profils de vitesses radiale, tangentielle et de´bitante en fonction de la position
radiale dans le cas “forte charge”. Les symboles correspondent aux mesures expe´rimentales, les
lignes continues aux solutions RANS et les pointille´s aux solutions SGE.
La de´marche a e´te´ reproduite pour le cas “forte charge” et les profils de vitesse des simulations
RANS et SGE sont repre´sente´s sur les figures 6.21. Comme pour le cas “optimal”, la vitesse
radiale est tre`s peu impacte´e par le type de simulation et les re´sultats obtenus sont similaires
a` l’expe´rience. Les profils des vitesses tangentielle et de´bitante sont e´galement proches entre
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les re´sultats RANS et SGE. Cependant, ces re´sultats ne sont pas en accord avec les mesures,
semblant ainsi indiquer que les e´carts entre les simulations et les expe´riences ne s’expliquent pas
dans un premier temps par le choix du mode`le de turbulence. On peut noter le fort pic de la
vitesse de´bitante pre`s de la ceinture pour les SGE, dans les deux cas de charge. Cette sur-vitesse
est probablement due a` l’hypothe`se de couche limite infiniment fine de la condition d’entre´e,
impliquant une discontinuite´. Nous verrons dans la prochaine sous-section que cette sur-vitesse
disparaˆıtra lorsque des couches limites d’e´paisseur finie seront conside´re´es.
Au-dela` des profils de vitesses, les strate´gies de mode´lisation de la turbulence peuvent eˆtre
compare´es en confrontant les coefficients de re´cupe´ration et de pertes de charge issues de ces
simulations aux mesures expe´rimentales. Ainsi, ces coefficients ont e´te´ calcule´s en entre´e, aux
deux stations de mesure et en sortie de l’aspirateur avec une me´thodologie similaire a` celle des
expe´riences, c’est-a`-dire en respectant la norme CEI [72] pre´sente´e dans la section 2.4.2.
Coefficient de re´cupe´ration χ en %
Entre´e Station A Station B Sortie
Optimal
Expe´rience 0,0 56,25 68,68 87,15
RANS 0,0 61,46 74,33 90,56
SGE 0,0 60,33 73,15 88,99
Forte charge
Expe´rience 0,0 52,56 66,77 82,70
RANS 0,0 63,65 73,54 92,39
SGE 0,0 63,63 75,56 91,28
Table 6.2: Comparaison, pour le cas “optimal” et pour le cas “forte charge”, du coefficient de
re´cupe´ration mesure´ durant l’expe´rience avec les re´sultats des simulations RANS et SGE.
Dans un premier temps, le coefficient de re´cupe´ration (cf. e´quation (2.28)) a e´te´ e´value´ en RANS
et en SGE et est pre´sente´ dans le tableau 6.2. Les coefficients de re´cupe´ration issus des simu-
lations sont globalement en accord avec les re´sultats expe´rimentaux pour les deux points de
fonctionnement, avec toutefois une sur-estimation, cette dernie`re e´tant le´ge`rement plus marque´e
pour l’approche RANS en comparaison a` l’approche SGE. Les re´sultats nume´riques indiquent
une meilleure re´cupe´ration de pression statique que les expe´riences, indiquant ainsi qu’une partie
des pertes sont sous-estime´es par les simulations.
Coefficient de perte ζ en %
Entre´e Station A Station B Sortie
Optimal
Expe´rience 0,0 5,54 6,23 7,34
RANS 0,0 1,74 1,97 2,29
SGE 0,0 2,35 2,70 3,46
Forte charge
Expe´rience 0,0 10,18 10,44 11,96
RANS 0,0 0,88 1,00 1,89
SGE 0,0 1,62 1,77 2,09
Table 6.3: Comparaison, pour le cas “optimal” et pour le cas “forte charge”, du coefficient de
perte mesure´ durant l’expe´rience avec les re´sultats des simulations RANS et SGE.
C’est ce que confirme le tableau 6.3 qui compare le coefficient de perte (cf. e´quation (2.29)),
en diffe´rentes sections de l’aspirateur. On voit ainsi que l’approche RANS conduit a` une sous-
estimation plus marque´e que l’approche SGE par rapport a` l’expe´rience. Pre´cisons tout de meˆme
que les pertes mesure´es pour le cas forte charge ne semble pas re´aliste (hypothe`se confirme´e par
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Alstom). Des e´tudes comple´mentaires associant essais et simulations devront eˆtre mene´es pour
identifier l’origine de cet e´cart sur la pre´diction des pertes.
6.3.2 Sensibilite´ a` l’e´paisseur des couches limites en RANS et en SGE
Afin de quantifier l’influence de la mode´lisation combine´e a` celle de l’incertitude associe´e a` la
description des couches limites en entre´e, nous conside´rons ici l’e´paisseur de la couche limite δ
comme un parame`tre incertain et comparons les re´sultats issus de l’approche SGE a` ceux de la
me´thode RANS. Les exposants αi et αe (cf. e´quations (6.2) et (6.3)) sont eux fixe´s a` la valeur
1/7. Cela conduit donc a` un plan d’expe´riences a` deux parame`tres incertains qui sont l’e´paisseur
des couches limites du moyeu, δi et de la ceinture, δe.
La pre´diction des profils des vitesses moyennes est compare´e aux mesures expe´rimentales, en
tenant compte de la propagation des incertitudes d’entre´e. C’est ce qu’illustre les figures 6.22 et
6.23 pour les cas de “charge optimale” et de “forte charge”, respectivement.
(a) Station A (b) Station B
Figure 6.22: Re´sultats de l’influence de l’e´paisseur de la couche limite sur les composantes de
la vitesse dans le cas “optimal”. Les symboles correspondent aux mesures expe´rimentales, les
lignes continues aux solutions RANS et les pointille´s aux solutions SGE.
Pour le cas “optimal”, la SGE permet d’obtenir une meilleure pre´diction du profil de vitesse
de´bitante que les calculs RANS. On peut en particulier noter que la sur-vitesse remarque´e a` la
pre´ce´dente section, n’apparaˆıt plus lorsque des couches limites d’e´paisseur finie sont conside´re´es.
La diffe´rence notable avec l’approche RANS est essentiellement que les SGE permettent de cor-
rectement pre´dire le fort de´ficit de vitesse au centre de l’e´coulement.
Pour le cas “forte charge”, les approches RANS et SGE conduisent a` des re´sultats proches.
On remarque, en particulier, la grande sensibilite´ des pre´dictions nume´riques pour la vitesse
de´bitante pre`s de l’axe avec des barres d’incertitude assez larges. Cependant, ces barres n’in-
terceptent pas les mesures expe´rimentales, ce qui semble montrer que ni la mode´lisation de la
turbulence, ni l’incertitude sur l’e´paisseur des couches limites ne peuvent expliquer l’e´cart avec
la mesure.
En ce qui concerne la perte de charge, nous l’avons repre´sente´e en fonction du coefficient adi-
mensionnel pre´sente´ dans la section 2.4.2 sur la figure 6.24.
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(a) Station A (b) Station B
Figure 6.23: Re´sultats de l’influence de l’e´paisseur de la couche limite sur les composantes de
la vitesse dans le cas “forte charge”. Les symboles correspondent aux mesures expe´rimentales,
les lignes continues aux solutions RANS et les pointille´s aux solutions SGE.
(a) Cas “optimal” (b) Cas “forte charge”
Figure 6.24: Re´sultats de l’influence de l’e´paisseur de la couche limite sur la perte de charge,
pour le cas “optimal” et pour le cas “forte charge”.
Nous conside´rons ici l’e´volution de la perte de charge dans l’aspirateur. Comme souligne´ pre´ce´demment
le coefficient de perte de charge est largement sous-estime´ par les calculs nume´riques par com-
paraison a` la mesure expe´rimentale disponible dans le cas “optimal”. On remarque un pic de
perte de charge a` la fin du moyeu associe´ a` la pre´sence de la zone de recirculation dans cette
re´gion.
Ce pic peut s’expliquer par le fait que la perte n’est plus mesure´e une seule fois sur la ligne de
courant mais, suite a` la recirculation, elle sera prise en compte a` chaque passage en ce point
de mesure. Apre`s le pic, la perte de charge s’effectue suivant des tendances comparables pour
la SGE et le calcul RANS. Cependant, la valeur du coefficient est beaucoup plus e´leve´e dans
le cas de la SGE. De plus, la taille des barres d’incertitude indique une sensibilite´ accrue de la
SGE quant a` la de´finition correcte des conditions d’entre´e. Les meˆmes observations peuvent eˆtre
effectue´es dans le cas “forte charge”.
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6.3.3 Topologie globale de l’e´coulement
Afin de comple´ter les informations statistiques, nous pre´sentons ici la topologie de l’e´coulement
telle qu’observe´e a` partir de la SGE pour les deux points de fonctionnement “optimal” et “forte
charge”. Nous utiliserons pour cela la vorticite´ et le crite`re Q (outils pre´sente´s dans la section
5.2).
Pour commencer l’analyse de la topologie globale de l’e´coulement, des plans colore´s par la vorti-
cite´ sont repre´sente´s sur la figure 6.25 pour un plan normal, en aval du moyeu. Ceci nous permet
de comparer l’activite´ tourbillonnaire des deux points de fonctionnement.
(a) Cas “optimal” (b) Cas “forte charge”
Figure 6.25: Plans colore´s par la vorticite´ (ωz ∈ [−10 s−1; 10 s−1]) en SGE en aval du moyeu
pour les deux points de fonctionnement pour la station de mesure B.
Tout d’abord, nous pouvons distinguer deux zones de forte activite´ tourbillonnaire. La premie`re
se situe en proche paroi a` la ceinture. On remarque dans cette zone que pour ces deux configu-
rations, une forte activite´ tourbillonnaire est pre´sente. C’est un re´sultat classique de turbulence
parie´tale ou` l’on sait que la re´gion de production de la turbulence est situe´e proche paroi [89, 2].
La seconde zone pre´sentant une forte activite´ tourbillonnaire se situe sur l’axe de l’e´coulement. Ce
tourbillon d’axe est directement associe´ a` la composante tangentielle de la vitesse de l’e´coulement
au bord de fuite des paˆles dans le repe`re relatif en rotation avec les paˆles. A faible de´bit, cette
vitesse relative combine´e a` la vitesse tangentielle associe´e a` la rotation des paˆles, donne lieu,
dans le repe`re fixe, a` une circulation de meˆme signe que le sens de rotation de la turbine (voir le
triangle des vitesses pre´sente´ dans la section 2.2.3.1). A “forte charge”, cette vitesse tangentielle
relative devient supe´rieure (en valeur absolue) a` la vitesse de rotation des paˆles et donne lieu a`
une circulation de sens oppose´ a` celui de rotation de la roue. Ceci est confirme´ par les figures
6.25a et 6.25b qui montrent un signe oppose´ de la composante axiale ωz de la vorticite´ au voisi-
nage de l’axe : ne´gatif dans le cas “optimal” (de meˆme signe que le sens de rotation de la roue)
et positif dans le cas “forte charge”. Il est a` noter que le tourbillon central est entoure´ de re´gions
de vorticite´ de plus petite taille associe´es a` la vorticite´ ge´ne´re´e par le sillage du moyeu et par
les me´canismes d’e´tirement. En effet, ce tourbillon central est fortement e´tire´ dans la direction
de l’e´coulement par la composante axiale de la vitesse. Cet e´tirement provoque un allongement
de ces tourbillons dans la direction de l’e´coulement comme indique´ sur la figure 6.26 qui montre
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les isosurfaces du crite`re Q pour une meˆme valeur, pour les deux points de fonctionnement.
(a) Cas “optimal” (b) Cas “forte charge”
Figure 6.26: Illustration de la dynamique par une isosurface du crite`re Q en SGE pour les deux
points de fonctionnement. Une partie des structures tourbillonnaires parie´tales a e´te´ artificiel-
lement supprime´e pour pouvoir visualiser la structure tourbillonnaire centrale (colore´e par la
vorticite´ suivant z).
Nous retrouvons bien l’activite´ tourbillonnaire en proche paroi pour les deux points de fonc-
tionnement. De plus, pour le cas “forte charge”, le nombre et la taille des structures sont plus
importants. Dans le cas “optimal”, le tourbillon central est plus long et son intensite´ est de
−125 s−1. Sa section est quasi constante jusqu’a` ce qu’il disparaisse. Dans le cas “forte charge”,
le tourbillon est moins intense (ωzmax ≈ 75 s−1) et disparait plus toˆt.
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Nous avons cherche´ a` expliquer les e´carts entre simulations RANS et re´sultats d’essais en pre-
nant en compte dans les simulations re´alise´es les incertitudes identifie´es au niveau des conditions
physiques d’entre´e de l’e´coulement dans l’aspirateur : profils de vitesse en proche paroi et ca-
racte´ristiques de la turbulence. Les re´sultats obtenus (grandeurs moyennes et barres d’erreur
associe´es) n’ont pas permis de conclure a` la fiabilite´ des simulations RANS. Nous avons alors
fait appel a` une strate´gie de type SGE pour de´crire les effets de la turbulence mais, contrairement
a` ce que nous avons pu observer au chapitre pre´ce´dent pour une configuration de distributeur de
turbine Francis, cette strate´gie SGE n’a pas permis d’aboutir a` une simulation nume´rique fiable,
meˆme en prenant en compte dans la de´marche de validation certaines incertitudes physiques en
entre´e. Dans cette dernie`re section du chapitre, nous revenons a` l’analyse de simulations RANS
et e´tudions la possibilite´ d’expliquer les e´carts entre les calculs et les expe´riences par la pre´sence
d’incertitudes sur l’ensemble des valeurs de vitesse impose´es en entre´e a` partir des re´sultats
d’essai. Nous limitons la pre´sentation de cette analyse au cas de la configuration “forte charge”
dont nous avons pre´ce´demment observe´ qu’elle faisait apparaˆıtre des e´carts tre`s importants pour
ce qui concerne en particulier la pre´diction de la vitesse axiale.
La distribution de chacune des composantes de la vitesse en entre´e (Vz, Vr et Vθ) est de´crite
par quinze points de mesure re´gulie`rement re´partis entre les rayons r(1) et r(I). Il n’est pas
re´aliste, compte tenu des moyens de calcul a` notre disposition, d’imaginer prendre en compte
3×15 = 45 parame`tres incertains, sans compter ceux permettant de de´crire les profils de vitesse
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en proche paroi et les grandeurs turbulentes. Nous nous proposons donc dans la sous-section
6.4.1 de construire en premier lieu une description simplifie´e des profils d’entre´e qui puisse ne
de´pendre que d’un nombre tre`s limite´ de parame`tres.
Nous chercherons dans la sous-section 6.4.2 a` trouver les valeurs de ces quelques parame`tres
qui de´finissent des profils d’entre´e pour Vz, Vr et Vθ tels que l’e´cart entre calcul et expe´rience
au niveau des sections A et B soit minimal. Une telle de´marche suppose de conside´rer les profils
expe´rimentaux de vitesse dans les sections A et B comme plus fiables que les profils de vitesse
en entre´e. En effet, l’erreur entre les calculs et les expe´riences a` minimiser dans les sections
A et B suppose que les donne´es expe´rimentales dans ces sections sont parfaitement fiables et
constituent donc une cible a` atteindre pour les calculs RANS alors que, dans le meˆme temps, il
est conside´re´ que les profils expe´rimentaux dans la section d’entre´e sont entache´s d’incertitudes
de mesure. Cette de´marche peut ne´anmoins se justifier en pratique : il est en effet raisonnable de
supposer que les mesures de vitesse moyenne au niveau de la turbine bulbe sont plus de´licates
a` re´aliser, du fait de la proximite´ de la partie tournante, que les mesures dans les sections aval
A et B. Nous montrerons dans la section 6.4.2 comment il est effectivement possible de trouver
un profil de vitesse d’entre´e le´ge`rement modifie´ par rapport au profil issu des mesures et qui
conduit a` une pre´diction RANS en (bien) meilleur accord avec les profils mesure´s au niveau des
stations aval A et B.
Enfin, dans la section 6.4.3, nous conclurons ce chapitre en estimant graˆce a` l’approche NISP
les incertitudes introduites sur la pre´diction de l’e´coulement dans les sections A et B lorsque
l’on prend en compte des incertitudes de mesure sur le profil “optimal” obtenu dans la section
pre´ce´dente.
6.4.1 Description parame´trique des profils de vitesse en entre´e
6.4.1.1 Profil de vitesse axiale
Nous conside´rons que le profil de vitesse axiale dans la section d’entre´e est de´crit par un profil
line´aire (en r) entre la position r = rd coˆte´ moyeu et r = rf coˆte´ ceinture. La position radiale r =
rd est suppose´e comprise entre r = ri et r = r
(1) tandis que la position radiale r = rf est suppose´e
comprise entre r = r(I) et r = re, ou` on rappelle que r
(1) et r(I) de´signent respectivement la









si r ∈ [ri, rd = ri + δi]






si r ∈ [rf = re − δe, re]
(6.4)
ou` δi et δe sont respectivement les e´paisseurs de couche limite coˆte´ moyeu et coˆte´ ceinture et αi
et αe les exposants utilise´s dans ces lois d’e´volution en paroi, coˆte´ moyeu et coˆte´ ceinture. Les
e´paisseurs δi et δe sont exprime´es respectivement a` partir des distances (r
(1)− ri) et (re− r(I)) :
δi = ξi × (r(1) − ri) avec ξi ∈]0, 1] et δe = ξe × (re − r(I)) avec ξe ∈]0, 1]. Les exposants αi et
αe sont e´galement suppose´s varier entre 0 et 1 de fac¸on inde´pendante. Enfin, les valeurs de la
vitesse axiale au niveau des rayons rd et rf sont telles que le profil de vitesse Vz est bien continu,
soit : (Vz)d = Vz(rd) = ard + b et (Vz)f = Vz(rf ) = arf + b. Le profil de vitesse axiale dans la
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section d’entre´e peut donc eˆtre de´crit par six parame`tres inde´pendants, parmi lesquels il ne reste
plus qu’a` pre´ciser les intervalles de variation admissibles pour les parame`tres a et b de´crivant la
partie line´aire de ce profil. Des valeurs de re´fe´rence aref , bref sont tout d’abord obtenues pour
ces parame`tres en appliquant une me´thode de moindres carre´s aux points de mesure compris
entre r = r(1) et r = r(I) afin de de´terminer l’approximation line´aire de Vz qui minimise l’e´cart
avec ces mesures. On pre´sente le profil line´aire de re´fe´rence sur la figure 6.27. Dans cette confi-
guration “forte charge”, on trouve aref = 13, 68 s
−1 et bref = 8, 49m/s. La vitesse estime´e par
l’approximation line´aire au point r = r(1) = 42, 3mm vaut donc 9, 06m/s soit une surestimation
de 2% environ par rapport a` la valeur releve´e dans l’expe´rience, e´gale a` V expz (r(1)) = 8, 89m/s.
De fac¸on similaire, la vitesse estime´e par l’approximation line´aire au point r = r(I) = 181, 5mm
vaut 10, 97m/s soit une sous-estimation de 1, 3% environ par rapport a` la valeur expe´rimentale,
e´gale a` V expz (r(I)) = 11, 11m/s. De fac¸on ge´ne´rale, l’approximation line´aire de re´fe´rence in-
troduit une erreur maximale de 2, 5% par rapport aux mesures expe´rimentales dans la section
d’entre´e, ce qui rend le´gitime ce choix d’approximation line´aire du profil de vitesse de´bitante,
hors zones de proche paroi. Ces valeurs de re´fe´rence pour les parame`tres a et b e´tant fixe´es, il
reste a` de´terminer la gamme de variation de a et b autour de ces valeurs.
Figure 6.27: Comparaison du profil de vitesse Vz expe´rimental et du profil de vitesse construit
par une approche moindres carre´s en supposant une distribution line´aire pour Vz suivant r. r
varie entre r(1) et r(I) (les zones de proche paroi ne sont pas repre´sente´es).
Ce choix a e´te´ re´alise´ sur la base d’une e´tude parame´trique des profils d’entre´e pour la vi-
tesse de´bitante, en tenant compte du fait que la valeur de re´fe´rence du de´bit volumique, Qref =
1, 101m/s3 est conside´re´e comme une donne´e fiable. Si on se donne un jeu de valeurs pour
(a, b, ξi, ξi, αi, αe), on peut donc ge´ne´rer un profil complet de vitesse Vz(r) sur l’inte´gralite´ de






Cette valeur brute n’a aucune raison d’eˆtre e´gale a` la valeur de re´fe´rence Qref . On obtient donc
le profil final de vitesse de´bitante en entre´e en renormalisant chaque valeur de Vz(r) impose´e
dans la section d’entre´e par le coefficient Qref/Qbrut ou` Qbrut est fonction de (a, b, ξi, ξi, αi, αe).
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Ce profil ainsi construit est tel qu’il conduit a` la valeur de re´fe´rence du de´bit. Qualitativement,
on imagine bien que cette renormalisation des profils tend a` lisser l’effet des variations de a et b
sur la variabilite´ du profil d’entre´e. Pour parvenir a` une conclusion quantitative, i.e. pour eˆtre en
mesure de fixer des plages de variation pour a et b autour de aref et bref , nous avons mene´ une
e´tude parame´trique a priori. La figure 6.28 pre´sente ainsi un ensemble de profils d’entre´e pour la
vitesse de´bitante Vz(r), correspondant a` plusieurs jeux de valeurs possibles pour les parame`tres
a et b, dans les intervalles de variation de´finis a` partir de aref et bref . Les profils “bruts”,
c’est-a`-dire donne´s par l’e´quation (6.4) avant toute renormalisation ou ajustement au de´bit de
re´fe´rence, sont pre´sente´s en rouge tandis que les profils “ajuste´s”, i.e. auxquels on a applique´ la
renormalisation Qref/Qbrut afin d’assurer syste´matiquement la valeur de re´fe´rence du de´bit me-
sure´e dans l’expe´rience sont pre´sente´s en vert : on observe ainsi clairement l’enveloppe beaucoup
plus re´duite de ces profils normalise´s autour des valeurs mesure´es, repre´sente´es par des symboles
(carre´s noirs). La figure 6.28 correspond a` l’amplitude de variation finalement retenue pour les
parame`tres a et b, fixe´e a` ±30% autour des valeurs de re´fe´rence : une telle plage de variation est a
priori importante mais, comme illustre´ sur la figure 6.28, la variabilite´ du profil de vitesse axiale
en entre´e est fortement atte´nue´e par la renormalisation syste´matique du profil Vz(r) et l’enve-
loppe finale des profils de vitesse de´bitante (ensemble des courbes vertes) a e´te´ estime´e comme
une repre´sentation raisonnable de l’incertitude des mesures expe´rimentales dans le plan d’entre´e.
Figure 6.28: Profils de vitesse Vz (famille a` six parame`tres (a, b, ξi, ξe, αi, αe)) bruts (en rouge)
et ajuste´s au de´bit de re´fe´rence (en vert). Les valeurs releve´es lors des essais sont indique´es par
les symboles noirs.
6.4.1.2 Profils de vitesse radiale et tangentielle
Afin de conserver un nombre raisonnable de parame`tres incertains, il a e´te´ de´cide´ de ge´ne´rer
les profils de vitesse radiale et tangentielle en entre´e du domaine de calcul sans faire appel a` de
nouveaux parame`tres. Les profils Vr et Vθ dans l’intervalle [rd, rf ] sont donc ge´ne´re´s a` partir des
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ou` les composantes expe´rimentales sont interpole´es line´airement entre les points de mesure afin de
disposer de valeurs pour V expr et V
exp
z pour tout r compris entre r(1) et r(I). Pour r infe´rieur a` r(1),
on conserve la direction de l’e´coulement calcule´e dans l’expe´rience en r = r(1) et similairement,
pour r supe´rieur a` r(I), on conserve la direction de l’e´coulement calcule´e dans l’expe´rience en
r = r(I). La composante Vz qui apparaˆıt dans l’e´quation (6.5) est celle calcule´e a` partir de
l’e´quation (6.4) puis de l’ajustement au de´bit pour tout r compris entre ri et re.





pour calculer la composante tangentielle du champ de vitesse a` partir de Vz(r) de´finie par
l’e´quation (6.4) et l’ajustement en de´bit et a` partir des profils expe´rimentaux des composantes
axiale et tangentielle de la vitesse d’entre´e.
6.4.2 Identification de conditions d’entre´e optimales
Les analyses pre´ce´demment pre´sente´es ont fait apparaˆıtre l’influence de l’intensite´ turbulente
impose´e en entre´e sur la pre´diction de l’e´coulement dans l’aspirateur. Nous choisissons donc fi-
nalement de retenir sept parame`tres pour de´crire la condition d’entre´e de l’e´coulement calcule´ en
RANS : les six parame`tres de´crivant le profil Vz, avec des intervalles de pre´cision de´finis dans la
section pre´ce´dente et l’intensite´ turbulente It suppose´e variable entre 1% et 10%. Les intervalles
de variation de l’ensemble des parame`tres de´crivant la condition d’entre´e sont re´capitule´s dans
le tableau 6.4. On rappelle que les profils de vitesse de´bitante ge´ne´re´s en utilisant l’e´quation
(6.4) sont ensuite renormalise´s pour ajuster le de´bit entrant au de´bit mesure´ ; ces profils ajuste´s
sont ensuite utilise´s pour construire les profils de vitesse radiale et tangentielle en utilisant res-
pectivement les e´quations (6.5) et (6.6).
Parame`tre a (s−1) b (m/s) ξi ξe αi αe It (%)
Variation [9, 57; 17, 78] [5, 94; 11, 03] ]0; 1] ]0; 1] [0; 1] [0; 1] [1; 10]
Table 6.4: Parame`tres de´crivant la condition d’entre´e du calcul RANS dans l’aspirateur. Inter-
valles de variation de chacun des parame`tres.
Nous effectuons alors une recherche de´terministe de valeurs optimales pour ce jeu de sept pa-
rame`tres en minimisant l’erreur entre les profils pre´dits par les simulations dans les sections A
et B pour les trois composantes de vitesse et les profils mesure´s expe´rimentalement dans ces
meˆmes sections. L’optimisation est mene´e en faisant appel au logiciel commercial d’optimisation
modeFrontier qui donne en particulier acce`s a` un algorithme ge´ne´tique de type NSGA-II pour
minimiser les fonctions objectifs de´finies initialement a` partir des erreurs sur les trois compo-
santes du profil de vitesse dans les sections A et B respectivement. L’optimisation bi-objectif
re´alise´e a permis d’observer que la minimisation de l’erreur dans la section A s’accompagnait
d’une minimisation de l’erreur dans la section B : les deux objectifs ne sont pas antagonistes.
L’algorithme ge´ne´tique a e´te´ mis en œuvre avec une population de trente individus qui a e´volue´
pendant vingt ge´ne´rations. Nous avons volontairement limite´ ce nombre de ge´ne´rations ainsi que
la taille de la population afin de conserver un couˆt global du processus d’optimisation qui reste
raisonnable. Le temps de restitution des simulations a e´galement pu eˆtre limite´ en exploitant
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le paralle´lisme naturel des algorithmes ge´ne´tiques : a` chaque ge´ne´ration, entre quatre et huit
calculs ont e´te´ re´alise´s simultane´ment. Le tableau 6.5 re´capitule le jeu “optimal” de parame`tres
fourni par l’algorithme. En toute rigueur, il s’agit du jeu de parame`tres qui conduit au plus
faible niveau d’erreur pour les six cents designs e´value´s. L’exe´cution de l’algorithme d’optimisa-
tion pour un nombre de ge´ne´rations plus e´leve´ et/ou une population plus nombreuse pourrait
permettre de re´duire encore davantage l’erreur et de de´tecter des individus encore mieux adapte´s.
Parame`tre a (s−1) b (m/s) ξi ξe αi αe It (%)
Optimum 16, 2 7, 33 0, 615 0, 55 0, 47 0, 68 8, 85
Table 6.5: Valeurs optimales des parame`tres de´crivant la condition d’entre´e du calcul RANS








t ) minimise l’e´cart entre vitesses
mesure´es et vitesses calcule´es (pour les trois composantes de la vitesse) dans les sections A et B.
Nous pre´sentons sur la figure 6.29 une vue d’ensemble des profils d’entre´e Vz, Vr et Vθ cor-
respondant aux valeurs optimales des parame`tres a, b, ξi, ξi, αi, αe et It. Les zones de proche
paroi sont de´taille´es sur la figure 6.30. Nous pouvons ainsi observer que la partie line´aire du profil
Vz se prolonge au-dela` de r
(1) au niveau du moyeu et au-dela` de r(I) au niveau du carter avec
des profils de couche limite qui correspondent a` des exposants αi et αe strictement diffe´rents de
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Figure 6.29: Profils de vitesse d’entre´e “optimaux” obtenus a` l’issue de la minimisation de
l’erreur sur les profils de vitesse dans les sections A et B.
Nous pre´sentons sur la figure 6.31 les isovaleurs de vitesse axiale calcule´es pour ce jeu optimal
de conditions d’entre´e et rappelons les positions des sections de mesure A et B au niveau des-
quelles sont calcule´es les erreurs entre simulation et essai, qui constituent les objectifs minimise´s
par le jeu de parame`tres indique´ dans le tableau 6.5. Les figures 6.32 et 6.33 pre´sentent les
distributions de vitesse calcule´es respectivement dans les sections A et B de l’aspirateur pour
ce jeu optimal de conditions d’entre´e. Si nous comparons ces profils a` ceux initialement obtenus
par approche RANS et pre´sente´s sur la figure 6.8, nous pouvons observer l’ame´lioration tre`s
significative apporte´e par les parame`tres d’entre´e optimaux sur la pre´diction du profil de vitesse
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(b) Zone r = re
Figure 6.30: Profils de vitesse d’entre´e “optimaux”. Vue de´taille´e a` proximite´ des parois.
axiale Vz dans les sections A et B. En particulier, on note que le de´ficit de vitesse au niveau de
l’axe de syme´trie est tre`s correctement reproduit dans la section A puis dans la section B. Des
e´carts subsistent cependant a` la fois coˆte´ axe de syme´trie et coˆte´ carter : la simulation RANS
pre´dit une sur-vitesse au voisinage de la position axiale r = 0, 035m dans la section A et de
la position axiale r = 0, 05m dans la section B ; par ailleurs, la simulation RANS sous-estime
de fac¸on syste´matique la vitesse au voisinage du carter. En observant les isovaleurs de la figure
6.31, nous constatons que la zone de sur-vitesse pre´dite par la simulation dans la zone proche
de l’axe se de´veloppe de`s l’aval imme´diat de la section d’entre´e, au niveau de la partie aval du
bulbe incluse dans le domaine de simulation. De fac¸on similaire, la sous-estimation (par rapport
a` l’expe´rience) de la vitesse dans la zone de ceinture est e´galement visible dans cette cartogra-
phie de la vitesse axiale depuis l’aval imme´diat de la section d’entre´e. Ces remarques illustrent
de fac¸on qualitative le roˆle cle´ joue´ par la prescription du profil d’entre´e dans son ensemble et
pas seulement au niveau des zones de proche paroi, sur la pre´diction fiable de l’e´coulement dans
l’aspirateur.
Cette de´marche d’optimisation, mene´e de fac¸on de´terministe, fait donc apparaˆıtre qu’il est pos-
sible d’ame´liorer de fac¸on substantielle l’accord entre calcul et expe´rience (pour ce qui concerne
les profils de vitesse) en modifiant le profil de vitesse d’entre´e (et en jouant sur l’intensite´ turbu-
lente) dans des proportions qui semblent compatibles avec le niveau attendu d’erreurs de mesure
dans la zone de´licate ou` est positionne´ le plan d’entre´e (i.e. en aval proche de la turbine). Le
profil optimal pre´sente´ sur la figure 6.29 n’est en fin de compte que faiblement diffe´rent du
profil utilise´ dans la strate´gie de base initiale (cf. figure 6.5b) pour la zone inte´rieure comprise
entre r(1) et r(I) mais cette faible modification des vitesses de´bitantes en entre´e a conduit a` une
ame´lioration importante de la pre´diction de vitesse de´bitante dans les sections A et B. En outre,
les analyses pre´ce´demment effectue´es sur les seules zones de proche paroi et qui ont montre´
l’impact limite´ de la description des profils de vitesse d’entre´e au moyeu et en ceinture indiquent
bien que c’est la modification du profil “inte´rieur”, i.e. entre les points de mesure extreˆmes r(1)
et r(I), qui a permis cette ame´lioration. Notons enfin que nous ne pre´sentons pas ici d’analyse
de pertes et de rendement dans la mesure ou` les e´carts observe´s entre mesures disponibles et
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Figure 6.31: Calculs RANS avec profils de vitesse d’entre´e “optimaux”. Isovaleurs de la vitesse
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Figure 6.32: Calculs RANS avec profils de vitesse d’entre´e “optimaux”. Comparaison calcul
RANS / expe´rience pour les profils de vitesse Vz, Vr et Vθ au niveau de la station A.
6.4.3 Quantification d’incertitude applique´e au profil d’entre´e optimal
Nous nous proposons in fine de quantifier l’effet des incertitudes pre´sentes au niveau de la
section d’entre´e de l’aspirateur en choisissant d’introduire ces incertitudes non plus par rapport
aux donne´es expe´rimentales initiales mais par rapport aux profils de vitesse Vz, Vr et Vθ qui ont
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Figure 6.33: Calculs RANS avec profils de vitesse d’entre´e “optimaux”. Comparaison calcul
RANS / expe´rience pour les profils de vitesse Vz, Vr et Vθ au niveau de la station B.
e´te´ obtenus a` l’issue de l’optimisation de´crite dans la section pre´ce´dente. Pour des raisons de couˆt
de mise en œuvre des simulations, nous choisissons de ne retenir que deux variables incertaines :
la pente a du profil de vitesse Vz dans la section d’entre´e et l’intensite´ turbulente It. Ces deux
parame`tres sont suppose´s varier de fac¸on uniforme dans un intervalle d’amplitude 5% autour
de leur valeur de´terministe optimale ; on de´crit donc a par une pdf uniforme sur l’intervalle
[16, 2 − 0, 8; 16, 2 + 0, 8] soit [15, 4; 17] et similairement on de´crit It par une pdf uniforme sur
l’intervalle [8, 4; 9, 3]. Nous retenons a` nouveau l’approche NISP avec un ordre 2 pour le chaos
polynomial. Nous limitons notre analyse au seul profil de vitesse axiale dans les sections A et B.
La valeur moyenne de ce profil et les barres d’erreur associe´es (correspondant a` l’e´cart-type sur
Vz calcule´ au niveau de chaque rayon) sont trace´es sur la figure 6.34. Les principales conclusions
qui peuvent eˆtre tire´es de cette quantification de l’incertitude avec un choix “optimise´” de la
condition d’entre´e sont les suivantes :
– il n’est pas possible d’expliquer les e´carts persistants entre calcul et expe´rience, au voisinage
de la position radiale r = 0, 05m et dans la zone comprise entre r = 0, 2m et r = 0, 25m,
en faisant appel a` l’incertitude pre´sente dans la condition d’entre´e. Les barres d’erreur
sont en effet particulie`rement faibles dans ces zones.
– l’incertitude introduite au niveau du profil d’entre´e tend a` s’amplifier au voisinage de l’axe
lorsque l’on se de´place vers l’aval de l’aspirateur. Les barres d’erreur calcule´es sont les plus
fortes dans la section B au voisinage imme´diat de l’axe.
La porte´e des conclusions qui viennent d’eˆtre tire´es de cette analyse partielle (puisque deux
variables incertaines seulement ont e´te´ retenues) de la quantification d’incertitude pour des
conditions d’entre´e de re´fe´rence optimise´es est limite´e par le caracte`re partiel des incertitudes
prises en compte. Il est ainsi possible que la prise en compte d’incertitudes sur les parame`tres de
proche paroi, coˆte´ ceinture en particulier, permette d’expliquer en partie l’e´cart entre les calculs
et les expe´riences dans cette zone de ceinture. Cependant, le principal enseignement qui semble
devoir eˆtre tire´ de cette tentative de ge´ne´ralisation de l’incertitude sur la condition d’entre´e, sans
se limiter donc aux zones de proche paroi, est la forte sensibilite´ de la pre´diction nume´rique dans
l’aspirateur a` des variations assez faibles de la pente du profil de vitesse de´bitante en entre´e.
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Figure 6.34: Calculs RANS avec profils de vitesse d’entre´e “optimaux” et prise en compte de
l’incertitude sur a et It autour de leurs valeurs optimales. Profils de vitesse axiale calcule´s (valeur
moyenne ± e´cart-type) et mesures expe´rimentales (symboles noirs).





Les travaux de the`se pre´sente´s dans ce me´moire avaient pour objectif de contribuer a` la fiabilite´
de l’approche CFD lors du dimensionnement de nouvelles centrales ou de leur re´habilitation. Le
concept de fiabilite´ signifie pre´cise´ment que la pre´diction fournie par la simulation nume´rique
peut eˆtre utilise´e avec un bon degre´ de confiance par l’inge´nieur hydraulicien pour estimer les
caracte´ristiques de performance des ouvrages dont il a la charge. Deux pistes ont e´te´ propose´es
et explore´es pour ame´liorer la fiabilite´ des simulations nume´riques :
– la prise en compte dans les simulations des incertitudes associe´es aux conditions physiques
de la simulation afin d’estimer des valeurs moyennes de performance et leur barre d’erreur
ou e´cart-type associe´,
– la mise en œuvre d’une approche de type SGE de pre´fe´rence a` une classique simulation
RANS afin de mieux prendre en compte les effets de la turbulence, tout particulie`rement
si la prise en compte des incertitudes ne suffit pas a` expliquer des e´carts persistants entre
calculs RANS et mesures expe´rimentales.
Ces deux pistes ont e´te´ explore´es sur deux configurations se´lectionne´es par Alstom Hydro France :
– un distributeur de turbine Francis pour lequel les conditions variables d’entre´e en de´bit
et en direction peuvent eˆtre conside´re´es comme des parame`tres incertains, e´ventuellement
susceptibles d’expliquer des e´carts de pre´diction de couple entre simulation et essai,
– un aspirateur de turbine bulbe dont on souhaite pouvoir estimer l’enveloppe des ca-
racte´ristiques de perte de charge (valeur moyenne et e´cart-type) en s’appuyant sur des
conditions d’entre´e connues de fac¸on incomple`te.
L’analyse du distributeur avec prise en compte des incertitudes d’entre´e a e´te´ mene´e en fai-
sant appel a` une approche non-intrusive de quantification d’incertitudes : le couplage de la
chaˆıne de calcul CFD a` l’outil NISP a ainsi permis de ge´ne´rer une analyse statistique de
l’e´coulement (champ moyen, champ de variance et indices de sensibilite´) au prix d’un pre´-
traitement (de´finition du plan d’expe´riences statistique), du calcul (naturellement paralle´lisable)
des diffe´rentes configurations du plan d’expe´rience et d’un post-traitement (calcul des coefficients
du de´veloppement spectral associe´ au Chaos Polynoˆmial). Ce type d’analyse statistique est en
voie de ge´ne´ralisation progressive dans le domaine de la simulation des e´coulements en ge´ne´ral
mais sa mise en œuvre dans le domaine hydraulique constitue, a` notre connaissance, une contri-
bution originale de la pre´sente the`se.
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Dans la mesure ou` la prise en compte des incertitudes dans les simulations RANS du distribu-
teur a fourni une courbe moyenne pour le couple et les barres d’erreur associe´es a` ces valeurs
moyennes et dans la mesure ou` les courbes enveloppes de la pre´diction RANS ne recoupaient pas
les valeurs expe´rimentales munies de leurs propres barres d’erreur (estime´es), il a e´te´ possible
de conclure a` la non-validation des calculs RANS par insuffisance du mode`le physique et a` la
ne´cessite´ du recours a` une approche SGE.
Pour mettre en œuvre cette approche SGE, nous avons propose´ une strate´gie d’e´valuation et
d’adaptation du maillage utilise´ pour de telles simulations des grandes e´chelles. L’industriali-
sation de l’approche SGE suppose en effet qu’elle puisse eˆtre utilise´e par des inge´nieurs qui ne
sont pas ne´cessairement des experts en matie`re de simulation sous-maille et ont donc besoin
de “bonnes pratiques” objectives. La strate´gie de maillage propose´e repose sur l’utilisation de
deux crite`res, l’un portant sur la bonne re´solution du champ moyen de l’e´coulement et l’autre
sur la proportion d’e´nergie cine´tique turbulente re´solue dans le maillage. Nous avons de´montre´
sur deux proble`mes mode`les la pertinence de ces crite`res d’e´valuation et d’adaptation. Dans
la chronologie du de´roulement de cette the`se, la ne´cessite´ de disposer d’une telle me´thodologie
de construction de maillage pour des simulations SGE est apparue alors que des calculs SGE
sur les configurations de distributeur et d’aspirateur avaient de´ja` e´te´ re´alise´s en s’appuyant sur
l’expertise de l’e´quipe MoST pour construire les maillages de calcul. Nous avons donc ve´rifie´ a
posteriori que les maillages utilise´s pour ces simulations SGE satisfaisaient les crite`res de qualite´
propose´s. Les simulations SGE du distributeur avec prise en compte des incertitudes d’entre´e
ont permis d’e´tablir la fiabilite´ de cette strate´gie de mode´lisation et de simulation puisque, dans
ce cas, les courbes enveloppes calcule´es pour le couple ont bien recoupe´ les valeurs mesure´es avec
leurs barres d’erreur associe´es. Le couˆt des simulations SGE re´alise´es reste supe´rieur d’un ordre
de grandeur au moins a` celui des simulations RANS (nous e´voquerons dans les perspectives une
piste possible pour re´duire le couˆt inhe´rent a` l’approche SGE) mais ces simulations ne sont mises
en œuvre que lorsque l’insuffisance de l’approche RANS a e´te´ clairement e´tablie, i.e. en prenant
en compte les incertitudes sur le point de fonctionnement analyse´.
Enfin, nous avons illustre´ la possibilite´ d’une de´marche d’optimisation robuste d’un distribu-
teur en inte´grant dans la de´marche d’optimisation la variabilite´ des conditions d’entre´e dans le
distributeur. L’inte´reˆt pratique du design optimal obtenu est tre`s limite´, pour ne pas dire nul,
puisque les modifications propose´es par rapport au design initial sont millime´triques ou meˆme
sub-millime´triques mais cette constatation n’est pas surprenante dans la mesure ou` le design
initial e´tait lui-meˆme de´ja` optimise´. L’optimisation robuste re´alise´e constitue cependant une
de´monstration de l’apport d’une de´marche de quantification des incertitudes dans le processus
de conception optimale.
La configuration d’aspirateur de turbine bulbe analyse´e ensuite introduit une nouvelle diffi-
culte´ en raison du nombre potentiellement e´leve´ d’incertitudes pre´sentes au niveau de la section
d’entre´e de l’aspirateur, seul l’aspirateur est en effet simule´, sans prise en compte de la tur-
bine situe´e en aval, en imposant donc une condition d’entre´e issue de mesures expe´rimentales
particulie`rement difficiles a` re´aliser dans cette zone. Deux configurations d’e´coulements ont e´te´
e´tudie´es, dites “optimale” d’une part et “forte charge” d’autre part, qui correspondent donc a`
des conditions diffe´rentes en entre´e de l’aspirateur. L’enjeu de l’e´tude e´tait d’e´valuer la capacite´
de simulations RANS ou SGE a` pre´dire correctement les profils de vitesse mesure´s dans des
sections aval de l’aspirateur ainsi que l’e´volution des pertes de charge le long de l’aspirateur.
Cette dernie`re analyse s’est ave´re´e particulie`rement de´licate en raison du manque de fiabilite´
des donne´es expe´rimentales disponibles et nous nous sommes donc concentre´s sur la pre´diction
des distributions de vitesse.
En l’absence de mesures de vitesse dans la section d’entre´e a` proximite´ imme´diate des parois,
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nous avons propose´ de de´crire les profils de vitesse dans ces zones par des lois en puissance et une
analyse de sensibilite´ pre´liminaire nous a permis d’identifier de fac¸on qualitative les parame`tres
de ces lois en puissance les plus influents sur la pre´diction de l’e´coulement dans l’aspirateur.
L’approche NISP de propagation des incertitudes a e´te´ a` nouveau mise en œuvre pour quan-
tifier l’effet de ces parame`tres incertains les plus influents (e´paisseurs de couche limite dans la
section d’entre´e) sur la pre´diction de vitesse dans les sections aval. Nous avons e´galement mis en
e´vidence, graˆce a` une approche ANOVA sur les quantite´s turbulentes incertaines en entre´e, l’in-
fluence de la prescription de l’intensite´ turbulente, autre parame`tre incertain et meˆme inconnu
dans la section d’entre´e de l’aspirateur. Cependant, la prise en compte de ces incertitudes n’a
pas permis d’expliquer l’e´cart observe´ entre re´sultats RANS et mesures dans les sections aval,
tout particulie`rement sur le profil de vitesse de´bitante. Cette constatation a donc justifie´ de faire
a` nouveau appel a` une (couˆteuse) strate´gie de type SGE pour de´crire les effets de la turbulence
et ce choix nous a permis d’ame´liorer nettement la pre´diction de l’e´coulement dans la configura-
tion dite “optimale”, tout particulie`rement au voisinage de l’axe de l’aspirateur ou` les mesures
expe´rimentales se situent bien a` l’inte´rieur de l’enveloppe forme´e par la pre´diction moyenne et
ses barres d’erreur associe´es (correspondant a` ± l’e´cart-type). En revanche, un e´cart persistant
entre calcul (RANS et SGE donc) et expe´rience a continue´ a` eˆtre observe´ pour la configuration
“forte charge”, meˆme en prenant en compte des incertitudes dans le plan d’entre´e du calcul. Nous
avons donc finalement analyse´ la configuration “forte charge” en proposant une parame´trisation
des conditions d’entre´e qui permet de prendre en compte la variabilite´ de l’ensemble du profil
de vitesse, pas seulement au niveau des zones de proche paroi, a` l’aide d’un nombre de pa-
rame`tres re´duit. Nous avons alors pu identifier, via une de´marche d’optimisation consistant a`
minimiser l’erreur entre calcul et expe´rience pour des conditions d’entre´e variables, un profil
d’entre´e le´ge`rement diffe´rent du profil mesure´ expe´rimentalement, qui pre´sente en chaque point
de mesure un e´cart sans doute compatible avec l’erreur de mesure expe´rimentale telle qu’elle
pourrait eˆtre estime´e et qui conduit a` un accord nettement plus satisfaisant entre simulation
RANS et expe´rience pour ce cas “forte charge”. Cette ame´lioration de la pre´diction est observe´e
surtout au niveau de l’axe de l’aspirateur ou` le de´ficit de vitesse mesure´ expe´rimentalement est
correctement reproduit par le calcul RANS. Les e´carts qui persistent au niveau d’autres positions
radiales ne peuvent pas eˆtre explique´s par des incertitudes autour du nouveau profil d’entre´e.
Cependant, pour la configuration “forte charge” en tout cas, la pre´diction dans les sections aval
semble si fortement influence´e par le profil impose´ en entre´e qu’il est possible qu’une modifica-
tion supple´mentaire du profil d’entre´e puisse conduire finalement a` un accord satisfaisant entre
calcul RANS et expe´rience ; pour cette configuration en effet, le fait que les pre´dictions RANS et
SGE soient similaires (a` condition d’entre´e fixe´e) peut laisser penser que le facteur pre´dominant
dans la fiabilite´ de la pre´diction reste la prescription du profil d’entre´e.
7.2 Perspectives
Compte tenu des conclusions tire´es ci-dessus, les perspectives de travail les plus naturelles a` don-
ner a` cette the`se se situent au niveau de la pre´diction des pertes de charge dans les aspirateurs.
Les expe´riences nume´riques re´alise´es dans le cadre de la pre´sente the`se pour la configuration
d’aspirateur de turbine bulbe nous conduisent a` penser que les calculs mene´s jusqu’a` pre´sent
sont principalement limite´s dans leur pre´diction par la condition d’entre´e du calcul qui n’est
pas suffisamment re´aliste. Notamment, l’hypothe`se d’un profil moyen axisyme´trique en entre´e
du domaine de calcul peut ne pas eˆtre pertinente puisque l’e´coulement tournant ge´ne´re´ par la
turbine et la trace du passage des aubes peuvent mettre a` mal l’hypothe`se d’axisyme´trie. Une
prescription plus fine, tenant compte des effets instationnaires, a minima en conside´rant une
moyenne de phase, semble donc ne´cessaire. Un objectif particulie`rement inte´ressant serait de
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simuler, a` la fois en URANS et en SGE, un ensemble roue / coˆne d’aspirateur de turbine bulbe,
en se plac¸ant donc dans le re´fe´rentiel lie´ a` la roue pour simplifier la mise en œuvre de la si-
mulation. Une telle de´marche doit pre´cise´ment eˆtre mise en œuvre dans le cadre d’une nouvelle
the`se, effectue´e par Sylvia Wilhelm, en collaboration entre l’e´quipe MoST du LEGI et Alstom
Hydro France. En outre, une nouvelle campagne d’essais est e´galement pre´vue afin de disposer
de mesures expe´rimentales de re´fe´rence pour l’e´volution des pertes.
Pour ce qui concerne la de´marche de quantification d’incertitudes, de re´cents travaux [1] ont
montre´ l’inte´reˆt d’une de´marche semi-intrusive de propagation des incertitudes : l’adjectif “semi-
intrusive” signifie que la me´thodologie UQ propose´e peut eˆtre mise en place au prix d’un effort
mode´re´ de modification du code de´terministe de base, a` la diffe´rence des approches intrusives
classiques qui exigent une re´e´criture en profondeur du code de´terministe pour le transformer
en code stochastique fournissant des re´ponses statistiques. Nous pensons cependant que, dans
le contexte des simulations hydrauliques RANS ou URANS qui s’appuient encore largement
sur des codes commerciaux relativement ferme´s, l’utilisation de me´thodes non-intrusives doit
eˆtre privile´gie´e. Il est clair cependant que l’utilisation de ces me´thodes ne peut eˆtre envisage´e
que pour un nombre limite´ d’incertitudes compte tenu du surcouˆt induit par le calcul du plan
d’expe´riences stochastique. Nous n’avons pas utilise´ dans ce me´moire des techniques dites de
“grilles creuses”, disponibles dans l’outil NISP et qui permettent d’effectuer les ope´rations de
quadrature ne´cessaires a` l’e´valuation des coefficients du de´veloppement spectral pour un couˆt
plus re´duit, au prix d’une moindre pre´cision. Nous pensons cependant qu’il serait inte´ressant
de faire appel a` ces techniques un peu plus e´conomiques dans une premie`re phase d’identifi-
cation des incertitudes les plus influentes, phase dans laquelle la pre´cision du calcul des mo-
ments statistiques n’est pas de´terminante car seuls les poids relatifs des contributions a` la
variance sont conside´re´s. L’expe´rience de cette the`se illustre e´galement la ne´cessite´ de dispo-
ser de´sormais de mesures expe´rimentales qui soient “au niveau” des capacite´s de la simulation
nume´rique. Re´trospectivement, nous avons parfois e´te´ re´duits a` formuler des choix un peu arbi-
traires pour caracte´riser les incertitudes expe´rimentales introduites dans la simulation : il serait
inte´ressant de pouvoir inse´rer dans les simulations des descriptions statistiques de conditions
d’entre´e re´ellement issues de la de´marche expe´rimentale.
Pour ce qui touche enfin a` l’utilisation plus routinie`re de la SGE dans l’analyse de dispositifs
hydrauliques, nous envisageons deux perspectives a` notre travail, l’une a` court / moyen terme
et l’autre a` plus long terme. En premier lieu, nous pensons qu’il serait inte´ressant de mettre
en œuvre la de´marche de ge´ne´ration de maillage SGE que nous avons propose´e en proce´dant
comme suit (par exemple pour une nouvelle configuration d’aspirateur de turbine bulbe) :
– de´marche de convergence en maillage pour calcul RANS et obtention d’un maillage RANS
de re´fe´rence. Nous supposons alors que l’e´cart calcul / expe´rience, meˆme avec prise en
compte des incertitudes, justifie le recours a` une simulation SGE.
– mise en œuvre initiale de la SGE sur le maillage RANS de re´fe´rence et identification des
zones de raffinement ne´cessaires par application des crite`res Qc1 et Qc2.
– adaptation successive du maillage jusqu’a` satisfaction de Qc2 ≤ 0.2 et de Qc1 minimal.
En second lieu, nous avons observe´ dans nos simulations qu’une partie non-ne´gligeable du couˆt
significativement plus e´leve´ de l’approche SGE par rapport a` l’approche RANS e´tait lie´ au couˆt
d’obtention de statistiques converge´es pour le calcul SGE. Nous avons re´cemment note´ dans le
me´moire de Duvigneau [49] l’utilisation de mode`les substituts de type processus gaussiens pour
caracte´riser une erreur ite´rative dans le contexte de simulations CFD. Sche´matiquement, l’ide´e
est de supposer que l’erreur commise en ne faisant pas suffisamment converger une simulation
vers l’e´tat stationnaire (dans le contexte des applications traite´es dans [49]) peut eˆtre de´crite par
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un bruit lui-meˆme mode´lise´ par un processus gaussien : les quantite´s d’inte´reˆt calcule´es a` l’issue
de simulations peu converge´es sont alors corrige´es en faisant appel au processus gaussien pour
construire l’estimation de la correction. Il pourrait eˆtre inte´ressant d’adapter cette de´marche






NOTION DE VE´RIFICATION ET DE VALIDATION (V&V)
Nous rappelons les diffe´rentes e´tapes implicitement suivies lorsqu’une simulation nume´rique est
re´alise´e et nous pre´cisons les concepts ge´ne´raux de la de´marche V&V.
A.1 Mise en place d’une simulation et pre´sentation ge´ne´rale des
concepts
La simulation nume´rique consiste a` reproduire a` l’aide de calculateurs des phe´nome`nes physiques.
La re´alisation d’une simulation nume´rique implique ainsi la transformation d’un proble`me re´el en
un proble`me nume´rique. Cette transformation peut eˆtre de´coupe´e en deux e´tapes. La premie`re
e´tape vise a` traduire le proble`me physique re´el en un mode`le mathe´matique. Le plus souvent,
le mode`le mathe´matique ainsi de´duit ne peut eˆtre re´solu analytiquement. Il s’en suit donc une
e´tape visant a` e´valuer la solution de ce mode`le mathe´matique via l’outil nume´rique.
En me´canique des fluides, la traduction du proble`me re´el en un mode`le mathe´matique aboutit
a` la de´finition d’un syste`me d’e´quations aux de´rive´es partielles (EDP) dans un domaine fini
auquel est associe´ un certain nombre de conditions aux limites. Ces diffe´rents e´le´ments (EDP,
domaine physique, conditions aux limites, ...) peuvent eˆtre vus comme la de´finition de diffe´rentes
“mode´lisations” de´duites d’un certain nombre d’hypothe`ses. Certaines de ces mode´lisations ne
seront pas a priori remises en cause. On peut ainsi aise´ment supposer que les e´coulements e´tudie´s
dans ce travail sont gouverne´s par les e´quations de Navier-Stokes incompressibles applique´es a`
un fluide Newtonien. De meˆme, la condition de non glissement qui permet de de´finir la condi-
tion aux limites de la vitesse du fluide a` proximite´ de parois comme e´tant e´gale a` la vitesse de
la paroi, ne sera pas remise en cause. Par contre, d’autres “mode´lisations” peuvent conduire a`
des diffe´rences importantes entre le proble`me re´el et la solution issue du mode`le mathe´matique.
Typiquement, le domaine fini sur lequel le syste`me d’EDP est applique´ peut eˆtre re´duit via des
hypothe`ses de pe´riodicite´ ou de syme´trie. Cependant, la validite´ du mode`le mathe´matique par
rapport au proble`me re´el de´pendra de la validite´ de ces hypothe`ses. L’e´cart entre le mode`le
mathe´matique et le proble`me re´el peut e´galement eˆtre duˆ a` la de´finition de certaines conditions
aux limites. En effet, si les conditions aux limites de parois sont mode´lise´es avec une certaine
confiance, la de´finition d’une condition d’entre´e dans le domaine de re´solution de l’EDP peut eˆtre
plus de´licate a` de´terminer. C’est le cas, par exemple, si cette condition d’entre´e est de´termine´e
a` partir d’une connaissance partielle de l’e´coulement dans cette re´gion. Finalement, dans le cas
spe´cifique des e´coulements turbulents, nous avons de´ja` e´voque´ l’impossibilite´ de re´soudre direc-
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tement les e´quations de Navier-Stokes. Un mode`le de turbulence (de type RANS ou de type
SGE) permet alors de de´passer cette limitation. Cependant, cela implique l’introduction d’un
mode`le supple´mentaire dans le mode`le mathe´matique complet qui peut lui-aussi conduire a` un
e´cart entre le phe´nome`ne re´el et sa reproduction via la re´solution du mode`le nume´rique.
Comme pre´ce´demment e´voque´, le mode`le mathe´matique ainsi de´fini ne permet pas, le plus
souvent, une re´solution analytique. La seconde e´tape consiste ainsi a` approcher la solution
mathe´matique via la re´solution d’un proble`me nume´rique par l’interme´diaire d’un “code de
calcul”. Cette e´tape consiste ainsi a` de´couper le domaine fini continu en un domaine fini discret
compose´ de volumes de controˆles. A cette discre´tisation, on applique des sche´mas nume´riques
en espace et en temps et on leur associe des me´thodes de re´solutions qui peuvent eˆtre ite´ratives
(comme la me´thode gradient conjugue´ utilise´e pour re´soudre l’e´quation de Poisson dans YALES2,
par exemple). A l’issue de cette seconde e´tape, la solution nume´rique est de´termine´e.
Figure A.1: Etapes de la mise en place d’une simulation avec les principales erreurs introduites
La distinction des deux e´tapes permettant la pre´diction nume´rique d’un proble`me re´el est
sche´matise´e a` la figure A.1. L’un des enjeux est alors d’e´valuer les erreurs pouvant expliquer les
e´carts entre les pre´dictions nume´riques et les observations (ou les mesures) faites du proble`me
re´el. Il s’agit bien ici “d’erreur” dans le sens ou` il s’agit de l’e´cart entre la pre´diction nume´rique
et la mesure expe´rimentale suppose´e exacte. Nous distinguons ainsi cette notion d’erreur de la
notion “d’incertitude” [132] qui vise a` tenir compte de la dispersion des valeurs de la mesure
expe´rimentale. Etudier la transformation du proble`me physique en un mode`le mathe´matique,
puis la transformation de ce mode`le mathe´matique en un mode`le nume´rique permet de dis-
tinguer deux types d’erreurs. Les erreurs associe´es a` la premie`re e´tape seront des erreurs de
mode´lisation, elles auront pour origine les choix faits pour aboutir au mode`le mathe´matique
(de´finition du domaine d’application des EDP et des conditions aux limites associe´es, choix
du mode`le de turbulence, ...). Le second type d’erreurs correspond aux erreurs nume´riques
lie´es a` l’utilisation du code de calcul qui permet une approximation nume´rique de la solution
du mode`le mathe´matique. La de´marche de “Ve´rification et Validation” (V&V) cherche ainsi a`
e´valuer ces erreurs et a` les distinguer afin d’analyser la fiabilite´ de la pre´diction nume´rique. Ainsi,
la ve´rification, en rapport avec la re´solution nume´rique, tend a` analyser les erreurs nume´riques
alors que la validation, en rapport avec la physique, vise a` analyser la capacite´ des mode`les a`
repre´senter un phe´nome`ne physique re´el. Autrement dit, la ve´rification peut eˆtre vue comme
un processus visant a` une re´solution nume´rique correcte des e´quations, alors que la validation
est d’abord en rapport avec le choix des e´quations pour reproduire un phe´nome`ne physique.
De manie`re rigoureuse, la ve´rification et la validation d’un code de calcul demanderaient des
preuves que la mise en e´quation et sa re´solution nume´rique convergent bien vers la pre´diction
de phe´nome`nes re´els en toute circonstance. Ceci est bien entendu impossible a` re´aliser et l’on
glisse alors, d’un point de vue pratique, vers le concept d’accumulation d’e´vidences que le code
fonctionne pour les cas particuliers traite´s.
Une vue sche´matique de la V&V est repre´sente´e a` la figure A.2. On retrouve ainsi que l’e´tape de
ve´rification est lie´e au passage du mode`le mathe´matique a` la solution nume´rique. Cette e´tape
tend a` re´duire les erreurs nume´riques afin de s’assurer que le re´sultat de la simulation est une
bonne approximation de la solution du mode`le mathe´matique. Il s’agit ainsi principalement de
s’assurer que le re´sultat de la simulation est peu de´pendant des choix nume´riques (de´finition du
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Figure A.2: Etapes de mode´lisation et de simulation en pointille´s ; le roˆle de la V&V est indique´
en trait continu [141]
maillage, choix du pas de temps, ...). L’e´tape de validation consiste alors en une comparaison
de la solution nume´rique avec les observations ou mesures issues du proble`me re´el (donne´es
expe´rimentales). A priori, les e´carts observe´s lors de l’e´tape de validation englobent les erreurs
de mode´lisation et les erreurs nume´riques. Cependant, l’e´tape pre´ce´dente de ve´rification assure
une erreur nume´rique faible permettant alors de postuler que cette e´tape permet de valider le
choix de la mode´lisation physique (domaine de calcul, conditions aux limites, ...) utilise´ pour
de´finir le mode`le mathe´matique. Pour un proble`me donne´, la comparaison directe entre la solu-
tion du mode`le mathe´matique et celle du proble`me re´el est le plus souvent impossible puisque
la solution du mode`le mathe´matique est inaccessible. Cependant, il est possible de s’appuyer
sur un certain nombre de conside´rations physiques pour s’assurer de la consistance physique du
mode`le mathe´matique comme l’illustre la dernie`re branche du sche´ma A.2.
A.2 Ve´rification
Afin de pre´ciser en quoi consiste l’e´tape de ve´rification, on peut citer au pre´alable la de´finition
qu’en donne l’AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics) [4]
Verification : The process of determining that a model implementation accurately represents
the developer’s conceptual description of the model and the solution to the model.
Il s’agit donc de de´terminer les sources des erreurs nume´riques et de les re´duire au maximum.
On peut alors distinguer deux types de ve´rification.
Le premier type concerne la “ve´rification du code de calcul”. Cette ve´rification est inde´pendante
du cas traite´ et sert a` s’assurer du controˆle de la qualite´ des de´veloppements logiciels. Diffe´rentes
proce´dures permettant de faire cette ve´rification ont e´te´ rapporte´es dans la litte´rature [120, 155,
65]. Cela concerne aussi bien la gestion des sources du code de calcul que la mise en place de tests
de non-re´gression. Pour les codes de calculs que nous avons utilise´s, la ve´rification est conside´re´e
comme de´ja` re´alise´e. En effet, tant pour le code OpenFOAM [74, 78] que YALES2 [107, 108],
les pre´ce´dentes e´tudes de´ja` re´alise´es ont permis cette ve´rification.
Au-dela` de cette“ve´rification du code”, le second type de ve´rification sera spe´cifique a` la confi-
guration simule´e. Il s’agira ainsi de s’assurer que le code de simulation est utilise´ dans de bonnes
conditions. Cela revient a` dire que la solution pre´dite est peu de´pendante des choix permettant
le passage du mode`le mathe´matique au mode`le nume´rique. On peut retenir essentiellement trois
points spe´cifiques qui ne´cessitent une attention particulie`re pour cette ve´rification : la conver-
gence des proce´dures ite´ratives et les discre´tisations spatiales et temporelles. Le premier point
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est la convergence des proce´dures ite´ratives qui sont au centre des simulations stationnaires. Il
s’agit dans ce cas de ve´rifier que le nombre d’ite´rations effectue´es est suffisant pour garantir
l’obtention de la solution stationnaire, en s’assurant que la variation relative d’une ite´ration a`
une autre est suffisamment faible. De la meˆme fac¸on, lorsqu’une proce´dure ite´rative est utilise´e
pour la re´solution d’un syste`me line´aire (comme dans le cas de la re´solution de l’e´quation de
Poisson discre`te de la pression), on s’assurera que la solution pre´dite n’est pas de´pendante du
seuil fixe´ pour interrompre l’algorithme ite´ratif. Le deuxie`me point de la ve´rification concerne
la discre´tisation temporelle. Pour les proble`mes instationnaires, il s’agit de ve´rifier la sensibilite´
des simulations a` un changement du pas de temps et leur cohe´rence avec l’ordre de convergence
the´orique du sche´ma temporel. En effet, des sources d’erreurs sont ge´ne´ralement lie´es au fil-
trage temporel des diffe´rentes e´chelles temporelles pre´sentes dans un e´coulement instationnaire
par le choix d’un pas de temps trop grand. Dans le cas de simulations stationnaires, le choix
du pas de temps est principalement lie´ a` la stabilite´ du calcul et a` sa vitesse de convergence.
Il peut aussi conduire a` une convergence plus ou moins rapide de la simulation, voire, s’il est
choisi trop grand, a` une oscillation de la solution ou a` une divergence du calcul. Finalement, le
dernier point concerne la discre´tisation spatiale. C’est sans doute le point qui conduit le plus
souvent a` des erreurs nume´riques importantes lors de simulations de proble`mes de me´canique des
fluides. Pour cette raison, l’e´tude de la convergence de la discre´tisation spatiale reste l’activite´
centrale de l’e´tape de ve´rification. La discre´tisation spatiale est controˆle´e par le maillage sur
lequel le mode`le nume´rique s’appuie. Ainsi, une e´tude de convergence base´e sur un raffinement
du maillage afin de re´duire l’erreur due a` la discre´tisation est le plus souvent mise en place.
C’est ce qui a e´te´ fait dans le cas des simulations RANS ou` l’on s’assure que la solution est
peu de´pendante du maillage utilise´ pour la calculer. Par contre, en SGE, dans la majorite´ des
cas 8, la taille de filtre est conditionne´e par la taille de maille. Ainsi, la re´duction du maillage
implique une diminution de la taille de filtre. C’est ce que nous avons e´voque´ dans le chapitre
4 en notant que contrairement au RANS, une SGE tendait vers la SND avec la re´duction du
maillage. Ainsi, en SGE, la re´duction du maillage ne permet pas uniquement de mesurer les er-
reurs de discre´tisation nume´rique mais modifie e´galement le mode`le mathe´matique en modifiant
l’e´chelle de coupure qui distingue les e´chelles re´solues des e´chelles mode´lise´es. Une proce´dure a
ainsi e´te´ mise en place pour ve´rifier que le maillage utilise´ pour les SGE permettait d’assurer
une pre´diction correcte de l’e´coulement.
A.3 Validation
Une fois l’e´tape de ve´rification effectue´e, l’e´tape de validation consiste a` s’assurer que le mode`le
mathe´matique re´solu nume´riquement reproduit correctement les phe´nome`nes re´els recherche´s.
Ainsi, l’AIAA [4] de´finit l’e´tape de validation comme
Validation : The process of determining the degree to which a model is an accurate represen-
tation of the real world from the perspective of the intended uses of the model
Cette e´tape permet donc d’identifier et de quantifier les erreurs de mode´lisation commises lors
des simulations nume´riques. Cette erreur de mode´lisation peut eˆtre e´value´e en comparant les
re´sultats des simulations a` des donne´es expe´rimentales. Cela implique ne´cessairement d’avoir
acce`s a` une base de donne´es expe´rimentales fiables afin de pouvoir effectuer cette confrontation.
En l’absence d’une telle base de donne´es, une me´thodologie a e´te´ propose´e par Oberkampf et al.
[119] pour permettre un certain niveau de validation. On cherche alors a` de´composer le proble`me
re´el en diffe´rents phe´nome`nes re´els qui le composent. L’objectif est ainsi de se ramener a` des
8. re´cemment, certains travaux ont cherche´ a` distinguer la taille de filtre de la taille de maille afin de dissocier
les effets [14]
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proble`mes interme´diaires, documente´s dans la litte´rature et donc pour lesquels une validation est
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ANNEXE B
ANALYSE DE SENSIBILITE´
L’analyse de sensibilite´ permet d’e´tudier l’influence des perturbations des variables d’entre´e
d’un mode`le sur la ou les variables re´ponses. Il est possible de classer les me´thodes d’analyse de
sensibilite´ en deux groupes :
– les me´thodes d’analyse de sensibilite´ locale qui e´valuent l’impact local des parame`tres
d’entre´e sur les sorties du mode`le ;
– les me´thodes d’analyse de sensibilite´ globale qui s’inte´ressent a` la contribution de chaque
parame`tre a` la variance des sorties et qui permet d’e´tudier les interactions entre les pa-
rame`tres d’entre´e.
L’analyse de sensibilite´ globale e´tudie comment la variabilite´ des entre´es se re´percute sur celle de
la sortie, en de´terminant quelle part de variance de la sortie est due a` telle entre´e ou tel ensemble
d’entre´es. Si l’analyse de sensibilite´ locale s’inte´resse plus a` la valeur de la variable re´ponse,
l’analyse de sensibilite´ globale s’inte´resse, quant a` elle, a` sa variabilite´. Dans ce document, seule
l’analyse de sensibilite´ globale via les indices de Sobol est pre´sente´e. Les autres me´thodes sont
pre´sente´es dans le livre de Saltelli et al. [140].
B.1 Analyse de sensibilite´ via les indices de Sobol
Pour de´finir l’analyse de sensibilite´ globale via les indices de Sobol, il est ne´cessaire d’intro-
duire une fonction f(X1, X2, ..., Xd) dont la forme analytique n’est pas connue. L’influence des
variables d’entre´e, Xi, sur la sortie du mode`le, Y = f(X1, X2, ..., Xd), est estime´e en utili-
sant la variance de Y . Cette variance de´croˆıt si la variable Xi est fixe´e a` une valeur x
∗
i :
V (Y |Xi = x∗i ). Le choix de la valeur x∗i de Xi devient proble´matique. Pour re´soudre ce proble`me,
il est ne´cessaire de conside´rer l’espe´rance de cette quantite´, V (Y |Xi = x∗i ), pour toutes les
valeurs possibles de x∗i : E[V (Y |Xi)]. Ainsi, plus la variable Xi sera importante vis-a`-vis de
la variance de Y , plus l’espe´rance sera petite. Etant donne´ la formule de la variance totale
V (Y ) = V (E[Y |Xi]) + E[V (Y |Xi)], il est possible d’utiliser de fac¸on e´quivalente la quantite´
V (E[Y |Xi]). Elle sera d’autant plus grande que la variable Xi sera importante vis-a`-vis de la





Cet indice est appele´ indice de sensibilite´ de premier ordre par Sobol [145]. Il permet de quantifier
la part de variance de Y due a` la variable Xi. Sobol a aussi introduit les indices de sensibilite´
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d’ordre supe´rieur en de´composant la fonction f en somme de fonctions e´le´mentaires (Hoeffding
[67]) :






fi,j (Xi, Xj) + ...+ f1,2,...,d (X1, X2, ...Xd) (B.2)
ou`
f0 = E [Y ]
fi (Xi) = E [Y |Xi]− E [Y ]
fi,j (Xi, Xj) = E [Y |Xi, Xj ]− E [Y |Xi]− E [Y |Xj ]− E [Y ]
...







Vi,j + ...+ V1,2,...,d (B.3)
ou`
Vi = V (E [Y |Xi])
Vi,j = V (E [Y |Xi, Xj ])− V (E [Y |Xi])− V (E [Y |Xj ])
...








Ils expriment, respectivement, la sensibilite´ de la variance de Y a` l’interaction des variables Xi et
Xj et la sensibilite´ de la variance de Y a` l’interaction des variables Xi, Xj et Xk. L’interpre´tation
de ces indices est facile puisque, graˆce a` la relation (B.3), leur somme est e´gale a` 1, et e´tant tous
positifs, plus l’indice sera grand (proche de 1), plus la variable aura d’importance. Le nombre
d’indices de sensibilite´ ainsi construits, de l’ordre 1 a` l’ordre d, est e´gal a` 2d − 1.
Lorsque le nombre de variables d’entre´e d est trop important, le nombre d’indices de sensibilite´
devient prohibitif. Leur estimation et leur interpre´tation sont vite impossibles. Homma et al.
[68] ont alors introduit des indices de sensibilite´ totaux. Ces nouveaux indices expriment la
sensibilite´ totale de la variance Y a` une variable c’est-a`-dire la sensibilite´ a` cette variable sous
toutes ses formes (sensibilite´ a` la variable seule et sensibilite´ aux interactions de cette variable
avec d’autres variables).
L’indice de sensibilite´ total STi a` la variable Xi est de´fini comme la somme de tous les indices





ou` #i repre´sente tous les ensembles d’indices contenant l’indice i.
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B.2 Estimations des indices par les PC
Dans la litte´rature, plusieurs auteurs [148, 31, 88] proposent d’estimer les indices de Sobol a`
partir des polynoˆmes du chaos. Pour cela, il est ne´cessaire de repartir de la de´finition de la
repre´sentation fonctionnelle de la quantite´ u(ξ). La fonction f qui a e´te´ introduite, s’e´crit main-
tenant comme fPC(x) =
∑M−1
i=0 fiΨi(x). Pour pre´senter ce concept, les polynoˆmes de Legendre
vont eˆtre utilise´s. Le multi-indice α = (α1, α2, ...) est compose´ des degre´s αj = 1, 2, ... des




αk > 0 k ∈ (i1, i2, ..., is)
αk = 0 k /∈ (i1, i2, ..., is)
}
(B.6)
avec Ii qui est non nul si k ∈ (i1, i2, ..., is) et qui vaut ze´ro sinon. D’apre`s Sudret [148], l’estima-


















Et par analogie, il est possible de recre´er les indices d’ordre supe´rieur ainsi que les indices de
sensibilite´ totaux. La mise en place de cette me´thode s’appuie, elle-aussi, sur la bibliothe`que
NISP de´veloppe´e par le CEA (DM2S/SFME) [10].
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La simulation numérique fiable des performances de turbines hydrauliques suppose : i) de 
pouvoir inclure dans les calculs RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) traditionnelle-
ment mis en œuvre l'effet des incertitudes qui existent en pratique sur les conditions d'entrée 
de l'écoulement; ii) de pouvoir faire appel à une stratégie de type SGE (Simulation des 
Grandes Echelles) pour améliorer la description des effets de la turbulence lorsque des 
écarts subsistent entre calculs RANS et résultats d'essai de référence même après prise en 
compte des incertitudes. Les présents travaux mettent en œuvre une démarche non-
intrusive de quantification d'incertitude (NISP pour Non-Intrusive Spectral Projection) pour 
deux configurations d'intérêt pratique : un distributeur de turbine Francis avec débit et angle 
d'entrée incertains et un aspirateur de turbine bulbe avec conditions d'entrée (profils de vi-
tesse, en particulier en proche paroi, et grandeurs turbulentes) incertaines. L'approche NISP 
est utilisée non seulement pour estimer la valeur moyenne et la variance de quantités d'inté-
rêt mais également pour disposer d'une analyse de la variance qui permet d'identifier les 
incertitudes les plus influentes. Les simulations RANS, vérifiées par une démarche de con-
vergence en maillage, ne permettent pas pour la plupart des configurations analysées d'ex-
pliquer les écarts calcul / expérience grâce à la prise en compte des incertitudes d'entrée. 
Nous mettons donc également en ouvre des simulations SGE en faisant appel à une straté-
gie originale d'évaluation de la qualité des maillages utilisés dans le cadre d'une démarche 
de vérification des calculs SGE. Pour une majorité des configurations analysées, la combi-
naison d'une stratégie SGE et d'une démarche de quantification des incertitudes permet de 
produire des résultats numériques fiables. La prise en compte des incertitudes d'entrée per-
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The reliable numerical simulation of hydraulic turbines performance requires : i) to include 
into the conventional RANS computations the effect of the uncertainties existing in practice 
on the inflow conditions; ii) to rely on a LES (Large Eddy Simulation) strategy to improve the 
description of turbulence effects when discrepancies between RANS computations and ex-
periments keep arising even though uncertainties are taken into account. The present work 
applies a non-intrusive Uncertainty Quantification strategy (NISP for Non-Intrusive Spectral 
Projection) to two configurations of practical interest : a Francis turbine distributor, with un-
certain inlet flow rate and angle, and a draft-tube of a bulb-type turbine with uncertain inflow 
conditions (velocity distributions, in particular close to the wall boundaries, and turbulent 
quantities). The NISP method is not only used to compute the mean value and variance of 
quantities of interest, it is also applied to perform an analysis of the variance and identify in 
this way the most influential uncertainties. The RANS simulations, verified through a grid 
convergence approach, are such the discrepancies between computation and experiment 
cannot be explained by taking into account the inflow uncertainties for most of the configura-
tions under study. Therefore, LES simulations are also performed and these simulations are 
verified using an original methodology for assessing the quality of the computational grids 
(since the grid-convergence concept is not relevant for LES). For most of the flows under 
study, combining a SGE strategy with a UQ approach yields reliable numerical results. Tak-
ing into account inflow uncertainties also allows to propose a robust optimization strategy for 
the Francis turbine distributor under study. 
 
 
Keywords : Francis turbine distributor, bulb turbine draft tube, uncertainty quantification, 
large eddy simulation, robust optimization 
